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Type
(mm) 

A B C D E F G H J K

HELIX... 2… PN16 100 212 180 162 160 50 D32 75 2 x M10 4 x Ø 13

HELIX... 4… PN16 100 212 180 162 160 50 D32 75 2 x M10 4 x Ø 13
HELIX... 6… PN16 100 212 180 162 160 50 D32 75 2 x M10 4 x Ø 13

HELIX... 10… PN16 130 251 215 181 200 80 D50 100 2 x M12 4 x Ø 13

HELIX... 16… PN16 130 251 215 181 200 90 D50 100 2 x M12 4 x Ø 13

Type
(mm) 

A B C D E F G H J K

HELIX... 2…
PN16
PN25
PN30

100 212 180 172 250 75 D25 85 4 x M12 4 x Ø 13

HELIX... 4…
PN16
PN25
PN30

100 212 180 172 250 75 D25 85 4 x M12 4 x Ø 13

HELIX... 6…
PN16
PN25
PN30

100 212 180 172 250 75 D32 100 4 x M16 4 x Ø 13

HELIX... 10…
PN16
PN25
PN30

130 252 215 187 280 80 D40 110 4 x M16 4 x Ø 13

HELIX... 16…
PN16
PN25
PN30

130 252 215 187 300 90 D50 125 4 x M16 4 x Ø 13
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1. Allgemeines

   1.1   Über dieses Dokument
Die Sprache der Originalbetriebsanleitung ist 
Englisch. Alle weiteren Sprachen dieser Anleitung 
sind eine Übersetzung der Originalbetriebs
anleitung.
Die Einbau- und Betriebsanleitung ist Bestandteil 
des Produktes. Sie ist jederzeit in Produktnähe 
bereitzustellen. Das genaue Beachten die-
ser Anweisung ist Voraussetzung für den bes-
timmungsgemäßen Gebrauch und die richtige 
Bedienung des Produktes.
Die Einbau- und Betriebsanleitung entspricht 
der Ausführung des Produktes und dem Stand 
der zugrunde gelegten sicherheitstechnischen 
Normen bei Drucklegung.
EGKonformitätserklärung:
Eine Kopie der EGKonformitätserklärung ist 
Bestandteil dieser Betriebsanleitung.
Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen 
Änderung der dort genannten Bauarten verliert 
diese Erklärung ihre Gültigkeit.

2. Sicherheit
Diese Betriebsanleitung enthält grundlegende 
Hinweise, die bei Montage, Betrieb und Wartung zu 
beachten sind. Daher ist diese Betriebsanleitung 
unbedingt vor Montage und Inbetriebnahme vom 
Monteur sowie dem zuständigen Fachpersonal/
Betreiber zu lesen.
Es sind nicht nur die unter diesem Hauptpunkt 
Sicherheit aufgeführten allgemeinen Sicherheits
hinweise zu beachten, sondern auch die unter den 
folgenden Hauptpunkten mit Gefahrensymbolen 
eingefügten, speziellen Sicherheitshinweise.

   2.1  Kennzeichnung von Hinweisen in der 
Betriebsanleitung 

          Symbole

Allgemeines Gefahrensymbol

Gefahr durch elektrische Spannung

Hinweis

          Signalwörter:

GEFAHR! Akut gefährliche Situation. Nicht
beachtung führt zu Tod oder schwersten 
Verletzungen.

WARNUNG! Der Benutzer kann (schwere) 
Verletzungen erleiden. Warnung beinhaltet, dass 
(schwere) Personenschäden wahrscheinlich sind, 
wenn der Hinweis missachtet wird.

VORSICHT! Es besteht die Gefahr, das Produkt/die 
Anlage zu beschädigen. Vorsicht bezieht sich auf 
mögliche Produktschäden durch Missachten des 
Hinweises.

HINWEIS: Ein nützlicher Hinweis zur Handhabung 
des Produktes. Er macht auch auf mögliche 
Schwierigkeiten aufmerksam.
Direkt am Produkt angebrachte Hinweise wie z.B.

• Dreh/Fließrichtungspfeil
• Kennzeichen für Anschlüsse,
• Typenschild
• Warnaufkleber

müssen unbedingt beachtet und in vollständig 
lesbarem Zustand gehalten werden.

   2.2  Personalqualifikationen
Das Personal für die Montage, Bedienung und 
Wartung muss die entsprechende Qualifikation 
für diese Arbeiten aufweisen. Verantwortungs
bereich, Zuständigkeit und Überwachung des 
Personals sind durch den Betreiber sicherzus-
tellen. Liegen dem Personal nicht die notwendi-
gen Kenntnisse vor, so ist dieses zu schulen und 
zu unterweisen. Falls erforderlich kann dies im 
Auftrag des Betreibers durch den Hersteller des 
Produktes erfolgen.

   2.3  Gefahren bei Nichtbeachtung der 
Sicherheitshinweise
Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann 
eine Gefährdung für Personen, die Umwelt und 
Produkt/Anlage zur Folge haben. Die Nicht beach
tung der Sicherheitshinweise kann zum Verlust 
jeglicher Schadenersatzansprüche führen.
Im Einzelnen kann Nichtbeachtung beispielsweise 
folgende Gefährdungen nach sich ziehen:

• Gefährdungen von Personen durch elektrische, 
mechanische und bakteriologische Einwirkungen

• Gefährdung der Umwelt durch Leckage von 
gefährlichen Stoffen

• Sachschäden
• Versagen wichtiger Funktionen des Produktes/ 

der Anlage
• Versagen vorgeschriebener Wartungs und 

Reparaturverfahren

   2.4  Sicherheitsbewusstes Arbeiten
Die in dieser Betriebsanleitung aufgeführten 
Sicherheitshinweise, die bestehenden nationalen 
Vorschriften zur Unfallverhütung sowie even-
tuelle interne Arbeits-, Betriebs- und Sicher-
heitsvorschriften des Betreibers sind zu beachten.

   2.5  Sicherheitshinweise für den Betreiber
Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch 
Personen (einschließlich Kinder) mit einge-
schränkten physischen, sensorischen oder geis-
tigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/
oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei 
denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit 
zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten 
von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benut-
zen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, 
um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät 
spielen.

• Führen heiße oder kalte Komponenten am 
Produkt/der Anlage zu Gefahren, müssen diese 
bauseitig gegen Berührung gesichert sein.
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• Berührungsschutz für sich bewegende Kom
ponenten (z.B. Kupplung) darf bei sich im Betrieb 
befindlichem Produkt nicht entfernt werden.

• Leckagen (z.B. Wellendichtung) gefährlicher 
Fördermedien (z.B. explosiv, giftig, heiß) müssen 
so abgeführt werden, dass keine Gefährdung für 
Personen und die Umwelt entsteht. Nationale 
gesetzliche Bestimmungen sind einzuhalten.

• Leicht entzündliche Materialien sind grundsätz-
lich vom Produkt fernzuhalten.

• Gefährdungen durch elektrische Energie sind 
auszuschließen. Weisungen lokaler oder gene-
reller Vorschriften [z.B. IEC, VDE usw.] und der 
örtlichen Energieversorgungsunternehmen sind 
zu beachten.

   2.6  Sicherheitshinweise für Montage und 
Wartungsarbeiten
Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass alle 
Inspektions und Montagearbeiten von auto-
risiertem und qualifiziertem Fachpersonal aus-
geführt werden, das sich durch eingehendes 
Studium der Betriebsanleitung ausreichend infor-
miert hat.
Die Arbeiten an dem Produkt/der Anlage dür-
fen nur im Stillstand durchgeführt werden. Die in 
der Einbau- und Betriebsanleitung beschriebene 
Vorgehensweise zum Stillsetzen des Pro duk tes/der 
Anlage muss unbedingt eingehalten werden. 
Unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten müssen 
alle Sicherheits und Schutzeinrichtungen wieder 
angebracht bzw. in Funktion gesetzt werden.

   2.7 Eigenmächtiger Umbau und 
Ersatzteilherstellung
Eigenmächtiger Umbau und Ersatzteilherstellung 
gefährden die Sicherheit des Produktes/Personals 
und setzen die vom Hersteller abgegebenen 
Erklärungen zur Sicherheit außer Kraft.
Veränderungen des Produktes sind nur 
nach Absprache mit dem Hersteller zulässig. 
Originalersatzteile und vom Hersteller auto-
risiertes Zubehör dienen der Sicherheit. Die 
Verwendung anderer Teile hebt die Haftung für 
die daraus entstehenden Folgen auf.

   2.8 Unzulässige Betriebsweisen
Die Betriebssicherheit des gelieferten Produktes 
ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung 
entsprechend Abschnitt 4 der Betriebsanleitung 
gewährleistet. Die im Katalog/Datenblatt ange-
gebenen Grenzwerte dürfen auf keinen Fall 
unter bzw. überschritten werden.

3. Transport und Zwischenlagerung

Nach Eingang des Materials muss geprüft werden, 
dass keine Schäden während des Transports auf-
getreten sind. Falls Transportschäden aufgetre-
ten sind, müssen alle erforderlichen Schritte bei 
der Spedition innerhalb der entsprechenden Frist 
eingeleitet werden.

VORSICHT!  Gefahr durch äußere Einflüsse. 
Falls das gelieferte Material zu einem späte-
ren Zeitpunkt installiert werden soll, ist es an 
einem trockenen Ort zu lagern und vor äußeren 
Einwirkungen und Beeinträchtigen zu schützen 
(Feuchtigkeit, Frost usw.).
Das Produkt muss vor der Zwischenlagerung 
sorgfältig gereinigt werden. Das Produkt kann 
mindestens ein Jahr lang gelagert werden.

Zur Vermeidung von Schäden vor dem Einbau die 
Pumpe mit stets mit Vorsicht behandeln..

4. Verwendungszweck
Diese Pumpe ist dazu ausgelegt, heißes oder kal-
tes Wasser, WasserGlykolGemische oder ande-
re niedrigviskose Flüssigkeiten, die kein Mineralöl, 
feste oder abrasive bzw. langfaserige Stoffe ent-
halten, zu pumpen. Für das Pumpen von korro-
dierenden Chemikalien ist die Genehmigung des 
Herstellers erforderlich.

VORSICHT!  Explosionsgefahr!
Diese Pumpe darf nicht zur Förderung brennbarer 
oder explosiver Medien verwendet werden.

   4.1  Anwendungsbereiche
 Wasserverteilung und Druckerhöhung,
 industrielle Umwälzsysteme,
 Prozessfördermedien,
 Kühlwasserkreisläufe,
 Feuerlösch und Waschanlagen,
 Bewässerungssysteme usw.

Einbau- und Betriebsanleitung – Helix EXCEL 2461016
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5. Produktinformation

   5.1  Typenschlüssel

Beispiel: Helix EXCEL 4141/16/E/KS

Helix Hocheffiziente mehrstufige InlinePumpe in vertikaler Bauart

EXCEL Mit Frequenzumrichter

4 Nennförderstrom in m3/h

14 Anzahl der Stufen

1
1 =  pump housing in stainless steel 304 + hydraulics in stainless steel 304
2 =  pump housing in stainless steel 316L + hydraulics in stainless steel 316L
3 =  pump housing in cast GJL 250 + hydraulics in stainless steel 304

16 25 = PN25 Flansch
16 = PN16 Flansch

/E E = EPDM ORinge (WRAS/KTW)
V = VITON O-Ringe

/KS K = KartuschenGleitringdichtung + Systemorientierung

WILO SE 04/2020
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   5.2  Technische Daten

Maximaler Betriebsdruck

Pumpengehäuse 16, 25 oder 30 bar, je nach Ausführung

Maximale Saughöhe

10 bar  
Hinweis: Wirklicher Zulaufdruck (Pzulauf) + Druck bei Nullförderstrom 
der Pumpe muss unter maximalem Betriebsdruck der Pumpe liegen. Bei 
Überschreitung des maximalen Betriebsdrucks können das Kugellager und 
die Gleitringdichtung beschädigt werden und die Lebensdauer kann sich 
verkürzen.
Pzulauf + P bei Nullförderstrom ≤ Pmax Pumpe
Der maximale Betriebsdruck ist dem Typenschild der Pumpe zu en-
tnehmen: Pmax

Temperaturbereich

Flüssigkeitstemperaturen -15°C bis +120 °C

Umgebungstemperatur 15 °C bis +50 °C (mit Gussgehäuse)

Elektrische Daten

Motorwirkungsgrad IE5

Motorschutzart IP55

Isolationsklasse 155 (F)

Frequenz Siehe Typenschild des Motors

Spannungsversorgung

Leistung (kW)

0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22
400 V (±10%) 50 Hz
380 V (±10%) 60 Hz
480 V (±10%) 60 Hz

Unterstützte Typen der Spannungsver
sorgung TN, TT, IT

Sonstige Daten

Luftfeuchtigkeit <90 %, ohne Betauung

Höhe über NN <1000 m (>1000 m auf Anfrage)

Maximale Saughöhe entsprechend NPSHWert der Pumpe

Interne elektrische Schaltung :
PELV, galvanisch getrennt Isolierter Sekundärkreis, Spannungs/Stromkreis

Querschnitt des Stromkabels
(Kabel aus 4 Drähten) mm²

Leistung (kW)

1.1 2.2 3.2 4.2 5.5 6.5 7.5

1.5 - 2.5 2.5 - 4 4

Frequenzbereich ebenfalls nutzen. Die Funktionsweise 
der Pumpe wird jedoch nicht gestört.

Maße und Rohranschlüsse (Abb. 4).

   5.3  Lieferumfang 
•  Mehrstufige Pumpe
•  Einbau- und Betriebsanleitung
•  Gegenflansch, Schrauben und ORinge für PN16

Auslegung.

  Elektromagnetische Verträglichkeit (*) 
• Störaussendung für Wohnbereich –   
1. Anwendungsbereich: EN 618003  
• Elektromagnetische Störfestigkeit in industriel-
len Umgebungen –   
2. Anwendungsbereich: EN 618003 

  Querschnitt des Stromkabels 
(4adriges Kabel): mm2

(*) Im Frequenzbereich zwischen 600 MHz und 1 GHz kann 
die Anzeige oder die Druckangabe auf der Anzeige in 
direkter Umgebung (< 1  m von dem Elektronikmodul 
entfernt) von Funkübertragungsanlagen, Transmittern 
oder ähnlichen Geräten gestört werden, die diesen 

Einbau- und Betriebsanleitung – Helix EXCEL 2461016
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   5.4  Zubehör
Für die HelixBaureihe ist folgendes Original zu
behör verfügbar: 

•  IFModul PLR für den Anschluss an den PLR/
Schnittstellenkonverter.

•  IFModul LON für den Anschluss an das 
LONWORKSNetzwerk. Diese Module werden 
direkt 
 in die Anschlussschnittstellen des Umrichters 
gesteckt (siehe Abb. unten).

•  Rückschlagventile (mit Sporn oder Federring für 
Betrieb mit konstantem Druck).

•  Schutzbausatz gegen Trockenlauf.
•  Sensorbausatz für Druckregulierung  

(Genauigkeit: ≤ 1 %; Verwendung von zwischen 
30 % und 100 % des Messbereichs).
Wir empfehlen, nur neues Zubehör zu verwenden.

Bezeichnung Artikelnr.
2 x Ovalgegenflansche, Edelstahl 1.4301 (PN16 – 1“) 4016168

2 x Rundgegenflansche, Edelstahl 1.4404  (PN25 – DN25) 4016165

2 RundGegenflansche aus Stahl  (PN25 – DN25) 4016162

4 x Ovalgegenflansche, Edelstahl 1.4301  (PN16 – 1“1/2) 4016169

2 x Rundgegenflansche, Edelstahl 1.4404  (PN25 – DN32) 4016166

2 Rundgegenflansche aus Stahl  (PN25 – DN32) 4016163

2 x Ovalgegenflansche, Edelstahl 1.4301  (PN16 – 1“1/2) 4016170

2 x Rundgegenflansche, Edelstahl 1.4404  (PN25 – DN40) 4016167

2 Rundgegenflansche aus Stahl  (PN25 – DN40) 4016164

2 x Ovalgegenflansche, Edelstahl 1.4301  (PN16 – 2“) 4055063

2 x Rundgegenflansche, Edelstahl 1.4404  (PN25 – DN50) 4038589

2 Rundgegenflansche aus Stahl  (PN25 – DN50) 4038588

BypassSet 25 bar 4146786

BypassSet (mit Manometer 25 bar) 4146788

Grundplatte mit Dämpfern für Pumpen bis 5,5 kW 4157154

Leistung (kW)

6. Beschreibung und Funktion

   6.1  Beschreibung des Produkts

ABB. 1
1 – Motorbefestigungsbolzen
2 – Kupplungsschutz
3 – Gleitringdichtung
4 – Hydraulikstufengehäuse
5 – Laufrad
6 – Pumpenwelle
7 – Motor
8 – Kupplung
9 – Laterne
10 - Laufbuchse
11 - Flansch
12  Pumpengehäuse
13 - Grundplatte

ABB. 2, 3
1 – Saugkorb
2 – Saugventil der Pumpe
3 – Auslassventil der Pumpe
4 – Absperrarmatur
5 – Ablass und Vorfüllstopfen
6 – Entlüftungs/Füllstopfen
7 – Behälter
8 – Fundamentsockel
10 – Hebehaken

ABB. A1, A2, A3, A4
1 – DIPSchalterblock
2 – Drucksensor
3 – Behälter
4 – Isolierungsventil des Behälters

  6.2  Funktion des Produkts
•  HelixPumpen sind normalsaugende mehrstufige 

HochdruckPumpen in vertikaler Ausführung mit 
InlineAnschlüssen.

•  HelixPumpen verbinden hocheffiziente 
Hydraulik und Motoren.

•  Alle mit Flüssigkeit in Berührung stehenden 
Bauteile sind aus Edelstahl gefertigt.

•  Bei Modellen, die mit dem schwersten Motor 
(>40 kg) ausgestattet sind, ermöglicht eine 
spezielle Kupplung den Austausch der Dichtung 
ohne vorherigen Abbau des Motors. Eine 
Kassettendichtung wird verwendet, um die 
Wartung zu vereinfachen.

•  Integrierte spezielle Vorrichtungen zur Hand habung 
erleichtern die Installation der Pumpe (Abb. 8).

WILO SE 04/2020
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HINWEIS: Alle Pumpen werden im Werk auf ihre 
Hydraulikfunktionen geprüft, daher können sich 
geringe Restmengen von Wasser in der Pumpe 
befinden. Aus hygienischen Gründen wird deshalb 
empfohlen, die Pumpe zu spülen, bevor sie in der 
Trinkwasserversorgung eingesetzt wird.

-  Die Abmessungen für Installation und Anschlüsse 
werden unter Abschnitt 5.2 beschrieben.

-  Pumpe ausschließlich mit dazu geeigneten 
Hebevorrichtungen und Gurten entsprechend den 
geltenden Sicherheitsvorschriften für Hubarbeiten 
anheben. Zum Heben und Fixieren der Pumpe müssen 
die integrierten Hebehaken verwendet werden.

WARNUNG!  Kippgefahr! 
Wegen des insbesondere bei größeren Pumpen 
hohen Schwerpunkts besteht akute Kippgefahr. 
Beim Umgang mit der Pumpe stets auf sichere 
Fixierung achten.

WARNUNG!  Kippgefahr!
Die integrierten Hebehaken dürfen nur dann verwen-
det werden, wenn sie nicht beschädigt sind (z. B. durch 
Korrosion). Hebehaken ggf. austauschen.

WARNUNG!  Kippgefahr!
Pumpen niemals an den Motorhaken anheben. 
Diese sind ausschließlich für das Anheben des 
Motors vorgesehen.

-  Motoren verfügen über Ablauföffnungen für 
Kondenswasser, die zur Gewährleistung der 
Schutzklasse IP55 im Werk mit Kunststoffstopfen 
verschlossen wurden. Beim Einsatz in Räumen mit 
Klima oder Kühlanlagen müssen diese Kappen ent-
fernt werden, damit das Kondenswasser ablaufen 
kann.

7. Installation und elektrischer Anschluss
Installations und Elektrikarbeiten dürfen aus-
schließlich gemäß den örtlichen Vorschriften und 
nur durch Fachpersonal durchgeführt werden!

WARNUNG!  Verletzungsgefahr!
Sicherstellen, dass alle geltenden Unfallver hü
tungs vorschriften eingehalten werden.

WARNUNG!  Gefahr durch elektrische 
Spannung!
Gefährdungen durch elektrische Spannung sind 
auszuschließen.

   7.1  Installation
Entpacken Sie die Pumpe und entsorgen Sie die 
Verpackung unter Beachtung der Umwelt vorschriften.

   7.2  Installation
Die Pumpe muss an einem trockenen, gut belüf-
teten und frostfreien Ort installiert werden.

VORSICHT!  Gefahr der Beschädigung der Pumpe!
Schmutz und Lötrückstände in der Pumpe können 
ihren Betrieb beeinträchtigen.
• Es wird empfohlen, Schweiß und Lötarbeiten 
vor der Installation der Pumpe vorzunehmen.
•  Das System muss vor der Installation der 
Pumpe gründlich gespült werden.

•  Zur Erleichterung von Prüf und Austauscharbeiten 
muss die Pumpe an einem leicht zugänglichen Ort 
aufgestellt werden.

-  Zur Erleichterung der Demontage muss bei 
schweren Pumpen ein Hebehaken (Abb.2,  
Pos. 10) über der Pumpe installiert werden.

WARNUNG!  Verletzungsgefahr durch heiße 
Oberflächen!
Die Pumpe muss so aufgestellt werden, dass 
Personen während des Betriebs nicht mit der 
heißen Pumpenoberfläche in Berührung kommen 
können.

  Pumpe an einem trockenen und frostfreien Ort 
auf einem ebenen Betonblock aufstellen und das 
entsprechende Zubehör verwenden. Bringen Sie, 
sofern möglich, Isolierungsmaterial unter dem 
Betonblock an (Kork oder verstärkten Gummi), 
um eine Geräusch und Vibrationsübertragung 
auf die Anlage zu vermeiden.

WARNUNG!  Umsturzgefahr! 
Sicherstellen, dass die Pumpe ordnungsgemäß am 
Boden verschraubt ist.

  Die Pumpe muss an einem leicht zugänglichen Ort 
aufgestellt werden, um die Inspektion und den 
Austausch zu erleichtern. Die Pumpe muss voll-
kommen aufrecht stehend auf einem ausreichend 
schweren Betonsockel aufgestellt werden.

VORSICHT!  Gefahr durch Fremdkörper inner
halb der Pumpe!  
Sicherstellen, dass vor der Installation alle Schutz
kappen des Pumpengehäuses entfernt werden.

Einbau- und Betriebsanleitung – Helix EXCEL 2461016
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    7.3  Rohranschluss
  Schließen Sie die Pumpe mithilfe geeigneter 

Gegenflansche, Bolzen, Muttern und Dichtungen 
an die Rohre an.

VORSICHT! 
Das Anzugsdrehmoment für die Schrauben oder 
Bolzen darf nicht die in der Tabelle unten angege-
benen Werte überschreiten.
Die Verwendung von Schlagschraubern ist untersagt.

  Die Flussrichtung des Mediums ist auf dem 
Typenschild der Pumpe angegeben.

-  Die Pumpe muss spannungsfrei mit der 
Verrohrung verbunden sein. Die Rohre müssen 
so angebracht werden, dass deren Gewicht nicht 
auf der Pumpe lastet.

-  Die Installation von Absperrventilen auf der 
Saug und Druckseite der Pumpe wird empfoh-
len.

  Durch den Einsatz von Kompensatoren kann die 
Geräusch und Vibrationsentwicklung der Pumpe 
abgeschwächt werden.

-  Der Nennquerschnitt des Saugrohrs sollte min-
destens der Größe des Pumpenanschlusses ent-
sprechen.

  Zum Schutz der Pumpe gegen Druckschläge wird 
der Einbau einer Absperrarmatur im Druckrohr 
empfohlen.

  Beim direkten Anschluss an ein öffentliches 
Trinkwassersystem muss das Saugrohr zusätz-
lich mit einer Absperrarmatur und einem 
Absperrventil ausgerüstet werden. 

-  Beim indirekten Anschluss über einen Behälter 

Konfiguration PN16 / PN25
M10 – 20 N.m M12 – 30 N.m
Konfiguration PN40
M12 – 50 N.m M16 – 80 N.m

muss das Saugrohr mit einem Saugkorb ausgerüs-
tet werden, um die Pumpe und die Absperrarmatur 
vor Verunreinigungen zu schützen.

 7.4  Elektrischer Anschluss

GEFAHR! Lebensgefahr!

Gefährliche Spannung durch Entladung der 
Umrichterkondensatoren.

• Vor Arbeiten am Frequenzumrichter 5 Minuten 
nach dem Ausschalten der Spannungsversorgung 
warten.

• Sicherstellen, dass alle elektrischen Anschlüsse 
und Kontakte spannungsfrei sind.

• Sicherstellen, dass die Druckanschlussklemmen 
korrekt angeschlossen wurden.

 - Das Anschlusskabel (3 Phasen + Erdung) 
muss durch die unten schwarz dargestellte 
Stopfbuchsbrille geführt werden.
Nicht genutzte Stopfbuchsbrillen müssen mit den 
vom Hersteller gelieferten Stopfen verschlossen 
sein.

M25

•  Die Kabel für den Sensor, die externe Eingabe, Eingänge 
[Ext. Off] und [Aux] müssen geschirmt sein, und in die M12 
oder M16Kabelverschraubung eingeführt.

Leistung (kW)

 1  1 

 2  2 

 3  3 

 4  4 

M12

M16

M16

M20

M25

Die Kabeldurchführungen des Umrichters sind für den 
Anschluss einer geflochtenen Abschirmung vorbereitet

WILO SE 04/2020
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  Der Spannungsschutz des Motors ist im 
Umrichter integriert. Die Parameter müssen den 
Eigenschaften der Pumpe entsprechen und den 
Schutz von Pumpe und Motor sicherstellen.

  Im Fall eines Widerstands zwischen Erdung und 
Neutralleiter muss eine Schutzvorrichtung vor 
dem Frequenzumrichter installiert werden.

-  Im Fall eines Widerstands zwischen Erdung und 
Neutralleiter installieren Sie einen Schutz vor 
dem Motorwandler.

  Die elektrische Anlage muss mit einem Siche
rungsschutzschalter (Typ gF) geschützt sein.

HINWEIS: Falls Sie einen Fehlerstromschutz
schalter für den Schutz der Nutzer installieren 
müssen, muss dieser eine Verzögerungswirkung 
haben. Der Fehlerstromschutzschalter muss zu 
der auf dem Typenschild angegebenen Strom
stärke passen.

HINWEIS: Die Pumpe ist mit einem Frequenz
umrichter ausgestattet und darf nicht durch eine 
FehlerstromSchutzeinrichtung geschützt wer-
den. Frequenzumrichter können die Funktion der 
FehlerstromSchutzeinrichtungen beeinträchtigen.
Ausnahme: FehlerstromSchutzeinrichtungen mit 
selektiver und allstromsensitiver Ausführung sind 
zulässig.

• Kennzeichnung: FehlerstromSchutzeinrichtung  

• Auslösestrom: > 30 mA.

-  Es dürfen ausschließlich 
Stromkabel verwendet werden, die den geltenden 
Vorschriften entsprechen.

  Max. zugelassene Stärke der Netzsicherung:  
25 A.

Auslöseeigenschaften der Sicherungen: B.
  Geeignet für den Einsatz in einem Stromkreis, 

der maximal 5.000 rms symmetrische Ampere 
liefern kann, maximal 480 V, wenn er durch 
Sicherungen der Klasse DC, J oder RK5 geschützt 
ist, und Merkmale: 
1,1/2,2/3,2/4,2 kW: nominelle Intensität 20A 
5,5/6,5/7,5 kW: nominelle Intensität 30A

  Der interne Überlastschutz wirkt vor Erreichen 
von 110% der vollen Motorlast.

Bei jedem Einschalten der Spannungsversorgung 
des Umrichters wird ein 2 Sekunden dauernder Test 
durchgeführt, bei dem alle Zeichen auf dem Display 
angezeigt werden.
Anschlussklemmenbelegung.
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  Schrauben ausbauen und Deckel des Umrichters 
abnehmen.

Die Klemmen IN1, IN2, GND und Ext. Aus erfüllen die 
Anforderung "sekundär isolierte Stromkreise, begrenzte 
Spannung / begrenzter Strom" (gemäß UL508C und 
EN6180051) in Bezug auf die Netzklemmen sowie die 
SBM und SSMKlemmen (und umgekehrt).

Bezeichnung Zuweisung Hinweise
L1, L2, L3 Netzspannung Drehstrom 3 ~ IEC38

PE Erdungsanschüsse x1

IN1 Sensoreingang Signalart: Spannung (0 – 10 V, 2 – 10 V)
Eingangswiderstand: Ri ≥ 10 kΩ
Signalart: Strom (0 – 20 mA, 4 – 20 mA)
Eingangswiderstand: Rb = 500 Ω
Kann im Menü „Service“ <5.3.0.0> eingestellt werden

IN2 Eingang externer Sollwert Signalart: Spannung (0 – 10 V, 2 – 10 V)
Eingangswiderstand: Ri ≥ 10 kΩ
Signalart: Strom (0 – 20 mA, 4 – 20 mA)
Eingangswiderstand: Rb = 500 Ω
Kann im Menü „Service“ <5.4.0.0> eingestellt werden

GND (x2) Erdungsanschlüsse Für beide Eingänge IN1 und IN2
+24 V Gleichspannung für den Sensor Höchstlast: 60 mA

Die Spannung ist kurzschlusssicher.
Ext. off Steuereingang (ON/OFF)

„Vorrang Aus“
für einen externen potenzialfreien Schalter

Die Pumpe kann an/ausgeschaltet werden über  
den externenpotenzialfreien Kontakt.
Bei Systemen mit einer hohen Schalthäufigkeit 
(> 20 Schaltzyklen pro Tag) muss die Ein/Ausschaltung 
über den Eingang „Ext. off“ erfolgen.

SBM Relais für das Signal für „Verfügbarkeit“ Im Normalbetrieb ist dieses Relais aktiviert, wenn die 
Pumpe in Betrieb oder betriebsbereit ist.
Wenn eine Störung auftritt oder die Netzspannung 
unterbrochen wird (die Pumpe stoppt), wird das Relais deak-
tiviert.
Die Verfügbarkeit der Pumpe wird an den Schaltschrank 
signalisiert.
Kann im Menü „Service“ <5.7.6.0> eingestellt werden
Kontaktbelastung:
Minimum: 12 V Gleichstrom, 10 mA
Maximum: 250 V Wechselstrom, 1 A

SSM Relais für das Signal für „Störungen“ Wenn aufeinander folgende Störungen derselben Art 
entdeckt werden (von 1 bis 6, je nach Schwere), stoppt 
die Pumpe und dieses Relais wird aktiviert (bis zu einem 
manuellen Eingriff).
Kontaktbelastung:
Minimum: 12 V Gleichstrom, 10 mA
Maximum: 250 V Wechselstrom, 1 A

PLR Anschlussklemmen an der Schnittstelle
PLR

Das optionale IFModul PLR muss in den Multiplug im 
Schaltbereich des Wandlers gesteckt werden.
Der Anschluss ist verpolungssicher.

LON Anschlussklemmen an der Schnittstelle
LON

Das optionale IFModul LON muss in den Multiplug im 
Schaltbereich des Wandlers gesteckt werden.
Der Anschluss ist verpolungssicher.

WILO SE 04/2020
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Anschlüsse und Steuerungsregeln für die einzelnen 
Betriebsarten:

Netzanschluss Leistungsklemmen

4adriges Kabel an die Leistungsklemmen anschließen
(Phasen + Erdung)

Eingangs/Ausgangsanschlüsse Eingangs/Ausgangsklemmenleiste

• Die Kabel für Sensoren, externen Sollwert und 
Fernsteuerung (Ext. Off) müssen geschirmt sein.

• Über die Fernsteuerung kann die Pumpe (potentialfrei) ein 
und abgeschaltet werden. Diese Funktion hat Vorrang vor 
den übrigen Funktionen.

• Die Fernsteuerung kann durch Überbrückung der Klemmen 
für die Fernsteuerung (Ext. Off) deaktiviert werden.

Beispiele: Schwimmerschalter, WassermangelDruckregler 
usw.

L1 L2 L3

Fernsteuerung 
ON/OFF

Nicht ver-
wendet

Ex
te

rn
er

 S
ol

lw
er

t

Se
ns

or
 2

0 
m

A/
10

 V

IN2 IN1GND GND +24 V

Aux Ext. Off MP 20 mA/10 DDG

GN
D.

..

In
2.

..

GN
D.

..

+2
4 

V.
..

In
1.

..

Signalverbindungen und Steuerungsregeln
Anschluss

Signal

Betriebsarten Einstellung Strom Spannung
Siehe Schemata unten

• Im Modus „Drehzahlstufenregelung“ ... Drehzahl, manuell
C1 / / /

... Drehzahl, externe 
Regelung C1 C2 S3 S4

• Im Modus „Druck konstant: pc“
• Regelung über Relativdrucksensor
• Im Modus „Δpc“
• Regelung über Differenzdrucksensor

... des Sollwerts über 
Drehknopf C1 C3 S1 S2

... über externen Sollwert

C1
C2 S5 S6

C3 S1 S2

• Im Modus „Druck variabel: Δpv“
• Regelung über Differenzdrucksensor

... des Sollwerts über 
Drehknopf C1 C3 S1 S2

... über externen Sollwert

C1
C2 S5 S6

C3 S1 S2

• Im Modus „PIDRegelung“
• Regelung über Temperatursensor oder 

Volumenstromsensor ...

... des Sollwerts über 
Drehknopf C1 C3 S1 S2

... über externen Sollwert

C1
C2 S5 S6

C3 S1 S2
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Eingangs/Ausgangsanschlüsse
Fernsteuerung: Position [C1]
• Frequenzumrichter mit Brücke geliefert.
• Die Verwendung der Fernsteuerung ist optional.

Externes Signal IN2: Position [C2]
• 2adrig ([20 mA/10 V]/0 V)

Sensor IN1: Position [C3]
• 2adrig ([20 mA/10 V]/+24 V)
• 3adrig ([20 mA/10 V]/0 V/+24 V)

Sensoren IN1 und IN2: Position [C4]
• 2adrig ([20 mA/10 V]/+24 V)
• 3adrig ([20 mA/10 V]/0 V/+24 V)

IN

Fernsteuerung

Externes 
Signal

Sensor

Sensor IN1

Sensor IN2

IN2

IN2

IN2

IN2

IN1

IN1

IN1

IN1

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

+24 V

+24 V

+24 V

+24 V

Aux

Aux

Aux

Aux

Ext. Off

Ext. Off

Ext. Off

Ext. Off

MP

MP

MP

MP

20 mA/10

20 mA/10

20 mA/10

20 mA/10

DDG

DDG

DDG

DDG
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Steuerungsregeln für Eingangssignale

100 %

100 %

Sensorsignal 4 – 20 mA

0

0

2

2

4

4

20

10

Eingangsstrom (mA)

Eingangsspannung (V)

Wert in % des 
Sensormessbereichs

Wert in % des 
Sensormessbereichs

Bei Werten zwischen 0 und 2 mA 
wird von einem Kabelbruch aus-

gegangen

Bei Werten zwischen 0 und 1 V wird 
von einem Kabelbruch ausgegangen

Sicherheitsbereich

Sicherheitsbereich

100 %

100 %

Sensorsignal 0 – 20 V

0

0

20

10

Eingangsstrom (mA)

Eingangsspannung (V)

Wert in % des 
Sensormessbereichs

Wert in % des 
Sensormessbereichs

Sensorsignal 2 – 10 V Sensorsignal 0 – 10 V

Sensoreingang – Stromsignal: Position [S1]

Sensoreingang – Spannungssignal: Position [S2]
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Externer Steuereingang für Drehzahlstufe – Stromsignal: Position [S3]

Externer Steuereingang für Drehzahlstufe – Spannungssignal: Position [S4]

Eingang externer Sollwert für Regelung per Sensor (Druck, Temperatur, Förderleistung usw.)

100 %

Sollwertsignal 4 – 20 mA: Position [S5]

0 2 4 20Eingangsstrom (mA)

Sollwert in % des 
Sensormessbereichs

Bereich, in dem der Umrichter 
deaktiviert wird

Sicherheitsbereich

100 %

Sollwertsignal 2 – 10 V: Position [S6]

0 1 2 10Eingangsspannung (V)

Sollwert in % des 
Sensormessbereichs

Bereich, in dem der Umrichter 
deaktiviert wird

Sicherheitsbereich

100 %

~30 %

~30 %

Externes Signal 4 – 20 mA

0 6 10

3 5

20Eingangsstrom (mA)

Umrichterfrequenz

Bereich, in dem der Umrichter 
deaktiviert wird

Sicherheitsbereich

100 %

Externes Signal 2 – 10 V

0 10Eingangsspannung (V)

Umrichterfrequenz

Bereich, in dem der Umrichter 
deaktiviert wird

Sicherheitsbereich

Externes Signal 0 – 10 V

100 %

100 %

~30 %

~30 %

Externes Signal 0 – 20 mA

0

0

2

1

4

2

20

10

Eingangsstrom (mA)

Eingangsspannung (V)

Umrichterfrequenz

Umrichterfrequenz

Bereich, in dem der Umrichter 
deaktiviert wird

Bereich, in dem der Umrichter 
deaktiviert wird

Sicherheitsbereich

Sicherheitsbereich
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8. Inbetriebnahme

    8.1  System füllen und entlüften

VORSICHT!  Gefahr der Beschädigung der 
Pumpe!  
Die Pumpe darf nie trocken in Betrieb genommen 
werden.
Sicherstellen, dass das System befüllt ist, bevor 
die Pumpe gestartet wird.

  8.1.1  Entlüften – Betrieb mit ausreichend hohem 
Vordruck (Abb. 3)

  Beide Absperrventile (2, 3) schließen.
  Entlüftungsstopfen (6a) herausschrauben.
  Saugseitiges Absperrventil (2) langsam öffnen und 

Pumpe vollständig füllen.
  Entlüftungsstopfen schließen, sobald die 

Luft vollständig entwichen ist und gepumpte 
Flüssigkeit auszutreten beginnt (6a).

WARNUNG! 
Wenn die geförderte Flüssigkeit heiß ist und 
unter hohem Druck steht, kann die am Entlüf
tungsstopfen austretende Flüssigkeit Verbrenn
ungen oder andere Verletzungen verursachen.

-  Saugseitiges Absperrventil vollständig öffnen (2).
-  Pumpe starten.

 8.1.2  Venting process – Pump in suction mode
-  Druckseitiges Absperrventil (3) schließen. 

Saugseitiges Absperrventil (2) öffnen.
-  Füllstopfen (6b) ausbauen. 
-  Entlüftungsstopfen (5b) teilweise öffnen.
-  Pumpe und Saugrohr füllen. 
-  Sicherstellen, dass keine Luft zwischen Pumpe 

und Saugrohr eingeschlossen ist. System füllen, 
bis keine Luft mehr enthalten ist.

-  Füllstopfen mit Entlüftungsstopfen (6b) schließen.
-  Pumpe starten und prüfen, ob die Flussrichtung 

mit der Angabe auf dem Pumpentypenschild 
übereinstimmt. Andernfalls tauschen Sie zwei 
Phasen im Klemmkasten aus.

VORSICHT!  Eine falsche Flussrichtung führt zu 
einer schlechten Pumpenleistung und kann die 
Kupplung beschädigen.

-  Druckseitiges Absperrventil (3) etwas öffnen. 
-  Entlüftungsstopfen vom Füllstopfen abschrau

ben, damit die Luft entweichen kann (6a).
-  Entlüftungsstopfen schließen, sobald keine Luft 

mehr entweicht und gepumpte Flüssigkeit aus-
zutreten beginnt. 

WARNUNG! 
Wenn die geförderte Flüssigkeit heiß ist und unter 
hohem Druck steht, kann die am Ent lüf tungs
stopfen austretende Flüssigkeit Verbrennungen 
oder andere Verletzungen verursachen.

-  Druckseitiges Absperrventil (3) vollständig öffnen.
-  Entlüftungsstopfen (5a) schließen.

  8.2  Pumpe starten

VORSICHT!  Gefahr der Beschädigung der 
Pumpe! 
Die Pumpe darf nicht mit Nullfördermenge laufen 
(geschlossenes Druckventil).

WARNUNG!  Verletzungsgefahr!
Die Kupplung darf nur betrieben werden, wenn 
die Kupplungsschutzvorrichtungen korrekt ange-
baut und mit allen dazu vorgesehenen Schrauben 
befestigt sind.

WARNUNG!  Hoher Geräuschpegel!
Hochleistungspumpen können einen sehr hohen 
Geräuschpegel verursachen. Bei längerem 
Aufenthalt in der Nähe der Pumpe entsprechende 
Schutzausrüstung verwenden.

WARNUNG! 
Die Anlage muss so ausgelegt sein, dass im Falle 
eines Flüssigkeitsaustritts (z.  B. durch Ausfall der 
Gleitringdichtung) niemand verletzt wird.

  8.3  Betrieb mit Frequenzumrichter

8.3.1  Steuerungselemente
Der Umrichter wird mit den folgenden Elementen 
gesteuert:

Drehknopf

•  Zur Auswahl von Parametern den Drehknopf 
nach rechts in Richtung „+“ oder nach links in 
Richtung „“ drehen.

•  Zur Bestätigung der Einstellung den Drehknopf 
kurz drücken.
Dieser Umrichter verfügt über einen Block mit 
4  DIPSchaltern mit jeweils zwei Positionen 
(Fig. A1, Pos. 1).

 

• DIPSchalter 1 schaltet von der Betriebsart 
„OPERATION“ [DIPSchalter 1 OFF] in den 
Modus „SERVICE“ [DIPSchalter 1 ON] und 
zurück. In der Position „BETRIEB“ werden der 
Betrieb der gewählten Betriebsart autorisiert 
und der Zugang zur Parametrierung gesperrt 
(Normalbetrieb). In der Position „SERVICE“ kön-
nen die Betriebsfunktionen vom Bediener para-
metriert werden.

• DIPSchalter 2 wird für die Deaktivierung bzw. 
Aktivierung der „Zugangssperre“ verwendet 
(siehe Abschnitt 8.3.6.5).

• die DIP-Schalter 3 und 4 nicht verwendet werden 
und muss in der ON-Position gehalten werden.

Relais
(siehe Abschnitt 10)

1 2 3 4

ON
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HINWEIS: Wird der Drehknopf nicht innerhalb von 
30  Sekunden betätigt, wird in allen Menüs das 
Display erneut angezeigt und keine Änderung 
übernommen.

  Navigationselement
•  Die Umrichterfunktionen werden über das Menü 

aufgerufen. Jedem Menü und Untermenü ist eine 
Nummer zugewiesen.

•  Zum Navigieren durch die Menüebenen den 
Drehknopf drehen (z. B. 4000 > 5000).

•  Blinkende Elemente (Wert, Menünummer, Symbol 
oder Piktogramm) zeigen an, dass ein neuer 
Wert, eine neue Menünummer oder eine neue 
Funktion eingestellt werden können.

8.3.5   Festlegung der Anwendungsart (offener oder 
geschlossener Hydraulikkreis)
Das Produkt erlaubt zwei Anwendungsarten. Die 
verfügbaren Betriebsarten richten sich nach der 
gewählten Anwendungsart.

Über Menü  5.7.8.0 im Menü „EXPERT“ kann die 
gewünschte Anwendungsart ausgewählt werden.

HINWEIS: Nach Änderung der Anwendung 
muss das Produkt neu initialisiert wer-
den. Alle Anwenderparameter werden auf die 
Werkseinstellungen zurückgesetzt.

8.3.6  Festlegung der Betriebsarten

Festlegung der Drucksensoren
• Der Relativdrucksensor misst den Druck im 

Verhältnis zum Atmosphärendruck.
• Der Absolutdrucksensor misst den Druck im 

Verhältnis zum Nulldruck in einem Vakuum.
• Der Differenzdrucksensor misst den Druck zwi-

schen zwei Punkten.

HINWEIS: Sofern kein Differenzdrucksensor 
verwendet wird, werden alle von der Pumpe 
angezeigten Druckwerte im Verhältnis zum 
Atmosphärendruck gemessen.

Symbol Beschreibung

Wenn der Pfeil erscheint: 
• Durch Drücken des Drehknopfs 
 ein Untermenü aufrufen 
 (z. B. 4000 > 4100).

Wenn der Pfeil „zurück“ erscheint: 
• Durch Drücken des Drehknopfs 
die nächst höhere Menüebene auf-
rufen (z. B. 4150 > 4100).

Hydraulikanwendung Betriebsart

Offener Kreis Modus „pc“ Modus Drehzahl-
stufenregelung

PIDModus
Geschlossener 
Kreis

Modus „Δpc“
Modus „Δpv“

8.3.2  Aufbau des Displays

8.3.3  Beschreibung der Standardsymbole

8.3.4  Display

  Statusanzeige auf dem Display
•  Die Statusanzeige ist die Standardanzeige auf 

dem Display.
 Der aktuell eingestellte Sollwert wird angezeigt.
 Die Grundeinstellungen werden durch Symbole 

angezeigt.

Beispiel für die Statusanzeige auf dem Display

Pos. Beschreibung

1 Menünummer
2 Angezeigter Wert
3 Angezeigte Einheit
4 Standardsymbole
5 Angezeigtes Piktogramm

Symbol Beschreibung

Betrieb im Modus 
„Drehzahlregelung“.
Betrieb im Modus „Konstanter 
Druck“ oder „P.I.D.Steuerung“.

Betrieb im Modus „Druck variabel“ 
oder „PIDRegelung“

2
Eingang IN2 aktiviert (externer 
Sollwert)

Zugangssperre 
Wenn dieses Symbol erscheint, 
können aktuelle Einstellungen oder 
Messungen nicht verändert werden. 
Die angezeigten Informationen kön-
nen nur gelesen werden.

BMS (Building Management System) 
PLR oder LON ist aktiv.

Pumpe ist in Betrieb.

Pumpe ist angehalten.

WILO SE 04/2020
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HINWEIS: Wenn die Pumpe eigenständig und 
nicht in ein von uns installiertes System ein-
gebaut bereitgestellt wird, ist bei Lieferung die 
„Drehzahlstufenregelung“ als Regelungsart ein-
gestellt.

Modus „Drehzahlstufenregelung“ (Fig. A2, A3)
• Der Betriebspunkt wird durch manuelle 

Einstellung der Drehzahlstufe über die Menüs 
oder ein externes DrehzahlstufenBefehlssignal 
in % festgelegt.

• Für die Inbetriebnahme sollte die 
Motordrehzahlstufe auf 2400 1/min festgelegt 
sein.

Modus „Druck konstant: p-c“ (Fig. A2, A3, A4)
• Im Modus „pc“ hält der Umrichter unabhän-

gig von der für die Installation geforderten 
Förderleistung einen konstanten Druck an der 
Druckseite der Pumpe aufrecht. 

•  Der Betriebspunkt wird manuell über die Menüs 
oder ein externes Signal festgelegt.

• Dieser Modus ist verfügbar, wenn in Menü 5.7.8.0 
der Parameter für den offenen Hydraulikkreis 
ausgewählt ist.

• Zur Regelung wird ein Relativdrucksensor ver-
wendet (Sensor: Genauigkeit: ≤ 1 %, Anwendung 
zwischen 30 % und 100 % des Messbereichs).

• Für die Inbetriebnahme sollte der Solldruck auf 
60 % des Pumpenhöchstdrucks festgelegt sein.

Modus „Δp-c“ (Fig. A2, A3, A4)
• Im Modus „Δpc“ hält der Umrichter unab-

hängig von der für die Installation geforderten 
Förderleistung einen konstanten (von der Pumpe 
erzeugten) Differenzdruck aufrecht.

• Der Differenzdruck wird manuell über die Menüs 
oder ein externes Signal festgelegt.

• Dieser Modus ist verfügbar, wenn in Menü 5.7.8.0 
der Parameter für den geschlossenen 
Hydraulikkreis ausgewählt ist.

• Dieser Modus beinhaltet eine Nulldurchfluss
Erkennung, die verursacht das Anhalten der 
Pumpe.

• Zur Regelung wird ein Differenzdrucksensor ver-
wendet (Sensor: Genauigkeit: ≤ 1 %, Anwendung 
zwischen 30 % und 100 % des Messbereichs).

• Für die Inbetriebnahme sollte der Solldruck auf 
60 % des Pumpenhöchstdrucks festgelegt sein.

Pc
Pat m

Dr
uc

k

Zeit

Δpc

Δpc

Dr
uc

k

Zeit

Modus „Druck variabel: Δp-v“ (Fig. A2-A3-A4)
• Im Modus „Δpv“ ändert der Umrichter den 

Differenzdruck der Pumpe linear, und das ent-
sprechend dem erforderlichen Volumenstrom der 
Anlage.

• Der Betriebspunkt (Pset) wird manuell über die 
Menüs oder ein externes Signal festgelegt.

• Der Betriebspunkt bei Nullmengenförderung 
(%Pset) wird manuell über die Menüs festgelegt.

• Dieser Modus erkennt auch eine 
Nullmengenförderung, bei dem die Pumpe abge-
schaltet wird.

• Zur Regelung wird ein Differenzdrucksensor ver-
wendet (Sensor: Genauigkeit: ≤ 1 %, Anwendung 
zwischen 30 % und 100 % des Messbereichs).

• Für die Inbetriebnahme sollte der Solldruck auf 
60 % des Pumpenhöchstdrucks festgelegt sein.

• Dieser Modus ist verfügbar, wenn in Menü 5.7.8.0 
der Parameter für den geschlossenen 
Hydraulikkreis ausgewählt ist.

Modus „PIDRegelung“
• Der Umrichter ermöglicht über die PIDRegelung 

(Proportional-Integral-Differential-Regelung) 
die Regelung mithilfe eines anderen Sensortyps 
(Temperatur, Förderleistung usw.).

• Der Betriebspunkt wird als Prozentsatz des 
Messbereichs des verwendeten Sensors aus-
gedrückt. Dieser Punkt wird manuell über die 
Menüs oder über ein externes Steuersignal fest-
gelegt.

8.3.7  Menübeschreibung

Liste der Menüs (Fig. A5)
<1.0.0.0> Sollwerteinstellung
<2.0.0.0> Betriebsarteneinstellung
<3.0.0.0> Ein/AusPumpeneinstellung
<4.0.0.0>  Menü „Information“ 

Pumpenparameteranzeige
<5.0.0.0>  Menü „Service“ 

Zugriff auf 
Pumpenparametereinstellungen

<6.0.0.0>  Fehlerquittierung 
Bei einem oder mehreren Ausfällen 
wird die Ausfallseite angezeigt. Der 
Buchstabe „E“ wird angezeigt, gefolgt 
von einem 3-stelligen Code (siehe 
Abschnitt 10).

<7.0.0.0>  Zugangssperre 
Die „Zugangssperre“ ist verfügbar, 
wenn der DIPSchalter 2 auf ON steht.

VORSICHT! Gefahr von Sachschäden!
Falsche Einstellungen können zu Störungen im 
Pumpenbetrieb führen, die Schäden an der Pumpe 
oder der Anlage verursachen können.

• Nehmen Sie keine Einstellungen im "SERVICE"
Modus vor. nur zur Inbetriebnahme und nur zum 
Verlassen 
spezialisierte Techniker, um dies zu tun.
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Menüführung

Fig. A1

Einstellungen in der Betriebsart „Drehzahlstufenregelung“
(Schalter 1 = OFF in Position „OPERATION“)

Einstellungen in der Betriebsart „Druck konstant“
(Schalter 1 = OFF in Position „OPERATION“)

Einstellungen in der Betriebsart „PIDRegelung“
(Schalter 1 = OFF in Position „OPERATION“)

Sollwerteinstellung Sollwerteinstellung

Sollwerteinstellung

Regelungsart

Pumpe

Information

Service

Wird bei Auslösung 
eines Fehlers angezeigt Fehlerquittierung

WILO SE 04/2020
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• Einstellungen im Modus „SERVICE“ dürfen nur bei Inbetriebnahme und nur durch fachlich qualifizierte Techniker 
vorgenommen werden.

Navigation in den Menüs „Easy“ und „Expert“
DIPSchalter 1 in die Position ON (Fig. A1, Pos. 1) setzen. Der Modus „SERVICE“ wird aktiviert.
Auf dem Display blinkt dieses Symbol (Fig. A7).
In dem Modus „SERVICE“ können die Parameter der Menüs <2.0.0.0> und <5.0.0.0> geändert werden.
Es gibt 2 Einstellmodi:

Menü „Easy“
Über dieses vereinfachte Menü sind die wichtigsten Parameter der einzelnen Betriebsarten zugänglich.

• Drehknopf zwei Sekunden lang gedrückt halten. Das Symbol für das Menü „Easy“ wird angezeigt (Fig. A7).
• Drehknopf drücken, um die Auswahl zu bestätigen. Das Display wechselt zu Menü Nummer <2.0.0.0> 

(Fig. A8).
• DIPSchalter 1 in die Position OFF setzen, wenn alle Einstellungen vorgenommen wurden (Fig. A1, Pos. 1).

Menü „Expert“
Über dieses Menü kann auf alle Parameter zugegriffen werden.

• Drehknopf zwei Sekunden lang gedrückt halten und drehen, um das Menü „Expert“ auszuwählen.  
Das Symbol für das Menü „Expert“ wird angezeigt (Fig. A7).

• Drehknopf drücken, um die Auswahl zu bestätigen. Das Display wechselt zum Menü <2.0.0.0> (Fig. A8).
• Im Menü <2.0.0.0> die Betriebsart auswählen und bestätigen.
• Das Menü <5.0.0.0> auswählen, um auf alle Umrichterparameter zuzugreifen (Fig. A9).
• DIPSchalter 1 in die Position OFF setzen, wenn alle Einstellungen vorgenommen wurden (Fig. A1, Pos. 1).
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Fig. A2

Menü „EASY“

Menü „EXPERT“

Einstellungen im 
Menü „EXPERT“

(Fig. A4)

Auswahl der 
Betriebsart

Sollwerteinstellung

Pumpe

Information

Einstellungen im 
Menü „EASY“

(Fig. A3)

WILO SE 04/2020
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Fig. A3

Drehzahlstufenregelung

Externer Steuereingang IN2: OFF

Externer Steuereingang IN2: ON

Externer Eingang IN2
Auswahl der Signalart: 

Sensoreingang IN1
Auswahl des Messbereichs: 

Sensoreingang IN1
Auswahl der Signalart: 

Druck konstant pc oder Δp-c

Druck variabel Δp-v

EINSTELLUNGEN IM MENÜ „EASY“

Eingang externer Sollwert IN2: OFF

Eingang externer Sollwert IN2: ON

Externer Eingang IN2
Auswahl der Signalart: 

Auswahl der Steigung Δpv:
„Delta“: 50 % > 100 %

• Druck konstant pc bei Auswahl des 
offenen Hydraulikkreises

• Δpc bei Auswahl des geschlossenen 
Hydraulikkreises (Menü 5.7.8.0)

• Menu verfügbar bei Auswahl des 
geschlossenen Hydraulikkreises 
(Menü 5.7.8.0)

Sensoreingang IN1
Auswahl des Messbereichs: 

Sensoreingang IN1
Auswahl der Signalart: 

Eingang externer Sollwert IN2: OFF

Eingang externer Sollwert IN2: ON

Externer Eingang IN2
Auswahl der Signalart: 
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Fig. A3

PIDRegelung 

Sensoreingang IN1
Auswahl der Signalart: 

Eingang externer Sollwert IN2: OFF

Eingang externer Sollwert IN2: ON

PIDParameterauswahl: 
„P“: 30,0 > +30,0

PIDParameterauswahl: 
„I“: 10 ms > +300 s

PIDParameterauswahl: 
„D“: 0 ms > +300 s

Externer Eingang IN2 
Auswahl der Signalart: 

PIDParameterauswahl: 
„P“: 30,0 > +30,0

PIDParameterauswahl: 
„I“: 10 ms > +300 s

PIDParameterauswahl: 
„D“: 0 ms > +300 s

WILO SE 04/2020



31

Deutsch

Einbau- und Betriebsanleitung – Helix EXCEL 2461016

Fig. A4

Service

IN2 – „Externer Eingang“

PID – Parameter

Sonstige Einstellungen 1

Sonstige Einstellungen 2

GLT – Gebäudeleittechnik

IN1 – „Sensoreingang“ 

IN2 – Externer Eingang ON/OFF 

PID: Parameter „P“: 0,01 > +30,0

Zeit bis zur Abschaltung bei  
Nullmengenförderung: 0 ms > 180 s

Reduzierte Frequenz: ON/OFF

Kommunikationsfrequenz HIGH/MID/LOW

Auswahl des SBMRelais

Zurück zur Werkseinstellung: ON/OFF

Einheiten m/bar/ft/psi

PID: Parameter „I“: 10 ms > +300 s

PID: Parameter „D“: 0 ms > +300 s

Wird bei Aktivierung von „GLT“ ange-
zeigt. Sie der Betriebsanleitung.
Wird bei aktivierter „Drehzahl

stufenregelung“ nicht angezeigt.

Wird bei aktivierter „Drehzahl
stufenregelung“ nicht angezeigt.

Im PIDModus, „P“: 30,0 > +30,0

Wird bei aktivierter „Drehzahl
stufenregelung“ nicht angezeigt.

Muss bei ausgeschaltetem Motor 
durchgeführt werden.

Zurück zur Werkseinstellung 
nach Bestätigung der 

Anwendungsänderung

Wird bei aktivierter „PIDRegelung“ 
nicht angezeigt.

Wird nicht angezeigt, wenn Eingang IN2 
= OFF ist.

Auswahl des Messbereichs:  
6/10/16/25 bar

Auswahl der Signalart:  
0 – 10 V/4 – 20 mA/2 – 10 V/0 – 20 mA

Auswahl der Signalart:  
0 – 10 V/2 – 10 V/0 – 20 mA/4 – 20 mA

Auswahl der Anwendung: offener Hydraulikkreis 
und geschlossener Hydraulikkreis

EINSTELLUNGEN IM MENÜ „EXPERT“
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Fig. A5

Information

Daten und Betrieb

Zustände

Pumpendaten

Istwerte

Druck oder %

Betriebsstunden

SSMRelais

Pumpentypenschlüssel

SBMRelais

Software-Version Anwendungsregler

Eingang „Ext. Off“

SoftwareVersion Motorregler

Verbrauch

Zähler Spannungsversorgungsunterbrechung

Leistung

oder Wird bei aktivierter „Drehzahl
stufenregelung“ nicht angezeigt.

NAVIGATION IM MENÜ 4.0.0.0 „INFORMATION“

WILO SE 04/2020
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Zugangssperre
Um alle Einstellungen der Pumpe zu sperren, kann 
die Zugangssperre verwendet werden.
Dazu wie folgt vorgehen:

• DIPSchalter 2 in die Position ON setzen. Das 
Menü <7.0.0.0> wird angezeigt.

• Drehknopf drehen, um die Sperre zu de/aktivie-
ren. Der aktuelle Status der Sperre wird durch die 
folgenden Symbole angezeigt:

Sperre aktiviert: Die Parameter 
sind gesperrt und die Menüs 
werden schreibgeschützt ange-
zeigt.

Sperre deaktiviert: Die 
Parameter können geändert 
werden und der Zugriff auf die 
Menüs ist für Einstellungen 
erlaubt.

9. Wartung
Alle Wartungsarbeiten müssen von einem  
autorisierten Wartungstechniker durchgeführt 
werden!

WARNUNG!  Gefahr durch elektrische Spannung! 
Gefährdungen durch elektrische Spannung sind 
auszuschließen. 
Alle Elektrikarbeiten dürfen erst ausgefüh-
rt werden, nachdem die Stromversorgung 
unterbrochen und gegen versehentliches 
Wiedereinschalten gesichert wurde.

WARNUNG!  Verbrühungsgefahr! 
Schließen Sie bei hohen Wassertemperaturen 
und hohem Anlagendruck die vor- und enddruc-
kseitigen Absperrventile. 
Lassen Sie die Pumpe zunächst abkühlen.

- Diese Pumpen sind wartungsfrei. 
- Optional kann die Gleitringdichtung an eini-

gen Modellen aufgrund der Ausführung als 
Kassettendichtung leicht ausgetauscht werden. 
Fügen Sie den Justierkeil in das Gehäuse ein 
(Abb. 6), wenn die Gleitringdichtung richtig posi-
tioniert wurde.

- Halten Sie die Pumpe in einem vollständig sau-
beren Zustand. 

- Pumpen, die in Frostphasen nicht verwendet 
werden, sollten entleert werden, um Schäden  
zu vermeiden: Schließen Sie die Absperrventile, 
öffnen Sie den Entlüftungsstopfen und die 
Entlüftungsschraube vollständig.

GEFAHR!  Lebensgefahr!
Der Rotor im Motor ist einem dauerhaften 
Magnetfeld ausgesetzt und stellt für Personen 
mit Herzschrittmacher eine ernsthafte Gefahr 
dar. Eine Nichtbeachtung kann zum Tod oder zu 
ernste Verletzungen führen.

• Öffnen Sie den Motor nicht!
• Die De-/Montage des Rotors zu Reparatur-

zwecken darf nur vom Kundendienst vorgenom-
men werden!
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10. Störungen, Ursachen und 
Beseitigung
WARNUNG!  Gefahr durch elektrische Spannung!
Gefährdungen durch elektrische Spannung sind 
auszuschließen. 
Sicherstellen, dass vor dem Durchführen 
von Arbeiten am elektrischen System die 
Stromversorgung abgeschaltet und gegen unbe-
fugtes Wiedereinschalten gesichert wurde.

WARNUNG!  Verbrühungsgefahr!
Im Falle von hohen Wassertemperaturen und 
hohen System drücken die saug und druckseitigen 
Absperrventile der Pumpe schließen. 
Pumpe abkühlen lassen.

Störung Ursache Beseitigung
Pumpe arbeitet nicht Keine Stromversorgung. Sicherungen, Kabel und Anschlüsse 

prüfen.

Die Hitzeschutzeinrichtung wurde aus-
gelöst und die Stromzufuhr unterbrochen.

Ursache der Überlastung des Motors 
beseitigen.

Die Pumpe arbeitet mit zu geringer 
Leistung.

Falsche Drehrichtung. Drehrichtung des Motors prüfen und ggf. 
korrigieren.

Teile der Pumpe werden durch 
Fremdkörper blockiert.

Pumpe prüfen und reinigen.

Luft im Saugrohr. Saugrohr abdichten.

Das Saugrohr ist zu eng. Größeres Saugrohr einbauen.

Das Ventil ist nicht weit genug geöffnet. Ventil vollständig öffnen.

Die Pumpe fördert ungleichmäßig. Luft in der Pumpe. Pumpe entlüften; Saugrohr auf 
Luftdichtigkeit prüfen. Bei Bedarf Pumpe 
20 – 30 s – laufen lassen, Entlüftungs
schraube öffnen und Luft entweichen 
lassen – Entlüftungsschraube schließen 
und Vorgang mehrmals wiederholen, bis 
keine Luft mehr aus der Pumpe austritt.

Drucksensor für Modus „Druck konstant“ 
ungeeignet

Einen Sensor mit passender Druckskala 
und Genauigkeit einbauen.

Pumpe vibriert oder ist zu laut. Fremdkörper in der Pumpe. Fremdkörper entfernen.
Die Pumpe ist nicht ordnungsgemäß am 
Boden befestigt.

Schrauben festziehen.

Das Lager ist beschädigt. WiloKundendienst kontaktieren.

Der Motor überhitzt und der Motorschutz 
löst aus.

Offener Kreislauf in einer der Phasen. Sicherungen, Kabel und Anschlüsse 
prüfen.

Die Umgebungstemperatur ist zu hoch. Für Kühlung sorgen.

Die Gleitringdichtung ist undicht. Die Gleitringdichtung ist beschädigt. Gleitringdichtung ersetzen.

Unregelmäßige Förderung. Drucksensor ist für Modus „Konstanter 
Druck“ oder „Variabler Druck“ 
ungeeignet.

Sensor mit passendem Druckbereich und 
Genauigkeit einbauen.

Im Modus „Konstanter Druck“ stoppt die 
Pumpe nicht bei Nullfördermenge.

Das Rückschlagventil ist undicht. Rückschlagventil reinigen oder ersetzen.

Das Rückschlagventil ist nicht geeignet. Durch ein passendes Rückschlagventil 
ersetzen.

Der Behälter hat einbaubedingt ein zu 
geringes Fassungsvermögen.

Behälter tauschen oder einen weiteren 
hinzufügen.

Falls der Fehler nicht behoben werden 
kann, bitte den WiloKundendienst 
kontaktieren.

WILO SE 04/2020
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Störungen dürfen nur von qualifizierten Fach
kräften behoben werden!
Beachten Sie die Sicherheitshinweise in Abschnitt 
9 „Wartung“.

Relais
Der Umrichter verfügt über 2 Ausgangsrelais, die als 
Schnittstelle zu einer zentralen Steuerung dienen, 
z. B.: Schaltkasten, Pumpensteuerung.
SBMRelais: 
Dieses Relais kann im Menü „Service“ < 5.7.6.0 > in  
3 Betriebszustände gestellt werden.
Betriebszustand: 1 (Standardeinstellung)
Relais für das Signal „Verfügbarkeit“ (normaler 
Betrieb dieser Pumpenart).
Dieses Relais ist aktiviert, wenn die Pumpe in 
Betrieb oder betriebsbereit ist.
Wenn eine Störung auftritt oder die Netz
spannung unterbrochen wird (die Pumpe stoppt), 
wird das Relais deaktiviert. Die Verfügbarkeit der 
Pumpe wird an den Schaltkasten übermittelt.
Betriebszustand: 2
Relais für das Signal „Betrieb“.
Das Relais ist aktiviert, wenn sich die Pumpe in 
Betrieb befindet.
Betriebszustand: 3
Relais für das Signal „Einschaltung“.
Das Relais ist aktiviert, wenn die Pumpe an das 
Netz angeschlossen ist.

SSMRelais: 
Relais für das Signal für „Störungen“.
Wenn aufeinander folgende Störungen derselben Art 
entdeckt werden (von 1 bis 6, je nach Schwere), 
stoppt die Pumpe und das Relais wird aktiviert (bis zu 
einem manuellen Eingriff).

Beispiel: 6 Störungen mit variabler Zeitspanne 
innerhalb von 24 Stunden.

Das SBMRelais ist auf die Erfassung des Signals 
„Verfügbarkeit“ eingestellt.

24-St.-Zeitraum

Störungen

Aktives
Relais

SBM

Relay in
Relais

Aktives
Relais

SSM

Relay in
Relais

1 2 3 4 5 6
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10.1 Fehlertabelle
Alle hier genannten Vorfälle bewirken

• die Abschaltung des SBMRelais (wenn sich dies im Zustand für die Erfassung des Signals „Verfügbarkeit“ befin-
det)

• die Einschaltung des SSMRelais für Signale vom Typ „Störungen“, wenn die Höchstzahl für eine Störungsart im
• Zeitraum von 24 Stunden erreicht wird
• das Anschalten einer roten LED

Fehler 
-Code

Rampenzeit 
vor Fehler-

meldung

Zeit vor Be-
arbeitung des 
Fehlers nach 

Meldung

Wartezeit vor 
automatischer 

Wiedereinschal-
tung

Max. 
Fehler 

innerhalb 
von 24 h 

Störung
Mögliche Ursachen Beseitigung

Wartezeit 
vor Rück-
setzung

E001 60 s 0 s 60 s 6
Pumpe überlastet, Ausfall Dichte und/oder Viskosität des Förderme-

diums zu hoch
300 s

Pumpe durch Fremdkörper 
blockiert

Pumpe demontieren, defekte Bauteile 
ersetzen oder die Pumpe reinigen.

E004
(E032) ~5 s

(0,55 bis 
7,5 kW)
300 s

(0,55 bis 
7,5 kW)
0 s, wenn Fehler
behoben 6 Unterspannung der Spannungs-

versorgung des Umrichters

Spannung an den Umrichterklemmen  
überprüfen:
• Ausfall bei Spannungsversorgung < 330 V

(0,55 bis 
7,5 kW)

0 s

(11 bis 22 kW)
0 s

(11 bis 22 kW)
300 s

(11 bis 
22 kW)
300 s

E005
(E033) ~5 s 300 s 0 s, wenn Fehler

behoben 6 Überspannung der Spannungs-
versorgung des Umrichters

Spannung an den Umrichterklemmen 
überprüfen:
• Ausfall bei Spannungsversorgung > 506 V

0 s

E006 ~5 s 300 s 0 s, wenn Fehler
behoben 6 Fehlende Spannungsversor-

gungsphase Spannungsversorgung prüfen. 0 s

E007 0 s 0 s 0 s, wenn Fehler
behoben

Unbe-
grenzt

Umrichter als Generator betrie-
ben. Warnung, keine Pumpen-
abschaltung

Die Pumpe hat die Richtung geändert. Das 
Ventil auf Dichtigkeit prüfen. 0 s

E009 0s 0s 0 s, wenn Fehler
behoben

Unbe-
grenzt

Der Konverter arbeitet als 
Generator. Die Pumpe wird 
angehalten

Die Pu chtung geändert. Das Ventil auf 
Dichtigkeit prüfen. 0s

E010 ~5 s 0 s Unbegrenzt 1 Pumpe blockiert

Pumpe demontieren, defekte Bautei-
le ersetzen oder die Pumpe reinigen. 
Möglicherweise liegt ein mechanischer 
Motorausfall vor (Wälzlager).

60 s

E011 15s 0 s 60 s 6 Pumpe abgeschaltet oder im 
Trockenlauf

Pumpe für die Wiederinbetriebnahme 
befüllen (siehe Abschnitt 9.3).
Das Fußventil auf Dichtigkeit prüfen.

300 s

E020 ~5 s 0 s 300 s 6
Motor überhitzt

Die Kühlrippen an der Rückseite und unter 
dem Umrichter sowie die Lüfterhaube 
reinigen. 300 s

Umgebungstemperatur ober-
halb der Produktspezifikationen

Für eine bessere Belüftung des Raumes 
sorgen.

E023 0 s 0 s 60 s 6 Am Motor liegt ein Kurzschluss 
vor.

MotorUmrichter aus der Pumpe entfer-
nen, prüfen oder ersetzen. 60 s

E025 0 s 0 s Unbegrenzt 1 Fehlende Motorphase Verbindung zwischen Motor und Frequen-
zumrichter prüfen. 60 s

E026 ~5 s 0 s 300 s 6 Temperatursensor des Motors de-
fekt oder nicht richtig verbunden

MotorUmrichter aus der Pumpe entfer-
nen, prüfen oder ersetzen. 300 s

E030
E031 ~5 s 0 s

(0,55 bis 
7,5 kW)
0 s, wenn Fehler
behoben

(11 bis 22 kW) 
300 s

6

Umrichter überhitzt
Die Kühlrippen an der Rückseite und unter 
dem Umrichter sowie die Lüfterhaube 
reinigen.

300 s
Umgebungstemperatur ober-
halb der Produktspezifikationen

Für eine bessere Belüftung des Raumes 
sorgen.

E042 ~5 s 0 s Unbegrenzt 1 Sensorkabel (IN1) getrennt
Das System auf korrekte Spannungsver-
sorgung und Verdrahtung mit dem Sensor 
prüfen.

60 s

E050 60 s 0 s 0 s, wenn Fehler
behoben

Unbe-
grenzt Fehler bei GLTKommunikation Verbindung prüfen. 300 s

E077 0 s 0 s Unbegrenzt 1 24-V-Versorgungsspannung 
der Sensoren defekt Sensoren und ihre Verbindungen prüfen. 60 s

E10 0s 0s 0 s, wenn Fehler
behoben

Unbe-
grenzt Verlust der Synchronisation Die Pumpe läuft automatisch wieder an 0s

WILO SE 04/2020



37

Deutsch

Einbau- und Betriebsanleitung – Helix EXCEL 2461016

Fehler 
-Code

Rampenzeit 
vor Fehler-

meldung

Zeit vor 
Bearbeitung 
des Fehlers 
nach Mel-

dung

Wartezeit vor auto-
matischer Wiederein-

schaltung

Max. 
Fehler 
inner-

halb von 
24 h 

Störung
Mögliche Ursachen Beseitigung

Wartezeit 
vor Rück-
setzung

E11 ~5s 300s 0 s, wenn Fehler
behoben 6

Die Motorintensität ist höher 
als die vom Antrieb maximal 
zulässige Intensität

Dichte und/oder Viskosität des 
Fördermediums zu hoch. Prüfen 
Sie, ob die Pumpe nicht durch 
Fremdkörper verstopft ist.

0s

E12 0s 0s 0 s, wenn Fehler
behoben

Unbe-
grenzt

Motordrehzahl zu hoch, fast 
120% der maximalen Drehzahl

Die Pumpe nimmt ihre normale 
Drehzahl wieder auf. 0s

E19 0s 0s 0 s, wenn Fehler
behoben

Unbe-
grenzt 

Die Pumpe versucht erfolglos 
zu starten, während sie die 
Richtung wechselt

Das Ventil auf Dichtigkeit prüfen. 60s

E--- 0 s 0 s Unbegrenzt 1 Interner Fehler Frequenzumrichter An den Kundendienst wenden. 60 s

 10.2  Fehler bestätigen

VORSICHT!  Sachschaden!
Störungen immer erst dann bestätigen, nachdem 
sie behoben wurden.

•  Störungen dürfen nur von qualifizierten 
Fachkräften behoben werden!

•  Falls Zweifel bestehen, bitte den Hersteller kon-
taktieren.

•  Wenn ein Fehler auftritt, wird anstelle der 
Statusanzeige die Fehleranzeige angezeigt.

Fehler werden wie folgt bestätigt:

•  Drehknopf drücken.

Das Display zeigt Folgendes an:

•  die Menünummer <6.0.0.0>,

•  die Störungsnummer und die Höchstzahl dieser 
Störungen für einen Zeitraum von 24 Stunden 
(z. B.: 1/6).

•  die verbleibende Zeit bis zum automatischen 
Zurücksetzen der Störung in Sekunden,

• Warten Sie das automatische Zurücksetzen ab.

Im System läuft ein Timer ab. Die verbleibende 
Zeit wird (in Sekunden) angezeigt, bis der Fehler 
automatisch bestätigt wird.

•  Zur Bestätigung den Drehknopf drücken, wenn 
die Höchstzahl der Störungen erreicht ist und der 
letzte Timer abgelaufen ist.

Das System wechselt wieder in die Statusanzeige.

HINWEIS:  Wenn nach dem Störungssignal noch 
Zeit bis zur Bearbeitung der Störung bleibt (z. B. 
300 s), muss die Störung immer manuell bestätigt 
werden.
Der Timer für die automatische Rückstellung ist 
inaktiv und „  “ wird angezeigt.

Beispiel der 
Fehlerseite

Beispiel für die 
Statusanzeige
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11. Ersatzteile
Ersatzteile müssen über den WiloKundendienst 
bestellt werden.
Um Fehler zu vermeiden, müssen bei Bestellungen 
immer die Daten auf dem Typenschild angegeben 
werden.
Der Ersatzteilkatalog verfügbar unter: www.wilo.
com.

12. Entsorgung
Information zu Sammlung von gebrauchten 
Elektround Elektronikprodukten.

Die ordnungsgemäße Entsorgung und das sach-
gerechte Recycling dieses Produkts vermeiden 
Umweltschäden und Gefahren für die persönli-
che Gesundheit.

HINWEIS: Verbot der Entsorgung über den 
Hausmüll!
In der Europäischen Union kann dieses Symbol 
auf dem Produkt, der Verpackung oder auf den 
Begleitpapieren erscheinen. Es bedeutet, dass 
die betroffenen Elektro und Elektronikprodukte 
nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Für eine ordnungsgemäße Behandlung, Recycling 
und Entsorgung der betroffenen Altprodukte, 
folgende Punkte beachten: 

• Diese Produkte nur bei dafür vorgesehenen, zer-
tifizierten Sammelstellen abgeben.

• Örtlich geltende Vorschriften beachten! 
Informationen zur ordnungsgemäßen 
Entsorgung bei der örtlichen Gemeinde, der 
nächsten Abfallentsorgungsstelle oder bei dem 
Händler erfragen, bei dem das Produkt gekauft 
wurde. Weitere Informationen zum Recycling 
unter www.wilo-recycling.com.

Technische Änderungen vorbehalten.

WILO SE 04/2020
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Notes
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1. General

1.1 About this document
The language of the original installation and oper-
ating instructions is English. All other languages 
of these instructions are translations of the origi-
nal installation and operating instructions.
These installation and operating instructions are 
an integral part of the product. They must be kept 
readily available at the place where the product is 
installed. Strict adherence to these instructions is 
a necessary condition for the correct installation 
and operation of the product.
These installation and operating instructions cor-
respond to the relevant version of the product and 
the underlying safety standards valid at the time 
of going to print.
ECDeclaration of conformity:
A copy of the ECDeclaration of conformity is an 
integral part of these installation and operating 
instructions.
If a technical modification is made on the series 
named here without our agreement, this declara-
tion loses its validity.

2. Safety
These installation and operating instructions con-
tain important information which must be adhered 
to during installation, operation and maintenance. 
For this reason, these instructions must, without 
fail, be read by the service technician and the 
responsible specialist/operator before installation 
and commissioning.
It is not only the general safety instructions listed 
in this section that must be adhered to but also 
the special safety instructions with danger sym-
bols included in the following sections.

2.1 Symbols and signal words in the operating 
instructions

Symbols

General danger symbol

Danger due to electrical voltage

NOTICE: ...

Signal words:

DANGER! Acutely dangerous situation.  
Nonobservance will result in death or the most 
serious of injuries.

WARNING! The user may suffer (serious)  
injuries. ‘Warning’ implies that (serious) injury 
to persons is probable if this information is 
disregarded.

CAUTION! There is a risk of damaging the prod
uct/unit. “Caution” implies that damage to the 
product and its operation is likely if this infor
mation is disregarded.

NOTICE: Useful information on handling the  
product. It draws attention to possible problems.
Information that appears directly on the product, 
such as

• the arrows indicating the direction of rotation,
• identifiers for connections,
• rating plate,
• warning stickers,

must be strictly complied with and kept in legible 
condition.

2.2 Personnel qualifications
The installation, operating and maintenance per-
sonnel must have the appropriate qualifications 
for this work. Area of responsibility, terms of 
reference and monitoring of the personnel are to 
be ensured by the operator. If the personnel are 
not in possession of the necessary knowledge, 
they are to be trained and instructed. This can be 
accomplished if necessary by the manufacturer of 
the product at the request of the operator.

2.3 Danger in the event of nonobservance of the 
safety instructions
Nonobservance of the safety instructions can 
result in risk of injury to persons and damage 
to the environment and the product/unit. Non
observance of the safety instructions also results 
in the loss of any claims to damages. In detail, 
nonobservance can, for example, result in the 
following risks:

• Danger to persons from electrical, mechanical 
and bacteriological influences

• Damage to the environment due to leakage of 
hazardous materials

• Property damage
• Failure of important product/unit functions
• Failure of required maintenance and repair  

procedures.

2.4 Safety consciousness on the job
The existing directives for accident prevention 
must be adhered to.
Danger from electrical current must be elim-
inated. Local directives or general directives  
[e.g. IEC, VDE etc.] and instructions from local 
energy supply companies must be respected.
This device is not intended for use by persons 
(including children) with reduced physical, senso-
ry or mental capabilities, or lack of experience and 
knowledge, unless they have been given supervi-
sion or instruction concerning use of the device 
by a person responsible for their safety. Children 
should be supervised to ensure that they do not 
play with the device.
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2.5 Safety instructions for the operator
This device is not intended for use by persons 
(including children) with reduced physical, senso-
ry or mental capabilities, or lack of experience and 
knowledge, unless they have been given supervi-
sion or instruction concerning use of the device 
by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they 
do not play with the device.

• If hot or cold components on the product/the 
unit lead to hazards, local measures must be 
taken to guard them against touching.

• Guards protecting against touching moving 
components (such as the coupling) must not be 
removed whilst the product is in operation.

• Leakages (e.g. from the shaft seals) of hazardous 
fluids (which are explosive, toxic or hot) must be 
led away so that no danger to persons or to the 
environment arises. National statutory provisions 
must be respected.

• Danger from electrical current must be  
eliminated. Local directives or general directives  
[e.g. IEC, VDE etc.] and instructions from local 
energy supply companies must be respected.

2.6 Safety instructions for installation and  
maintenance work
The operator must ensure that all maintenance 
and installation work is carried out by autho-
rised and qualified personnel, who are sufficiently 
informed from their own detailed study of the 
installation and operating instructions. Work on 
the product/unit must only be carried out when 
at a standstill. It is mandatory that the proce-
dure described in the installation and operating 
instructions for shutting down the product/unit 
be complied with.
Immediately on conclusion of the work, all safety 
and protective devices must be put back in posi-
tion and/or recommissioned.

2.7 Unauthorised modification of components and 
use of unauthorised spare parts
Unauthorised modification of components and 
use of unauthorised spare parts will impair the 
safety of the product/personnel and will make 
void the manufacturer’s declarations regarding 
safety. Modifications to the product are only 
permissible after consultation with the manu-
facturer.
Original spare parts and accessories authorised by 
the manufacturer ensure safety. The use of other 
parts absolves the manufacturing company of any 
and all liability.

2.8 Improper use
The operating safety of the supplied product is 
only guaranteed for conventional use in accor-
dance with Section 4 of the installation and oper-
ating instructions. The limit values must on no 
account fall below or exceed the values specified 
in the catalogue/data sheet.

3. Transport and temporary storage
When you receive the equipment, check that 
it has not been damaged during transport. If 
damage has occurred during shipping, take all 
necessary action with the carrier within the time 
allowed.

CAUTION! The storage environment may cause 
damage to the product.
If the delivered material is to be installed at a later 
date, store it in a dry place and protect it from 
impacts and any external influences (humidity, 
frost etc.).
The pump should be cleaned thoroughly before 
it is put into temporary storage. New pumps are 
prepared in such a way that they can be stored 
for one year.
Handle the pump with care so as not to damage 
the product before installation.

4. Application
This pump has been designed to pump hot or cold 
water, water/glycol mixtures or other lowvis-
cosity fluids that are free of mineral oil, solid or 
abrasive substances, or materials containing long 
fibres. Pumping corrosive chemicals requires the 
manufacturer’s approval.

DANGER! Risk of explosion!
Do not use this pump to convey flammable or 
explosive liquids.

4.1 Application areas 
 - water distribution and overpressure systems,
 - industrial circulation systems,
 - process fluids,
 - cooling water circuits,
 - fire-fighting and washing stations,
 - sprinkling systems, irrigation, etc.

Installation and operating instructions – Helix EXCEL 2461016
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5. Product information

5.1 Type key

Example: Helix EXCEL 4141/16/E/KS

Helix Highefficiency multistage inline pump in vertical design

EXCEL Equipped with a frequency converter

4 Rated flow rate in m3/h

14 Number of stages

1
1 =  pump housing in stainless steel 304 + hydraulics in stainless steel 304
2 =  pump housing in stainless steel 316L + hydraulics in stainless steel 316L
3 =  pump housing in cast GJL 250 + hydraulics in stainless steel 304

16 25 = PN25 flanges
16 = PN16 flanges

/E E = EPDM Orings (WRAS/KTW)
V = VITON O-rings

/KS K = cartridge mechanical seal +system orientation

English
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5.2 Technical data

Maximum utilisation pressure

Pump housing 16, 25 or 30 bar depending on the model

Maximum suction pressure

10 bar
Notice: the actual input pressure (P input) + the pressure at zero delivery 
rate (P zero delivery rate) must always be lower than the maximum  
authorised operating pressure (Pmax). If the maximum authorised  
operating pressure is exceeded, the mechanical seal and the roller  
bearing can be damaged or their life span reduced.
P input + P zero delivery rate ≤ Pmax
Refer to the pump plate for the maximum operating pressure: Pmax

Temperature range

Fluid temperature -15°C to +120 °C

Ambient temperature 15 °C to +50 °C (other temperatures on request)

Electrical data

Motor efficiency IE5

Motor protection rating IP55

Insulation class 155 (F)

Frequency See motor plate

Power supply voltage

Power (kW)

0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22
400 V (±10%) 50 Hz
380 V (±10%) 60 Hz
480 V (±10%) 60 Hz

Types of supported power supplies TN, TT, IT

Other characteristics

Ambient humidity < 90 % without condensation

Altitude < 1000 m (> 1000 m on request)

Max. suction height Depending on NPSH of the pump

Internal electrical circuit :
PELV, galvanically separated Isolated secondary circuit, voltage/current circuit

Power supply cable cross section  
diameter (cable equipped  
with 4 wires) mm2

Power (kW)

1.1 2.2 3.2 4.2 5.5 6.5 7.5

1.5 - 2.5 2.5 - 4 4

 - Outline and connection dimensions (Fig. 4).

5.3 Scope of delivery
• High-pressure multistage centrifugal pump.
• Operating manual.
• Counter flanges, screws and Orings for PN 16 

configuration.

 - Electromagnetic compatibility (*)
• Residential emission –  

1st environment:  PNEN 618003
• Industrial interference resistance –  

2nd environment:  PNEN 618003
(*) In the frequency range between 600 MHz and 1 GHz, the 

display or the pressure indication in the display might be 
disturbed in the exceptional case of the direct vicinity 
(<1 m from the electronic module) of radio transmission 
installations, transmitters or similar devices working in 
this frequency range. The operation of the pump is not 
affected at any time.
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5.4 Accessories
The following original accessories are available for 
the Helix series:

• IF module PLR for connecting to PLR/interface 
converter

• IF module LON for connection to LONWORKS 
network. These modules plug directly into  
the connection interfaces of the converter  
(see Fig. below).

• Non-return valves (with tab or spring ring for 
operation at constant pressure)

• Protection kit against dryrunning
• Pressure sensor kit for control (accuracy: ≤ 1 %; 

use between 30 % and 100 % of the measure-
ment range).
Use only accessories that are new.

Type key Article no.
2 oval stainless steel 1.4301 counter flanges (screwing) 
(PN 16 – 1") 4016168

2 round stainless steel 1.4404 counter flanges (screwing) 
(PN 40 – DN 25) 4016165

2 round steel counter flanges (welding) (PN 40 – DN 25) 4016162
2 oval stainless steel 1.4301 counter flanges (screwing) 
(PN 16 – 1"1/4) 4016169

2 round stainless steel 1.4404 counter flanges (screwing) 
(PN 40 – DN 32) 4016166

2 round steel counter flanges (welding) (PN 40 – DN 32) 4016163
2 oval stainless steel counter flanges (screwing)  
(PN 16 – 1"1/2) 4016170
2 round stainless steel 1.4404 counter flanges (screwing) 
(PN 40 – DN 40) 4016167

2 round steel counter flanges (welding) (PN 40 – DN 40) 4016164
2 oval stainless steel 1.4301 counter flanges (screwing) 
(PN 16 – 2") 4055063

2 round stainless steel 1.4404 counter flanges (screwing) 
(PN 40 – DN 50) 4038589

2 round steel counter flanges (welding) (PN 40 – DN 50) 4038588

Bypass kit 25 bar 4146786

Bypass kit (with air pressure gauge 25 bar) 4146788

Chassis with damping pads for pumps up to 5.5 kW 4157154

Power (kW)

6. Description and function

6.1 Description of the product

Fig. 1
1  Motor fixation bolt
2 – Coupling guard
3 – Mechanical seal
4  Hydraulic stage housing
5 – Impeller
6 – Pump shaft
7 – Motor
8 – Coupling
9 - Lantern
10 - Tube liner
11 - Flange
12 - Pump housing
13 - Base plate

Fig. 2, 3
1 – Strainer
2 – Pump suction valve
3 – Pump discharge valve
4 - Non-return valve
5 – Drain + priming plug
6 – Venting plug and filling plug
8 – Foundation block
10 – Lifting hook

Fig. A1, A2, A3, A4
1  Block of DIP switches
2 - Pressure sensor
3  Tank
4 – Insulation valve of the tank

6.2 Product characteristics
• Helix pumps are vertical nonselfpriming 

high-pressure multistage centrifugal pumps for 
in-line connection.

• Helix pumps combine hydraulics and high 
performance motors.

• All metal components in contact with the water 
are made of stainless steel.

• For models equipped with the heaviest motor 
(> 40 kg), a specific coupling allows the seal  
to be replaced without dismantling the motor.  
A cartridge mechanical seal is then used in order 
to facilitate maintenance and repair.

• Special handling devices are integrated to  
facilitate pump installation (Fig. 8).
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 - For installation and connection dimensions see 
section 5.2.

 - Lift the pump only with appropriate lifting devic-
es and suitable hoists and slings in compliance 
with lifting regulations.

WARNING! Risk of tipping!
There is a high risk of tipping due to the high 
centre of gravity, especially for larger pumps. Take 
special care over the safe fixation of the pump 
when handling.

WARNING! Risk of tipping!
Use integrated lifting hooks only if they are not 
damaged (e.g. by corrosion). Replace them if 
required.

WARNING! Risk of tipping!
Never lift the complete pump using the motor 
hooks as these are designed to lift the motor only.

 - Motors are equipped with drain holes for con-
densed water (under the motor) that are sealed 
at the factory using plastic plugs to ensure IP55 
protection. If used in air-conditioning or cooling 
systems, remove these plugs to allow condensa-
tion water to drain.

7. Installation and electrical connection

All installation and electrical work may only 
be carried out by qualified personnel and in  
compliance with local codes and regulations!

WARNING! Risk of severe injury!
The applicable regulations for the prevention of 
accidents must be complied with.

WARNING! Risk of electrical shock!
Danger from electric current must be eliminated.

7.1 Upon receipt of the product
Unpack the pump and recycle or dispose of the 
packaging in an environmentally responsible 
manner.

7.2 Installation
The pump must be installed in a dry, wellventi-
lated location free of frost.

CAUTION! Risk of damage to the pump!
The presence of foreign matter or impurities in 
the pump housing may affect the functioning of 
the product.

• It is recommended to perform any welding and 
soldering work before installing the pump.

• Rinse the circuit completely before installing and 
commissioning the pump.

 - The pump must be installed in a place easy to 
access for the purposes of inspection or replace-
ment.

 - For heavy pumps, install a lifting hook  
(Fig. 2, pos. 10) above the pump to facilitate  
its disassembly.

WARNING! Risk of accident due to hot surfaces!
The pump must be installed in such a way that 
no one can touch the hot surfaces of the product 
when it is in operation.

 - Install the pump in a dry and frostfree place on 
a flat concrete block using appropriate screws. 
If possible, use an insulating material under the 
concrete block (cork or reinforced rubber) to 
avoid any noise and vibration transmission into 
the unit.

WARNING! Risk of tipping!
Ensure that the pump is correctly secured to the 
ground.

 - The pump must be installed in an easily accessi-
ble location to facilitate inspection and mainte-
nance work. The pump must always be installed 
perfectly upright on a concrete baseplate.

CAUTION! Risk of foreign matter in the pump!
Ensure that all blanking plugs are removed from 
the pump housing before installation.

NOTICE: All pumps are factorytested for their 
hydraulic properties and may therefore contain 
a small amount of residual water. For hygiene 
purposes, it is recommended to rinse the pump 
before installing it in any potable water supply.
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7.3 Pipe connection
 - Connect the pump to the pipes by using appro-

priate counter flanges, screws, nuts and gaskets.

CAUTION! 
Tightening of screws or bolts must not exceed: 

The use of an impact wrench is prohibited.

 - The flow direction of the fluid is indicated on the 
identification sticker of the pump.

 - The suction and discharge pipe sockets must be 
installed so that they do not induce any stress 
into the pump. The pipes must be attached so 
that the pump does not bear their weight.

 - We recommend installing gate valves on the suc-
tion and pressure sides of the pump.

 - Use expansion joints to mitigate noise and vibra-
tion from the pump if required.

 - The pipe cross-section must be at least equal to 
the diameter of the suction port on the pump 
housing.

 - The installation of a non-return valve in the 
discharge pipe is recommended to protect the 
pump against pressure surges.

 - If connected directly to the public potable water 
mains, the suction pipe socket must also be fit-
ted with a non-return valve and a stop valve.

PN 16/PN 25 configuration
M10 – 20 N.m M12 – 30 N.m
PN 40 configuration
M12 – 50 N.m M16 – 80 N.m

 -  The cables for the sensor, the external instruction, the 
inputs [Ext. Off] and [Aux] must be shielded, and inserted in 
the gland M12 or M16.

Power (kW)

 1  1 

 2  2 

 3  3 

 4  4 

M12

M16

M16

M20

M25

The metal glands of the converter are adapted  
to installation with protective braiding.

7.4 Electrical connections

DANGER! Risk of fatal injury!

Hazardous voltage due to the discharge of the 
converter capacitors.

• Before any work on the converter, wait for  
5 minutes after disconnecting the power supply.

• Check that all electrical connections and con-
tacts are not live.

• Check that the pressure connection terminals 
have been allocated correctly.

 - The power supply cable (3 phases + earth) must 
be inserted into the gland indicated below in 
black.

 - The glands that aren’t used must remain sealed 
using plugs provided by the manufacturer.

M25
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 - The electric characteristics (frequency, voltage, 
nominal current) of the frequency converter 
are specified on the pump identification label. 
Ensure that the frequency converter complies 
with the power supply it will be used with.

 - The electric protection of the motor is integrat-
ed into the converter. It is set up to take into 
account the pump characteristics and ensure  
the protection of pump and motor.

-  In case of impedance between earth and neutral 
point, install a protection before motor-conver-
ter.

 - In all cases, install a fused isolator (type gF)  
to protect the unit.

NOTICE: If a residualcurrent device needs to be 
installed for the user’s protection, it must have 
a delay effect. Adjust the circuit breaker rating 
according to the current provided on the pump 
identification sticker.

NOTICE: This pump is equipped with a frequency 
converter and does not require protection from 
a residualcurrent device. Frequency convert-
ers can impair the function of residual-current 
devices.
Exception: Residualcurrent devices that have a 
selective universal-current-sensitive design are 
permitted.

• Labelling:  FI 

• Trigger current: > 30 mA.

 - Use only power cables complying with applicable 
regulations.

 - Protection on mains side: max. admissible 25 A.
Trigger characteristic of the fuses: B.

  Suitable for use on a circuit capable of supplying 
a maximum of 5,000 rms symmetrical amperes, 
480 V maximum if protected by class DC, J or 
RK5 fuses, and features: 
1,1/2,2/3,2/4,2 kW: nominal intensity 20A 
5,5/6,5/7,5 kW: nominal intensity 30A

-  The internal overload protection acts before rea-
ching 110% of full motor load.

As soon as the power supply to the converter is 
activated, a 2second display test is carried out 
during which all characters on the display are 
shown.
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Connection terminal assignment
 - Remove the screws and take off the  

converter cover.

The terminals IN1, IN2, GND and Ext. Off comply with the 
requirement "secondary isolated circuits, limited voltage / 
limited current" (according to UL508C and EN618005
1) with respect to the mains terminals as well as the SBM 
and SSM terminals (and vice versa).

Type key Assignment Remarks
L1, L2, L3 Mains connection voltage Three-phase current 3 ~ IEC38
PE Earth terminal x1

IN1 Sensor input Nature du signal : tension (0  10 V, 2  10 V)
Signal nature: voltage (010 V, 2-10 V)
Input resistor: Ri ≥ 10 kΩ
Signal nature: current (020 mA, 420 mA)
Input resistor: Rb = 500 Ω
Can be configured in the “Service” menu <5.3.0.0>

IN2 External setpoint input Signal nature: voltage (010 V, 2-10 V)
Input resistor: Ri ≥ 10 kΩ
Signal nature: current (020 mA, 420 mA)
Input resistor: Rb = 500 Ω
Can be configured in the “Service” menu <5.4.0.0>

GND (x2) Ground terminals For each IN1 and IN2 input
+24 V Continuous power supply for sensor Max. current: 60 mA.

The power supply is protected from shortcircuits.
Ext. Off ON/OFF control input

“DEACTIVATION priority”
for a potentialfree external switch

The potentialfree external switch is used to activate  
and deactivate the pump.
On installations with high numbers of starts  
(> 20 per day), activation and deactivations should  
be performed via “Ext. Off”.

SBM “Available transfer” relay In normal operation, the relay is activated when the  
pump is running or in standby.
The relay is deactivated if an initial malfunction occurs  
or if the main power supply is disconnected (pump  
switches off).
Pump availability, even temporarily, can thus be signalled 
to the switchgear.
Can be configured in the “Service” menu <5.7.6.0>
Potentialfree contact:
minimum: 12 V DC, 10 mA
maximum: 250 V AC, 1 A

SSM “Failures transfer” relay If consecutive malfunctions of the same type are  
detected (from 1 to 6 according to significance),  
the pump switches off, and this relay is activated  
(until manual intervention).
Potentialfree contact:
minimum: 12 V DC, 10 mA
maximum: 250 V AC, 1 A

PLR Connection terminals of the PLR  
communication interface

The optional IF module PLR can be inserted into the  
multiple connector placed in the converter connector area.
The module is protected from polarity reversal.

LON Connection terminals of the LON  
communication interface

The optional IF module LON can be inserted into the  
multiple connector placed in the converter connector area.
The module is protected from polarity reversal.
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Connections and control rules of each operating 
mode:

Mains connection Power terminal block
Plug the 4conductor cable into the power terminal block 
(phases + earth).

Input/output connection Input/output terminal block

• The cables of the sensors, the external setpoint and the 
remote control (Ext. Off) must be shielded.

• Remote control enables the starting or deactivation of the 
pump (potentialfree), this function has priority over the 
other functions.

• This remote control can be removed by shunting the  
terminals of the remote control (Ext. Off).

Example: float switch, lowwater pressure regulator, etc.

L1 L2 L3

Remote 
control  
ON/OFF

Unused

Ex
te

rn
al

 s
et

po
in

t

20
 m

A/
10

 V
 s

en
so

r

IN2 IN1GND GND +24 V

Aux Ext. Off MP 20 mA/10 DDG

GN
D.

..

In
2.

..

GN
D.

..

+2
4 

V.
..

In
1.

..

Signal connections and control rules
Connection

Signal

Operating modes Setting Current Voltage
see the diagrams below

• In “Speed stage control” mode ... speed, manual
C1 / / /

... speed, external control
C1 C2 S3 S4

• In “Constant pressure: pc” mode
• Control with a relative pressure sensor
• In “Δpc” mode
• Control with a differential pressure sensor

... of the setpoint with 
the rotary knob C1 C3 S1 S2

... by an external setpoint

C1
C2 S5 S6

C3 S1 S2

• In the mode “Variable pressure: Δpv”
• Control with a differential pressure sensor

... of the setpoint with 
the rotary knob C1 C3 S1 S2

... by an external setpoint

C1
C2 S5 S6

C3 S1 S2

• In “PID control” mode
• Control with a temperature sensor or delivery 

rate sensor...

... of the setpoint with 
the rotary knob C1 C3 S1 S2

... by an external setpoint

C1
C2 S5 S6

C3 S1 S2
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Input/output connections
Remote control: Position [C1]
• Converter delivered with a jumper.
• Use of the remote control is optional

External signal IN2: Position [C2]
• 2 wires ([20 mA/10 V] / 0 V )

IN1 sensor: Position [C3]
• 2 wires ([20 mA/10 V] / +24 V )
• 3 wires ([20 mA/10 V] / 0 V / +24 V)

IN1 and IN2 sensors: Position [C4]
• 2 wires ([20 mA/10 V] / +24 V)
• 3 wires ([20 mA/10 V] / 0 V / +24 V)

IN

Remote  
control

External 
signal

Sensor

IN1 sensor

IN2 sensor

IN2

IN2

IN2

IN2

IN1

IN1

IN1

IN1

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

+24 V

+24 V

+24 V

+24 V

Aux

Aux

Aux

Aux

Ext. Off

Ext. Off

Ext. Off

Ext. Off

MP

MP

MP

MP

20 mA/10

20 mA/10

20 mA/10

20 mA/10

DDG

DDG

DDG

DDG

English
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Control rules of input signals

100 %

100 %

Sensor signal 4-20 mA

0

0

2

2

4

4

20

10

Current input (mA)

Voltage input (V)

Value 

in % of  
the sensor’s 

measurement 
range

Value 

in % of the 
sensor’s  

measurement 
range

Between 0 and 2 mA, the 
cable is considered cut

Between 0 and 1 V, the cable 
is considered cut

Safety area

Safety area

100 %

100 %

Sensor signal 0-20 V

0

0

20

10

Current input (mA)

Voltage input (V)

Value  

in % of  
the sensor’s 

measurement 
range

Value  

in % of  
the sensor’s 

measurement 
range

Sensor signal 210 V Sensor signal 010 V

Sensor input – Current signal: Position [S1]

Sensor input – Voltage signal: Position [S2]
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External control input of the speed stage - Current signal: Position [S3]

External control input of the speed stage - Voltage signal: Position [S4]

External setpoint input of control with a sensor (pressure, temperature, delivery rate, etc.)

100 %

Setpoint signal 4-20 mA: Position [S5]

0 2 4 20Current input (mA)

Setpoint
 

in %  
of the sensor’s  
measurement 

range

Area where the converter 
deactivates

Safety area

100 %

Setpoint signal 210 V: Position [S6]

0 1 2 10Voltage input (V)

Setpoint  

in % of  
the sensor’s  

measurement 
range

Area where the converter 
deactivates

Safety area

100 %

~30 %

~30 %

External signal 4-20 mA

0 6 10

3 5

20Current input (mA)

Converter 
frequency

Area where the converter 
deactivates

Safety area

100 %

External signal 210 V

0 10Voltage input (V)

Converter 
frequency

Area where the converter 
deactivates

Safety area

External signal 010 V

100 %

100 %

~30 %

~30 %

External signal 0-20 mA

0

0

2

1

4

2

20

10

Current input (mA)

Voltage input (V)

Converter 
frequency

Converter 
frequency

Area where the converter 
deactivates

Area where the converter 
deactivates

Safety area

Safety area
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8. Commissioning

8.1 Filling and degassing the system

CAUTION! Risk of damage to the pump!
Never operate the pump dry.
The system must be filled before starting  
the pump.

8.1.1 Venting – Pump in inlet mode (Fig. 3)
 - Close the two guard valves (2 + 3).
 - Open the drain cock of the venting plug (6a).
 - Slowly open the valve on the suction side (2).
 - Close the drain cock once the air has escaped 

and the liquid is flowing in the pump (6a).

WARNING! Risk of burns!
If the pumped fluid is hot and under high pressure, 
the fluid escaping at the drain cock may cause 
burns or other injuries.

 - Open the guard valve on the suction side  
completely (2).

 - Start the pump.

8.1.2 Venting process – Pump in suction mode 
(Fig. 2)

 - Close the guard valve on the discharge side (3). 
Open the guard valve on the suction side (2).

 - Remove the filling plug (6b).
 - Partially open the priming/drain plug  (5b).
 - Fill the pump and the suction pipe with water.
 - Ensure that there is no air trapped in the pump 

and suction pipe. Fill the system until all air is 
removed.

 - Close the filling plug (6b).
 - Start the pump and verify that the direction of 

rotation complies with the specification printed 
on the pump sticker. If this is not the case, inter-
change two phases in the motor terminal.

CAUTION!
An incorrect direction of rotation will cause 
poor pump performance and may damage the  
coupling.

 - Slightly open the guard valve on the discharge 
side (3).

 - Unscrew the drain cock to remove the air (6a).
 - Close the drain cock once the air has escaped 

and the liquid is flowing in the pump.

WARNING!
If the pumped fluid is hot and under high pressure, 
the fluid escaping at the drain cock may cause 
burns or other injuries.

 - Open the guard valve on the discharge side  
fully (3).

 - Close the priming/drain plug (5a).

8.2 Starting

CAUTION! Risk of property damage!
The pump must not operate at zero flow  
(discharge valve closed).

WARNING! Risk of injury!
Coupling guards must be in place and secured by 
all required screws when the pump is running.

WARNING! High noise levels!
Highpower pumps may emit a high noise level. 
Use appropriate protection when working close to 
the pump for any extended period.

WARNING!
The installation must be laid out in such a way 
that there is no risk of injury in case of fluid leak-
age (e.g. caused by mechanical seal failure).

8.3 Operation of the converter

8.3.1 Control elements
The converter is controlled using the following 
control elements:

Rotary knob

• Selecting a new parameter only requires rotating 
the knob in direction “+” to the right or “” to 
the left.

• A short impulse on the rotary knob confirms this 
new setting.

DIP switches
This converter has a block of four DIP switches 
(Fig. A1, pos. 1) each with two positions.
 

1 2 3 4

ON

• DIP switch 1 switches from “OPERATION”  
mode [DIP switch 1 OFF] to “SERVICE” mode  
[DIP switch 1 ON] and back again.  
The “OPERATION” position authorises the opera-
tion of the chosen mode and stops access to the 
parameterisation (normal operation).  
The “SERVICE” position allows the user to carry 
out parameterisation of the different operations.

• DIP switch 2 is used to activate or deactivate the 
“Access lock” (see section  8.3.6.5).

• DIP switches 3 and 4 are not used and must be 
kept in the ON position.

Relay
(see section 10)
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NOTICE: In all menus, if the rotary knob is not 
operated within 30 seconds, the display will reap-
pear and no change will be registered.

Navigation element
• The menu structure makes it possible to call 

up the functions of the converter. A number is 
attributed to every menu and submenu.

• Turn the rotary knob to scroll through any menu 
level (e.g. 4000 -> 5000).

• Blinking elements (value, menu number, symbol 
or icon) allow the selection of a new value, a new 
menu number or a new function.

8.3.5 Defining the application of an open or closed 
hydraulic loop
The product has two types of application. The 
type of application chosen defines the operating 
modes that can be accessed.

Menu 5.7.8.0 of the EXPERT menu can be used to 
select the type of application required.

NOTICE: The product must be reinitialised when 
the application is changed. All the user parame-
ters will revert to the factory settings.

8.3.6 Defining operating modes

Defining pressure sensors
• The relative pressure sensor measures the pres-

sure in relation to atmospheric pressure.
• The absolute pressure sensor measures the pres-

sure in relation to the zero pressure in a vacuum.
• The differential pressure sensor measures the 

pressure between two points.

NOTICE: All the pressures indicated by the pump 
are measured in relation to the atmospheric pres-
sure, except when a differential pressure sensor 
is used.

Symbol Description

When the arrow appears:
• An impulse on the rotary knob 

provides access to a sub-menu 
(e.g. 4000 > 4100).

When the “return” arrow appears:
• An impulse on the rotary knob 

provides access to the higher 
menu (e.g. 4130 > 4100).

Hydraulic  
application Operating mode

Open loop “pc” mode Speed stage 
control mode

PID modeClosed loop “Δpc” mode
“Δpv” mode

8.3.2 Display structure

8.3.3 Description of standard symbols

8.3.4 Display

Display status page
• The status page appears as the default page of 

the display.  
The currently set setpoint is displayed. Basic  
settings are displayed by symbols.

Example of display status page

Pos. Description

1 Menu number
2 Value display
3 Unit display
4 Standard symbols
5 Icon display

Symbol Description

Operation in “Speed stage control” 
mode
Operation in “Constant pressure”  
or “PID control” mode
Operation in “Variable pressure”  
or “PID control” mode

2
IN2 input activated  
(external setpoint)

Access lock
When this symbol appears, the set-
tings or current measurement values 
cannot be modified. The information 
is displayed in readonly form

BMS (Building Management System)
PLR or LON is activated

Pump in operation (if flashing, zero 
delivery rate detection detected)

Pump switched off

English
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NOTICE: If the pump is provided alone, and not 
integrated into a system installed by us, the con-
figuration mode upon delivery is the “speed stage 
control” mode.

“Speed stage control” mode (Fig. A2, A3)
• The duty  point is obtained by manually adjust-

ing the speed stage via the menus or using an 
external command signal for the speed stage 
expressed in %.

• For entry into service, the motor speed stage 
should be set at 2400 rpm.

“Constant pressure: pc” mode (Fig. A2, A3, A4)
• In “pc” mode, the converter maintains a con-

stant pressure at the pump discharge irrespective 
of the delivery rate required by the installation. 

•  The duty point is defined manually via the menus 
or an external signal.

• This mode can be accessed when the  
open hydraulic loop parameter is selected in 
menu 5.7.8.0.

• A relative pressure sensor is used for control 
(sensor: accuracy: ≤ 1 %; using between 30 % 
and 100 % of the measuring range).

• For entry into service, the set pressure should be 
set at 60 % of the pump’s maximum pressure.

“Δp-c” mode (Fig. A2, A3, A4)
• In “Δpc” mode, the converter maintains a con-

stant differential pressure (generated by the 
pump) irrespective of the delivery rate required 
by the installation.

• The differential pressure is defined manually via 
the menus or via an external signal.

• This mode can be accessed when the  
closed hydraulic loop parameter is selected in 
menu 5.7.8.0.

• This mode integrates a zero flow detection which 
causes the pump to stop.

• A differential pressure sensor is used for control 
(sensor: accuracy: ≤ 1 %; using between 30 % 
and 100 % of the measuring range).

• For entry into service, the set pressure should be 
set at 60 % of the pump’s maximum pressure.

Pc
Pat m

Pr
es

su
re

Time

Δpc

Δpc

Pr
es

su
re

Time

Mode “variable pressure: Δp-v”  
(Fig. A2, A3, A4)

• In “Δpv” mode, the converter changes the dif-
ferential pressure of the pump in a linear manner, 
in line with the delivery rate required by the 
installation.

• The duty point (Pset) is defined manually via the 
menus or an external signal.

• The duty point at a zero delivery rate (%Pset) is 
defined manually via the menus.

• This mode includes zero delivery rate detection 
that switches off the pump.

• A differential pressure sensor is used for control 
(sensor: accuracy: ≤ 1 %; using between 30 % 
and 100 % of the measuring range).

• For entry into service, the set pressure should be 
set at 60 % of the pump’s maximum pressure.

• This mode can be accessed when the  
closed hydraulic loop parameter is selected  
in menu 5.7.8.0.

“PID control” mode
• The converter enables control with another type 

of sensor (temperature, delivery rate, etc.) via 
control of the PID (proportional integral differen-
tial control).

• The duty point is expressed as a percentage of 
the measurement range of the sensor used. This 
point is defined manually via the menus or via an 
external control signal.

8.3.7 Menu description

List of menus (Fig. A5)
<1.0.0.0> Setpoint setting
<2.0.0.0> Operating mode setting
<3.0.0.0> On/Off pump setting
<4.0.0.0>  “Information” menu 

Reading the pump parameters
<5.0.0.0>  “Service” menu 

Access to the pump parameter  
settings

<6.0.0.0>  Error acknowledgement 
If one or more malfunctions occur, the 
malfunction page will appear. The let-
ter “E” followed by a threefigure code 
will appear (see section 10).

<7.0.0.0>  Access lock 
The “Access lock” can be accessed if 
DIP switch 2 is in the ON position.

CAUTION! Risk of property damage!
Incorrect setting changes may cause pump oper-
ation faults which may lead to damage of the 
pump or installation.

• Do not make settings in "SERVICE" mode. 
only for commissioning and leave only 
specialized technicians to do it.
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Menu navigation

• Fig. A1

Adjustment in “Speed stage control” mode  
(Switch 1 = OFF in “OPERATION” position)

Adjustment in “Constant pressure” mode
(Switch 1 = OFF in “OPERATION” position)

Adjustment in “PID control” mode
(Switch 1 = OFF in “OPERATION” position)

Setpoint setting Setpoint setting

Setpoint setting

Type of control

Pump

Information

Service

Appears when an 
error is activated

Error 
 acknowledgement

English
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• Only perform adjustments in “SERVICE” mode when commissioning, which should only be performed by specialist 
technicians.

Navigating the “Easy” and “Expert” menus
Place DIP switch 1 in the ON position (Fig. A1, pos. 1). The “SERVICE” mode is activated.
On the display, the symbol here will flash (Fig. A7).
In the “SERVICE” mode, the parameter of menus <2.0.0.0> and <5.0.0.0> can be changed.

There are 2 adjustment modes:

Easy menu
A simplified menu that provides access to the main parameters of the operating modes.

• Press the rotary knob for two seconds. The “Easy” menu symbol is displayed (Fig. A7).
• Press the rotary knob to validate this choice. The display will switch to menu number <2.0.0.0> (Fig. A8).
• After performing the adjustments, put DIP switch 1 in the OFF position (Fig. A1, pos. 1).

Expert menu
The menu for accessing all the parameters.

• Press the rotary knob for two seconds and turn it in order to select the expert menu.  
The “Expert” menu symbol is displayed (Fig. A7).

• Press the rotary knob to validate this choice. The display will switch to menu <2.0.0.0> (Fig. A8).
•  Select the operating mode in menu <2.0.0.0> and validate.
• Select menu <5.0.0.0> to access all the converter’s parameters (Fig. A9).
• After performing the adjustments, put DIP switch 1 in the OFF position (Fig. A1, pos. 1).
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Fig. A2

EASY menu

EXPERT menu

Adjusting the 
EXPERT menu

(Fig. A4)

Selecting the 
operating mode

Setpoint setting

Pump

Information

Adjusting the 
EASY menu

(Fig. A3)
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Fig. A3

Speed stage control

IN2 external control input: OFF

IN2 external control input: ON

IN2 external input
Selection of the signal type: 

IN1 sensor input
Selection of the measurement range: 

IN1 sensor input
Selection of the signal type: 

Constant pressure pc or Δp-c

Variable pressure Δp-v

ADJUSTING THE EASY MENU

IN2 external setpoint input: OFF

IN2 external setpoint input: ON

IN2 external input
Selection of the signal type: 

Selection of the slope Δpv:
“Delta”: 50 % > 100 %

• Constant pressure p-c if the open 
hydraulic loop is selected

• Δpc if the closed hydraulic loop is 
selected (menu 5.7.8.0)

• Menu accessible if the closed 
hydraulic loop is selected 
(menu 5.7.8.0)

IN1 sensor input
Selection of the measurement range: 

IN1 sensor input
Selection of the signal type: 

IN2 external setpoint input: OFF

IN2 external setpoint input: ON

IN2 external input
Selection of the signal type: 
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Fig. A3

PID control 

IN1 sensor input
Selection of the signal type: 

IN2 external setpoint input: OFF

IN2 external setpoint input: ON

PID parameter selection:
“P”: 30.0 > +30.0

PID parameter selection:
“I”: 10 ms > +300 s

PID parameter selection:
“D”: 0 ms > +300 s

IN2 external input
Selection of the signal type: 

PID parameter selection:  
“P”: 30.0 > +30.0

PID parameter selection:
“I”: 10 ms > +300 s

PID parameter selection:
“D”: 0 ms > +300 s

English
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Fig. A4

Service

IN2  “External input”

PID - Parameters

Other adjustments 1

Other adjustments 2

BMS  Building Management System

IN1  “Sensor input” 

IN2  External input ON / OFF 

PID: “P” parameter: 0.01 > +30.0

Deactivation time at zero delivery rate:  
0 ms > 180 s

Reduced frequency: ON / OFF

Communication frequency HIGH/MID/LOW

Selection of SBM relay

Factory setting return: ON / OFF

Units m / bar / ft / psi

PID: “I” parameter: 10 ms > +300 s

PID: “D” parameter: 0 ms > +300 s

Appears when the “BMS” is activated.  
See the operating manual for this product

Does not appear when the “speed stage control”  
is activated

Does not appear when the “speed stage control”  
is activated

In PID mode, “P”: 30.0 > +30.0

Does not appear when the “speed stage control”  
is activated

To be performed with motor switched off

Return to factory setting after validating  
the application change

Does not appear when the “PID control” is activated

Does not appear when the IN2 input = OFF

Selection of the measurement range:  
6 / 10 / 16 / 25 bar

Selection of the signal type:  
010 V / 420 mA / 210 V / 020 mA

Selection of the signal type:  
0-10 V / 210 V / 020 mA / 420 mA

Selecting the application: open hydraulic loop 
and closed hydraulic loop

ADJUSTMENT OF THE EXPERT MENU
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Fig. A5

Information

Data and operation

States

Pump data

Actual values

Pressure or %

Operating hours

SSM relay

Pump type key

SBM relay

Application controller software version

“Ext. Off” input

Motor controller software version

Consumption

Power supply cut counter

Performance

or Does not appear when the “speed stage 
control” is activated

NAVIGATING THE “4000” INFORMATION MENU

English
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DANGER !  Risk of death!
The rotor inside the motor is subjected to a per-
manent magnetic field and represents a severe 
danger for the persons with a pacemaker. The 
disregard gives death or serious injury.

• Don't open the motor!
• Do the dismantling / reassembly of the rotor in 

purposes of repair only by the after-sales ser-
vice!

Access lock
The “Access lock” can be used to block all  
adjustments to the pump.
Proceed as follows:

• Place DIP switch 2 in the ON position.  
The menu <7.0.0.0> will appear.

• Turn the rotary knob to activate or deactivate 
the lock. The current status of the lock is  
represented by the following symbols:

Lock activated: The parameters 
are locked and access to the 
menus is authorised in read-on-
ly mode.

Lock deactivated: The parame-
ters can be changed and access 
to the menus to make adjust-
ments is authorised.

• Place DIP switch 2 in the OFF position. The status 
setting will reappear.

9. Maintenance

All maintenance must be performed by an 
authorised service representative only!

WARNING! Risk of electric shock!
Danger from electrical current must be  
eliminated.
Ensure that the pump’s power supply is switched 
off and secured against unauthorised reactiva-
tion before performing any work on the electric 
system.

WARNING! Risk of burns!
In case of high water temperatures and high sys-
tem pressures, close the guard valves upstream 
and downstream of the pump. First, allow pump 
to cool down.

 - No special maintenance required during oper-
ation. Nevertheless, a regular check is recom-
mended every 15,000 hours.

 - The cartridge mechanical seal can be  
easily replaced on some models thanks to its  
design. Insert its adjusting wedge in its housing  
(see Fig. 6) once the mechanical seal is correctly 
positioned.

 - Always keep the pump perfectly clean.
 - Pumps that are not being used during periods of 

frost should be drained to avoid damage:  
Close the guard valves, open the drain/priming 
plug completely and the drain cock.

 - Service life: 10 years depending on the oper-
ating conditions and whether all requirements 
described in this operation manual have been 
met.
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10. Faults, causes and remedies

WARNING! Risk of electric shock!
Danger from electrical current must be  
eliminated.
Ensure that the pump’s power supply is switched 
off and secured against unauthorised reactiva-
tion before performing any work on the electric 
system.

WARNING! Risk of burns!
In case of high water temperatures and high sys-
tem pressures, close the guard valves upstream 
and downstream of the pump. First, allow pump 
to cool down.

Faults Causes Remedies
The pump is not functioning No electrical power supply Check the fusible cutouts, the wiring and 

the connections
The motor protection device has cut off 
the power

Eliminate any motor overload

The pump is functioning but is failing 
to reach its duty point

Incorrect direction of rotation Check the direction of rotation and correct 
it if necessary

Parts of the pump are obstructed by  
foreign bodies

Check and clean the pump

Air in the suction pipe socket Make the suction pipe socket airtight

Suction pipe socket too narrow Install a wider suction pipe socket

The valve is not open far enough Open the valve completely

The output of the pump is irregular Presence of air in the pump Remove the air from the pump and ensure 
that the suction pipe socket is sealed. 
Possibly start the pump for 20 – 30 s. 
Open the drain cock to let air escape. Close 
the drain cock and repeat several times 
until no more air comes out of the drain 
cock

In “Constant pressure” mode, the pressure 
sensor is not adapted

Install a sensor with a compliant pressure 
scale and precision

The pump is vibrating or is noisy Foreign matter in the pump Remove the foreign matter

The pump is not firmly secured to the 
ground

Tighten the anchor screws

Bearing damaged Contact Wilo customer service

The motor is overheating, the motor 
protection engages

A phase is interrupted Check the fusible cutouts, the wiring and 
the connections

Ambient temperature too high Provide cooling

The mechanical seal is leaking The mechanical seal is faulty Replace the mechanical seal

The delivery rate is inconsistent In “Constant pressure” or “Variable pres-
sure” mode, the pressure sensor is not 
adapted

Install a sensor with a compliant pressure 
scale and precision

In “Constant pressure” or “Variable 
pressure” mode, the pump does not 
switch off when the delivery rate is 
zero

The non-return valve is not impermeable Clean or change it

The non-return valve is not adapted Replace it with an adapted non-return 
valve

The tank does not have enough capacity 
for the installation

Change it or add another to the installation

If the fault cannot be resolved, please 
contact Wilo customer service.

English
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Faults must be remedied by qualified personnel 
only!
Observe the safety instructions in section  9 
Maintenance.

Relay
The converter is fitted with 2 output relays serv-
ing as interface with the centralised control, e.g.: 
switchgear, pump control.

SBM relay:
This relay can be configured in the “Service”  
menu <5.7.6.0> in 3 operating modes.

State: 1 (default setting)
“Available transfer” relay (normal operation of this 
pump type).
The relay is activated when the pump is running 
or in standby.
The relay is deactivated if an initial mal-
function occurs or if the main power sup-
ply is disconnected (pump switches off).  
Pump availability, even temporarily, is signalled to 
the switchgear.

State: 2
“Run transfer” relay.
The relay is activated when the pump is running.

State: 3
“Power on transfer” relay.
The relay is activated when the pump is connect-
ed to the network.

SSM relay:
“Failures transfer” relay.
If consecutive malfunctions of the same type are 
detected (from 1 to 6 according to significance), 
the pump switches off, and this relay is activated 
(until manual intervention).

Example: 6 defects with a variable duration within 
24 hours.

The state of the SBM relay is “Available transfer”.

Malfunctions

Active 
relay

SBM

Relay at 
rest

Active 
relay

SSM

Relay at 
rest

1 2 3 4 5 6

Rolling 24 hrs
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10.1 Faults table
All incidents mentioned hereafter will have the following effect:

• Deactivation of the SBM relay (when parameterised in “available transfer” mode).
• Activation of the SSM relay “failure transfer” when the max. quantity of one malfunction type is reached within a 24hour period.
• Lighting of a red LED.

Error 
code

Ramp time 
before 

signalling of 
error

Time  
before the  

error  
is taken into  

account after  
signalling

Waiting time  
before  

automatic  
reactivation

Max.  
error in 

24 h 
Faults

Possible causes Remedies
Waiting 

time  
before 
reset

E001 60 s 0 s 60 s 6

The pump is overloaded,  
malfunctioning

Density and/or viscosity of the pumped 
fluid too high

300 s
The pump is obstructed by 
foreign bodies

Dismantle the pump, replace the  
malfunctioning components or clean it

E004
(E032) ~5s

(0.55 to 
7.5 kW)
300 s

(0.55 to 7.5 kW) 
0 s if error 
deleted 6 The power supply to the  

converter is in undervoltage

Check the voltage at the converter  
terminals:
• malfunction if power supply < 330 V  

(0.55 to 
7.5 kW)

0 s

(11 to 22 kW)
0 s

(11 to 22 kW)
300 s

(11 to 
22 kW)
300 s

E005
(E033) ~5s 300 s 0 s if error 

deleted 6 The power supply to the  
converter is at overvoltage

Check the voltage at the converter  
terminals:
• malfunction if power supply > 506 V

0 s

E006 ~5s 300 s 0 s if error 
deleted 6 A power supply phase is missing Check the power supply 0 s

E007 0 s 0 s 0 s if error 
deleted

Un 
limited

The converter operates as a 
generator. Warning, no pump 
deactivation

The pump has switched direction, check 
the impermeability of the valve 0 s

E009 0s 0s 0 s if error 
deleted

Un 
limited

The converter operates as a 
generator. Pump is stopped

The pump has switched direction, check 
the impermeability of the valve 0s

E010 ~5s 0 s Unlimited 1 The pump is blocked
Dismantle pump, clean it and replace the 
faulty parts. Possible mechanical motor 
malfunction (roller bearings)

60 s

E011 15s 0 s 60 s 6 The pump is deactivated or is 
running dry

Reprime by filling the pump (See § 9.3). 
Check the impermeability of the foot valve 300 s

E020 ~5s 0 s 300 s 6
The motor is heating up Clean the cooling ribs at the back and  

under the converter, as well as the fan cap
300 s

Room temperature above  
product characteristics Improve the ventilation of the premises

E023 0 s 0 s 60 s 6 The motor is short-circuited Remove the motor-converter from the 
pump and check it or replace it 60 s

E025 0 s 0 s Unlimited 1 A phase of the motor is missing Check the connection between the motor 
and the converter 60 s

E026 ~5s 0 s 300 s 6
The motor’s temperature 
sensor is faulty or has a bad 
connection

Remove the motor-converter from the 
pump and check it or replace it 300 s

E030
E031 ~5s 0 s

(0.55 to 7.5 kW)
0 s if error 
deleted 

(11 to 22 kW) 
300 s

6

The converter is heating up Clean the cooling ribs at the back and 
under the converter, as well as the fan cap

300 s
Room temperature above  
product characteristics Improve the ventilation of the premises

E042 ~5s 0 s Unlimited 1 The sensor cable (IN1) is cut Check for the correct power supply and 
wiring to the sensor 60 s

E050 60 s 0 s 0 s if error 
deleted

Un 
limited

The BMS communication is 
faulty Check the connection 300 s

E077 0 s 0 s Unlimited 1 24 V power supply voltage of 
sensors faulty Check the sensors and their connections 60 s

E10 0s 0s 0 s if error 
deleted

Un 
limited Loss of synchronization The pump restarts automatically 0s

English
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Error 
code

Ramp time 
before 

signalling of 
error

Time  
before the  

error  
is taken into  

account after  
signalling

Waiting time  
before  

automatic  
reactivation

Max.  
error in 

24 h 
Faults

Possible causes Remedies
Waiting 

time  
before 
reset

E11 ~5s 300s 0 s if error deleted 6
The motor intensity is higher 
than the maximum intensity 
allowed by the drive

Density and/or viscosity of the 
pumped fluid too high. Check if the 
pump is not obstructed by foreign 
bodies.

0s

E12 0s 0s 0 s if error deleted Un 
limited

Motor speed too high, almost 
120% of the speed max.

The pump takes back its normal 
speed. 0s

E19 0s 0s 0 s if error deleted Un 
limited

The pump tries to start unsuc-
cessfully while switching 
direction

Check the impermeability of the 
valve. 60s

E--- 0s 0s Unlimited 1 Internal defect of the converter Call the after-sales technician. 60s

10.2 Errors acknowledgement

CAUTION! Risk of property damage!
Only acknowledge errors after they have been 
resolved.

• Errors may be resolved by qualified  
technicians only.

• When in doubt, contact the manufacturer.
• In case of a error, the malfunction page is dis-

played instead of the status page.
• To acknowledge a error, proceed as  

follows.
• Press the rotary knob.
• The following information appears in the display:
• Menu number <6.0.0.0>.
• Malfunction number and maximum number 

during the 24 hours of the error occurrence (e.g.: 
1/6).

• The time remaining until the error is reset auto-
matically in seconds.

• Wait for the auto reset time to elapse.

A timer runs inside the system. The remaining 
time (in seconds) until the error is automatically 
acknowledged is displayed.

• When the maximum number of error is reached 
and the last follow-up time has elapsed, press 
the rotary knob to acknowledge.

The system returns to the status page.

NOTICE: If time for the resolution of the mal-
function remains after the error signal  
(e.g.: 300 s), then the error must always be 
acknowledged manually.
The auto reset timer is inactive and “  ”  
is displayed.

Example of  
error page

Example of  
status page
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Subject to change without prior notice.

11. Spare parts
All spare parts must be ordered through local 
authorised technicians and/or the Wilo customer 
service.
Please state all data shown on the rating plate 
with each order to avoid queries and incorrect 
orders.

12. Disposal

Information on the collection of used electrical 
and electronic products
Proper disposal and appropriate recycling of this 
product prevents damage to the environment and 
dangers to your personal health.

NOTICE: Disposal in domestic waste is  
forbidden!
In the European Union, this symbol can appear on 
the product, the packaging or the accompanying 
documentation. It means that the electrical and 
electronic products in question must not be dis-
posed of along with domestic waste.
To ensure proper handling, recycling and disposal 
of the used products in question, please note the 
following points:

• Only hand over these products at designated, 
certified collecting points.

• Observe the locally applicable regulations! 
Please consult your local municipality, the near-
est waste disposal site, or the dealer who sold 
the product to you for information on proper 
disposal. For further information on recycling,  
go to www.wilorecycling.com.

English
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1. Généralités

   1.1  A propos de ce document
La langue de la notice de montage et de mise en 
service d’origine est l’anglais. Toutes les autres 
langues de la présente notice sont une traduction 
de la notice de montage et de mise en service 
d’origine.
La notice de montage et de mise en service fait 
partie intégrante du matériel et doit être dispo-
nible en permanence à proximité du produit. Le 
strict respect de ces instructions est une condi-
tion nécessaire à l’installation et à l’utilisation 
conformes du produit.
La rédaction de la notice de montage et de mise 
en service correspond à la version du produit et 
aux normes de sécurité en vigueur à la date de 
son impression.
Déclaration de conformité CE :
Une copie de la déclaration de conformité CE fait 
partie intégrante de la présente notice de mon-
tage et de mise en service.
Si les gammes mentionnées dans la présente 
notice sont modifiées sans notre accord.

 2. Sécurité
Cette notice de montage et de mise en service 
renferme des remarques essentielles qui doivent 
être respectées lors du montage, du fonctionne-
ment et de l’entretien. Ainsi, il est indispensable 
que l’installateur et le personnel qualifié/l’opéra-
teur du produit en prennent connaissance avant 
de procéder au montage et à la mise en service.
Les consignes à respecter ne sont pas uniquement 
celles de sécurité générale de ce chapitre, mais 
aussi celles de sécurité particulière qui figurent 
dans les chapitres suivants, accompagnées d’un 
symbole de danger.

   2.1  Signalisation des consignes de la notice 

          Symboles

Symbole général de danger

Consignes relatives aux risques électriques

NOTE : ...

          Signaux :

DANGER  ! Situation extrêmement dangereuse. 
Le nonrespect entraîne la mort ou des bles
sures graves.

AVERTISSEMENT  ! L’utilisateur peut souffrir de 
blessures (graves). « Avertissement » implique 
que des dommages corporels (graves) sont vrai
semblables lorsque la consigne n’est pas res
pectée.

ATTENTION ! Il existe un risque d’endommager le 
produit/l’installation. « Attention » signale une 
consigne dont la nonobservation peut engendrer 
un dommage pour le matériel et son fonctionne
ment.

NOTE  : Remarque utile sur le maniement du pro-
duit. Elle fait remarquer les difficultés éventuelles.
Les indications directement appliquées sur le 
produit comme p. ex.

• les flèches indiquant le sens de rotation,
• le marquage des raccords,
• la plaque signalétique,
• les autocollants d’avertissement,

doivent être impérativement respectées et main-
tenues dans un état bien lisible.

   2.2  Qualification du personnel
Il convient de veiller à la qualification du person-
nel amené à réaliser le montage, l’utilisation et 
l’entretien. L’opérateur doit assurer le domaine de 
responsabilité, la compétence et la surveillance 
du personnel. Si le personnel ne dispose pas des 
connaissances requises, il doit alors être formé 
et instruit en conséquence. Cette formation peut 
être dispensée, si nécessaire, par le fabricant du 
produit pour le compte de l’opérateur.

   2.3  Dangers encourus en cas de nonobservation 
des consignes
La non-observation des consignes de sécurité 
peut constituer un danger pour les personnes, 
l’environnement et le produit/l’installation.  
Elle entraîne également la suspension de tout 
recours en garantie. Plus précisément, les dangers 
peuvent être les suivants :

• dangers pour les personnes par influences  
électriques, mécaniques ou bactériologiques.

• dangers pour l’environnement par fuite de 
matières dangereuses.

• dommages matériels.
• défaillance de fonctions importantes du produit 

ou de l’installation.
• défaillance du processus d’entretien et de  

réparation prescrit.

   2.4  Travaux dans le respect de la sécurité
Il convient d’observer les consignes en vue d’exclure 
tout risque d’accident.
Il y a également lieu d’exclure tout danger lié à 
l’énergie électrique. On se conformera aux disposi-
tions de la règlementation locale ou générale [IEC, 
VDE, etc.], ainsi qu’aux prescriptions de l’entreprise 
qui fournit l’énergie électrique.
Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par 
des personnes (y compris des enfants) dont les 
capacités physiques, sensorielles ou mentales sont 
réduites, ou des personnes dénuées d’expérience 
ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, 
par l’intermédiaire d’une personne responsable de 
leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions 
préalables concernant l’utilisation de l’appareil. Il 
convient de surveiller les enfants pour s’assurer 
qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
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2.5  Consignes de sécurité pour l’utilisateur.
Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par 
des personnes (y compris des enfants) dont les 
capacités physiques, sensorielles ou mentales 
sont réduites, ou des personnes dénuées d’ex-
périence ou de connaissance, sauf si elles ont 
pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne 
responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou 
d’instructions préalables concernant l’utilisation 
de l’appareil.
Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer 
qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

• Si des composants chauds ou froids induisent 
des dangers sur le produit ou l’installation, il 
incombe alors au client de protéger ces compo-
sants afin d’éviter tout contact.

• Une protection de contact pour des composants 
en mouvement (p. ex. accouplement) ne doit pas 
être retirée du produit en fonctionnement.

• Des fuites (p. ex. joint d’arbre) de fluides véhicu-
lés dangereux (p. ex. explosifs, toxiques, chauds) 
doivent être éliminées de telle façon qu’il n’y ait 
aucun risque pour les personnes et l’environne-
ment. Les dispositions nationales légales doivent 
être respectées.

• Il y a également lieu d’exclure tout danger lié à 
l’énergie électrique. On se conformera aux dis-
positions de la règlementation locale ou générale 
[IEC, VDE, etc.], ainsi qu’aux prescriptions de 
l’entreprise qui fournit l’énergie électrique.

   2.6  Consignes de sécurité pour les travaux d’ins
pection et de montage
L’opérateur est tenu de veiller à ce que tous les 
travaux d’entretien et de montage soient effec-
tués par du personnel agréé et qualifié suffi-
samment informé, suite à l’étude minutieuse de 
la notice de montage et de mise en service. Les 
travaux réalisés sur le produit ou l’installation ne 
doivent avoir lieu que si les appareillages corres-
pondants sont à l’arrêt. Les procédures décrites 
dans la notice de montage et de mise en service 
pour l’arrêt du produit/de l’installation doivent 
être impérativement respectées.
Tous les dispositifs de sécurité et de protection 
doivent être remis en place et en service immé-
diatement après l’achèvement des travaux.

   2.7 Modification du matériel et utilisation de 
pièces détachées non agréées
La modification du matériel et l’utilisation de 
pièces détachées non agréées compromettent 
la sécurité du produit/du personnel et rendent 
caduques les explications données par le fabri-
cant concernant la sécurité. Toute modification 
du produit ne peut être effectuée que moyennant 
l’autorisation préalable du fabricant.
L’utilisation de pièces détachées d’origine et 
d’accessoires autorisés par le fabricant garantit 
la sécurité. L’utilisation d’autres pièces dégage la 
société de toute responsabilité.

   2.8 Modes d’utilisation non autorisés
La sécurité de fonctionnement du produit livré 
n’est garantie que si les prescriptions précisées 
au chap. 4 de la notice de montage et de mise 
en service sont respectées. Les valeurs indiquées 
dans le catalogue ou la fiche technique ne doivent 
en aucun cas être dépassées, tant en maximum 
qu’en minimum.

3. Transport et entreposage

Lors de la réception du matériel, vérifier qu’il n’y 
pas eu d’avarie pendant le transport. Si il y a eu 
avarie pendant l’expédition, prendre toutes les 
mesures nécessaires avec le transporteur dans les 
temps impartis.

ATTENTION ! L’environnement peut provoquer 
des dommages !
Si le matériel livré doit être installé ultérieure-
ment, le stocker dans un endroit sec et le protéger 
des chocs et de toute agression extérieure (humi-
dité, gel, etc).
La pompe doit être soigneusement nettoyée 
avant d’être mise en stockage temporaire. Les 
pompes neuves sont préparées de telle sorte 
qu’elles peuvent être stockée pendant une durée 
d’un an.

Manipuler la pompe avec soin de manière à ne pas 
endommager le produit avant l’installation.

4. Application
La fonction de base de la pompe est de pom-
per de l’eau froide ou chaude, de l’eau glyco-
lée ou d’autres fluides à faible viscosité qui ne 
contiennent pas d’huile minérale, de substances 
solides ou abrasives, ou de matériaux à fibres 
longues. Il faut l’accord du fabricant dans le cas 
de pompage de composants chimiques corrosifs.

DANGER !  Risque d’explosion !
Ne pas utiliser cette pompe pour véhiculer des 
liquides inflammables ou explosifs.

   4.1  Domaines d’application 
  Distribution d’eau et systèmes de surpression,
  Systèmes de circulation industriels,
-  Fluides de process,
-  Circuit d’eau de refroidissement ,
-  Stations anti-incendie et de lavage,
-  Installations d’arrosage, irrigation, etc.

Notice de montage et de mise en service  Helix EXCEL 2461016
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5. Informations produit

   5.1  Dénomination

Exemple : Helix EXCEL 4141/16/E/KS

Helix Pompe verticale multicellulaire inline à haut rendement hydraulique

EXCEL Equipée d’un variateur de vitesse

4 Débit nominal en m3/h

14 Nombre d’étages

1
1 =  corps de pompe en inox 304 + hydraulique en inox 304
2 =  corps de pompe en inox 316L + hydraulique en inox 316L
3 =  corps de pompe en fonte GJL250 + hydraulique en inox 304

16 25 = brides PN25 
16 = brides PN16

/E E = joints toriques EPDM (WRAS/KTW)
V = joints toriques VITON

/KS K = Etanchéité cartouche + orientation système

Français
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   5.2 Caractéristiques techniques

Pression maximum d’utilisation

Corps de pompe  16, 25 ou 30 bars selon le modèle

Pression maximum à l’aspiration

10 bars 
Note : la pression d’entrée réelle (Pentrée) + la pression à débit nul  
(P débit nul) doivent toujours être inférieures à la pression de service maxi 
autorisée (Pmax). En cas de dépassement de la pression de service maxi 
admissible, la garniture mécanique et le roulement peuvent être endom-
magés ou leurs durées de vie réduites.
P entrée + P débit nul  ≤  Pmax pompe 
Se référer au placage pompe pour connaitre la pression de service maxi-
mum : Pmax

Plage de température

Température du fluide -15°C à +120 °C

Température ambiante -15°C à +50° C (autres températures sur demande)

Données électriques

Rendement moteur  IE5

Indice de protection moteur  IP55

Classe d’isolation   155 (F)

Fréquence  Voir placage moteur

Tension d’alimentation

puissance (kW)

0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22
400 V (±10%) 50 Hz
380 V (±10%) 60 Hz
480 V (±10%) 60 Hz

Types de réseaux pris en charge TN, TT, IT

Autres caractéristiques

Humidité ambiante < 90% sans condensation

Altitude  < 1000 m (> 1000m sur demande)

Hauteur d’aspiration maxi Suivant NPSH de la pompe

Circuit électrique interne :
PELV, séparé galvaniquement Circuit secondaire isolé, circuit de tension / de courant

Section du câble d’alimentation
(câble équipé de 4 fils) mm2

puissance (kW)

1.1 2.2 3.2 4.2 5.5 6.5 7.5

1.5 - 2.5 2.5 - 4 4

Encombrements et dimensions de raccordement  
(Fig. 4).

   5.3  Etendue de la fourniture
• Pompe multicellulaire.
• Notice de mise en service.
• Contrebrides + vis et joints pour la configura-

tion PN16.

- Compatibilité électromagnétique(*) 
• émission résidentielle –  
1er environnement : PNEN 618003  
• immunité industrielle –  
2ème environnement : PNEN 618003 

(*) Dans la gamme de fréquence entre 600 MHz et 1GHz, 
dans des cas exceptionnels de proximité immédiate (< 1 
m du variateur électronique) d‘émetteurs, transmetteurs 
ou appareils similaires fonctionnant dans cette gamme 
de fréquence, l‘affichage voire l‘indication de pression 
sur l‘afficheur peut être perturbé. Le fonctionnement de 
la pompe n‘est à aucun moment altéré.

Français
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   5.4  Accessoires
Des accessoires originaux sont disponibles pour la 
gamme Helix :

• Module IF PLR pour connexion au convertisseur 
d’interface/PLR 

• module IF LON pour connexion au réseau 
LONWORKS. Ces modules se branchent direc-
tement dans la zone de connexion du variateur 
(Fig. ci-après).

• Clapets anti-retour (à ogive ou à battant avec 
ressort si fonctionnement en pression constante),

• Protection manque d’eau,
• Kit capteur de pression de régulation (précision  

≤ 1%; utilisation entre 30% et 100% de son 
étendue de mesure).
L’utilisation d’accessoires neufs est recomman-
dée.

Designation Article no.
2x contrebrides ovales en inox 1.4301 (screwing) (PN16 – 1”) 4016168

2x contrebrides rondes en inox 1.4404 (screwing)  (PN40 – DN25) 4016165

2x contrebrides rondes en acier (welding) (PN40 – DN25) 4016162

2x contrebrides ovales en inox 1.4301 (screwing) (PN16 – 1” 1/4) 4016169

2x contrebrides rondes en inox 1.4404 (screwing)  (PN40 – DN32) 4016166

2x contrebrides rondes en acier (welding) (PN40 – DN32) 4016163

2x contrebrides ovales en inox (screwing) (PN16 – 1” 1/2) 4016170

2x contrebrides rondes en inox 1.4404 (screwing) (PN40 – DN40) 4016167

2x contrebrides rondes en acier (welding)  (PN40 – DN40) 4016164

2x contrebrides ovales en inox 1.4301 (screwing) (PN16 – 2”) 4055063

2x contrebrides rondes en inox 1.4404  (screwing) (PN40 – DN50) 4038589

2x contrebrides rondes en acier (welding)  (PN40 – DN50) 4038588

Kit bypass 25 bar 4146786

kit bypass (avec manomètre 25 bar) 4146788

Chassis avec plots antivibratiles pour pompes jusqu’à 5,5 kW 4157154

Puissance (kW)

6. Description et fonctionnement

    6.1  Description produit

FIG. 1 
1 -  Boulon de fixation moteur
2 -  Protecteur d’accouplement
3 -  Garniture mécanique
4   Etages hydrauliques
5 -  Roues
6 -  Arbre pompe
7 -  Moteur
8 -  Accouplement
9 -  Lanterne
10 - Tube chemise
11 -  Bride
12 -  Corps de pompe
13 -  Semelle

FIG. 2, 3
1 -  Crépine
2 -  Vanne à l’aspiration pompe
3 -  Vanne au refoulement pompe
4 -  Clapet anti-retour
5 -  Bouchon vidange-amorçage
6 -  Bouchon remplissage et purge d’air
8   Massif
10- Crochet de levage

FIG. A1, A2, A3, A4
1 -  Bloc de DIP switchs
2 -  Capteur de pression
3 -  Réservoir
4 -  Vanne d’isolement réservoir

   6.2  Caractéristiques produit
• Les pompes Helix sont des pompes multicellu-

laires verticales haute pression non auto - amor-
çantes avec des connexions « in line ».

• Les pompes Helix associent une hydraulique et 
des moteurs haut rendement. 

• Toutes les pièces métalliques en contact avec 
l’eau sont en acier inox. 

• Pour les modèles équipés des moteurs les plus 
lourds (> 40 kg), un accouplement spécifique 
permet de changer la garniture sans démonter le 
moteur. Une garniture mécanique à cartouche est 
alors utilisée pour faciliter la maintenance.

• Un dispositif spécifique de levage est intégré à la 
pompe pour faciliter son installation (Fig. 8).
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7. Montage et raccordement  
électrique
Conformément aux prescriptions en vigueur, 
l’installation et le raccordement électrique doit 
être assurée exclusivement par du personnel 
agréé !

AVERTISSEMENT ! Blessures corporelles !
La réglementation en vigueur régissant la préven-
tion des accidents doit être respectée.

AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique !
Les dangers provoqués par l’énergie électrique 
doivent être écartés.

   7.1  Réception du produit
Déballer la pompe et retraiter l’emballage en veil-
lant au respect de l’environnement.

   7.2  Installation
La pompe doit être installée dans un endroit sec, 
bien aéré et sans givre.

ATTENTION ! Risque et détérioration de  
la pompe !
La présence de corps étrangers ou d’impuretés 
dans le corps de pompe peut affecter le fonction-
nement du produit.
• Il est recommandé que tout travail de soudure 
ou de brasure soit effectué avant l’installation de 
la pompe.
• Effectuer un rinçage complet du circuit avant 
d’installer et de mettre en service la pompe.

-  La pompe doit être installée dans un endroit 
facilement accessible pour en faciliter l’inspec-
tion ou le remplacement.

-  Pour les pompes dont la masse est importante, 
prévoir un crochet de levage (Fig. 2, rep. 10) dans 
l’axe de la pompe pour faciliter le démontage.

AVERTISSEMENT ! Risque d’accident dû à des 
surfaces chaudes !
La pompe doit être installée de telle façon que 
personne ne puisse toucher les surfaces chaudes 
du produit pendant son fonctionnement.

-  Installer la pompe dans un endroit sec, protégé 
contre le givre, sur une surface plate en ciment 
en utilisant les vis appropriées. Si possible, placer 
un matériau isolant sous le bloc béton (liège ou 
caoutchouc renforcé) afin d’éviter toute trans-
mission de bruit ou vibration à l’installation.

AVERTISSEMENT ! Risque de chute !
La pompe doit être fixée au sol.

-  Placez la pompe dans un endroit aisément 
accessible afin de simplifier les travaux d’inspec-
tion et d’entretien. La pompe doit toujours être 
montée à la verticale sur un socle en béton.

ATTENTION ! Risque de pièces dans la pompe ! 
Prenez soin de retirer les obturateurs du corps de 
pompe avant l’installation.

NOTE : Chaque pompe pouvant être testée en 
usine pour vérifier ses performances hydrau-
liques, de l’eau peut rester dans le produit. Il est 

recommandé pour des raisons d’hygiène de rincer 
la pompe avant toute utilisation avec de l’eau 
potable.

-  Les dimensions de montage et les côtes de rac-
cordement sont reprises en § 5.2.

-  Soulever la pompe avec précaution en utilisant 
les anneaux intégrés, éventuellement au moyen 
d’un palan et d’élingues tout en respectant les 
consignes d’utilisation du palan.

AVERTISSEMENT ! Risque de chute !
Prenez soin à la préemption de la pompe, en parti-
culier pour les modèles les plus hauts pour lesquels 
la position élevée du centre de gravité peut engen-
drer des risques lors de la manutention.

AVERTISSEMENT ! Risque de chute !
Utilisez les anneaux intégrés seulement si ceux 
sont en bon état (pas de traces de corrosion …). 
Remplacezles en cas de besoin.

AVERTISSEMENT ! Risque de chute !
La pompe ne doit jamais être soulevée par les cro-
chets du moteur : ceuxci ne sont en effet conçus 
que pour supporter le moteur seul.

  Le moteur est pourvu d’orifices d’évacuation de 
condensat (sous le moteur), obturés en usine par 
des bouchons pour garantir le type de protection 
IP55. Pour une utilisation en technique clima-
tologique ou frigorifique, ces bouchons doivent 
être enlevés pour permettre l’évacuation de l’eau 
de condensation.

Notice de montage et de mise en service  Helix EXCEL 2461016
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  7.3  Raccordement au réseau
-  Connecter la pompe aux tuyauteries en utilisant 

des contrebrides, vis, ecrous, et joints appropriés.

ATTENTION ! 
Le serrage des écrous ne doit pas excéder : 

L’usage de clé à choc est à proscrire.

  Le sens de circulation du fluide est indiqué sur 
l’étiquette d’identification du produit.

  Veillez à monter les tubulures d’aspiration et 
de refoulement de manière à n’exercer aucune 
contrainte sur la pompe. Les conduites doivent 
être fixées de façon à ce que la pompe ne sup-
porte pas leur poids. 

-  Il est recommandé d’installer les vannes d’isole-
ment côté aspiration et refoulement de la pompe.

-  L’utilisation de manchettes anti-vibratoires 
permet d’atténuer le bruit et les vibrations de la 
pompe.

  La section de la tuyauterie doit être au moins 
égale au diamètre du corps de pompe à l’aspira-
tion.

-  Un clapet antiretour peut être placé au refoule-
ment afin de la protéger d’éventuel coup de bélier.

-  En cas de raccordement direct au réseau public 
d’eau potable, la tubulure d’aspiration doit éga-
lement être pourvue d’un clapet anti-retour et 
d’une vanne d’arrêt.

Configuration PN16 / PN25
M10 – 20 N.m M12 – 30 N.m
Configuration PN40
M12 – 50 N.m M16 – 80 N.m

-  En cas de raccordement indirect via un réservoir, 
la tubulure d’aspiration doit être équipée d’une 
crépine d’aspiration afin d’éviter que les impure-
tés n’aboutissent dans la pompe et d’un clapet 
anti-retour.

  7.4  Raccordements électriques

DANGER ! Danger de mort ! 
Tension dangereuse due à la décharge des 
condensateurs du variateur.
•  Avant toute intervention sur le variateur, 
attendre 5 minutes après coupure de l’alimen-
tation.
• S’assurer que tous raccords et contacts élec-
triques ne sont pas sous tension.
• S’assurer de la bonne affectation des bornes de 
raccordement.

-  Le câble d’alimentation (3 phases + terre) 
doit être inséré dans le presse-étoupe indiqué 
cidessous en impression noire (M25).

 Les presse-étoupes non utilisés doivent rester obtu-
rés à l’aide des bouchons prévus par le fabricant.

M25

• Les câbles du capteur, de la consigne externe, des entrées 
[Ext.off] et [Aux] doivent impérativement être blindés, et 
inséré dans le presseétoupe M12 ou M16.

Puissance (kW)

 1  1 

 2  2 

 3  3 

 4  4 

M12

M16

M16

M20

M25

Les presse-étoupes métalliques du variateur sont
adaptés au montage d’une tresse de blindage.

WILO SE 04/2020
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-  Les caractéristiques électriques (fréquence, ten-
sion, intensité nominale) du moto-variateur sont 
indiquées sur l’étiquette d’identification pompe. 
Vérifier que le motovariateur est adapté au 
réseau sur lequel il va être utilisé.

-  La protection électrique du moteur est intégrée 
au variateur. Celui-ci est paramétré pour tenir 
compte des caractéristiques de la pompe et 
assurer sa protection et celle du moteur.

-  En cas de neutre impédant, installer une protec-
tion adaptée en amont du moteur-variateur.

-  Dans tous les cas, prévoir un sectionneur à 
fusibles (type gF) pour protéger l’installation.

NOTE : Si un disjoncteur différentiel pour la pro-
tection de personnes doit être installé, il doit obli-
gatoirement être à effet retardé. Choisir le calibre 
du disjoncteur en fonction de l’intensité figurant 
sur l’étiquette d’identification pompe.

NOTE : Cette pompe est équipée d’un convertis-
seur de fréquence et ne doit pas être protégée à 
l’aide d’un disjoncteur différentiel FI. Les conver-
tisseur de fréquence peuvent nuire au fonction-
nement des disjoncteurs différentiels FI.
Exception : Les disjoncteurs différentiels FI à 
détection tous-courants sélective sont autorisés.

• Marquage d’identification : FI 

• Courant de déclenchement : > 30 mA.

  Utiliser des câbles électriques conformes aux 
normes.

  Protection côté réseau : max. admissible 25 A
-  Caractéristique de déclenchement des  

fusibles : B
-  Convient pour toute utilisation sur un circuit 

pouvant fournir au maximum 5 000 ampères rms 
symétriques, 480 V maximum si protégé par des 
fusibles de classe CC, J ou RK5, et de caractéris-
tiques : 
1,1/2,2/3,2/4,2 kW : intensité nominale 20A 
5,5/6,5/7,5 kW : intensité nominale 30A

-  La protection interne contre les surcharges agit 
avant d'atteindre les 110% de pleine charge du 
moteur.

Dès que l’alimentation électrique du variateur est 
activée, un essai de 2 secondes de l’afficheur est 
effectué au cours duquel tous les signes de l’affi-
cheur apparaissent.
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Affectation des bornes de raccordement
–  Dévisser les vis et retirer le couvercle du variateur.

Les bornes IN1, IN2, GND et Ext. Off sont conformes à 
l'exigence «circuits isolés secondaires, tension limitée 
/ courant limité» (selon UL508C et EN6180051) par 
rapport aux bornes réseau ainsi qu'aux bornes SBM et SSM 
(et inversement).

Designation Affectation Remarques
L1, L2, L3 Tension d’alimentation réseau Courant triphasé 3 ~ IEC38
PE Borne de Terre x1

IN1 Entrée capteur Nature du signal : tension (0  10 V, 2  10 V)
Résistance d‘entrée : Ri ≥ 10 kΩ
Nature du signal : courant (0  20 mA, 4  20 mA)
Résistance d‘entrée : Rb = 500 Ω
Paramétrable au menu « Service » <5.3.0.0>

IN2 Entrée consigne externe Nature du signal : tension (0  10 V, 2  10 V)
Résistance à l‘entrée : Ri ≥ 10 kΩ
Nature du signal : courant (0  20 mA, 4  20 mA)
Résistance à l‘entrée : Rb = 500 Ω
Paramétrable au menu « Service » <5.4.0.0>

GND (x2) Raccords de masse Pour chaque entrée IN1 et IN2
+ 24 V Alimentation continue pour capteur Courant maxi : 60 mA.

L’alimentation est protégée contre les courts-circuits.
Ext. off Entrée de commande ON/OFF

« Priorité ARRÊT »
pour un interrupteur externe à contact sec

Le contact externe à contact sec permet d‘activer et de 
désactiver la pompe.
Sur des installations avec des nombres élevées de démar-
rages (> 20 par jour), il faut prévoir l‘activation et la 
désactivation via « ext. off ».

SBM Relais « report de disponibilité » En fonctionnement normal, le relais est actif lorsque la 
pompe tourne ou est en mesure de tourner.
Le relais est désactivé pour un premier défaut ou une cou-
pure secteur (la pompe s‘arrête).
Ceci permet d‘informer un coffret de commande de la dis-
ponibilité d‘une pompe, même temporairement.
Paramétrable au menu « Service » <5.7.6.0>
Contact sec :
minimale : 12 V DC, 10 mA
maximale : 250 V AC, 1 A

SSM Relais « report de défauts » Après une série de détection (de 1 à 6, selon la gravité)
d‘un même type de défaut, la pompe s‘arrête et ce relais
est activé (jusqu‘à intervention manuelle).
Contact sec :
minimale : 12 V DC, 10 mA
maximale : 250 V AC, 1 A

PLR Bornes de raccordement de l‘interface
de communication PLR

Le module IF PLR en option est à insérer dans le connec-
teur multiple placé dans la zone de connection du varia-
teur.
Le module est protégé contre les inversions de polarité.

LON Bornes de raccordement de l‘interface
de communication LON

Le module IF LON en option est à insérer dans le connecteur 
multiple placé dans la zone de connection du variateur.
Le module est protégé contre les inversions de polarité.

WILO SE 04/2020
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 Connexions et lois de commande, de chaque mode 
de fonctionnement :

Branchement au réseau Bornier de puissance
Brancher le câble 4 conducteurs sur le bornier de puissance 
(phases + terre).

Branchement des entrées / sorties Bornier des entrées / sorties

• Les câbles des capteurs, de la consigne externe et de la 
commande à distance (Ext.off) doivent impérativement être 
blindés.

• La commande à distance permet la mise en marche ou 
l’arrêt de la pompe (contact sec), cette fonction est priori-
taire sur les autres fonctions.
• Cette commande à distance peut être ôtée en shuntant 
les bornes de la commande à distance (Ext off).

Exemple : interrupteur à flotteur, pressostat manque 
d’eau…

L1 L2 L3

Commande 
à distance 

ON/OFF

Non 
utilisé

Co
ns

ig
ne

 e
xt

er
ne

ca
pt

eu
r 2

0m
A/

10
V

IN2 IN1GND GND +24V

Aux Ext.off MP 20mA/10 DDG

GN
D.

..

In
2.

..

GN
D.

..

+2
4 V

...

In
1.

..

Connexions et lois de commande des signaux
Connexion

Signal

Modes de fonctionnement Réglage ... courant tension
voir schémas ci-après

• En mode « Contrôle vitesse » … manuel de la vitesse 
de rotation C1 / / /

… par commande 
externe de la vitesse de 
rotation

C1 C2 S3 S4

• En mode « Pression constante : pc »
Régulation avec un capteur de pression  
relatif
• En mode « Δpc »
Régulation avec un capteur de pression différen-
tiel

... de la consigne par 
l’encodeur C1 C3 S1 S2

... par une consigne 
externe

C1
C2 S5 S6

C3 S1 S2

• En mode « Pression variable : Δpv »
Régulation avec un capteur de pression  
différentiel

... de la consigne par 
l’encodeur C1 C3 S1 S2

... par une consigne 
externe

C1
C2 S5 S6

C3 S1 S2

• En mode « Contrôle P.I.D.»
Régulation avec un capteur de  
température, de débit…

... de la consigne par 
l’encodeur C1 C3 S1 S2

... par une consigne 
externe

C1
C2 S5 S6

C3 S1 S2
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Connexions des entrées / sorties
Commande à distance : Repère [C1]
• Variateur livré avec un cavalier.
• L’utilisation de la commande à distance est faculta-
tive

Signal externe IN2 : Repère [C2]
• 2 fils ( [20mA/10V] / 0V )

Capteur IN1 : Repère [C3]
• 2 fils ( [20mA/10V] / +24V )
• 3 fils ( [20mA/10V] / 0V / +24V )

Capteurs IN1 et IN2 : Repère [C4]
• 2 fils ( [20mA/10V] / +24V )
• 3 fils ( [20mA/10V] / 0V / +24V 

IN

Commande 
à distance

Signal
externe

Capteur

Capteur IN1

Capteur IN2

IN2

IN2

IN2

IN2

IN1

IN1

IN1

IN1

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

+24V

+24V

+24V

+24V

Aux

Aux

Aux

Aux

Ext.off

Ext.off

Ext.off

Ext.off

MP

MP

MP

MP

20mA/10

20mA/10

20mA/10

20mA/10

DDG

DDG

DDG

DDG
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Lois de commande des signaux d’entrées

100%

100%

Signal capteur 420mA

0

0

2

2

4

4

20

10

Entrée en courant (mA)

Entrée en tension (V)

Valeur

en %
de l’étendue de 

mesure du capteur

Valeur

en %
de l’étendue de 

mesure du capteur

entre 0 et 2 mA on considère 
que le câble est coupé

entre 0 et 1 V on considère que 
le câble est coupé

zone de 
sécurité

zone de 
sécurité

100%

100%

Signal Capteur 020V

0

0

20

10

Entrée en courant (mA)

Entrée en tension (V)

Valeur

en %
de l’étendue de 

mesure du capteur

Valeur

en %
de l’étendue de 

mesure du capteur

Signal Capteur 210V Signal Capteur 010V

Entrée capteur - Signal courant : Repère [S1]

Entrée capteur - Signal tension : Repère [S2]
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Entrée commande externe de la vitesse de rotation – Signal courant : Repère [S3]

Entrée commande externe de la vitesse de rotation – Signal tension : Repère [S4]

Entrée consigne externe de la régulation avec capteur (Pression, Température, Débit…)

100%

Signal consigne 4-20mA : Repère [S5]

0 2 4 20Entrée en courant (mA)

Consigne

en %
de l’étendue de 

mesure du capteur

zone où le variateur s’arrête

zone de 
sécurité

100%

Signal consigne 2-10V : Repère [S6]

0 1 2 10Entrée en tension (V)

Consigne

en %
de l’étendue de 

mesure du capteur

zone où le variateur s’arrête

zone de 
sécurité

100%

~30%

~30%

Signal externe 420mA

0 6 10

3 5

20Entrée en courant (mA)

Fréquence
du variateur

zone où le variateur s’arrête

zone de 
sécurité

100%

Signal externe 210V

0 10Entrée en tension (V)

Fréquence
du variateur

zone où le variateur s’arrête

zone de 
sécurité

Signal externe 010V

100%

100%

~30%

~30%

Signal externe 020mA

0

0

2

1

4

2

20

10

Entrée en courant (mA)

Entrée en tension (V)

Fréquence
du variateur

Fréquence
du variateur

zone où le variateur s’arrête

zone où le variateur s’arrête

zone de 
sécurité

zone de 
sécurité

Français
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8. Mise en service

    8.1  Remplissage et dégazage du système

ATTENTION ! Risque d’endommager la pompe !
Ne faites jamais fonctionner la pompe à sec.
Le système doit être rempli avant le démarrage 
de la pompe.

8.1.1  Evacuation de l’air – Pompe en charge (Fig. 3)
-  Fermer les 2 vannes d’isolement (2 + 3).
-  Ouvrir le purgeur du bouchon de remplissage (6a).
-  Ouvrir lentement la vanne à l’aspiration (2).
-  Refermer le purgeur une fois que l’air est sorti et 

que le liquide s’écoule de la pompe (6a).

AVERTISSEMENT ! Risque de brûlures !
Quand le liquide pompé est chaud et la pression 
importante, le jet s’échappant du purgeur peut 
causer des brûlures ou d’autres blessures.

-  Ouvrir complètement la vanne à l’aspiration (2).
-  Démarrer la pompe.

8.1.2  Evacuation de l’air – Pompe en aspiration  
(Fig. 2)

-  Fermer la vanne au refoulement (3).  
Ouvrir la vanne à l’aspiration (2).

-  Retirer le bouchon de remplissage (6b). 
-  Ouvrir partiellement le bouchon d’amorçage/

vidange (5b).
-  Remplir la pompe et la tuyauterie d’aspiration 

avec de l’eau.
-  Assurezvous qu’il n’y a pas d’air ni dans la 

pompe, ni dans la tuyauterie à l’aspiration : le 
remplissage complet jusqu’à l’évacuation total de 
l’air est nécessaire.

-  Fermer le bouchon de remplissage (6b).
-  Démarrer la pompe et vérifier si le sens de rota-

tion correspond à celui imprimé sur l’étiquette 
de la pompe. Si ce n’est pas le cas, il convient de 
permuter 2 phases au bornier moteur.

ATTENTION !  Un mauvais sens de rotation pro-
voquera de mauvaises performances et éventuel-
lement un endommagement de l’accouplement.

-  Ouvrir un peu la vanne au refoulement (3). 
-  Dévisser le purgeur pour garantir le dégazage (6a).
-  Refermer le purgeur une fois que l’air est sorti et 

que le liquide s’écoule de la pompe.

AVERTISSEMENT! 
Quand le liquide pompé est chaud et la pression 
importante, le jet s’échappant du purgeur peut 
causer des brûlures ou d’autres blessures.

-  Ouvrir complètement la vanne au refoulement (3).
-  Fermer le bouchon d’amorçage/vidange (5a).

    8.2  Démarrage

ATTENTION ! Risque de dommages matériels !
La pompe ne doit pas fonctionner à débit nul 
(vanne de refoulement fermée).
AVERTISSEMENT ! Risque de blessure !
Quand la pompe fonctionne, les protecteurs d’ac-
couplement doivent être en place, serrés par 
toutes les vis requises.
AVERTISSEMENT ! Bruit important !
Le niveau sonore des pompes les plus puis-
santes peuvent être très élevées : des protections 
doivent être utilisées en cas de travail prolongé 
près de la pompe.
AVERTISSEMENT !
L’installation doit être conçue de façon à ce que 
personne ne puisse être blessé en cas de fuite de 
liquide (défaillance de la garniture mécanique…).

   8.3  Fonctionnement du variateur

8.3.1  Eléments de commande
Le variateur s’utilise à l’aide des éléments de com-
mande suivants :

Encodeur

• La sélection d’un nouveau paramètre est obte-
nue par simple rotation, « + » droit et «  » 
gauche.

• Une impulsion sur l’encodeur valide ce nouveau 
réglage.

DIP switchs
Ce variateur dispose d’un bloc de quatre DIP 
switchs (Fig. A1, rep. 1) à deux positions.

 

• Le DIP switch 1 permet de basculer du mode 
« OPERATION » [DIP switch 1OFF] au mode « 
SERVICE » [DIP switch 1ON] et inversement. 
La position « OPERATION » autorise le fonction-
nement du mode choisi et condamne l’accès au 
paramétrage (fonctionnement normal). 
La position « SERVICE » permet d’effectuer le 
paramétrage des différents fonctionnements.

• Le DIP switch 2 permet d’activer ou de désac-
tiver le « Verrouillage d’accès », (voir chapitre 
8.3.6.5).

• Les DIP switchs 3 et 4 ne sont pas utilisés et 
doivent être maintenus en position ON.

Relais 
(voir chapitre 10)

1 2 3 4

ON
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NOTE : Dans tous les menus, si l’encodeur n’est 
pas actionné avant 30 secondes, l’afficheur réap-
paraît et aucune modification n’est enregistrée.

  Elément de navigation
• L’arborescence du menu permet d’appeler les 

fonctions du variateur. Un numéro est attribué à 
chaque menu et sous-menu.

• La rotation de l’encodeur permet le défilement 
d’un menu de même niveau  
(exemple 4000>5000).

• Tout éléments (valeur, numéro de menu, sym-
bole ou icône) clignotants autorisent le choix 
d’une nouvelle valeur, d’un nouveau numéro de 
menu ou d’une nouvelle fonction.

8.3.5  Definition de l’application boucle hydraulique 
ouverte ou boucle fermée

Le produit possède 2 types d’application. Le type 
d’application choisi définit les modes de fonc-
tionnement accessibles.

Le menu 5.7.8.0 du menu EXPERT permet la 
sélection du type d’application souhaité.

NOTE : Le changement d’application entraine une 
réinitilaisation du produit. Tous les paramètres 
utilisateurs reviennent au réglage usine.

8.3.6  Définition des modes de fonctionnement

Définition des capteurs de pression 
• Le capteur de pression relatif mesure la pression 

par rapport à la pression atmosphérique.
• Le capteur de pression absolu mesure la pression 

par rapport à la pression zéro dans le vide.
• Le capteur de pression différentiel mesure la 

pression entre deux points.

NOTE : Toutes les pressions indiquées par la 
pompe sont mesurées par rapport à la pression 
atmosphérique excepté quand un capteur de 
pression différentiel est utilisé.

Symbole Description

Lorsque la flèche apparaît : 
• Une impulsion sur l’encodeur 
permet l’accès à un sous-menu  
(exemple 4000>4100).

Lorsque la flèche « retour arrière » 
apparaît : 
• Une impulsion sur l’encodeur 
permet l’accès au menu supérieur 
(exemple 4130->4100).

Application  
hydraulique Mode de fonctionnement

boucle ouverte Mode « pc » Mode contrôle 
vitesse

Mode P.I.D.boucle fermée Mode « Δpc »
Mode « Δpv »

8.3.2  Structure de l’afficheur

8.3.3  Description des symboles standard

8.3.4  Affichage
  Page d’état de l’afficheur

• La page d’état s’affiche par défaut sur l’afficheur.
 La valeur actuel de consigne s’affiche.
 Les réglages de base sont indiqués à l’aide de 

symboles.

Exemple de page d’état

Pos. Description

1 Numéro de menu
2 Affichage de valeur
3 Affichage d’unité
4 Symboles standards
5 Affichage d’icônes

Symbole Description

Fonctionnement en mode  
« Contrôle vitesse »
Fonctionnement en mode « Pression 
constante » ou « Contrôle P.I.D. »
Fonctionnement en mode « Pression 
variable » ou « Contrôle P.I.D. »

2
Entrée IN2 activée  
(valeur de consigne externe)

Verrouillage d’accès.
Lorsque ce symbole apparaît, les 
réglages ou les valeurs de mesure 
actuelles ne peuvent pas être modi-
fiés. Les informations affichées sont 
uniquement en lecture

BMS (building management system) 
[système de gestion de bâtiment]
PLR ou LON est activé
Pompe en fonctionnement  
(si clignotant, détection débit nul 
détectée)

Pompe à l’arrêt

WILO SE 04/2020
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NOTE : Si la pompe est fournie seule, non intégrée 
dans un système monté par nos soins, le mode de 
configuration à la livraison est le mode « Contrôle 
vitesse ».

Mode « contrôle vitesse » (Fig. A2, A3)
• Le point de fonctionnement est obtenu par 

réglage de la vitesse de rotation manuellement 
via les menus ou par un signal de commande 
externe de la vitesse de rotation exprimé en %.

• Pour la mise en route, il est recommandé de 
régler la vitesse du moteur à 2400 tr/mn (RPM).

Mode « pression constane : pc » (Fig. A2, A3, 
A4)

• En mode « pc », le variateur maintient la pres-
sion constante au refoulement de la pompe quel 
que soit le débit demandé par l’installation.

• Le point de fonctionnement est défini manuelle-
ment via les menus ou par un signal de consigne 
externe.

• Ce mode est accessible quand le paramètre boucle 
hydaulique ouverte est sélectionnée dans le menu 
5.7.8.0.

• Régulation grâce à un capteur de pression relatif 
(Capteur : précision ≤ 1% et utilisation entre 30% 
et 100% de son étendue de mesure).

•  Pour la mise en route, il est recommandé de régler 
la pression de consigne à 60% de la pression maxi-
mum de la pompe.

Mode « Δp-c » (Fig. A2, A3, A4)
• En mode « Δpc », Le variateur maintient la 

pression différentielle (générée par la pompe) 
constante quel que soit le débit demandé par 
l’installation.

• La pression différentielle est définie manuelle-
ment via les menus ou par un signal de consigne 
externe.

• Ce mode est accessible quand le paramètre 
boucle hydaulique fermée est sélectionnée dans 
le menu 5.7.8.0.

• Ce mode intègre une détection de débit nul qui 
provoque l'arrêt de la pompe.

• Régulation grâce à un capteur de pression diffé-
rentiel. 
(Capteur : précision ≤ 1% et utilisation entre 
30% et 100% de son étendue de mesure).

• Pour la mise en route, il est recommandé de 
régler la pression de consigne à 60% de la pres-
sion maximum de la pompe.

Pc
Pat m

pr
es

sio
n

Temps

Δpc
Δpc

pr
es

sio
n

Temps

Mode « Pression variable : Δp-v »  
(Fig. A2, A3, A4)

• En mode « Δpv », le variateur fait évoluer 
linéairement la pression différentielle de la 
pompe en fonction du débit demandé par l’ins-
tallation.

• Le point de fonctionnement (Pset) est défini 
manuellement via les menus ou par un signal de 
consigne externe.

• Le point de fonctionnement à débit nul (%Pset) 
est défini manuellement via les menus.

• Ce mode intègre une détection de débit nul qui 
provoque l’arrêt de la pompe.

• Régulation grâce à un capteur de pression diffé-
rentiel (Capteur : précision ≤ 1% et utilisation entre 
30% et 100% de son étendue de mesure).

• Pour la mise en route, il est recommandé de 
régler la pression de consigne à 60% de la pres-
sion maximum de la pompe.

• Ce mode est accessible quand le paramètre 
boucle hydaulique fermée est sélectionnée dans 
le menu 5.7.8.0.

Mode « Contrôle P.I.D. »
• Le variateur permet une régulation avec d’autre 

type de capteur (de température, de débit, ...), 
par contrôle du P.I.D. (régulation Proportionnelle 
Intégrale Différentielle).

• Le point de fonctionnement est exprimé par 
un pourcentage de la plage de mesure du cap-
teur utilisé. Ce point est défini manuellement 
via les menus ou par un signal de commande 
externe.

8.3.7  Description des menus

Liste des menus (Fig. A5) 

<1.0.0.0> Réglage de la valeur de consigne
<2.0.0.0> Réglage des modes de fonctionnement
<3.0.0.0> Réglage Marche / Arrêt de la pompe
<4.0.0.0>  Menu « Information » 

Lecture des paramètres de la pompe
<5.0.0.0>  Menu « service » 

Accès aus réglages des paramètres de la 
pompe

<6.0.0.0>  Acquittement des défauts 
Si un ou plusieurs défauts surviennent, la 
page de défauts apparaît. La lettre  
« E » suivi d’un code à trois chiffres 
apparaît (voir chapitre 10).

<7.0.0.0>  Vérouillage d’accès 
Le « Verrouillage d’accès » est accessible 
que si le DIP switch 2 se trouve en posi-
tion ON.

ATTENTION ! Risque de dommages matériels !
Tout réglage incorrecte peut entraîner des dys-
fonctionnements de la pompe et, par consé-
quent, occasionner des dommages matériels sur 
la pompe ou l’installation.

• N'effectuer les réglages en mode « SERVICE » 
que pour la mise en service et ne laisser que des 
techniciens spécialisés y procéder.
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Navigation dans les menus

Fig. A1

Réglage en mode  « Contrôle vitesse »
(Switch1 = OFF en position « OPERATION »)

Réglage en mode  « Pression constante »
(Switch1 = OFF en position « OPERATION »)

Réglage en mode  « Contrôle P.I.D. »
(Switch1 = OFF en position « OPERATION »)

Réglage du point Réglage du point

Réglage du point

Type de contrôle

Pompe

Information

Service

Apparaît lorsqu‘une 
erreur est activée

Acquittement des 
défauts

WILO SE 04/2020
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  Navigation dans les menus « Easy » et « Expert »
Placer le DIP switch 1 en position ON (Fig. A1, rep. 1). Le mode « SERVICE » est activé.
Sur l’afficheur, le symbole cicontre clignote (Fig. A7).
En mode « SERVICE », les paramètres des menus <2.0.0.0> et <5.0.0.0> sont modifiables.
Il existe 2 modes de réglage :

Menu Easy

Menu simplifié, accédant aux principaux paramètres des modes de fonctionnement.
• Appuyer pendant 2 secondes sur l’encodeur. Le symbole du menu « Easy » est affiché (Fig. A7).
• Appuyer sur l’encodeur pour valider ce choix. L’afficheur bascule au numéro de menu <2.0.0.0> (Fig. A8).
• Après avoir effectué les réglages, remettre le DIP switch 1 en position OFF  (Fig. A1, rep. 1).

Menu Expert
Menu accédant à tous les paramètres.

• Appuyer pendant 2 secondes et effectuer une rotation de l’encodeur, afin de se placer au menu expert. 
Le symbole du menu « Expert » est affiché (fig.A7).

• Appuyer sur l’encodeur pour valider ce choix. L’afficheur bascule au menu <2.0.0.0>(Fig. A8).
• Sélectionner le mode de fonctionnement au menu <2.0.0.0>, valider.
• Sélectionner le menu <5.0.0.0>, afin d’accéder à tous les paramètres du variateur, (Fig. A9).
• Après avoir effectué les réglages, remettre le DIP switch 1 en position OFF (Fig. A1-rep.1).

ON

1

S
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Fig. A2

Menu EASY

Menu EXPERT

Réglage du 
menu EXPERT

(Fig. A4)

Sélection du 
mode de fonc

tionnement

Réglage du point

Pompe

Information

Réglage du 
menu EASY

(Fig. A3)

Français
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Fig. A3

Contrôle vitesse

IN2 Entrée commande externe : OFF

IN2 Entrée commande externe : ON

IN2 Entrée externe
Sélection du type de signal : 

IN1 Entrée capteur
Sélection de la plage de mesure : 

IN1 Entrée capteur
Sélection du type de signal : 

Pression constante pc ou Δp-c

Pression variable Δp-v

REGLAGE DU MENU EASY

IN2 Entrée consigne externe : OFF

IN2 Entrée consigne externe : ON

IN2 Entrée externe
Sélection du type de signal : 

Sélection de la pente Δpv :
« Delta » : 50% ->  100%

• Pression constante p-c si boucle 
hydraulique ouverte sélectionnée
• Δpc si boucle hydraulique fer-
mée sélectionnée (menu 5.7.8.0)

• Menu accessible si boucle 
hydraulique fermée sélectionnée 
(menu 5.7.8.0)

IN1 Entrée capteur
Sélection de la plage de mesure : 

IN1 Entrée capteur
Sélection du type de signal : 

IN2 Entrée consigne externe : OFF

IN2 Entrée consigne externe : ON

IN2 Entrée externe
Sélection du type de signal : 
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Contrôle P.I.D. 

IN1 Entrée capteur
Sélection du type de signal : 

IN2 Entrée consigne externe : OFF

IN2 Entrée consigne externe : ON

Sélection PID du paramètre :
«P» : 30.0 > +30.0

Sélection PID du paramètre :
«I» : 10ms > +300s

Sélection PID du paramètre :
«D» : 0ms > +300s

IN2 Entrée externe
Sélection du type de signal : 

Sélection PID du paramètre :
«P» : 30.0 > +30.0

Sélection PID du paramètre :
«I» : 10ms > +300s

Sélection PID du paramètre :
«D» : 0ms > +300s

Français
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Fig. A4

Service

IN2  « Entrée externe »

PID - Paramètres

Autres réglages 1

Autres réglages 2

BMS  Building Management System

IN1  « Entrée capteur » 

IN2  Entrée externe ON / OFF 

PID : Paramètre « P » : 0.01 > +30.0

Temps d’arrêt à débit nul : 0ms > 180s

Fréquence réduite : ON / OFF

Fréquence de communication HIGH/MID/LOW

Sélection du relais SBM

Retour réglage usine : ON / OFF

Unités m / bar / ft / PSI

PID : Paramètre « I » : 10ms > +300s

PID : Paramètre « D » : 0ms > +300s

Apparaît lorsque le « BMS » est activé. 
Voir la notice de ce produit

N’apparaît pas lorsque le  
« contrôle vitesse » est activé

N’apparaît pas lorsque le  
« contrôle vitesse » est activé

En mode PID   
« P » : 30.0 > +30.0

N’apparaît pas lorsque le  
« contrôle vitesse » est activé

A effectuer moteur arrêté

Retour réglage usine après 
validation changement application

N’apparaît pas lorsque le  
« contrôle PID » est activé

N’apparaît pas lorsque  
l’entrée IN2 = OFF

Sélection de la plage de mesure :  
6 / 10 / 16 / 25 bars

Sélection du type de signal :  
010V / 420mA / 210V / 020mA

Sélection du type de signal :  
010V / 210V / 020mA / 420mA

Sélection de l’application : boucle hydraulique 
ouverte ou boucle hydraulique fermée

REGLAGE DU MENU EXPERT
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Fig. A5

Informations

Données et fonctionnement

Etats

Données de la pompe

Valeurs réelles

Pression ou %

Heures de fonctionnement

Relais SSM

Désignation de la pompe

Relais SBM

Version logiciel du contrôleur d’application

Entrée « ext. off »

Version logiciel du controleur moteur

Consommation

Compteur de coupure réseau

Puissance

ou N’apparaît pas lorsque le  
« contrôle vitesse » est activé

NAVIGATION DANS LE MENU « 4000 » INFORMATIONS

WILO SE 04/2020



93

Français

Notice de montage et de mise en service  Helix EXCEL 2461016

DANGER !  Danger de mort !
Le rotor à l'intérieur du moteur est soumis à un 
champ magnétique permanent et représente une 
source de danger grave pour les personnes avec 
un stimulateur cardiaque. Le non-respect entraîne 
entraîne la mort ou des blessures graves.

• Ne pas ouvrir le moteur !
• Ne faire effectuer le démontage/remontage du 

rotor à des fins de réparation que par le service 
aprèsvente !

          Verrouillage d’accès
Le « Verrouillage d’accès » permet de bloquer 
tous les réglages de la pompe.
Procéder comme suit :

• Placer le DIP switch 2 en position ON. Le menu 
<7.0.0.0> apparaît.

• Tourner l’encodeur pour activer ou désactiver 
le verrouillage. L’état actuel du verrouillage est 
représenté par les symboles suivants : 

Verrouillage activé : Les para-
mètres sont verrouillés, l’accès 
aux menus est autorisé en lec-
ture seule.

Verrouillage désactivé : Les 
paramètres sont modifiables, 
l’accès aux menus est autorisé 
pour procéder aux réglages.

• Remettre le DIP switch 2 en position OFF. 
L’affichage d’état reparait.

9. Entretien
Tous les travaux d’entretien doivent être effec
tués par du personnel autorisé et qualifié !

AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique !
Il y a lieu d’exclure tous dangers liés à l’énergie 
électrique.
Avant d’effectuer les travaux électriques, la 
pompe doit être mise hors tension et protégée 
contre les redémarrages non autorisés.

AVERTISSEMENT ! Risque de brûlure !
Si la température de l’eau et la pression du sys-
tème sont élevées, fermez les vannes d’isolement 
en amont et en aval de la pompe. Dans un premier 
temps, laissez la pompe se refroidir.

-  Aucun entretien particulier en cours de fonc-
tionnement. Néanmoins un contrôle regulier est 
recommandé toutes les 15 000 heures.

-  La garniture mécanique à cartouche peut être 
remplacée facilement grâce à son concept. 
Remettre la cale de réglage dans son logement 
(Fig. 6) une fois la garniture mécanique correcte-
ment positionnée.

-  Maintenir la pompe en parfait état de propreté. 
-  Les pompes non utilisées durant les périodes 

de gel doivent être purgées afin d’éviter tout 
dommage : Fermer les vannes d’isolement, ouvrir 
complètement le bouchon d’amorçage/vidange 
et le purgeur.

-  Durée de vie : 10 ans, suivant les conditions 
d’utilisation et le respect des exigences décrites 
dans la présente notice.
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10. Pannes, causes et remèdes
AVERTISSEMENT !  Risque de choc électrique !
Il y a lieu d’exclure tous dangers liés à l’énergie 
électrique. 
Avant d’effectuer les travaux électriques, la pompe 
doit être mise hors tension et protégée contre les 
redémarrages non autorisés.

AVERTISSEMENT !  Risque de brûlure !
Si la température de l’eau et la pression du système 
sont élevées, fermez les vannes d’isolement en 
amont et en aval de la pompe. Dans un premier 
temps, laissez la pompe se refroidir.

Défauts Causes Remèdes
La pompe ne fonctionne pas Pas d’alimentation de courant Vérifier les fusibles, le câblage et les 

connexions
Le dispositif de protection du moteur a 
assuré la mise hors tension

Eliminer toute surcharge du moteur

La pompe fonctionne mais n’atteint pas 
son point de fonctionnement

Mauvais sens de rotation Vérifier le sens de rotation et le corriger 
si nécessaire

Des éléments de la pompe sont obstrués 
par des corps étrangers

Vérifier et nettoyer la pompe

Présence d’air dans la tubulure d’aspi-
ration

Rendre étanche la tubulure d’aspiration

Tubulure d’aspiration trop étroite Installer une tubulure d’aspiration plus 
large

La vanne n’est pas assez ouverte Ouvrir la vanne complètement

La pompe débite de façon irrégulière Présence d’air dans la pompe Evacuer l’air de la pompe et assurezvous 
que la tubulure d’aspiration est étanche. 
Eventuellement, démarrer la pompe 
20-30s – Ouvrir le purgeur de façon à 
évacuer l’air – fermer le purgeur et répé-
ter plusieurs fois jusqu’à ce que plus d’air 
ne sorte du purgeur

En mode « Pression constante », le cap-
teur de pression n’est pas adapté

Mettre un capteur avec échelle de pres-
sion et précision conformes

La pompe vibre ou est bruyante Présence de corps étrangers dans la 
pompe

Retirer les corps étrangers

La pompe n’est pas bien fixée au sol Resserrer les vis d’ancrage

Palier endommagé Appeler le service aprèsvente Wilo

Le moteur surchauffe, la protection 
moteur s’enclenche

Une phase est interrompue Vérifier les fusibles, le câblage, les 
connexions

Température ambiante trop élevée Assurer le refroidissement

La garniture mécanique fuit La garniture mécanique est défectueuse Remplacer la garniture mécanique

Le débit n’est pas régulier En mode « Pression constante » ou 
« Pression variable », le capteur de pres-
sion n’est pas adapté

Mettre un capteur avec échelle de pres-
sion et précision conformes

En mode « Pression constante » ou 
« Pression variable », la pompe ne s’ar-
rête pas quand le débit est nul

Le clapet anti-retour n’est pas étanche Le nettoyer ou le changer

Le clapet anti-retour n’est pas adapté Le remplacer par un clapet anti-retour 
adapté

Le réservoir a une capacité insuffisante
compte tenu de l’installation

Le changer ou en ajouter un autre sur 
l’installation

S’il n’est pas possible de remédier à la 
panne, veuillez faire appel au service 
aprèsvente Wilo.

WILO SE 04/2020
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Ne faire effectuer le dépannage que par du per-
sonnel qualifié ! 
Observer les consignes de sécurité, voir chapitre 
9 Entretien.

Relais
Le variateur de vitesse est équipé de deux relais 
de sortie destinés à l’interface d’une gestion cen-
tralisée. ex. : coffret de commande, surveillance 
des pompes.
Relais SBM :
ce relais est paramétrable au menu « Service » 
<5.7.6.0> en 3 état de fonctionnement.
Etat : 1 (réglé par défaut)
Relais « report de disponibilité » (fonctionnement 
standard pour ce type de pompe).
Le relais est actif lorsque la pompe fonctionne ou 
est en mesure de fonctionner.
Le relais est désactivé pour un premier défaut 
ou une coupure secteur (la pompe s’arrête).  
Ceci permet d’informer un coffret de commande 
de la disponibilité d’une pompe, même tempo-
rairement.

Etat : 2
Relais « report de fonctionnement ».
Le relais est actif lorsque la pompe est en rotation.

Etat : 3
Relais « report d’activation ».
Le relais est actif lorsque la pompe est sous ten-
sion.

Relais SSM : 
relais « report de défauts ».
Après une série de détection (de 1 à 6, selon la 
gravité) d’un même type de défaut, la pompe 
s’arrête et ce relais est activé (jusqu’à intervention 
manuelle).

Exemple : 6 défauts d’une durée variable sur 
24H00 glissantes.

Etat du relais SBM en « report de disponibilité ».

Défauts

relais
actif

SBM

relais au
repos

relais
actif

SSM

relais au
repos

1 2 3 4 5 6

24H00 glissantes
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   10.1  Tableau des défauts
Tous les incidents listés cidessous, provoquent :

• La mise au repos du relais SBM (lorsque celuici est paramétré en mode « report de disponibilité »).
• L’activation du relais SSM « report de défaut » lorsque le nombre maxi d’un type de défaut est atteint  

sur une plage de 24 heures.
• L’éclairage d’une LED rouge. 

N° de 
défaut

Temps de 
réaction 

avant 
signali-

sation du 
défaut

Temps 
avant prise 
en compte 
du défaut 

après 
signalisation

Temps d’attente 
avant redémarrage 

automatique

Défauts
maxi

sur 24h 

Pannes
Causes possibles Remèdes

Temps
d’attente

avant
reset

E001 60s 0s 60s 6

La pompe est en surcharge,
défectueuse

Densité et/ou viscosité du fluide 
pompé trop importantes.

300s
La pompe est obstruée par
des corps étrangers

Faire démonter la pompe, remplacer 
les composants défectueux ou net-
toyer.

E004
(E032 ~5s

(0,55 à 7,5kW)
300s

(0,55 à 7,5kW)
0s si défaut 

supprimé 6 L’alimentation du variateur
est en sous-tension

Vérifier la tension aux bornes du 
variateur :
• défaut si réseau < 330 V

(0,55 à 
7,5kW)

0s

(11 à 22kW)
0s

(11 à 22kW)
300s

(11 à 22kW)
300s

E005
(E033) ~5s 300s 0s si défaut 

supprimé 6 L’alimentation du variateur
est en sur-tension

Vérifier la tension aux bornes du 
variateur :
• défaut si le réseau > 506V

0s

E006 ~5s 300s 0s si défaut 
supprimé 6 Une phase de l’alimentation

est manquante Vérifier l’alimentation 0s

E007 0s 0s 0s si défaut 
supprimé Illimité

Le variateur fonctionne en
génératrice. Avertissement,
sans arrêt de la pompe

La pompe dévire, vérifier l’étanchéité 
du clapet 0s

E009 0s 0s 0s si défaut 
supprimé Illimité Le variateur fonctionne en 

génératrice, pompe arrêtée
La pompe dévire, vérifier l’étanchéité 
du clapet 0s

E010 ~5s 0s Illimité 1 La pompe est bloquée
Faire démonter la pompe, la nettoyer 
et remplacer les pièces défectueuses. 
Eventuellement, défaut mécanique du 
moteur (roulements).

60s

E011 15s 0s 60s 6 La pompe est désamorcée
ou fonctionne à sec

Réamorcer par remplissage pompe 
(voir § 9.3).
Vérifier l’étanchéité du clapet de pied.

300s

E020 ~5s 0s 300s 6

Le moteur chauffe
Nettoyer les ailettes de refroidisse-
ment à l‘arrière et sous le variateur 
ainsi que le capot ventilateur 300sTempérature ambiante

supérieure aux caractéristiques 
du produit

Améliorer la ventilation du local

E023 0s 0s 60s 6 Le moteur est en court-circuit
Démonter le moteur-variateur de la 
pompe et le faire contrôler ou 
remplacer.

60s

E025 0s 0s Illimité 1 Une phase du moteur est
manquante

Vérifier la connexion entre moteur et 
variateur 60s

E026 ~5s 0s 300s 6
La sonde thermique du
moteur est défectueuse ou a
une mauvaise connection

Démonter le moteur-variateur de la 
pompe et le faire contrôler ou 
remplacer.

300s

E030
E031 ~5s 0s

(0,55 à 7,5kW)
0s si défaut 

supprimé

(11 à 22kW)
300s

6

Le variateur chauffe
Nettoyer les ailettes de refroidisse-
ment à l’arrière et sous le variateur 
ainsi que le capot ventilateur.

300s
Température ambiante
supérieure aux caractéristiques 
du produit

Améliorer la ventilation du local

E042 ~5s 0s Illimité 1 Le câble du capteur
(IN1) est coupé

Vérifier la bonne alimentation et le 
câblage du capteur 60s

E050 60s 0s 0s si défaut 
supprimé Illimité La communication BMS est

défectueuse Vérifier la connexion. 300s

E077 0s 0s Illimité 1 Tension d’alimentation 24V des 
capteurs défectueuse

Vérifier les capteurs et leurs raccor-
dements 60s

E10 0s 0s 0s si défaut 
supprimé Illimité Perte de la synchronisation La pompe redémarre automatique-

ment 0s

WILO SE 04/2020
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N° de 
défaut

Temps de 
réaction 

avant 
signali-

sation du 
défaut

Temps 
avant prise 
en compte 
du défaut 

après 
signalisation

Temps d’attente 
avant redémarrage 

automatique

Défauts
maxi

sur 24h 

Pannes
Causes possibles Remèdes

Temps
d’attente

avant
reset

E11 ~5s 300s 0s si défaut 
supprimé 6

L’intensité du moteur est 
supérieure à l’intensité maxi-
mum autorisée par le variateur

Densité et/ou viscosité du fluide 
pompé trop importantes. Vérifier si 
la pompe n’est pas obstruée par des 
corps étrangers.

0s

E12 0s 0s 0s si défaut 
supprimé Illimité

Vitesse moteur trop importan-
te, proche de 120% de la vites-
se maximum

La pompe reprend sa vitesse normale 0s

E19 0s 0s 0s si défaut 
supprimé Illimité La pompe essaie de démarrer 

sans succès alors qu’elle dévire Vérifier l’étanchéité du clapet. 60s

E--- 0s 0s Illimité 1 Défaut interne du variateur Appeler le Service Après Vente 60s
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   10.2  Acquittement des défauts

ATTENTION ! Risque de dommages matériels !
N’acquitter les défauts qu’une fois leur cause 
éliminée.

• Seuls les techniciens spécialisés sont habilités à 
éliminer les défauts.

• En cas de doute, consulter le fabricant.

• En cas de défaut, la page des défauts s’affiche à 
la place de la page d’état.

Procéder comme suit pour acquitter les défauts.

• Appuyer sur l’encodeur.

Sur l’afficheur apparaît :

• Le numéro de menu <6.0.0.0> .

• Le nombre de défaut et le nombre maxi sur 
24H00 du défaut concerné (exemple : 1/6).

• Le temps restant en seconde jusqu’à la réinitiali-
sation automatique du défaut.

• Attendre le délai de réinitialisation automatique.

Une temporisation interne au système est acti-
vée. Le temps restant (en secondes) s’affiche 
jusqu’à l’acquittement automatique du 

défaut.

• Après le nombre de défaut maxi atteint et expi-
ration de la dernière temporisation, appuyer sur 
l’encodeur pour acquitter.

Le système retourne à la page d’état.

NOTE : Lorsqu’il y a un temps de prise en compte 
après du défaut signalisation (exemple : 300s), 
le défaut doit systématiquement être acquitté 
manuellement.
La temporisation de réinitialisation automatique 
est inactive et «    » s’affiche.

Exemple de page 
de défaut.

Exemple de page 
d’état.
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Sous réserve de modifications technique !

11. Pièces de rechange
La commande de pièces de rechange s’effectue 
par l’intermédiaire de techniciens agréés locaux 
et/ou du service aprèsvente Wilo.
Afin d’éviter toutes questions ou commandes 
erronées, veuillez indiquer toutes les données de 
la plaque signalétique lors de chaque commande.

12. Elimination
Informations relatives à la collecte des pro-
duits électriques et électroniques usagés
L’élimination et le recyclage appropriés de ces 
produits contribuent au respect de l’environne-
ment et permettent d’éviter tout risque pour la 
santé des personnes.

AVIS : Ne pas jeter le produit avec les ordures 
ménagères !
En Europe, le symbole cicontre peut être appo-
sé sur le produit, l’emballage ou la documen-
tation fournie avec le produit. Il signifie que les 
produits électriques et électroniques ne doivent 
pas être éliminés avec les ordures ménagères.
Afin de garantir une manipulation, un recyclage 
et une mise au rebut appropriés des produits 
usagés, les points suivants sont à respecter :

• Confier les produits usagés à un centre de col-
lecte homologué qui procédera à leur élimination 
conforme.

• Respecter la réglementation locale en vigueur ! 
Veuillez consulter votre mairie, le centre de 
traitement des déchets le plus proche ou le 
revendeur du produit pour obtenir des informa-
tions sur les solutions appropriées de mise au 
rebut. Pour plus d’informations sur le recyclage, 
consulter le site www.wilorecycling.com.
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1. Algemeen

   1.1   Betreffende dit document
De taal van de originele inbouw- en bedie-
nings-voorschriften is Engels. Alle andere talen in 
deze inbouw en bedieningsvoorschriften zijn een 
vertaling van de originele inbouw- en bedienings-
voorschriften.
De inbouw en bedieningsvoorschriften maken deel 
uit van het product. Zij dienen altijd in de buurt van 
het product aanwezig te zijn. Het naleven van deze 
instructies is dan ook een vereiste voor een juist 
gebruik en de juiste bediening van het product.
De inbouw en bedieningsvoorschriften zijn in 
overeenstemming met de uitvoering van het appa-
raat en alle van kracht zijnde veiligheidstechnische 
normen op het ogenblik van het ter perse gaan.
EGverklaring van overeenstemming:
Een kopie van de EGverklaring van overeen-
stemming maakt deel uit van deze inbouw en 
bedieningsvoorschriften. In geval van een tech-
nische wijziging van de daarin genoemde bouw-
types, die niet met ons is overlegd, wordt deze 
verklaring ongeldig. 

2. Veiligheid
Deze inbouw en bedieningsvoorschriften bevatten 
belangrijke aanwijzingen die bij de montage, het 
bedrijf en het onderhoud in acht genomen dienen 
te worden. Daarom dienen deze inbouw en bedie-
ningsvoorschriften altijd vóór de montage en inbe-
drijfname door de monteur en het verantwoordelij-
ke vakpersoneel/de verantwoordelijke gebruiker te 
worden gelezen.
Niet alleen de algemene veiligheidsaanwijzingen in 
de paragraaf “Veiligheid” moeten in acht worden 
genomen, maar ook de specifieke veiligheidsaan-
wijzingen onder de volgende punten die met een 
gevarensymbool aangeduid worden.

   2.1  Aanduiding van aanwijzingen in de bedienings
voorschriften 

          Symbolen

Algemeen gevarensymbool

Gevaar vanwege elektrische spanning

Aanwijzing

          Signaalwoorden:

GEVAAR! Acuut gevaarlijke situatie. Het niet 
naleven leidt tot de dood of tot zeer zware 
verwondingen.

WAARSCHUWING! De gebruiker kan (zware) ver
wondingen oplopen. ‘Waarschuwing’ betekent 
dat (ernstige) persoonlijke schade waarschijnlijk 
is wanneer de aanwijzing niet wordt opgevolgd.

VOORZICHTIG! Er bestaat gevaar voor beschadi
ging van het product/de installatie. “Voorzichtig” 
verwijst naar mogelijke productschade door het 
niet naleven van de aanwijzing.

AANWIJZING: Een nuttige aanwijzing voor het 
in goede toestand houden van het product. De 
aanwijzing vestigt de aandacht op mogelijke pro-
blemen.
Aanwijzingen die direct op het product zijn aan-
gebracht zoals bijv.

• draai/stroomrichtingspijl,
• markering voor aansluitingen,
• typeplaat,
• waarschuwingssticker

moeten absoluut in acht worden genomen en in 
perfect leesbare toestand worden gehouden.

   2.2  Personeelskwalificatie
Het personeel voor de montage, bediening en 
het onderhoud moet over de juiste kwalificatie 
voor deze werkzaamheden beschikken. De ver-
antwoordelijkheidsgebieden, bevoegdheden en 
bewaking van het personeel moeten door de 
gebruiker gewaarborgd worden. Als het perso-
neel niet over de vereiste kennis beschikt, dient 
het geschoold en geïnstrueerd te worden. Indien 
nodig, kan dit in opdracht van de gebruiker door 
de fabrikant van het product worden uitgevoerd.

   2.3  Gevaren bij de nietnaleving van de 
veiligheids aanwijzingen
De niet-naleving van de veiligheidsvoorschriften 
kan een risico voor personen, milieu en product/
installatie tot gevolg hebben. Het niet opvolgen 
van de veiligheidsrichtlijnenkan leiden tot het 
verlies van elke aanspraak op schadevergoeding.
Meer specifiek kan het niet opvolgen van de 
veiligheidsrichtlijnen bijvoorbeeld de volgende 
gevaren inhouden:

• gevaar voor personen door elektrische, mechani-
sche en bacteriologische werking,

• gevaar voor het milieu door lekkage van gevaar-
lijke stoffen.

• materiële schade
• verlies van belangrijke functies van het product/

de installatie
• voorgeschreven onderhouds- en reparatieprocé-

dés die niet uitgevoerd worden

   2.4  Veilig werken
De veiligheidsvoorschriften in deze inbouw en 
bedieningsvoorschriften, de bestaande nationale 
voorschriften ter voorkoming van ongevallen en 
eventuele interne werk, bedrijfs en veiligheids-
voorschriften van de gebruiker moeten in acht 
worden genomen.

   2.5  Veiligheidsaanwijzingen voor de gebruiker
Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te wor-
den door personen (kinderen inbegrepen) met 
verminderde fysieke, sensorische of geestelijke 
vermogens of een gebrek aan ervaring en/of ken-
nis, behalve als zij onder toezicht staan van een 
voor de veiligheid verantwoordelijke persoon of 
van deze persoon instructies hebben gekregen 
over het gebruik van het apparaat. Zie erop toe 
dat er geen kinderen met het apparaat spelen.

• Als hete of koude componenten van het product/de 
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installatie tot gevaren leiden, moeten deze door 
de klant tegen aanraking worden beveiligd.

• Aanrakingsbeveiliging voor bewegende compo-
nenten (bijv. koppeling) mag niet worden verwij-
derd van een product dat zich in bedrijf vindt.

• Lekkages (bijv. asafdichting) van gevaarlijke 
media (bijv. explosief, giftig, heet) moeten zo 
afgevoerd worden dat er geen gevaar voor per-
sonen en milieu ontstaat. Nationale wettelijke 
bepalingen dienen in acht te worden genomen.

• Licht ontvlambare materialen moeten altijd uit 
de buurt van het product worden gehouden.

• Gevaren verbonden aan het gebruik van elek-
trische energie dienen te worden vermeden. 
Instructies van plaatselijke of algemene voor-
schriften [bijv. IEC en dergelijke], alsook vanhet 
plaatselijke energiebedrijf, dienen te worden 
nageleefd.

   2.6  Veiligheidsvoorschriften voor montage en 
onderhoudswerkzaamheden
De gebruiker dient er voor te zorgen dat alle 
inspectie en montagewerkzaamheden worden 
uitgevoerd door bevoegd en bekwaam vakper-
soneel, dat door het bestuderen van de gebruiks-
handleiding voldoende geïnformeerd is.
De werkzaamheden aan het product/de installatie 
mogen uitsluitend bij stilstand worden uitge-
voerd. De in de inbouw- en bedieningsvoorschrif-
ten beschreven procedure voor het stilzetten 
bedrijf stellen van het product/de installatie moet 
absoluut in acht worden genomen. 
Onmiddellijk na beëindiging van de werkzaam-
heden moeten alle veiligheidsvoorzieningen en  
inrichtingen weer aangebracht resp. in werking 
gesteld worden.

   2.7 Eigenmachtige ombouw en vervaardiging van 
reserveonderdelen
Eigenmachtige ombouw en vervaardiging van 
reserveonderdelen vormen een gevaar voor de 
veiligheid van het product/personeel en maken 
de door de fabrikant afgegeven verklaringen over 
veiligheid ongeldig.
Wijzigingen in het product zijn alleen toegestaan 
na overleg met de fabrikant. Originele onderde-
len en door de fabrikant toegestane hulpstuk-
ken komen de veiligheid ten goede. Gebruik van 
andere onderdelen doet de aansprakelijkheid van 
de fabrikant voor daaruit voortvloeiende gevol-
gen vervallen.

   2.8 Ongeoorloofde gebruikswijzen
De bedrijfszekerheid van het geleverde product 
kan alleen bij gebruik volgens de voorschrif-
ten conform paragraaf 4 van de inbouw- en 
bedieningsvoorschriften worden gegarandeerd. 
De in de catalogus/het gegevensblad aangegeven 
boven- en ondergrenswaarden mogen in geen 
geval worden overschreden.

3. Vervoer en tussentijdse opslag

Controleer bij ontvangst van het materiaal of er 
sprake is van vervoersschade. Bij vervoersschade 
dient u binnen de daarvoor gestelde termijn alle 
benodigde stappen met de expediteur te onder-
nemen.

VOORZICHTIG!  Externe invloeden kunnen scha-
de veroorzaken. Indien het geleverde materiaal op 
een later tijdstip zal worden geïnstalleerd, dient 
het te worden opgeslagen op een droge locatie 
waar het wordt beschermd tegen schokken en 
stoten en externe invloeden (vochtigheid, vorst 
enz.).
Het product moet goed worden gereinigd, voor-
dat het tijdelijk wordt bewaard. Het product kan 
langer dan een jaar worden opgeslagen.

Behandel de pomp voorzichtig om geen schade te 
veroorzaken voordat deze wordt gemonteerd.

4. Gebruik
De functie van de pomp is het verpompen van 
warm of koud water, glycolhoudend water of 
andere vloeistoffen met een lage viscositeit die 
geen minerale oliën, vaste of schurende stoffen 
of materialen met lange vezels bevatten. Voor het 
pompen van corrosieve chemicaliën is de goed-
keuring van de fabrikant nodig.

VOORZICHTIG!  Explosiegevaar!
Gebruik deze pomp niet voor ontvlambare of 
explosieve vloeistoffen.

   4.1  Toepassingsgebieden
 waterdistributie en drukverhoging,
 industriële circulatiesystemen,
- procesvloeistoffen,
 koelwatercircuits,
 brandbestrijding en wasstations,
 irrigatiesystemen, enz.
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5. Technische gegevens

   5.1  Typecodering

Voorbeeld: Helix EXCEL 4141/16/E/KS

Helix Hoogefficiënte meertraps inlinepomp in verticale constructie

EXCEL Uitgerust met een frequentieomvormer

4 Ingesteld debiet in m3/h

14 Aantal trappen

1
1 =  pomphuis van roestvrij staal 304 + hydraulisch systeem in roestvrij staal 304
2 =  pomphuis van roestvrij staal 316L + hydraulisch systeem in roestvrij staal 316L
3 =  pomphuis van gietijzer GJL 250 + hydraulisch systeem in roestvrij staal 304

16 25 = PN 25 flenzen 
16 = PN 16 flenzen

/E E = EPDM oringen (WRAS/KTW)
V = VITON o-ringen

/KS K = mechanische asafdichting met cartridge + systeemoriëntatie

Nederlands
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   5.2  Technische gegevens

Maximale stromingsdruk

Pomphuis 16, 25 of 30 bar afhankelijk van het model

Maximale zuigdruk

10 bar  
Opmerking: bestaande toevoerdruk (Pinlet)+ druk bij 0 doorstroming 
via de pomp moet onder de maximale werkdruk van de pomp liggen. 
Indien dit boven de maximale werkdruk stijgt, kunnen de kogellagers en 
de mechanische afdichting worden beschadigd of heeft dit een kortere 
levensduur tot gevolg.
P toevoer + P bij 0 doorstroming ≤ Pmax pomp
Zie voor de maximale werkdruk het typeplaatje op de pomp: Pmax

Temperatuurbereik

Température du fluide -15°C tot +120 °C

Omgevingstemperatuur 15 °C tot +50° C (andere temperaturen op aanvraag)

Elektrische gegevens

Motorrendement IE5

Beschermingsgraad motor IP 55

Isolatieklasse 155 (F)

Frequentie Zie typeplaatje motor

Elektrische spanning

Vermogen (kW)

0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22
400 V (±10%) 50 Hz
380 V (±10%) 60 Hz
480 V (±10%) 60 Hz

Typen ondersteunde voedingsspanningen TN, TT, IT

Andere gegevens

Vochtigheid < 90% zonder condensvorming

Hoogte < 1000 m (> 1000m op aanvraag)

Maximale aanzuighoogte hangt af van de NPSH-waarde van de pomp

Interne elektrische schakeling :
PELV, galvanisch gescheiden Geïsoleerde secundaire kring, spanning/stroomkring

Doorsnede van de stroomkabel
(kabel bestaat uit 4 draden) mm²

Vermogen (kW)

1.1 2.2 3.2 4.2 5.5 6.5 7.5

1.5 - 2.5 2.5 - 4 4

Buitenmaten en leidingafmetingen (Afb. 4).

   5.3  Leveringsomvang 
• Meertrapspomp
• Inbouw- en bedieningsvoorschriften
• Tegenflens, schroeven en Oringen voor PN16

configuratie

(*) In het frequentiebereik van 600 MHz tot 1 GHz kan 
het display of de drukindicatie in het display worden 
verstoord als het apparaat zich in de directe nabijheid  
(< 1 m vanaf de elektronische module) bevindt van  
RFzendinstallaties, zenders of soortgelijke appara-
ten die gebruikmaken van hetzelfde frequentiebereik.  
De werking van de pomp wordt hierdoor op geen enkele 
wijze beïnvloed.

Nederlands
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 5.4  Toebehoren
De volgende originele toebehoren zijn voor de 
Helixserie leverbaar:

•  IF-module PLR voor aansluiting op  
PLR-interfaceomvormer.

•  IF-module LON voor aansluiting op het  
LONWORKSnetwerk. Deze modules worden 
direct verbonden met de aansluitingen op de 
omvormer (zie figuur hierna).

•  Terugslagkleppen (met neus of veerring bij  
werking onder constante druk).

•  Set voor droogloopbeveiliging.
•  Set drukregelsensoren (nauwkeurigheid:  

≤ 1 %; bedrijf tussen 30 % en 100 % van het 
meetbereik).
Gebruik alleen nieuwe toebehoren.

Naam Artikelnr.
2x ovaalvormige tegenflenzen van roestvaststaal, 1.4301  (PN16 – 1”) 4016168

2 ronde tegenflenzen, roestvast staal, 1.4404  (PN25 – DN25) 4016165

2x ronde tegenflenzen van staal,  (PN25 – DN25) 4016162

2x ovaalvormige tegenflenzen van roestvaststaal, 1.4301  (PN16 – 1”1/4) 4016169

2 x ronde tegenflenzen, roestvaststaal, 1.4404  (PN25 – DN32) 4016166

2x ronde tegenflenzen van staal,  (PN25 – DN32) 4016163

2x ovaalvormige tegenflenzen van roestvaststaal, 1.4301  (PN16 – 1”1/2) 4016170

2 x ronde tegenflenzen, roestvaststaan, 1.4404  (PN25 – DN40) 4016167

2x ronde tegenflenzen van staal,  (PN25 –DN40) 4016164

2x ovaalvormige tegenflenzen van roestvaststaal, 1.4301  (PN16 – 2”) 4055063

2 ronde tegenflenzen, roestvast staal, 1.4404  (PN25 – DN50) 4038589

2x ronde tegenflenzen van staal,  (PN25 – DN50) 4038588

Bypassset 25 bar 4146786

Bypassset (met manometer 25 bar) 4146788

Grondplaat met dempers voor pompen tot max. 5.5 kW 4157154

Vermogen (kW)

6. Beschrijving en werking

   6.1  Productbeschrijving

AFB. 1
1 – Bout motoraansluiting
2 – Koppelingsbeschermkappen
3 – Mechanische afdichting
4  Behuizing hydraulisch systeem
5 – Waaier
6 – Pompas
7 – Motor
8 – Koppeling
9 – Lantaarnstuk
10 - Buisvoering
11 - Flens
12 - Pomphuis
13 - Basisplaat

AFB. 2, 3
1 – Zuigkorf
2 – Pompzuigklep
3 – Pomppersklep
4 – Keerklep
5 – Aftap- en voorvulplug
6 – Ontluchtingsschroef en vulplug
7 – Tank
8 – Voetblok
10 – Hijshaak

AFB. A1, A2, A3, A4
1  DIPschakelaarsblok
2 – Druksensor
3 – Tank
4 – Afsluitklep van de tank

   6.2  Werking
•  Helixpompen zijn verticale meertraps hoge-

drukpompen, niet zelfaanzuigend voor inline 
aansluiting.

•  Helixpompen combineren uiterst efficiënte 
hydraulische systemen en motoren.

•  Alle metalen componenten die in aanraking 
komen met het medium zijn van roestvast staal

• Voor modellen die zijn uitgerust met de zwaarste 
motor (> 40 kg) maakt een speciale koppeling 
het mogelijk om de afdichting te vervangen zon-
der de motor te hoeven verwijderen. Vervolgens 
kan met een patroonafdichting eenvoudiger 
onderhoud worden gepleegd.

•  Speciale hanteringsinrichtingen zijn ingebouwd om de 
installatie van de pomp te vergemakkelijken (Afb. 8).

Nederlands
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AANWIJZING: De hydraulische specificaties van 
elke pomp zijn in de fabriek getest. Er kan water 
zijn achtergebleven. Vanuit hygiënisch oogpunt 
wordt geadviseerd om de pomp te reinigen alvo-
rens deze te gebruiken voor drinkwater.

-  De afmetingen voor installatie en aansluiting 
vindt u in paragraaf 5.2.

-  Hijs de pomp alleen met geschikte hijswerktuigen 
en aanslagmiddelen conform de hijsvoorschriften. 
De geïntegreerde hijshaken moeten bij het hijsen 
en vastzetten van de pomp worden gebruikt.

WAARSCHUWING!  Gevaar voor omvallen!
Er bestaat een groot risico voor omvallen vanwege 
het hoge zwaartepunt vooral bij grotere pompen. 
Wees zorgvuldig bij het goed bevestigen van de 
pomp tijdens het hanteren van de pomp.

WAARSCHUWING!  Gevaar voor omvallen!
Gebruik de ingebouwde hijshaken alleen als deze 
niet beschadigd zijn (bijv. door corrosie). Vervang 
deze zo nodig.

WAARSCHUWING!  Risico van vallen!
De pomp mag nooit worden opgetild aan de 
motorhaken; deze zijn alleen bedoeld om de motor 
mee op te tillen.

-  De motoren zijn uitgevoerd met afvoergaten voor 
condenswater die af fabriek zijn afgesloten met 
kunststof pluggen om een IP55 beschermings-
klasse te waarborgen. Bij gebruik voor koeling of 
airconditioning moeten deze pluggen worden ver-
wijderd om condenswater te laten weglopen.

7. Installatie en elektrische aansluiting
Alle installatie en elektrische werkzaamheden 
mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalifi-
ceerd personeel rekening houdend met de lokale 
voorschriften en regelgeving!

WAARSCHUWING!  Gevaar voor ernstig licha
melijk letsel!
Waarborg dat alle regelgeving voor ongevallenpre-
ventie wordt aangehouden.

WAARSCHUWING!  Gevaar voor elektrische schokken!
Gevaarlijke situaties vanwege de elektrische ener-
gie moeten worden uitgesloten.

   7.1  Installatie
Haal de pomp uit de verpakking en gooi de ver-
pakking op een milieuvriendelijke manier weg.

   7.2  Installatie
De pomp moet worden geïnstalleerd op een 
droge, goed geventileerde en vorstvrije locatie.

VOORZICHTIG!  Risico van beschadiging van de 
pomp!
Vuil en soldeerresten in de pomp zelf kunnen de 
correcte werking van de pomp aantasten.
• Geadviseerd wordt om eventuele las- en sol-
deerwerkzaamheden te verrichten voordat de 
pomp wordt geïnstalleerd.
• Spoel het systeem grondig uit voordat de pomp 
wordt geïnstalleerd.

-  De pomp moet worden geïnstalleerd in een een-
voudig toegankelijke positie om inspectie of ver-
vanging te vergemakkelijken.

  Installeer bij zware pompen (AFB. 2, item 10) 
boven de pomp een hijshaak om de pomp een-
voudiger te kunnen demonteren.

WAARSCHUWING!  Heet oppervlak! Gevaar 
voor verbranding!
De pomp moet zo worden geplaatst dat het tijdens 
bedrijf van de pomp niet mogelijk is dat personen 
in contact komen met de hete pompoppervlakken.

-  Installeer de pomp op een droge, vorstvrije locatie 
op een vlak blok beton en gebruik daarbij de juiste 
toebehoren. Gebruik zo nodig isolatiemateriaal 
onder het blok beton (kurk of versterkt rubber) om 
lawaai te voorkomen of om te voorkomen dat tril-
lingen naar de installatie worden overgebracht.

WAARSCHUWING!  Gevaar voor omvallen!
De pomp moet correct aan de bodem worden 
vastgeschroefd.

- De pomp moet worden geïnstalleerd in een een-
voudig toegankelijke positie om inspectie of ver-
wijderen te vergemakkelijken. De pomp moet 
altijd loodrecht worden geïnstalleerd op een 
betonnen fundering die zwaar genoeg is.

VOORZICHTIG!  Gevaar door onderdelen binnen 
in de pomp! 
Zorg dat u vóór de installatie de afsluitinrichtin-
gen van de pompbehuizing hebt verwijderd.

Nederlands
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   7.3  Leidingaansluiting
-  Sluit de pomp met geschikte contraflenzen, bou-

ten, moeren en pakkingen aan op de leidingen.

WAARSCHUWING!  
De bouten of schroeven niet verder aanhalen dan 
de waarden in de onderstaande tabel.

Gebruik van een slagschroevendraaier is verboden.

-  De doorstroomrichting van de vloeistof wordt 
aangegeven op het identificatieplaatje op de 
pomp.

-  De pomp moet zodanig worden geïnstalleerd dat 
deze geen spanning op het leidingwerk veroor-
zaakt. De leidingen moeten zo worden aangeslo-
ten dat de pomp het gewicht daarvan niet draagt.

-  Het verdient aanbeveling afsluiters te installeren 
aan de zuig en perszijde van de pomp.

  Gebruik dilatatievoegen om het geluids en tril-
lingsniveau van de pomp te verminderen.

  De nominale diameter van de zuigleiding moet 
ten minste dezelfde grootte hebben als die van 
de pompaansluiting.

  Installatie van een keerklep in de persleiding 
wordt geadviseerd om de pomp tegen druksto-
ten te beschermen.

-  Voor een directe aansluiting op een openbaar 
waterleidingnet moet de zuigleiding ook zijn voor-
zien van een keerklep en een beveiligingsklep. 

Configuratie PN16 / PN25
M10 – 20 N.m M12 – 30 N.m
Configuratie PN40
M12 – 50 N.m M16 – 80 N.m

  Indien indirect aangesloten via een tank, moet de 
aanzuigleiding worden voorzien van een zuigkorf 
om de pomp en keerklep te beschermen tegen 
verontreinigingen.

  7.4  Elektrische aansluitingen

GEVAAR! Risico op dodelijk letsel! 
Gevaarlijke spanning door de ontlading van de 
condensatoren van de omvormer.

• Wacht 5 minuten na het uitschakelen van de 
stroom voordat u omvormer werkt.

• Controleer of alle elektrische aansluitingen en 
contacten niet onder spanning staan.

• Controleer of de persaansluitingsklemmen cor-
rect zijn toegewezen.

 - De spanningskabel (3 fasen + aarde) moet in de 
stopbuspakkinggland worden ingevoerd, zoals 
hieronder in zwart aangegeven.
Nietgebruikte stopbuspakkingglands moeten 
met de door de fabrikant aangeleverde plugs 
verzegeld blijven.

•  De kabels voor de sensor, de externe instructies, de ingan-
gen [Ext. Off] en [Aux] moeten worden afgeschermd, en 
in de M12 of M16 kabelwartel gestoken.

Nederlands

M25

Vermogen (kW)

 1  1 

 2  2 

 3  3 

 4  4 

M12

M16

M16

M20

M25

De metalen wartels van de aandrijving zijn
geschikt voor het monteren van een afschermingsvlecht.

WILO SE 04/2020



107

Nederlands

Inbouw- en bedieningsvoorschriften – Helix EXCEL 2461016

-  De elektrische specificaties (frequentie, spanning, 
nominale stroom) van de frequentie-omvormer 
staan vermeld op de identificatiesticker op de 
pomp. Controleer of de frequentie-omvormer 
overeenstemt met de aangesloten netvoeding.

  De elektrische beveiliging van de motor is geïn-
tegreerd in de omvormer. De parameters houden 
rekening met de eigenschappen van de pomp en 
moeten zorgen voor bescherming van zowel de 
pomp als de motor.

  Installeer een beveiliging vóór de frequen-
tieomvormer indien er sprake is van impedantie 
tussen de aarde en het nulpunt.

  Zorg voor een installatieautomaat (type gF) om 
de netinstallatie te beschermen.

AANWIJZING: Als het nodig is om ter bescher-
ming van de gebruikers een aardlekschakelaar te 
installeren, dient deze een vertragende werking 
te hebben. Dimensioneer deze aan de hand van 
de stroom zoals vermeld op de pomptypeplaat.

AANWIJZING: Deze pomp is uitgerust met een 
frequentieomvormer en wordt mogelijk niet 
beveiligd door een aardlekschakelaar. Frequentie
omvormers kunnen de werking van aardlekscha-
kelaars aantasten.
Uitzondering: Selectieve universele stroomge-
voelige aardlekschakelaars zijn wel toegestaan.

• Label: RCD  

• Inschakelstroom: > 30 mA.

  Gebruik alleen voedingskabels die voldoen aan 
de voorschriften.

  Maximale toegestane zekering:  
25 A.

Inschakeleigenschappen van de zekeringen: B.
  Geschikt voor gebruik op een circuit dat maxi-

maal 5.000 rms symmetrische ampère kan 
leveren, maximaal 480 V indien beschermd door 
klasse DC, J of RK5 zekeringen en functies : 
1,1/2,2/3,2/4,2 kW : nominale intensiteit 20A 
5,5/6,5/7,5 kW : nominale intensiteit 30A

  De interne overbelastingsbeveiliging werkt 
voor het bereiken van 110% van de volledige 
motorbelasting.

Zodra de voeding van de elektronicamodule is inge-
schakeld, wordt er een 2 seconden durende display-
test uitgevoerd gedurende welke alle tekens op het 
display worden weergegeven.
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Toewijzing aansluitklemmen.
  Verwijder de schroeven en neem de afdekking van 

de omvormer weg.

AANWIJZING: De klemmen IN1, IN2, GND en Ext. Off 
voldoen aan de eis "secundaire gescheiden circuits, 
begrensde spanning/begrensde stroom" (conform 
UL508C en EN6180051) met betrekking tot de 
netklemmen en de SBM en SSMklemmen (en 
omgekeerd).

Nederlands

Naam Toewijzing Notities
L1, L2, L3 Spanning aansluiting lichtnet Driefasenstroom 3 ~ IEC38

PE Aardverbinding x1

IN1 Ingang sensor Type signaal: Spanning (0 – 10 V, 2 – 10 V)
Ingangsweerstand: Ri ≥ 10 kΩ
Type signaal: stroom (0 – 20 mA, 4 – 20 mA)
Ingangsweerstand: Rb = 500 Ω
Kan worden geconfigureerd in het menu “Service” <5.3.0.0>

IN2 Externe ingang gewenste waarde Type signaal: Spanning (0 – 10 V, 2 – 10 V)
Ingangsweerstand: Ri ≥ 10 kΩ
Type signaal: stroom (0 – 20 mA, 4 – 20 mA)
Ingangsweerstand: Rb = 500 Ω
Kan worden geconfigureerd in het menu “Service” <5.4.0.0>

GND (x2) Aardverbinding Voor ingangen IN1 en IN2

+ 24 V Gelijkspanning voor sensor Max. belasting: 60 mA
De spanning is bestand tegen kortsluiting

Ext. off Regelingang (ON/OFF)
“Voorrang uit”
voor externe potentiaalvrije schakelaar

De pomp kan worden in en uitgeschakeld met de externe
potentiaalvrije schakelaar.
In systemen met een hoge cyclusfrequentie (> 20 aan/uit 
schakelcycli per dag), wordt de aan/uitcyclus via „Ext.
off“ uitgevoerd.

SBM Relais “Beschikbaarheid” In normaal bedrijf wordt het relais geactiveerd wanneer de 
pomp loopt of gereed is om te lopen.
Het relais wordt gedeactiveerd als er voor de eerste keer 
een storing optreedt of doordat de netvoeding wordt 
onderbroken (de pomp stopt).
De pompbeschikbaarheid wordt doorgegeven aan de besturing.
Kan worden geconfigureerd in het menu “Service” <5.7.6.0>
Contactbelasting:
Minimum 12 V DC, 10 mA
Maximaal: 250 V AC, 1 A

SSM Relais “Storing” Na een detectiereeks (van 1 tot 6 in volgorde van belang) 
van dezelfde soort storing stopt de pomp en wordt dit 
relais geactiveerd (tot aan handmatige ingreep).
Contactbelasting:
Minimum 12 V DC, 10 mA
maximaal: 250 V AC, 1 A

PLR Aansluitklemmen van de interface
PLR

De optionele IFmodule PLR moet in de multistekker in 
het aansluitingsgebied van de omvormer worden ges-
token.
De aansluiting is bestand tegen ompolen.

LON Aansluitklemmen van de interface
LON

De optionele IFmodule LON moet in de multistekker in het 
aansluitingsgebied van de omvormer worden gestoken.
De aansluiting is bestand tegen ompolen.

WILO SE 04/2020
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Verbindingen en besturingsregels voor iedere 
bedrijfssituatie:

Aansluiting op voedingsspanning Voedingsaansluitingen
Sluit de 4aderige kabel aan op de voedingsaansluitingen

(fasen + massa).

Ingangs/uitgangsverbinding Ingangs/uitgangsklemblokken

• De kabels voor de sensoren, de externe gewenste waarden 
en de afstandsbediening (Ext. Off) moeten afgeschermd 
worden.

• De pomp kan met een afstandsbediening gestart of uitge-
schakeld worden (potentiaalvrij). Deze functie heeft voor-
rang op de andere functies.

• Deze afstandsbediening kan worden verwijderd door de 
klemmen van de afstandsbediening (Ext. Off) te rangeren.

Voorbeelden zijn een vlotterschakelaar, waterge-
brekdrukregelaar, enz.

L1 L2 L3

Afstandsbediening 
ON/OFF Ongebruikt
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Signaalverbindingen en besturingsregels
Verbinding

Signaal

Bedrijfssituatie Instelling Stroom Spanning
zie de diagrammen hieronder

• In modus 'Toerentalniveauregeling' …toerental, handmatig
C1 / / /

…toerental, externe 
regeling C1 C2 S3 S4

• In modus 'Constante druk: pc'
• Regeling met een relatieve druksensor
• In modus 'Δpc'
• Regeling met een verschildruksensor

…van de gewenste waar-
de met de draaiknop C1 C3 S1 S2

…met een externe ge-
wenste waarde

C1
C2 S5 S6

C3 S1 S2

• In de modus 'Variabele druk: Δpv'
• Regeling met een verschildruksensor

…van de gewenste waar-
de met de draaiknop C1 C3 S1 S2

…met een externe ge-
wenste waarde

C1
C2 S5 S6

C3 S1 S2

• In modus 'PID-regeling'
• Regeling met een temperatuursensor of capaci-

teitssensor…

…van de gewenste waar-
de met de draaiknop C1 C3 S1 S2

…met een externe ge-
wenste waarde

C1
C2 S5 S6

C3 S1 S2
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Ingangs/uitgangsverbindingen
Afstandsbediening: Stand [C1]
• Omvormer geleverd met een jumper.
• Gebruik van de afstandsbediening is optioneel

Extern signaal IN2: Stand [C2]
• 2 kabels ([20 mA/10 V]/0 V)

IN1 sensor: Stand [C3]
• 2 kabels ([20 mA/10 V]/+24 V)
• 3 kabels ([20 mA/10 V]/0 V/+24 V)

IN1 en IN2 sensoren: Stand [C4]
• 2 kabels ([20 mA/10 V]/+24 V)
• 3 kabels ([20 mA/10 V]/0 V/+24 V)

IN

Afstandsbediening

Extern sig-
naal

Sensor

IN1 sensor

IN2 sensor

IN2

IN2

IN2

IN2

IN1

IN1

IN1

IN1

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

+24 V

+24 V

+24 V

+24 V

Aux

Aux

Aux

Aux

Ext. Off

Ext. Off

Ext. Off

Ext. Off

MP

MP

MP

MP

20 mA/10

20 mA/10

20 mA/10

20 mA/10

DDG

DDG

DDG

DDG
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Besturingsregels voor ingangssignalen

100%

100%

Sensorsignaal 4-20 mA

0

0

2

2

4

4

20

10

Stroomingang (mA)

Spanningsingang (V)

Waarde in % van 
het meetbereik 

van de sensor

Waarde in % van 
het meetbereik 

van de sensor

Tussen 0 en 2 mA wordt de 
kabel als gebroken beschouwd

Tussen 0 en 1 V wordt de kabel 
als gebroken beschouwd

Veiligheidsgebied

Veiligheidsgebied

100%

100%

Sensorsignaal 0-20 V

0

0

20

10

Stroomingang (mA)

Spanningsingang (V)

Waarde in % van 
het meetbereik van 

de sensor

Waarde in % van 
het meetbereik van 

de sensor

Sensorsignaal 210 V Sensorsignaal 010 V

Sensoringang – Stroomsignaal: Stand [S1]

Sensoringang – Spanningssignaal: Stand [S2]
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Externe besturingsingang van het toerentalniveau - Stroomsignaal: Stand [S3]

Externe besturingsingang van het toerentalniveau - Spanningssignaal: Stand [S4]

Externe gewenste waarde van regeling met een sensor (druk, temperatuur, capaciteit, enz.)

100%

Signaal gewenste waarde 4-20 mA: Stand [S5]

0 2 4 20Stroomingang (mA)

Gewenste waar-
de in % van het 

meetbereik van de 
sensor

Gebied waar de omvormer 
wordt gedeactiveerd

Veiligheidsgebied

100%

Signaal gewenste waarde 210 V: Stand [S6]

0 1 2 10Spanningsingang (V)

Gewenste waar-
de in % van het 

meetbereik van de 
sensor

Gebied waar de omvormer 
wordt gedeactiveerd

Veiligheidsgebied

100%

~30%

~30%

Extern signaal 4-20 mA

0 6 10

3 5

20Stroomingang (mA)

Omvormer-
frequentie

Gebied waar de omvormer 
wordt gedeactiveerd

Veiligheidsgebied

100%

Extern signaal 210 V

0 10Spanningsingang (V)

Omvormer-
frequentie

Gebied waar de omvormer 
wordt gedeactiveerd

Veiligheidsgebied

Extern signaal 010 V

100%

100%

~30%

~30%

Extern signaal 0-20 mA

0

0

2

1

4

2

20

10

Stroomingang (mA)

Spanningsingang (V)

Omvormer-
frequentie

Omvormer-
frequentie

Gebied waar de omvormer 
wordt gedeactiveerd

Gebied waar de omvormer 
wordt gedeactiveerd

Veiligheidsgebied

Veiligheidsgebied
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8. Opstarten

    8.1  Vullen en ontluchten van het systeem

VOORZICHTIG!  Mogelijke beschadiging van de 
pomp! 
Laat de pomp nooit drooglopen.
De installatie moet worden gevuld voordat de 
pomp wordt opgestart.

  8.1.1  Ontluchtingsprocedure – Uitvoeren met vol
doende voordruk (Afb. 3)

  Sluit de twee veiligheidskleppen (2, 3).
-  Schroef de ontluchtingsschroef los (6a).
  Open voorzichtige de veiligheidsklep aan de zuig-

zijde (2) en vul de pomp volledig (2).
-  Draai de ontluchtingsschroef weer vast nadat de 

lucht is ontsnapt en vloeistof uitstroomt (6a).

WAARSCHUWING! 
Als de verpompte vloeistof heet is en onder hoge 
druk staat kan de stroom die uit de ontluchtings-
schroef ontsnapt brandwonden of ander letsel 
veroorzaken.

-  Open de veiligheidsklep aan de zuigzijde volledig (2).
-  Start de pomp.

 8.1.2  Ontluchtingsprocedure – Pomp in zuigmodus 
(Afb. 2) 

-  Sluit de veiligheidsklep aan de perszijde (3). Open 
de veiligheidsklep aan de zuigzijde (2).

-  Verwijder de vulplug (6b). 
-  Open de ontluchtingsschroef gedeeltelijk (5b).
-  Vul de pomp en zuigleiding met water. 
-  Waarborg dat er geen lucht in de pomp en in de 

zuigleiding aanwezig is. Vul het systeem tot alle 
lucht is verwijderd.

-  Sluit de vulplug met de ontluchtingsschroef (6b).
-  Start de pomp en controleer of de doorstroom-

richting overeenkomt met de specificatie op de 
typeplaat van de pomp. Indien dit niet het geval 
is, verwissel dan de twee fasen in de klemmen-
kast.

VOORZICHTIG!  Een verkeerde richting of rotatie 
tast de werking van de pomp aan en kan leiden tot 
beschadiging van de koppelingen.

-  Open de veiligheidsklep iets aan de perszijde (3). 
-  Schroef de ontluchtingsschroef van de vulplug 

om de lucht te laten ontsnappen (6a).
-  Draai de ontluchtingsschroef weer vast nadat de 

lucht is ontsnapt en vloeistof uitstroomt (6a). 

WAARSCHUWING! 
Als de verpompte vloeistof heet is en onder hoge 
druk staat kan de stroom die uit de ontluchtings-
schroef ontsnapt brandwonden of ander letsel 
veroorzaken.

-  Open de veiligheidsklep volledig aan de perszijde (3).
-  Sluit de ontluchtingsschroef (5a).

   8.2  Starten van de pomp

VOORZICHTIG!  Mogelijke beschadiging van de 
pomp! 
De pomp mag bij een debiet van nul (gesloten 
persklep) niet langer dan tien minuten lopen.

WAARSCHUWING!  Gevaar voor lichamelijk letsel!
De koppelingsbeschermkappen moeten zijn 
geplaatst en vastgezet met alle bevestigingen 
wanneer de pomp in bedrijf is.

WAARSCHUWING!  Schadelijk geluid!
Hoogvermogen pompen kunnen een hoog 
geluidsniveau produceren. Gebruik de juiste 
bescherming dicht in de buurt van de pomp.

WAARSCHUWING! 
De installatie moet zo worden ontworpen dat nie-
mand gewond kan raken in het geval van vloeistof-
lekkage (bijv. storing van de mechanische afdich-
ting).

8.3  Bediening met frequentieomvormer

8.3.1  Bedieningsorganen
De omvormer wordt bediend met de volgende 
bedieningsorganen:
Draaiknop

• Voor het kiezen van een nieuwe parameter hoeft 
alleen de knop in de richting van „+“ naar rechts 
of „“ naar links te worden gedraaid.

• Door de draaiknop kort in te drukken wordt de 
nieuwe instelling bevestigd.

DIPschakelaars
Deze omvormer is voorzien van een blok met 4 
DIPschakelaars, elk met twee standen (Fig.  A1, 
pos. 1).

• DIPschakelaar 1 schakelt van de 'OPERATION'
modus [DIPschakelaar 1 OFF] om naar de 
'SERVICE'modus [DIPschakelaar 1 ON] en weer 
terug. De stand 'OPERATION' maakt bediening 
in de geselecteerde modus mogelijk en stopt de 
toegang tot de parametrering (normaal bedrijf). 
Met de stand 'SERVICE' kan de gebruiker para-
metrering van verschillende bedieningen uitvoe-
ren.

• Met DIPschakelaar 2 kan 'toegangsvergrende-
ling' worden geactiveerd of gedeactiveerd (zie 
hoofdstuk  8.3.6.5).

• DIPschakelaars 3 en 4 wordt niet gebruikt en 
moeten in de ON-stand gehouden worden.

Relais
(zie hoofdstuk 10)

1 2 3 4

ON
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LET OP: Voor alle menu's geldt dat als de draai-
knop niet binnen 30  seconden wordt bediend, 
het display opnieuw verschijnt en geen wijziging 
wordt geregistreerd.

  Navigatieelementen
• Via de menustructuur kunnen die functies van de 

omvormer worden opgeroepen. Aan elk menu en 
submenu is een nummer toegewezen.

• Draai aan de draaiknop om door de menuniveaus 
te stappen (voorbeeld 4000 -> 5000).

• Als een element (waarde, menunummer, symbool 
of pictogram) knippert kan een nieuwe waar-
de, nieuw menu of een nieuwe functie worden 
geselecteerd.

8.3.5  Definitie van de toepassing van een open of 
gesloten hydraulische lus
Het product heeft twee typen toepassingen. Het 
gekozen type toepassing bepaalt de bedrijfssitu-
atie waartoe toegang kan worden verkregen.

Gebruik menu 5.7.8.0 van het menu 'EXPERT' om 
het vereiste type toepassing te selecteren.

LET OP: Het product moet opnieuw worden geïni-
tialiseerd wanneer de toepassing wordt gewijzigd. 
Alle gebruikersparameters keren terug naar de 
fabrieksinstellingen.

8.3.6  Bedrijfssituatie definiëren

Druksensoren definiëren
• De relatieve druksensor meet de druk in relatie 

tot de atmosferische druk.
• De relatieve druksensor meet de druk in relatie 

tot de nuldruk in een vacuüm.
• De verschildruksensor meet de druk tussen twee 

punten.

LET OP: Alle door de pomp aangegeven drukken 
worden gemeten in relatie tot de atmosferische 
druk, behalve wanneer een verschildruksensor 
wordt gebruikt.

Symbool Beschrijving

Als de pijl verschijnt: 
• Druk op de draaiknop voor toe-
gang tot het submenu (voorbeeld 
4000 -> 4100).

Als de pijl “terug” verschijnt: 
• Indrukken van de draaiknop geeft 
toegang tot het hogere menu 
(voorbeeld 4150 -> 4100).

Hydraulische 
toepassing Bedrijfssituatie

Open lus Modus 'pc' Modus toerental-
niveauregeling

Modus PIDGesloten lus Modus 'Δpc'
Modus 'Δpv'

8.3.2  Displaystructuur

8.3.3  Beschrijving van de standaardsymbolen

8.3.4  Display

  Pagina displaystatus
• De statuspagina is de standaardweergave op het 

display.
 De op dat moment ingestelde gewenste waarde 

wordt weergegeven.
 De basisinstellingen worden met symbolen weer-

gegeven.

Voorbeeld van displaystatuspagina

Pos. Beschrijving

1 Menunummer
2 Waardeweergave
3 Weergave eenheden
4 Standaardsymbolen
5 Weergave pictogram

Symbool Beschrijving

Bedrijf in modus 
“Toerentalregeling”.
Bedrijf in modus “Constante druk” 
of “PIDregeling”.

Bedrijf in modus 'Variabele druk' of 
'PID-regeling'

2
IN2 ingang geactiveerd (externe 
gewenste waarde)

Als dit symbool verschijnt kunnen 
de huidige instellingen of metingen 
niet worden gewijzigd. De getoon-
de informatie is alleen bedoeld ter 
informatie.

BMS (Building Management System) 
PLR of LON is actief.

Pomp loopt.

Pomp stopt.

Nederlands
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LET OP: Als de pomp alleen wordt geleverd en 
niet is geïntegreerd in een door ons geïnstalleerd 
systeem, dan is de dimensioneringsmodus bij 
aflevering de modus 'toerentalniveauregeling'.

Modus 'toerentalniveauregeling' (Fig. A2, A3)
• Het bedrijfspunt wordt verkregen door via de 

menu's het toerentalniveau handmatig in te 
stellen of door een extern opdrachtsignaal te 
gebruiken om het toerentalniveau uitgedrukt in 
% te verkrijgen.

• Voor inbedrijfstelling moet het toerentalniveau 
van de motor worden ingesteld op 2.400 tpm.

Modus 'constante druk: p-c' (Fig. A2, A3, A4)
• In de 'p-c'-modus houdt de omvormer een con-

stante druk op de pompontlading, ongeacht de 
capaciteit die vereist is door de installatie. 

•  Het bedrijfspunt wordt handmatig gedefinieerd 
via de menu's of een extern signaal.

• Toegang tot deze modus is mogelijk wanneer 
in menu 5.7.8.0 de parameter voor een open 
hydraulische lus is geselecteerd.

• Een relatieve druksensor wordt gebruikt voor 
aansturing (sensor: nauwkeurigheid: ≤ 1%; 
gebruik tussen 30% en 100% van het meetbe-
reik).

• Voor inbedrijfstelling moet de gewenste druk 
worden ingesteld op 60% van de maximale 
pompdruk.

Modus 'Δp-c' (Fig. A2, A3, A4)
• Als de omvormer zich in de 'Δpc'modus 

bevindt, wordt een constante verschildruk 
gehandhaafd (gegenereerd door de pomp), 
ongeacht de capaciteit die is vereist door de 
installatie.

• De verschildruk wordt handmatig gedefinieerd 
via de menu's of een extern signaal.

• Toegang tot deze modus is mogelijk wanneer de 
parameter voor een gesloten hydraulische lus is 
geselecteerd in menu 5.7.8.0.

• Deze modus bevat een nuldoorgangsdetectie die 
zorgt ervoor dat de pomp stopt.

• Een verschildruksensor wordt gebruikt voor aan-
sturing (sensor: nauwkeurigheid: ≤ 1%; gebruik 
tussen 30% en 100% van het meetbereik).

• Voor inbedrijfstelling moet de gewenste druk 
worden ingesteld op 60% van de maximale 
pompdruk.

Pc
Pat m

Dr
uk

Tijd

Δpc

Δpc

Dr
uk
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Modus 'variabele druk: Δp-v' (Fig. A2, A3, A4)
• Als de omvormer zich in de 'Δpv'modus 

bevindt, wordt de pompdruk lineair, in lijn met de 
capaciteit die is vereist door de installatie.

• Het bedrijfspunt (Pset) wordt handmatig gedefi-
nieerd via de menu's of een extern signaal.

• Het bedrijfspunt bij een nulcapaciteit (%Pset) 
wordt handmatig gedefinieerd via de menu's.

• Deze modus bevat een nulcapaciteitdetectie die 
de pomp uitschakelt.

• Een verschildruksensor wordt gebruikt voor aan-
sturing (sensor: nauwkeurigheid: ≤ 1%; gebruik 
tussen 30% en 100% van het meetbereik).

• Voor inbedrijfstelling moet de gewenste druk 
worden ingesteld op 60% van de maximale 
pompdruk.

• Toegang tot deze modus is mogelijk wanneer de 
parameter voor een gesloten hydraulische lus is 
geselecteerd in menu 5.7.8.0.

Modus 'PIDregeling'
• De omvormer maakt regeling mogelijk met een 

ander type sensor (temperatuur, capaciteit, enz.) 
via het besturen van de PID (proportionele inte-
grale differentiaalbesturing).

• Het bedrijfspunt wordt uitgedrukt als percenta-
ge van het meetbereik van de gebruikte sensor. 
Dit punt wordt handmatig gedefinieerd via de 
menu's of een extern regelingssignaal.

8.3.7  Menubeschrijving

Lijst van menu's (Fig. A5)
<1.0.0.0> Instelling gewenste waarde
<2.0.0.0> Instelling bedrijfssituatie
<3.0.0.0> Instelling pomp aan/uit
<4.0.0.0>  Menu 'Information' 

Lezen van de pompparameters
<5.0.0.0>  Menu 'Service' 

Toegang tot de pompparameterinstel-
lingen

<6.0.0.0>  Reset uitval 
Als zich een of meer uitvallen voor-
doen, verschijnt de uitvalpagina. De 
letter E verschijnt, gevolgd door een 
driecijferige code (zie hoofdstuk 10).

<7.0.0.0>  Toegangsvergrendeling 
Toegangsvergrendeling is beschikbaar 
als de DIPschakelaar 2 in de ONstand 
staat.

VOORZICHTIG! Gevaar voor materiële schade!
Een onjuiste instelling kan leiden tot pompbe-
drijfstoringen, die weer kunnen leiden tot schade 
aan de pomp of installatie.

• Maak geen instellingen in de "SERVICE"modus. 
alleen voor ingebruikname en verlof gespeciali-
seerde technici om het te doen.
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Menustructuur

• 
Fig. A1

Instelling in modus 'Toerentalniveauregeling'
(Schakelaar 1 = OFF in stand 'OPERATION')

Instelling in modus 'Constante druk'
(Schakelaar 1 = OFF in stand 'OPERATION')

Instelling in modus 'PIDregeling'
(Schakelaar 1 = OFF in stand 'OPERATION')

Instelling gewenste 
waarde

Instelling gewenste 
waarde

Instelling gewenste 
waarde

Type aansturing

Pomp

Information

Service

Verschijnt wanneer 
een storing is geac-

tiveerd

Reset uitval
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• Wijzig alleen instellingen in de 'SERVICE'modus tijdens de inbedrijfname, en alleen door specialistische technici.

Navigatie van de menu's 'Easy' en 'Expert'
Zet DIPschakelaar 1 in de ONstand (Fig. A1, pos. 1). De 'SERVICE'modus wordt geactiveerd.
Op het display zal het hier getoonde symbool knipperen (Fig. A7).
In de 'SERVICE'modus kunnen de menuparameters <2.0.0.0> en <5.0.0.0> worden gewijzigd.
Er zijn 2 instellingsmodi:

Menu 'Easy'
Een vereenvoudigd menu dat toegang geeft tot de belangrijkste parameters van de bedrijfssituatie.
 Druk twee seconden op de draaiknop. Het menusymbool 'Easy' wordt weergegeven (Fig. A7).
 Druk op de draaiknop om deze keuze te valideren. Het display zal naar menunummer <2.0.0.0> schakelen 
   (Fig. A8).  
 Zet DIPschakelaar 1 in de OFFstand (Fig. A1, pos. 1) na het wijzigen van de instellingen.

Menu 'Expert'
Het menu voor toegang tot alle parameters.
 Druk twee seconden op de draaiknop en draai deze om het menu 'Expert' te selecteren.  
   Het menusymbool 'Expert' wordt weergegeven (Fig. A7).
 Druk op de draaiknop om deze keuze te valideren. Het display zal naar menu <2.0.0.0> schakelen (Fig. A8).
 Selecteer de bedrijfssituatie in menu <2.0.0.0> en valideer deze.
 Selecteer menu <5.0.0.0> om toegang te krijgen tot alle omvormerparameters (Fig. A9).
 Zet DIPschakelaar 1 in de OFFstand (Fig. A1, pos. 1) na het wijzigen van de instellingen.
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Fig. A2

Menu 'EASY'

Menu 'EXPERT'

Het menu 
'EXPERT' instel

len
(Fig. A4)

De bedrijfssitu
atie selecteren

Instelling gewenste 
waarde

Pomp

Information

HET MENU 
'EASY' 

INSTELLEN
(Fig. A3)
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Fig. A2

Menu 'EASY'

Menu 'EXPERT'

Het menu 
'EXPERT' instel

len
(Fig. A4)

De bedrijfssitu
atie selecteren

Instelling gewenste 
waarde

Pomp

Information

HET MENU 
'EASY' 

INSTELLEN
(Fig. A3)
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Fig. A3

Toerentalniveauregeling

IN2 externe besturingsingang: OFF

IN2 externe besturingsingang: ON

IN2 externe ingang
Selectie signaaltype: 

IN1 sensoringang
Selectie meetbereik: 

IN1 sensoringang
Selectie signaaltype: 

Constante druk pc of Δp-c

Variabele druk Δp-v

HET MENU 'EASY' INSTELLEN

 IN2 externe ingang gewenste waarde: OFF

 IN2 externe ingang gewenste waarde: ON

IN2 externe ingang
Selectie signaaltype: 

Selectie helling Δpv:
'Delta': 50% > 100%

• Constante druk pc als een open 
hydraulische lus is geselecteerd

• Δpc als een gesloten hydraulische 
lus is geselecteerd (menu 5.7.8.0)

• Menu is toegankelijkals de geslo-
ten hydraulische lus is geselec-
teerd (menu 5.7.8.0)

IN1 sensoringang
Selectie meetbereik: 

IN1 sensoringang
Selectie signaaltype: 

IN2 externe ingang gewenste waarde: OFF

IN2 externe ingang gewenste waarde: ON

IN2 externe ingang
Selectie signaaltype: 
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Fig. A3

PIDregeling 

IN1 sensoringang
Selectie signaaltype: 

IN2 externe ingang gewenste waarde: OFF

IN2 externe ingang gewenste waarde: ON

Selectie PIDparameter:
'P': 30.0 > +30.0

Selectie PIDparameter:
'I': 10 ms > +300 s

Selectie PIDparameter:
'D': 0 ms > +300 s

IN2 externe ingang
Selectie signaaltype: 

Selectie PIDparameter:
'P': 30.0 > +30.0

Selectie PIDparameter:
'I': 10 ms > +300 s

Selectie PIDparameter:
'D': 0 ms > +300 s

Fig. A4

Service

IN2  'Externe ingang'

PID - Parameters

Andere instellingen 1

Andere instellingen 2

GBS  Gebouwbeheersysteem

IN1 - 'Sensoringang' 

IN2  Externe ingang ON/OFF 

PID: 'P'parameter: 0.01 > +30.0

Uitschakelingstijd bij nulcapaciteit: 0 ms > +180 s

Verlaagde frequentie: ON/OFF

Communicatiefrequentie HOOG/MIDDEN/LAAG

Selectie SBMrelais

Terug naar fabrieksinstelling: ON/OFF

Eenheden m/bar/ft/psi

PID: 'I'parameter: 10 ms > +300 s

PID: 'D'parameter: 0 ms > +300 s

Verschijnt wanneer de 'GBS' is geactiveerd.  
Raadpleeg de bedieningshandleiding

Verschijnt niet wanneer de 'toerentalniveaure-
geling' is geactiveerd

Verschijnt niet wanneer de 'toerentalniveau-
regeling' is geactiveerd

In PIDmodus, 'P': 30.0 > +30.0

Verschijnt niet wanneer de 'toerentalniveau-
regeling' is geactiveerd

Uitvoeren met uitgeschakelde motor

Ga terug naar de fabrieksinstellingen na het 
valideren van de toepassingswijziging

Verschijnt niet wanneer de 'PIDregeling'  
is geactiveerd

Verschijnt niet wanneer de IN2 ingang = OFF

Selectie meetbereik:  
6/10/16/25 bar

Selectie signaaltype:  
010 V/420 mA/210 V/020 mA

Selectie signaaltype:  
0-10 V / 210 V / 020 mA / 420 mA

Toepassing selecteren: open hydraulische loop 
en gesloten hydraulisch loop

HET MENU 'EXPERT' INSTELLEN
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Fig. A3

PIDregeling 

IN1 sensoringang
Selectie signaaltype: 

IN2 externe ingang gewenste waarde: OFF

IN2 externe ingang gewenste waarde: ON

Selectie PIDparameter:
'P': 30.0 > +30.0

Selectie PIDparameter:
'I': 10 ms > +300 s

Selectie PIDparameter:
'D': 0 ms > +300 s

IN2 externe ingang
Selectie signaaltype: 

Selectie PIDparameter:
'P': 30.0 > +30.0

Selectie PIDparameter:
'I': 10 ms > +300 s

Selectie PIDparameter:
'D': 0 ms > +300 s

Fig. A4

Service

IN2  'Externe ingang'

PID - Parameters

Andere instellingen 1

Andere instellingen 2

GBS  Gebouwbeheersysteem

IN1 - 'Sensoringang' 

IN2  Externe ingang ON/OFF 

PID: 'P'parameter: 0.01 > +30.0

Uitschakelingstijd bij nulcapaciteit: 0 ms > +180 s

Verlaagde frequentie: ON/OFF

Communicatiefrequentie HOOG/MIDDEN/LAAG

Selectie SBMrelais

Terug naar fabrieksinstelling: ON/OFF

Eenheden m/bar/ft/psi

PID: 'I'parameter: 10 ms > +300 s

PID: 'D'parameter: 0 ms > +300 s

Verschijnt wanneer de 'GBS' is geactiveerd.  
Raadpleeg de bedieningshandleiding

Verschijnt niet wanneer de 'toerentalniveaure-
geling' is geactiveerd

Verschijnt niet wanneer de 'toerentalniveau-
regeling' is geactiveerd

In PIDmodus, 'P': 30.0 > +30.0

Verschijnt niet wanneer de 'toerentalniveau-
regeling' is geactiveerd

Uitvoeren met uitgeschakelde motor

Ga terug naar de fabrieksinstellingen na het 
valideren van de toepassingswijziging

Verschijnt niet wanneer de 'PIDregeling'  
is geactiveerd

Verschijnt niet wanneer de IN2 ingang = OFF

Selectie meetbereik:  
6/10/16/25 bar

Selectie signaaltype:  
010 V/420 mA/210 V/020 mA

Selectie signaaltype:  
0-10 V / 210 V / 020 mA / 420 mA

Toepassing selecteren: open hydraulische loop 
en gesloten hydraulisch loop

HET MENU 'EXPERT' INSTELLEN
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Fig. A5

Information

Gegevens en bedrijf

Statussen

Pompgegevens

Werkelijke waarden

Druk of %

Bedrijfsuren

SSMrelais

Pomptypeaanduiding

SBMrelais

Software-uitvoering toepassingsregelaar

'Ext. Off' ingang

Software-uitvoering motorregelaar

Verbruik

Teller verbrekingen voedingsspanning

Prestaties

of Verschijnt niet wanneer de 'toerentalniveau-
regeling' is geactiveerd

NAVIGATIE VAN HET 4.0.0.0MENU 'INFORMATION'

WILO SE 04/2020



123

GEVAAR!  Levensgevaar!
De rotor binnen in de motor is onderworpen aan 
een permanent magnetisch veld en vormt een 
ernstig risico voor personen met een pacemaker. 
Het negeren van deze waarschuwing kan leiden 
tot ernstig of zelfs dodelijk letsel.

• De motor niet openen!
• Laat het monteren en demonteren van de rotor 

voor reparatiedoeleinden uitsluitend over aan de 
aftersalesservice!

Toegangsvergrendeling
Met Toegangsvergrendeling kunnen alle instellin-
gen van de pomp worden geblokkeerd.
Ga als volgt te werk::

• Zet DIPschakelaar 2 in de ONstand. Het 
menu <7.0.0.0> zal verschijnen.

• Draai de draaiknop om de vergrendeling te acti-
veren of te deactiveren. De actuele status van de 
vergrendeling wordt weergegeven met de vol-
gende symbolen:

Vergrendeling geactiveerd: De 
parameters zijn vergrendeld en 
de toegang tot de menu's is 
toegestaan in de alleenlezen-
modus.

Vergrendeling gedeactiveerd: 
De parameters kunnen worden 
gewijzigd en toegang tot de 
menu's om instellingen te wijzi-

gen is toegestaan.

• Zet schakelaar 2 in de OFFpositie (Afb. A1, pos. 1). 
Het display keert terug naar de statuspagina

9. Onderhoud
Alle reparatie- en onderhoudswerkzaamheden 
dienen te worden uitgevoerd door een bevoeg-
de vertegenwoordiger!

WAARSCHUWING!  Gevaar van elektrische schok! 
Gevaarlijke situaties vanwege de elektrische 
energie moeten worden uitgesloten. 
Werkzaamheden met betrekking tot de elektri-
citeit mogen pas worden gemaakt nadat de elek-
trische voeding is uitgeschakeld en is beveiligd 
tegen onbevoegde inschakeling.

WAARSCHUWING!  Risico van brandwonden! 
Bij een hoge watertemperatuur en een hoge 
systeemdruk moeten de afsluitkleppen vóór en 
na de pomp worden gesloten. 
Laat de pomp eerst afkoelen.

- Deze pompen zijn onderhoudsvrij. 
- Optioneel kan bij sommige modellen dankzij de 

vorm van een patroonafdichting de mechanische 
afdichting eenvoudig worden vervangen. Voeg 
de afstelwig in de behuizing (afb. 6) in zodra de 
mechanische afdichtpositie is ingesteld.

- Houd de pomp altijd volledig schoon. 
- Water dat is achtergebleven in pompen die tij-

dens vorstperioden niet worden gebruikt moet 
worden afgevoerd: Sluit de veiligheidskleppen en 
open de afvoer-/voorvulplug en de ontluchtings-
schroef volledig.

Nederlands
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10. Storingen, oorzaken en oplossingen
WAARSCHUWING!  Gevaar voor elektrische 
schokken!
Gevaarlijke situaties vanwege de elektrische ener-
gie moeten worden uitgesloten. 
Waarborg dat de voedingsspanning is uitgescha-
keld en beveiligd tegen onbedoeld herinschakelen 
voordat elektrische aansluitingen worden uitge-
voerd.

WAARSCHUWING!  Gevaar voor brandwonden!
Sluit in geval van hoge watertemperaturen en hoge  
systeemdrukken, de afsluiters voor en na de pomp. 
Laat de pomp eerst afkoelen.

Neem contact op met de Wilo
klantenservice als de storing niet kan 
worden verholpen.

Storingen Oorzaken Oplossingen
Pomp werkt niet Geen stroom Controleer de zekeringen, de bedrading 

en de aansluitingen.
De stroom is uitgeschakeld doordat de 
thermistor is geactiveerd

Neem elke oorzaak voor een overbelaste 
motor weg

De pomp loopt wel maar levert te weinig Foute draairichting Controleer de draairichting van de motor 
en corrigeer deze zo nodig

Bepaalde onderdelen van de pomp worden 
door vreemde voorwerpen geblokkeerd

Controleer en reinig de pomp

Lucht in zuigleiding Zorg dat de zuigleiding luchtdicht is

Zuigleiding te nauw Plaats een zuigleiding met een grotere 
diameter

De klep staat niet ver genoeg open Open de klep ver genoeg

De pomp levert ongelijkmatig Lucht in de pomp
Geen stroom

Laat de lucht uit de pomp ontsnappen; 
controleer of de zuigleiding luchtdicht is. 
Start, indien nodig, de pomp gedurende 
20 – 30 s – Open de ontluchtingsschroef 
om lucht te laten ontsnappen – Sluit de 
ontluchtingsschroef en herhaal de proce-
dure een aantal malen tot er geen lucht 
meer uit de pomp ontsnapt.

De druksensor is niet geschikt voor de 
modus 'constante druk'

Installeer een sensor met een geschikte 
drukschaal en nauwkeurigheid

De pomp trilt of produceert veel geluid Er bevinden zich vreemde voorwerpen in 
de pomp

Verwijder de vreemde voorwerpen

De pomp is niet goed aan de grond 
bevestigd

Draai de schroeven aan

Lager beschadigd Neem contact op met de Wilo
klantenservice.

Motor raakt oververhit. Beveiliging wordt 
geactiveerd

Een fase heeft een open circuit Controleer de zekeringen, de bedrading 
en de aansluitingen.

Omgevingstemperatuur is te hoog Zorg voor afkoeling

De mechanische afdichting lekt Mechanische afdichting is beschadigd Vervang de mechanische afdichting

De doorstroming is onregelmatig In de modus „Constante druk“ of „Variabele 
druk“ voldoet de druksensor niet.

Plaats een sensor met een geschikt druk-
bereik en nauwkeurigheid

In de modus “Constante druk” stopt de 
pomp niet bij een debiet van nul

De terugslagklep zit niet dicht Klep reinigen of vervangen

De terugslagklep is niet toereikend Vervang deze door een toereikende 
terugslagklep

De tank heeft een lage capaciteit 
vanwege de installatie

Vervang de tank of breid de installatie uit 
met nog een tank

WILO SE 04/2020
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Storingen mogen alleen worden verholpen door 
gekwalificeerd personeel!
Neem de veiligheidsaanwijzingen beschreven in 
hoofdstuk 9, Onderhoud, in acht.

Relais
De omvormer is voorzien van 2 uitgangsrelais voor 
aansluiting op een centrale regeling.
Voorbeeld: regelkast, regeling van de pompen.
SBMrelais: 
Dit relais kan worden geconfigureerd in het menu 
“Service” menu < 5.7.6.0 > in 3 bedrijfsmodi.

Status: 1 (default-instelling)
Relais “Beschikbaarheid” (normale bedrijfsmodus 
voor dit type pomp).
Het relais wordt geactiveerd wanneer de pomp 
loopt of gereed is om te lopen.
Het relais wordt gedeactiveerd als er voor de 
eerste keer een storing optreedt of doordat de 
netvoeding wordt onderbroken (de pomp stopt). 
De informatie wordt doorgegeven aan de regelk-
ast, ten aanzien van de beschikbaarheid van de 
pomp, ook tijdelijk.
Status: 2
Relais “Bedrijf”
Het relais wordt geactiveerd wanneer de pomp 
loopt.
Status: 3
Relais “Inschakeling”
Het relais wordt geactiveerd wanneer de pomp op 
het net is aangesloten.

SSMrelais: 
Relais “Storing”
Na een detectiereeks (van 1 tot 6 in volgorde van 
belang) van dezelfde soort storing stopt de pomp 
en wordt dit relais geactiveerd (tot aan handmatige 
ingreep).

Voorbeeld: 6 storingen met een variabele tijdsli-
miet binnen 24 uur.

Status van SBMrelais is “Beschikbaarheid”.

24H00 slipt

Storingen

Actief
relais

SBM

Relais in
relais

Actief
relais

SSM

Relais in
relais

1 2 3 4 5 6
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 10.1  Storingentabel
Alle hieronder vermelde incidenten veroorzaken 
het volgende:

• Uitschakeling van het SBMrelais (als de para-
meters hiervoor worden ingesteld in de modus 
“Beschikbaarheid”).

• Inschakeling van het SSMrelais “Storing” als zich 
binnen 24 uur het maximale aantal van één type 
storing voordoet.

• Er gaat een rode LED branden.

 
Uitval-
num-
mer

Accelera-
tietijd voor 
signalering 
van uitval

Tijd voordat 
de uitval na 
de signale-
ring wordt 
meegere-

kend

Wachttijd tot auto-
matische herinscha-

keling

Max. 
uitval in 

24u 

Storingen
Mogelijke oorzaken Oplossingen Wachttijd 

tot reset

E001 60 s 0 s 60 s 6

De pomp is overbelast en valt 
uit

Dichtheid en/of viscositeit van de 
verpompte vloeistof is te hoog

300 s
De pomp is verstopt met 
vreemde deeltjes

Demonteer de pomp en vervang of 
reinig de uitgevallen onderdelen

E004
(E032) ~5 s

(0,55 tot 
7,5 kW)
300 s

(0,55 tot 7,5 kW)
0 s bij uitval
verwijderd 6 De voedingsspanning naar de 

omvormer heeft onderspanning

Controleer de spanning van de om-
vormer klemmen:
• uitval als voedingsspanning < 330 V

(0,55 tot 
7,5 kW)

0 s

(11 tot 
22 kW) 0 s

(11 tot 22 kW)
300 s

(11 tot 
22 kW)
300 s

E005
(E033) ~5 s 300 s 0 s bij uitval

verwijderd 6
De voedingsspanning naar de 
omvormer heeft een span-
ningspiek

Controleer de spanning van de om-
vormerklemmen:
• uitval als voedingsspanning > 506 V

0 s

E006 ~5 s 300 s 0 s bij uitval
verwijderd 6 Er ontbreekt een voedings-

spanningsfase Controleer de voedingsspanning 0 s

E007 0 s 0 s 0 s bij uitval
verwijderd

Onbe-
perkt

De omvormer werkt als een ag-
gregaat. Waarschuwing, pomp 
niet uitschakelen

De pomp is van richting veranderd, 
controleer de dichtheid van de klep 0 s

E009 0s 0s 0 s bij uitval
verwijderd

Onbe-
perkt

De aandrijving draait op gene-
rator, de pomp is gestopt

De pomp is van richting veranderd, 
controleer de dichtheid van de klep 0s

E010 ~5 s 0 s Onbeperkt 1 De pomp is geblokkeerd

Demonteer de pomp, reinig deze 
en vervang de defecte onderdelen. 
Mogelijke mechanische motoruitval 
(wentellagers)

60 s

E011 15 s 0 s 60 s 6 De pomp is gedeactiveerd of 
loopt droog

Opnieuw primen door de pomp te 
vullen (zie § 9.3).
Controleer de dichtheid van het 
voetventiel.

300 s

E020 ~5 s 0 s 300 s 6
De motor warmt op

Reinig zowel de koelingsribben achter 
en onder de omvormer als de venti-
latorkap 300 s

Kamertemperatuur boven 
productkenmerken Verbeter de ventilatie van het pand

E023 0 s 0 s 60 s 6 De motor maakt kortsluiting Verwijder de motoromvormer van de 
pomp en controleer of vervang deze 60 s

E025 0 s 0 s Onbeperkt 1 Er ontbreekt een motorfase Controleer de verbinding tussen de 
motor en de omvormer 60 s

E026 ~5 s 0 s 300 s 6
De temperatuursensor van de 
motor is defect of heeft een 
slechte verbinding

Verwijder de motoromvormer van de 
pomp en controleer of vervang deze 300 s

E030
E031 ~5 s 0 s

(0,55 tot 7,5 kW)
0 s bij uitval
verwijderd

(11 tot 22 kW) 
300 s

6
De omvormer warmt op

Reinig zowel de koelingsribben achter 
en onder de omvormer als de venti-
latorkap 300 s

Kamertemperatuur boven 
productkenmerken Verbeter de ventilatie van het pand

E042 ~5 s 0 s Onbeperkt 1 De sensorkabel (IN1) is ver-
broken

Controleer of voedingsspanning en 
bekabeling naar de sensor juist zijn 60 s

E050 60 s 0 s 0 s bij uitval
verwijderd

Onbe-
perkt De GBS-communicatie is defect Controleer de verbinding 300 s

E077 0 s 0 s Onbeperkt 1 24 V voedingsspanning van 
sensoren defect

Controleer de sensoren en hun ver-
bindingen 60 s

E10 0s 0s 0 s bij uitval
verwijderd

Onbe-
perkt

Verlies van synchronisatie Pomp start automatisch opnieuw op 0s
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10.2  Storingen bevestigen

VOORZICHTIG!  Materiële schade!
Bevestig een storing niet voordat deze is verholpen.

•  Storingen mogen alleen worden verholpen door 
gekwalificeerd personeel.

•  Neem in geval van twijfel contact op met de fab-
rikant.

•  Als er zich een storing voordoet wordt niet de sta-
tuspagina maar de storingenpagina weergegeven.

Ga als volgt te werk om een storing te bevestigen.

•  Druk op de draaiknop

Op het display verschijnt:

•  Het menunummer <6.0.0.0> .

•  Het nummer van de storing en het maximale  
aantal dat de betreffende storing in de afgelopen 
24 uur is opgetreden (voorbeeld: 1/6).

•  De resterende tijd in seconden voor automati-
sche reset van de storing.

•  Wacht op de automatische reset.

In het systeem loopt een timer. De resterende 
tijd (in seconden) wordt net zolang weergegeven 
totdat de storing automatisch is bevestigd.

•  Als het maximale aantal storingen is bereikt 
en de laatste timer is verlopen, druk dan op de 
draaiknop om te bevestigen.

Het display keert terug naar de statuspagina.

AANWIJZING:  Wanneer de tijd voor het oplossen 
van de storing doorloopt na de storingsmelding 
(bijv. 300 s), moet de storing altijd handmatig 
worden bevestigd.
De timer voor automatische reset is inactief en  
“  ” wordt weergegeven.

Voorbeeld van 
storingenpagina

Voorbeeld van 
statuspagina

Nederlands
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Uitval-
num-
mer

Accelera-
tietijd voor 
signalering 
van uitval

Tijd voordat 
de uitval na 
de signale-
ring wordt 
meegere-

kend

Wachttijd tot auto-
matische herinscha-

keling

Max. 
uitval in 

24u 

Storingen
Mogelijke oorzaken Oplossingen Wachttijd 

tot reset

E11 ~5s 300s 0 s bij uitval
verwijderd 6

De motorstroom is hoger 
dan de maximaal toegestane 
stroom van de aandrijving

Dichtheid en/of viscositeit van de 
verpompte vloeistof is te hoog. 
Controleer of de pomp niet wordt 
belemmerd door vreemde voorwer-
pen

0s

E12 0s 0s 0 s bij uitval
verwijderd

Onbe-
perkt

Te hoge motorsnelheid, bijna 
120% van de maximumsnel-
heid

De pomp hervat de normale snelheid 0s

E19 0s 0s 0 s bij uitval
verwijderd

Onbe-
perkt

De pomp probeert tevergeefs 
te starten terwijl hij afbuigt Controleer de klep op lekkage 60s

E--- 0s 0s Onbeperkt 1 Fout in de interne aandrijving Bel de After Sales Service 60s
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11. Reserveonderdelen
Alle reserveonderdelen moeten via de Wilo ser-
vicedienst worden besteld.
Specificeer bij alle bestellingen de gegevens van 
de typeplaat om onjuiste leveringen te voorko-
men.
De catalogus met reserveonderdelen is verkrijgbaar  
via www.wilo.com.

12. Afvoer
Informatie over het verzamelen van gebruikte 
elektrische en elektronische producten!

Door dit product op de voorgeschreven wijze af 
te voe ren en correct te recyclen, worden mili-
euschade en persoonlijke gezondheidsrisico’s 
voorkomen.

LET OP: Afvoer via het huisvuil is verboden!
In de Europese Unie kan dit symbool op het 
product, de verpakking of op bijbehorende docu-
menten staan. Het betekent dat de betreffende 
elektrische en elektronische producten niet via 
het huisvuil af- gevoerd mogen worden.

Voor een correcte behandeling, recycling en 
afvoer van de betreffende afgedankte producten 
dienen de volgende punten in acht te worden 
genomen: 

• Geef deze producten alleen af bij de daarvoor 
bedoelde, gecertificeerde verzamelpunten.

• Neem de lokale voorschriften in acht! 
Vraag naar informatie over de correcte afvoer bij 
de gemeente, de plaatselijke afvalverwerkings-
plaats of bij de verkoper van het product. Meer 
informatie over recy- cling is te vinden onder 
www.wilo-recycling.com.

Nederlands
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1. Введение

   1.1   Информация об этом документе
Оригинал инструкции по монтажу и эксплуатации 
составлен на английском языке. Все остальные 
языки настоящей инструкции являются переводом 
оригинальной инструкции.
Инструкция по монтажу и эксплуатации явля-
ется неотъемлемой частью изделия. Поэтому 
ее всегда следует держать рядом с прибором. 
Точное соблюдение данной инструкции явля-
ется обязательным условием использования 
устройства по назначению и  корректного 
управления его работой.
Инструкция по монтажу и  эксплуатации соответ-
ствует исполнению прибора и  базовым нормам 
техники безопасности, действующим на  момент 
сдачи в печать. 
Сертификат соответствия директивам ЕС:
Копия сертификата соответствия директивам 
ЕС является частью настоящей инструкции 
по монтажу и эксплуатации.
При внесении технических изменений в  указан-
ную в сертификате конструкцию без согласования 
с производителем сертификат теряет силу.

2. Техника безопасности
Данная инструкция содержит основополагающие 
рекомендации, которые необходимо соблюдать 
при монтаже, эксплуатации и техническом обслу-
живании. Кроме того, данная инструкция необхо-
дима монтажникам для осуществления монтажа 
и  ввода в  эксплуатацию, а  также для специали-
стов/ пользователя.
Необходимо не только соблюдать общие требова-
ния по технике безопасности, приведенные в данном 
разделе, но и  специальные требования потехнике 
безопасности.

   2.1  Обозначения рекомендаций в инструкции 
по эксплуатации 

          Символы

Общий символ опасности

Опасность поражения электрическим током

Указание

          Предупреждающие символы:

ОПАСНО! Чрезвычайно опасная ситуация. 
Несоблюдение приводит к смерти или тяжелым 
травмам.

ОСТОРОЖНО! Пользователь может получить 
(тяжелые) травмы. Символ «Осторожно» указы-
вает на вероятность получения (тяжелых) травм 
при несоблюдении указания.

ВНИМАНИЕ! Существует опасность повреждения 
изделия/установки. Предупреждение «Внимание» 
относится к возможным повреждениям изделия при 
несоблюдении указаний.

УКАЗАНИЕ: Полезное указание по  использо-

ванию изделия. Оно также указывает на воз-
можные сложности.
Указания, размещенные непосредственно 
на изделии, например,

• стрелка, указывающая направление враще-
ния/потока;

• параметры соединений;
• заводская табличка;
• предупреждающие наклейки;

необходимо обязательно соблюдать и поддержи-
вать в полностью читаемом состоянии.

   2.2  Квалификация персонала
Персонал, выполняющий монтаж, управление 
и техническое обслуживание, должен иметь соот-
ветствующую квалификацию для выполнения 
работ. Сферы ответственности, обязанности и кон-
троль над персоналом должны быть регламенти-
рованы пользователем. Если персонал не обладает 
необходимыми знаниями, необходимо обеспечить 
его обучениеи инструктаж. При необходимости 
пользователь может поручить это изготовителю 
изделия.

   2.3  Опасности при несоблюдении рекоменда
ций по технике безопасности
Несоблюдение указаний по технике безопасно-
сти может привести к  травмированию людей, 
загрязнению окружающей среды и повреждению 
изделия/установки. Несоблюдение предписаний 
по технике безопасности может привести к потере 
права на предъявление претензий.
Несоблюдение предписаний по технике безо-
пасности может, в  частности, иметь следующие 
последствия:

• механические травмы персонала и поражение 
электрическим током, механических и бакте-
риологических воздействий;

• загрязнение окружающей среды при утечках 
опасных материалов;

• материальный ущерб;
• отказ важных функций изделия/ установки-

отказ важных функций изделия/ установки;
• отказ предписанных технологий технического 

обслуживания и ремонтных работ.

   2.4 Выполнение работ с учетом техники безо
пасности
Должны соблюдаться указания по технике безо-
пасности, приведенныев настоящей инструкции по 
монтажу и эксплуатации, существующие националь-
ные предписания по технике безопасности, а  также 
возможныерабочие и эксплуатационные инструкции 
пользователя.

   2.5  Рекомендации по технике безопасности 
для пользователя
Лицам (включая детей) с физическими, сенсорны-
ми или психическими нарушениями,а также лицам, 
не обладающим достаточными знаниями/опытом, 
разрешено использовать данное устройство исклю-
чительно под контролем или наставлением лица, 
ответственного за безопасность вышеупомянутых 
лиц. Дети должны находиться под присмотром, 
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чтобы они не играли с устройством.
• Если горячие или холодные компоненты 

изделия/установки являются источником 
опасности, то на месте эксплуатации они 
должны быть защищены от контакта.

• Защиту от контакта с движущимися компо-
нентами (напр., муфты) запрещается снимать 
во время эксплуатации изделия.

• Утечки (напр., через уплотнение вала) опас-
ных перекачиваемых сред (напр., взрывоо-
пасных, ядовитых, горячих) должны отво-
диться такимобразом, чтобы это не создава-
ло опасности для персонала и окружающей 
среды. Должны соблюдаться национальные 
правовые предписания.

• Запрещается держать вблизи изделия легко-
воспламеняющиеся материалы.

• Следует исключить риск получения удара 
электрическим током. Следует учесть пред-
писания местных энергоснабжающих органи-
заций.

   2.6  Указания по технике безопасности при про
ведении монтажаи технического обслужи
вания
Пользователь должен учесть, что все проверки 
и монтажные работы должны выполняться име-
ющим допуск квалифицированным персоналом, 
который должен внимательно изучить инструк-
цию по монтажу и эксплуатации.
Работы разрешено выполнять только на изделии/
установке, находящемся/находящейся в состо-
янии покоя. Необходимо обязательно соблю-
дать последовательность действий по остановке 
изделия/установки, приведенную в  инструкции 
по монтажу и эксплуатации. 
Сразу по завершении работ все предохранитель-
ные и защитные устройства должны быть уста-
новлены на свои места и/или приведены в дей-
ствие.

   2.7 Самовольное изменение конструкции 
и изготовление запасных частей
Самовольное изменение конструкции и изго-
товление запасных частей нарушает безопас-
ность изделия/персонала и лишает силы при-
веденные изготовителем указания по технике 
безопасности.
Внесение изменений в  конструкцию изделия 
допускается только при согласовании с  произво-
дителем. Фирменные запасные части и разрешен-
ные изготовителем принадлежности гарантиру-
ют надежную работу. При использовании других 
запасных частей изготовитель не несет ответ-
ственности за возможные последствия.

   2.8 Недопустимые способы эксплуатации
Безопасность эксплуатации поставленного 
изделия гарантирована только при их исполь-
зовании по назначению в соответствии с раз-
делом 4 Инструкция по монтажу и  эксплуа-
тации. При эксплуатации выходить за рамки 
предельных значений, указанных в  каталоге/
спецификации.

3. Транспортировка и промежуточное 
хранение

При получении изделия необходимо про-
верить его на отсутствие повреждений при 
транспортировке. В случае повреждения 
материала в  процессе транспортировки 
выполните все предусмотренные действия, 
обратившись к  экспедитору в  установленные 
сроки требования.

ВНИМАНИЕ! Внешние воздействия могут 
вызвать повреждений. При монтаже доставлен-
ного изделия в  ближайшее время не планиру-
ется, хранить его необходимо в  сухом месте, 
защищенном от внешних воздействий (влага, 
мороз и т. д.) и ударов.
Перед помещением устройства на временное 
хранение следует выполнить его тщательную 
очистку. Срок допустимого хранения устрой-
ства составляет до одного года.

При обращении с  насосом следует соблюдать 
осторожность, чтобы не повредить его монтажа.

4. Область применения
Насос предназначен для перекачивания горячей 
или холодной воды; воды, содержащей гликоль; 
других вязких жидкостей без примесей мине-
рального масла, твердых частиц или абразивных 
веществ; материалов, не содержащих длинные 
волокна. Возможность перекачивания агрессив-
ных химических веществ следует предваритель-
но согласовать с производителем.

ВНИМАНИЕ! Опасность взрыва!
Данный насос запрещается использовать для 
перекачивания горючих и  взрывоопасных 
жидкостей.

   4.1  Сферы применения
 системы водоснабжения и установки повы-

шения давления,
 промышленные циркуляционные системы,
 перекачка технологических жидкостей,
 контуры охлаждающей воды,
 станции пожаротушения и промывки,
 оросительные системы и т. п.
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5. Технические характеристики

   5.1 Шифр

Пример: Helix EXCEL 4141/16/E/KS

Helix Высокоэффективный многоступенчатый насос Inline вертикальной конструкции

EXCEL Оснащен частотным преобразователем

4 Номинальный расход в м3/ч

14 Число ступеней

1

1 =  корпус насоса из нержавеющей стали 304 и гидравлическая система из нержавею-
щей стали 304

2 =  корпус насоса из нержавеющей стали 316L и гидравлическая система из нержавею-
щей стали 316L

3 =  корпус насоса из чугуна GJL250 и гидравлическая система из нержавеющей ста-
ли 304

16 25 = фланцы PN25 
16 = фланцы PN16

/E E = уплотнительные кольца из EPDM (WRAS/KTW)
V = уплотнительные кольца из витона

/KS K = скользящие торцевые уплотнения в виде картриджа + системная ориентация
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   5.2 Технические характеристики

Максимальное рабочее давление

Корпус насоса 16, 25 или 30 бар в зависимости от модели

Максимальное давление всасывания

10 бар
Примечание: фактическое давление на входе (Pвход) + давление при 
нулевом расходе на стороне нагнетания насоса, должно быть ниже 
максимального рабочего давления насоса. В случае превышения 
максимального рабочего давления возможны повреждения 
шарикового подшипника и механического уплотнения или 
сокращение срока их службы.
P на входе + P при 0 расходе ≤ Pmax насоса 
Данные о максимальном давлении см. на паспортной табличке 
насоса: Pmax

Температурный диапазон

Температура жидкости От -15°C до +120 °C

Температура окружающей среды От –15 °C до +50 °C (другие требуемые температуры)

Электрические характеристики

КПД электродвигателя IE5

Класс защиты электродвигателя IP 55

Класс изоляции 155 (F)

Частота см. табличку данных электродвигателя

Напряжение питания

Мощность (kW)

0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22
400 V (±10%) 50 Hz
380 V (±10%) 60 Hz
480 V (±10%) 60 Hz

Типы поддерживаемых источников 
питания TN, TT, IT

Прочие данные

Влажность < 90% без конденсации

Высота над уровнем моря < 1000 м (> 1000 м по требованию)

Максимальная высота всасывания зависит от кавитационного запаса насоса

Внутренняя электрическая цепь :
PELV, гальванически развязанный Изолированная вторичная цепь, цепь напряжения/тока

Сечение силового кабеля
(4-жильный кабель) мм²

Мощность (kW)

1.1 2.2 3.2 4.2 5.5 6.5 7.5

1.5 - 2.5 2.5 - 4 4

Типы насосов и габариты трубопровода (рис. 4).

   5.3 Объем поставки 
• Многоступенчатый насос
• Руководство по монтажу и эксплуатации
• Контрфланец, винты и уплотнительные коль-

ца в исполнении PN16.

Электромагнитная совместимость EN 61800-3: 
Создаваемые помехи - 1-я окружающая зона
Создаваемые помехи - 2-я окружающая зона 

(*) В диапазоне частоты от 600 МГц до 1 ГГц на 
дисплей может выводиться неточная индикация 
давления при непосредственной близости (< 1 м 
от электронного модуля) от источников радиоволн, 
передатчиков или аналогичных устройств, работа-
ющих в  указанном диапазоне частоты. На  работу 
насоса это не влияет.
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  5.4 Принадлежности
Для насосов Helix предусмотрен следующий 
набор оригинальных принадлежностей:

• Модуль IF PLR для подключения к PLR/интер-
фейсу преобразователя

• Модуль IF LON для подключения к сети 
LONWORKS Данные модули подключаются 
непосредственно к интерфейсам преобразо-
вателя (см. рис. ниже).

• Обратный клапан (с прокладкой или пружин-
ным кольцом для работы с постоянным дав-
лением)

• Защита от сухого хода
• Датчик для управления давлением (погреш-

ность: ≤ 1%; используется в пределах от 30% 
до 100% диапазона измерения).
Рекомендуется применять только новые при-
надлежности.

Описание Артикул №
2 овальных контрфланца из нержавеющей стали 1.4301  (PN16 – 1”) 4016168

2 круглых контрфланца из нержавеющей стали 1.4404 (PN25 – DN25) 4016165

2 круглых контрфланца из стали  (PN25 – DN25) 4016162

4 овальных контрфланца из нержавеющей стали 1.4301 (PN16 – 1”1/2) 4016169

2 круглых контрфланца из нержавеющей стали 1.4404 (PN25 – DN25) 4016166

2 круглых контрфланца из стали  (PN25 – DN32) 4016163

2 овальных контрфланца из нержавеющей стали 1.4301 (PN16 – 1”1/2) 4016170

2 круглых контрфланца из нержавеющей стали 1.4404 (PN25 – DN40) 4016167

2 круглых контрфланца из стали  (PN25 – DN40) 4016164

2 овальных контрфланца из нержавеющей стали 1.4301  (PN16 – 2”) 4055063

2 круглых контрфланца из нержавеющей стали 1.4404 (PN25 – DN50) 4038589

2 круглых контрфланца из стали  (PN25 – DN50) 4038588

Комплект байпаса 25 бар 4146786

Комплект байпаса (с манометром 25 бар) 4146788

Опорная плита с амортизаторами насосов до 5,5 кВт 4157154

6. Описание и функции
   6.1 Описание изделия

РИС. 1
1 – Соединительный болт мотора
2 – Защита муфты
3 – Скользящее торцевое уплотнение
4 – Корпус гидравлической ступени
5 – Рабочее колесо
6 – Вал насоса
7 – Мотор
8 – Муфта
9 – Цевочное колесо
10 – Футеровка трубы
11 – Фланец
12 – Корпус насоса
13 – Опорная плита

РИС. 2, 3
1 – Фильтр
2 – Всасывающий клапан насоса
3 – Нагнетательный клапан насоса
4 – Запорный клапан
5 – Пробка удаления воздуха и заправки насоса
6 – Пробка спуска воздуха и пробка заливного 

отверстия
7 – Резервуар
8 – Блок фундамента
10 – Подъемный крюк

РИС. A1, A2, A3, A4
1 — блок микропереключателей
2 – Датчик давления
3 – Резервуар
4 – Отсечной клапан резервуара

   6.2 Функции изделия
• Насосы Helix являются вертикальными много-

ступенчатыми нормально всасывающими насо-
сами высокого давления, которые монтируются 
непосредственно в поток.

• Насосный агрегат Helix представляет собой 
комбинацию высокопроизводительной 
гидравлической системы и моторов.

• Все металлические компоненты, контактирую-
щие с прокачиваемой жидкостью, изготовлены 
из нержавеющей стали.

• В моделях, укомплектованных наиболее 
тяжелым мотором (>40 кг), предусмотрена 
специальная муфта, обеспечивающая замену 
уплотнения без снятия мотора. Для упроще-
ния технического обслуживания применяется 
уплотнение патронного типа.

• Для упрощения процесса монтажа насоса 
предусмотрены специальные кантовочные 
приспособления (рис. 8).
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ВНИМАНИЕ! Опасность попадания посторон
них предметов в насос! 
Перед установкой удалить все защитные 
пробки из корпуса насоса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый насос проходит испыта-
ния гидравлических характеристик на заводе, 
поэтому внутри может оставаться некоторое 
количество воды. В гигиенических целях реко-
мендуется промыть насос перед началом экс-
плуатации в системе питьевой воды.

- Установочные и соединительные размеры 
приведены в пункте 5.2.

- Поднимать насос допускается только 
при помощи грузоподъемных устройств 
с соответствующей грузоподъемностью 
и с использованием строп, соответствующих 
установленным нормам. Для подъема и кре-
пления насоса следует использовать специ-
альные проушины.

ОСТОРОЖНО! Риск опрокидывания!
Так как центр тяжести насоса значительно 
смещен вверх, что характерно для больших 
насосов, высока вероятность его опрокидыва-
ния. Необходимо надежно закрепить насос при 
его перемещении.

ОСТОРОЖНО! Риск опрокидывания!
Встроенные проушины можно использовать 
только в том случае, если они не повреждены 
(отсутствует ржавчина). При необходимости их 
следует заменить.

ОСТОРОЖНО! Риск опрокидывания!
Проушины на моторе предназначены для подъ-
ема только мотора. Запрещается их использо-
вание для подъема насосного агрегата в сборе.

- Моторы оборудованы дренажными отверсти-
ями для слива конденсируемой воды, которые 
закрыты на заводе пластиковыми пробками 
для обеспечения степени защиты IP55. При 
эксплуатации в системах кондиционирования 
воздуха или охлаждения эти пробки необхо-
димо извлечь, чтобы не препятствовать уда-
лению конденсата.

7. Монтаж и электроподключение
Монтаж и работы по электрическому под-
ключению должны выполняться квалифици-
рованным персоналом в соответствии с тре-
бованиями местных норм и правил!

ОСТОРОЖНО! Опасность получения тяжелой 
травмы!
Следует строго соблюдать все действующие 
правила, направленные на предотвращение 
аварий.

ОСТОРОЖНО! Опасность поражения элек
трическим током!
Необходимо выполнить все мероприятия, 
направленные на обеспечение безопасности 
установки в отношении поражения электриче-
ским током.

   7.1 Монтаж
Распакуйте насос и утилизируйте упаковочный 
материал в соответствии с нормами по защите 
окружающей среды.

   7.2 Монтаж
Насос следует монтировать в  сухом, хорошо 
проветриваемом месте, защищенном от низ-
ких температур.

ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения насоса!
Грязь и  брызги от сварки, попавшие внутрь 
насоса, оказывают негативное воздействие на 
его работу.
• Рекомендуется выполнить все сварочные 
работы до начала монтажа насоса.
• Промыть систему перед монтажом насоса.

 Насос следует монтировать в легкодоступном 
месте для упрощения дальнейшего контроля, 
технического обслуживания или замены.

  В случае с тяжелыми насосами предусмотреть 
подъемный крюк (рис. 2, поз. 10) над насосом 
для упрощения разборки.

ОСТОРОЖНО! Горячая поверхность! 
Опасность ожога!
Насос следует размещать таким образом, 
чтобы исключить вероятность контакта 
с  частями насоса, которые могут нагреваться 
во время работы.

 Установите насос в сухом месте, защищенном 
от низких температур, на ровном бетонном 
фундаменте, применяя соответствующие 
принадлежности. Если это возможно, под 
бетонным фундаментом рекомендуется 
использовать изоляционный материал (пробку 
или армированную резину), чтобы исключить 
передачу шума и вибрации на установку.

ОСТОРОЖНО! Риск опрокидывания!
Насос необходимо надежно закрепить на фун-
даменте.

 Насос следует монтировать в легкодоступном 
месте для упрощения дальнейшего контро-
ля и демонтажа. При любых условиях насос 
должен располагаться строго вертикально 
на достаточно прочном бетонном основании.
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   7.3 Соединение трубопровода
- Соединить насосы с трубами с помощью прием-

лемых контрфланцев, болтов, гаек и прокладок.

 ОСТОРОЖНО!  
Не превышать момент затяжки винтов или болтов: 

Не допускается использование ударного ключа.

 Направление движения жидкости через насос 
указано на паспортной табличке насоса.
Насос должен быть установлен таким образом, 
чтобы исключалось воздействие на него нагрузки 
от трубопроводов. Трубы следует монтировать 
так, чтобы их вес не воздействовал на насос.

 Рекомендуется установить запорные краны на 
всасывающем и нагнетающем патрубках насоса.

 Шум и вибрацию насоса можно снизить путем 
установки компенсаторов.

 Сечение трубы всасывания должно быть 
не меньше сечения соответствующего соеди-
нения насоса.

 На нагнетающем патрубке рекомендуется 
установить запорный клапан, чтобы защитить 
насос от скачков давления.

- Для прямого подключения к системе питье-
вого водоснабжения на всасывающем трубо-
проводе следует установить обратный и ава-
рийный клапаны. 

Конфигурация PN16 / PN25
M10 – 20 N.m M12 – 30 N.m
Конфигурация PN40
M12 – 50 N.m M16 – 80 N.m

 Если насос подключается через резервуар, 
на трубе всасывания следует установить 
фильтр и запорный клапан для защиты насо-
са от загрязнений.

7.4   Электроподключение

ОПАСНО! Опасно для жизни!

Опасное напряжение вследствие разряда 
конденсаторов преобразователя.

• Перед выполнением любых работ на преоб-
разователе необходимо подождать 5 минут 
после отключения от источника питания.

• Убедитесь, что все электрические соедине-
ния и контакты обесточены.

• Убедитесь, что обжимные соединительные 
клеммы подключены правильно.

 - Силовой кабель (3 фазы + заземляющий про-
водник) подключается через кабельный ввод, 
показанный ниже черным цветом.
Неиспользуемые кабельные вводы необходи-
мо закрыть заглушками, предоставленными 
производителем.

M25

•  Кабели датчика, кабели для внешних команд, входы 
[Ext. Off] и [Aux] должны быть экранированными.

Мощность (kW)

 1  1 

 2  2 

 3  3 

 4  4 

M12

M16

M16

M20

M25

Металлические кабельные вводы преобразователя
подходит для монтажа экранирующей оплетки.
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 Кабель питания (3 фазных жилы + заземляю-
щий проводник) подключается посредством 
резьбового кабельного соединения, показанного 
ниже черным цветом.

 Неиспользуемые резьбовые кабельные 
соединения следует закрыть заглушками, 
поставляемыми производителем.

 При наличии сопротивления между землей 
и нейтралью перед частотным преобразо-
вателем необходимо установить защитное 
устройство.

 В случае импедансной нейтрали перед вариа-
тором установите соответствующее защитное 
устройство.

 Для защиты кабеля питания необходимо 
предусмотреть разъединитель с предохрани-
телем (типа gF).

ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости установки 
УЗО для защиты персонала следует преду-
смотреть задержку срабатывания защиты. 
Установите ток согласно значению, указанно-
му на ярлыке с данными насоса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данный насос оборудован 
частотным преобразователем, поэтому для 
его защиты нельзя использовать УЗО. 
Частотный преобразователь может влиять 
на работу УЗО.
Исключение: Допускается использование УЗО, 
обладающих универсальной защитой по току 
и селективностью.

• Маркировка: RCD (УЗО)  

• Ток срабатывания: > 30 мА.

- Допускается использовать силовые кабели, 
соответствующие действующим стандартам.

 Макс. допустимая уставка защиты предохра-
нителя на стороне сети: 25 A.
Характеристика срабатывания предохрани-
телей: B.

  Подходит для использования в цепи, 
способной выдавать максимум 5000 об/
мин симметричных ампер, максимум 480 В, 
если защищена предохранителями класса 
DC, J или RK5, а также имеет следующие 
характеристики: 
1,1/2,2/3,2/4,2 кВт : номинальная 
интенсивность 20A 
5,5/6,5/7,5 kW : кВт : номинальная 
интенсивность 30A

  Внутренняя защита от перегрузки действует 
до достижения 110% полной нагрузки 
двигателя.

При включении питания электронного модуля 
в течение 2 секунд выполняется тест дисплея, 
во время которого на дисплее отображаются 
все символы.
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 - .Назначение соединительных клемм
 Открутите винты и снимите крышку 

преобразователя.
 -

Клеммы IN1, IN2, GND и Ext. Выключенные 
клеммы соответствуют требованиям "Вторично 
развязанные цепи, ограниченное напряжение / 
ограниченный ток" (согласно UL508C и EN61800
51) в отношении клеммы подключения к сети, а 
также клеммы SBM и SSM (и наоборот).

Описание Расположение Примечания
L1, L2, L3 Haпpяжeниe ceти Трехфазный ток 3 ~ IEC38
PE Coeдинeния для зазeмлeния x1

IN1 Датчик на входе Тип сигнала: Напряжение (0 – 10 В, 2 – 10 В)
Входное сопротивление: Ri ≥ 10 кОм
Тип сигнала: ток (0 – 20 мА, 4 – 20 мА)
Входное сопротивление: Rb = 500 Ом
Устанавливается в меню «Сервис» <5.3.0.0>

IN2 Внешнее заданное значение Тип сигнала: Напряжение (0 – 10 В, 2 – 10 В)
Входное сопротивление: Ri ≥ 10 кОм
Тип сигнала: ток (0 – 20 мА, 4 – 20 мА)
Входное сопротивление: Rb = 500 Ом
Устанавливается в меню «Сервис» <5.4.0.0>

GND (x2) Соединения для заземления Для обоих входов IN1 и IN2
+ 24 В Напряжение постоянного тока датчика Максимальный ток нагрузки: 60 мА

Клемма с защитой от короткого замыкания
Ext. off (Внешн. 
откл.)

Вход управления (ON/OFF)
«Блокировка автомат. управления откл.»
для внешнего беспотенциального 
переключателя

Насос можно включить/выключить через внешний
беспотенциальный контакт.
В системах с высокой частотой переключения 
(> 20 включений/выключений в день), включение/
отключение выполняется через «Ext. off».

SBM Реле «Готовность» При нормальный условиях реле срабатывает, когда 
насос работает или находится в режиме готовности.
При возникновении первой неисправности или 
при отключении питания (остановка насоса) реле 
выключается.
Сигнал о готовности насосного агрегата к работе 
поступает в блок управления.
Устанавливается в меню «Сервис» <5.7.6.0>
Нагрузка на контакты:
Не менее 12 В пост. тока, 10 мА
Не более: 250 В перем. тока, 1 A

SSM Реле «неисправность» При возникновении последовательности однотипных 
неисправностей (от 1 до 6 в зависимости от 
значимости), насос останавливается, и включается 
данное реле (до вмешательства оператора).
Нагрузка на контакты:
Не менее 12 В пост. тока, 10 мА
Не более: 250 В перем. тока, 1 A

PLR Соединительная клемма интерфейса
PLR

Дополнительный модуль IF PLR необходимо вставить 
в многоштырьковый штекер в области соединений 
преобразователя.
Конструкция соединения исключает ошибочное 
подключение с неправильной полярностью.

LON Соединительная клемма интерфейса
LON

Дополнительный модуль IF LON необходимо вставить 
в многоштырьковый штекер в области соединений 
преобразователя.
Конструкция соединения исключает ошибочное 
подключение с неправильной полярностью.
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Подключения и правила управления для каждого 
режима работы

Подключение к сети электропитания Клеммы питания
Подключите 4 жилы кабеля к соответствующими 
клеммами питания (фазные клеммы + клемма 
заземления).

Вход/выход Клеммная коробка входов/выходов
• Входные кабели датчика, кабели для внешних сигналов 

и входы дистанционного управления (Ext. Off) должны 
быть экранированными.

• Дистанционное управление позволяет запускать и 
останавливать работу насоса с помощью внешнего 
беспотенциального контакта. Эта функция обладает 
более высоким приоритетом в сравнении с другими 
функциями.

• Данное дистанционное управление можно блокиро-
вать шунтированием соответствующих клемм (Ext. Off).

Например: поплавковый выключатель, регулятор низ-
кого давления и т. п.

L1 L2 L3

Дистанционное 
управление ON/

OFF

Не 
исполь-
зуется

Вн
еш

не
е 

за
да

нн
ое

 
зн

ач
ен

ие

Д
ат

чи
к 

20
 м

А/
10

 В

IN2 IN1GND GND +24 В

Aux Ext. Off MP 20 мА/10 DDG

GN
D.

..

In
2.

..

GN
D.

..

+2
4 

В…

In
1.

..

Сигнальные соединения и правила управления
Соединения

Сигнал

Режимы работы Настройка Ток Напряжение
См. приведенную ниже схему

• В режиме «Управление диапазонами скоро-
стей»

…скорости, вручную
C1 / / /

…скорости, с помо-
щью внешних сигналов 
управления

C1 C2 S3 S4

• В режиме «Постоянное давление (pc)»
• Управление с помощью датчика относитель-

ного давления
• В режиме «Δpc»
• Управление с помощью дифференциального 

датчика давления

…заданного значения с 
помощью поворотной 
кнопки

C1 C3 S1 S2

…с помощью заданного 
внешнего значения

C1
C2 S5 S6

C3 S1 S2

• В режиме «Переменное давление: Δpv»
• Управление с помощью дифференциального 

датчика давления

…заданного значения с 
помощью поворотной 
кнопки

C1 C3 S1 S2

…с помощью заданного 
внешнего значения

C1
C2 S5 S6

C3 S1 S2

• В режиме «PIDрегулирование»
• Управление с помощью температурного дат-

чика или датчика производительности…

…заданного значения с 
помощью поворотной 
кнопки

C1 C3 S1 S2

…с помощью заданного 
внешнего значения

C1
C2 S5 S6

C3 S1 S2
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Входы/выходы
Дистанционное управление: позиция [C1]
• Преобразователь поставляется в комплекте с 

перемычкой.
• Дистанционное управление является дополни-

тельной функцией

Внешний сигнал IN2: позиция [C2]
• 2 жилы ([20 мА / 10 В] / 0 В)

Датчик IN1: позиция [C3]
• 2 жилы ([20 мА / 10 В] / +24 В)
• 3 жилы ([20 мА / 10 В] / 0 В / +24 В)

Датчики IN1 и IN2: позиция [C4]
• 2 жилы ([20 мА / 10 В] / +24 В)
• 3 жилы ([20 мА / 10 В] / 0 В / +24 В)

IN

Дистанционное 
управление

Внешний 
сигнал

Датчик

Датчик IN1

Датчик IN2

IN2

IN2

IN2

IN2

IN1

IN1

IN1

IN1

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

+24 В

+24 В

+24 В

+24 В

Aux

Aux

Aux

Aux

Ext. Off

Ext. Off

Ext. Off

Ext. Off

MP

MP

MP

MP

20 мА/10

20 мА/10

20 мА/10

20 мА/10

DDG

DDG

DDG

DDG

Русский

WILO SE 04/2020



141

Русский

Инструкция по монтажу и эксплуатацииı – Helix EXCEL 2461016

Правила управления входными сигналами

100 %

100 %

Сигнал датчика 4 – 20 мА

0

0

2

2

4

4

20

10

Входной ток (мА)

Входное напряжение (В)

В % от диапазона 
измерения дат-

чика

В % от диапазона 
измерения дат-

чика

От 0 до 2 мА — кабель счи-
тается поврежденным

От 0 до 1 В — кабель счита-
ется поврежденным

Безопасная 
область

Безопасная 
область

100 %

100 %

Сигнал датчика 0 – 20 В

0

0

20

10

Входной ток (мА)

Входное напряжение (В)

В % от диапазона 
измерения датчика

В % от диапазона 
измерения датчика

Сигнал датчика 2 – 10 В Сигнал датчика 0 – 10 В

Вход датчика — токовый сигнал: позиция [S1]

Вход датчика — сигнал напряжения: позиция [S2]
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Вход внешнего контроля диапазонами скоростей — токовый сигнал: позиция [S3]

Вход внешнего контроля диапазонами скоростей — сигнал напряжения: позиция [S4]

Вход внешних заданных сигналов управления датчиком (давления, температуры, производительности и т. п.)

100 %

Диапазон заданных значений сигнала 4 – 20 мА: позиция [S5]

0 2 4 20Входной ток (мА)

Заданное значе-
ние, % от диапа-

зона измерения 
датчика

Область отключения  
преобразователя

Безопасная 
область

100 %

Диапазон заданных значений сигнала 2 – 10 В: позиция [S6]

0 1 2 10Входное напряжение (В)

Заданное значе-
ние, % от диапа-

зона измерения 
датчика

Область отключения  
преобразователя

Безопасная 
область

100 %

~ 30 %

~ 30 %

Внешний сигнал 4 – 20 мА

0 6 10

3 5

20Входной ток (мА)

Частота преоб-
разователя

Область отключения  
преобразователя

Безопасная 
область

100 %

Внешний сигнал 2 – 10 В

0 10Входное напряже-
ние (В)

Частота преобра-
зователя

Область отключения  
преобразователя

Безопасная 
область

Внешний сигнал 0 – 10 В

100 %

100 %

~ 30 %

~ 30 %

Внешний сигнал 0 – 20 мА

0

0

2

1

4

2

20

10

Входной ток (мА)

Входное напряжение (В)

Частота преоб-
разователя

Частота преоб-
разователя

Область отключения  
преобразователя

Область отключения  
преобразователя

Безопасная 
область

Безопасная 
область
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8. Ввод в эксплуатацию
    8.1 Заполнение системы и удаление воздуха

ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения насоса!  
Не допускается запускать насос без воды.
Перед запуском насоса система должна быть 
заполнена.

8.1.1 Удаление воздуха – Работа при высоким 
давлении на входе (рис. 3)

 Закройте два аварийных клапана (2, 3).
 Открутите пробку, чтобы удалить воздух (6a).
- Медленно откройте аварийный клапан на всасыва-

ющем патрубке (2) и полностью заполните насос.
 После удаления воздуха и появления нагне-

таемой жидкости затяните пробку (6а).

ОСТОРОЖНО! 
При перекачивании горячей жидкости под 
высоким давлением струя, выходящая из 
отверстия для удаления воздуха, может 
вызвать ожог и другие травмы.

- Полностью откройте аварийный клапан 
на стороне всасывания (2).

- Запустите насос.

ВНИМАНИЕ! Неверное направление вращения 
может привести к ухудшению рабочих харак-
теристик насоса и повреждению муфты.

- Откройте аварийный клапан на стороне 
нагнетания (3). Если это условие не выполня-
ется, поменять местами две клеммы.

 8.1.2 Процесс удаления воздуха – Режим всасы
вания (рис. 2) 

- Закройте аварийный клапан на стороне 
нагнетания (3). Откройте аварийный клапан 
на стороне всасывания (2).

- Снимите пробку заливного отверстия (6b). 
- Частично откройте пробку для удаления воз-

духа (5b).
- Заполните насос и трубу всасывания водой. 
- Убедитесь в отсутствии воздуха в насо-

се и трубе всасывания. Заполните систему 
до полного удаления воздуха.

- Закройте пробку заливного отверстия проб-
кой для удаления воздуха (6b).

- Запустите насос и проверьте соответствие 
фактического направления потока указанно-
му на паспортной табличке насоса. Если это 
условие не выполняется, поменять местами 
две клеммы.

 ВНИМАНИЕ! Неверное направление вращения 
может привести к ухудшению рабочих харак-
теристик насоса и повреждению муфты.

- Приоткройте аварийный клапан на стороне 
нагнетания (3). 

- Открутите пробку для удаления воздуха 
из заливного отверстия, чтобы удалить их 
системы воздух (6a).

- После удаления воздуха и появления нагне-
таемой жидкости затяните пробку для уда-
ления воздуха. 

ОСТОРОЖНО!  
При перекачивании горячей жидкости 
под высоким давлением струя, выходящая 
из отверстия для удаления воздуха, может 
вызвать ожог и другие травмы.

- Полностью откройте аварийный клапан на стороне 
нагнетания (3).

- Закрыть пробку спуска воздуха (5a).

   8.2 Пуск насоса
ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения насоса! 
Насос не должен работать без жидкости 
(при закрытом нагнетательном клапане).
ОСТОРОЖНО! Опасность травмирования!
Во время работы насоса защитное ограждение муфты 
должно быть установлено на место, закреплено при 
помощи всех крепежных приспособлений.
ОСТОРОЖНО! Опасный шум!
Мощные насосы являются являться источниками 
повышенного шума. Вблизи работающего насоса 
следует использовать индивидуальные средства 
защиты (СИЗ).

ОСТОРОЖНО! Насос следует устанавливать таким 
образом, чтобы в случае утечки (например, при 
повреждении торцевого уплотнения) не создава-
лась опасность для здоровья.

8.3 Работа с частотным преобразователем
8.3.1 Элементы управления

Управление преобразователем осуществляется 
с помощью следующих органов управления:
Поворотная кнопка

• Выбор параметра осуществляется поворотом 
кнопки вправо в направлении «+» или влево 
в направлении «–».

• Новое значение вступает в силу при коротком 
нажатии поворотной кнопки.
Микропереключатели
Преобразователь оснащен блоком их четыре 
двухпозиционных микропереключателей (Fig.  A1, 
поз. 1).

 

• Микропереключатель 1 отвечает за переклю-
чение между режимом «OPERATION» (положе-
ние микропереключателя 1 — OFF) и режимом 
«SERVICE» (положение микропереключателя 1 — 
ON). Положение «OPERATION» позволяет начать 
работу в выбранном режиме и блокирует доступ 
к установке параметров (нормальный режим). 
Режим «SERVICE» позволяет пользователю уста-
новить параметры различных видов операций.

• Микропереключатель 2 используется для вклю-
чения или отключения «блокировки доступа» (см. 
раздел 8.3.6.5).

• DIPпереключатели 3 и 4 не используются и дол-
жен быть в положении ВКЛ.

Реле
(См. раздел 10)

1 2 3 4

ON
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УВЕДОМЛЕНИЕ. Если поворотная кнопка не 
используется в течение 30  секунд, рабочий 
дисплей снова откроется без сохранения 
изменений.

  Элемент навигации
• Структура меню позволяет вызывать функции 

преобразователя. Каждому меню и подменю 
присвоен уникальный номер.

• Чтобы перейти на любой уровень меню 
(например, 4000 > 5000), необходимо 
вращать поворотную кнопку.

• Мигающие элементы (значение, номер меню, 
символ или значок) означают,что можно 
выбрать новое значение, новый номер меню 
или новую функцию.

8.3.5 Применение в открытом и закрытом гидрав
лическом контуре
Изделие применяется двумя различными спо-
собами. Тип применения определяет доступ-
ные режимы работы.

Меню  5.7.8.0 в меню «EXPERT» используется 
для выбора необходимого типа применения.

УВЕДОМЛЕНИЕ. Необходимо провести повтор-
ную инициализацию изделия при смене типа 
применения. Все параметры, установленные 
пользователем, будут сброшены на заводские 
установки.

8.3.6 Настройка режимов работы
Настройка датчиков давления

• Датчик относительного давления измеряет 
давление относительно атмосферного дав-
ления.

• Датчик абсолютного давления измеряет 
давление относительно нулевого давления в 
вакууме.

• Дифференциальный датчик давления изме-
ряет давление между двумя точками.

УВЕДОМЛЕНИЕ. Все значения давления, посту-
пающие с насоса, измеряются с учетом атмос-
ферного давления, за исключением случаев 
использования дифференциального датчика 
давления.

Символ Описание

При появлении стрелки: 
• Нажмите на поворотную 
кнопку, чтобы открыть подменю 
(т.е. 4000>4100).

При появлении стрелки «назад»: 
• Нажмите на поворотную 
кнопку, чтобы открыть 
расположенное выше меню  
(т.е. 4150>4100).

Тип гидравли
ческого соеди
нения

Режим работы

Открытый ги-
дравлический 
контур

Режим «pc» Режим управле-
ния диапазона-
ми скоростей

Режим PID
Закрытый ги-
дравлический 
контур

Режим «Δpc»
Режим «Δpv»

8.3.2 Структура дисплея

8.3.3 Описание стандартных символов

8.3.4 Дисплей

  Страница состояния дисплея
• Страница состояния отображается по умолчанию.
 На этой странице отображается текущее 

заданное значение.
 Базовые настройки отображаются с помощью 

символов.

Поз. Описание

1 Номер меню
2 Значение
3 Единицы измерения
4 Стандартные символы
5 Значок

Символ Описание

Работа в режиме «Управление по 
скорости».
Работа в режиме «Постоянное 
давление» или «Управление PID».

Эксплуатация в режиме «Пере-
менное давление» или «PIDрегу-
лирование»

2
Активирован вход IN2 (внешнее 
заданное значение)

Доступ блокирован. 
При появлении этого символа 
изменить текущие настройки 
или измерения невозможно. 
Информация отображается 
только для чтения.

Активирован PLR или LON BMS 
(системы управления зданием).

Насос работает.

Насос остановлен.
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УВЕДОМЛЕНИЕ. Если насос поставляется 
отдельно, а не в комплекте предварительно 
собранной нами системы, режим «Управление 
диапазонами скоростей» установлен в каче-
стве режима конфигурации.

Режим «Управление диапазонами скоро
стей» (Fig. A2, A3)

• Рабочая точка достигается ручной настройкой 
ступени частоты вращения в меню с помо-
щью сигналов внешних команд для ступеней, 
выраженных в виде процентов.

• Для ввода в эксплуатацию значение ступени 
частоты вращения электродвигателя должно 
быть установлено на отметке 2400 об/мин.

Режим «Постоянное давление: pc» (Fig. A2, 
A3, A4)

• В режиме «pc» преобразователь поддер-
живает постоянное давление на выходе из 
насоса независимо от требуемой производи-
тельности системы. 

•  Рабочая точка задается вручную с помощью 
меню или внешних сигналов.

• Этот режим доступен только при выбо-
ре открытого гидравлического контура в 
меню 5.7.8.0.

• Датчик относительного давления исполь-
зуется в целях контроля (точность датчика: 
≤ 1 %; используется в диапазоне измерений: 
30 – 100 %).

• Для ввода в эксплуатацию значение давления 
следует установить равным 60 % от значения 
максимального давления насоса.

Режим «Δp-c» (Fig. A2, A3, A4)
• В режиме «Δpc» преобразователь поддер-

живает постоянный перепад давления, соз-
даваемый насосом, независимо от требуемой 
производительности системы.

• Значение перепада давления задается вруч-
ную с помощью меню или внешних сигналов.

• Этот режим доступен только при выбо-
ре закрытого гидравлического контура в 
меню 5.7.8.0.

• Этот режим включает в себя обнаружение 
нулевого потока, который приводит к оста-
новке насоса.

• Дифференциальный датчик давления 
используется в целях контроля (точность 
датчика: ≤ 1 %; используется в диапазоне 
измерений: 30 – 100 %).

• Для ввода в эксплуатацию значение давления 
следует установить равным 60 % от значения 
максимального давления насоса.

Pc
Pat m

Д
ав

ле
ни

е

Время

Δpc

Δpc

Д
ав

ле
ни

е

Время

Режим «Переменное давление: Δp-v» 
(Fig. A2-A3-A4)

• В режиме «Δpv» преобразователь линейно 
изменяет перепад давления в насосе в соот-
ветствии с требуемой производительностью 
системы.

• Рабочая точка (Pset) задается вручную с 
помощью меню или внешних сигналов.

• Рабочая точка при нулевой производитель-
ности (%Pset) задается вручную с помощью 
меню.

• В этом режиме доступна функция отключе-
ния насоса при нулевой производительности.

• Дифференциальный датчик давления 
используется в целях контроля (точность 
датчика: ≤ 1 %; используется в диапазоне 
измерений: 30 – 100 %).

• Для ввода в эксплуатацию значение давления 
следует установить равным 60 % от значения 
максимального давления насоса.

• Этот режим доступен только при выбо-
ре закрытого гидравлического контура в 
меню 5.7.8.0.

Режим «PID-регулирование»
• Благодаря режиму PIDрегулирования (про-

порциональноинтегральнодифференциаль-
ное регулирование) преобразователь предо-
ставляет возможность управления с помощью 
датчика другого типа (датчика температуры, 
производительности и т. п.).

• Рабочая точка выражена в процентах от диа-
пазона измерения используемого датчика. 
Значение точки задается вручную с помощью 
меню или внешних управляющих сигналов.

8.3.7 Описание меню

Список меню (Fig. A5)
<1.0.0.0> Настройка заданного значения
<2.0.0.0> Настройка рабочего режима
<3.0.0.0> Настройка Вкл./Выкл. насоса
<4.0.0.0>  Меню «Information» 

Информация о параметрах насоса
<5.0.0.0>  Меню «Service» 

Доступ к настройкам параметров 
насоса

<6.0.0.0>  Квитирование отказа 
При возникновении отказа будет 
отображена соответствующая стра-
ница. Будет отображен специальный 
код, состоящий из буквы E и трех 
цифр (см. раздел 10)

<7.0.0.0>  Блокировка доступа 
«Блокировка доступа» активна, если 
микропереключатель 2 находится в 
положении ON

ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения обору
дования!
Неправильное изменение настройки может 
привести к сбоям в работе насоса, в резуль-
тате которых насос или установка могут быть 
повреждены.
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Навигация по меню

• 
Fig. A1

Настройка в режиме «Управление диапазонами скоро
стей»

(переключатель 1 = OFF в положении «OPERATION»)

Настройка в режиме «Постоянное давление»
(переключатель 1 = OFF в положении 

«OPERATION»)

Настройка в режиме «PID-регулирование»
(переключатель 1 = OFF в положении 

«OPERATION»)

Настройка задан-
ного значения

Настройка задан-
ного значения

Настройка задан-
ного значения

Тип управления

Насос

Information

Service

Отображается при 
возникновении 

ошибки

Квитирование 
отказа
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• Все настройки следует проводить в режиме «SERVICE» перед вводом в эксплуатацию. Все настройки долж-
ны быть проведены квалифицированным техническим специалистом.

Навигация в  меню «Easy» и «Expert»

Навигация в  меню «Easy» и «Expert»
Установите микропереключатель 1 в положение ON (Fig. A1, поз. 1). Режим «SERVICE» активирован.
На дисплее отобразиться символ (Fig. A7).
В режиме «SERVICE» параметры меню <2.0.0.0> и <5.0.0.0> можно изменять.
Доступны 2 режима настройки.

Меню «Easy»
  Упрощенное меню предоставляет доступ к основным параметрам режимов работы. 

Нажмите поворотную кнопку и удерживайте в течение 2 секунд. На дисплее отобразится символ 
меню «Easy» (Fig. A7).

  Чтобы подтвердить выбор, нажмите на поворотную кнопку. Вы перейдете на экран меню <2.0.0.0> 
(Fig. A8).

 После окончания настройки установите микропереключатель 1 в положение OFF (Fig. A1, поз. 1).

Меню «Expert»
  Меню предоставляет доступ ко всем параметрам.
  Нажмите поворотную кнопку и удерживайте в течение 2 секунд. Затем поверните ее, чтобы перей-

ти в меню «Expert». 
  На дисплее отобразится символ меню «Expert» (Fig. A7). 

Чтобы подтвердить выбор, нажмите на поворотную кнопку. Вы перейдете на экран меню <2.0.0.0> 
(Fig. A8).

 Выберите режим работы в меню <2.0.0.0> и подтвердите выбор.
 Выберите меню <5.0.0.0> для доступа к параметрам преобразователя (Fig. A9).
 После окончания настройки установите микропереключатель 1 в положение OFF (Fig. A1, поз. 1).
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Fig. A2

Меню «EASY»

Меню «EXPERT»

Настройки в 
меню «EXPERT»

(Fig. A4)

Выбор рабочего 
режима

Настройка задан
ного значения

Насос

Information

Настройки в 
меню «EASY»

(Fig. A3)
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Fig. A3

Управление диапазонами скоростей

IN2 — вход внешних сигналов управления: OFF

IN2 — вход внешних сигналов управления: ON

IN2 — вход внешних сигналов
Выбор типа сигнала 

IN1 — вход датчика
Выбор диапазона измерения 

IN1 — вход датчика
Выбор типа сигнала 

Постоянное давление p-c или Δp-c

Переменное давление Δp-v

НАСТРОЙКИ В МЕНЮ «EASY»

IN2 — вход внешних сигналов заданных значений: OFF

IN2 — вход внешних сигналов заданных значений: ON

IN2 — вход внешних сигналов
Выбор типа сигнала 

Выбор значения изменения Δpv:
«Дельта»: 50 % > 100 %

• Постоянное давление (pc) для 
открытого гидравлического контура

• Δpc для закрытого гидравличе-
ского контура (меню 5.7.8.0)

• Меню доступно для закрыто-
го гидравлического контура 
(меню 5.7.8.0)

IN1 — вход датчика
Выбор диапазона измерения 

IN1 — вход датчика
Выбор типа сигнала 

IN2 — вход внешних сигналов заданных значений: OFF

IN2 — вход внешних сигналов заданных значений: ON

IN2 — вход внешних сигналов
Выбор типа сигнала 
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Fig. A3

PID-регулирование 

IN1 — вход датчика
Выбор типа сигнала 

IN2 — вход внешних сигналов заданных значений: OFF

IN2  вход внешних сигналов заданных значений: ON

Выбор параметров PID
P: –30,0 > +30,0

Выбор параметров PID
I: 10 мс > +300 с

Выбор параметров PID
D: 0 мс > +300 с

IN2 — вход внешних сигналов
Выбор типа сигнала 

Выбор параметров PID
P: –30,0 > +30,0

Выбор параметров PID
I: 10 мс > +300 с

Выбор параметров PID
D: 0 мс > +300 с
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Fig. A4

Service

IN2 — вход внешних сигналов

PID: параметры

Дополнительные настройки 1

Дополнительные настройки 2

СУЗ — система управления зданием

IN1 — вход датчика 

IN2 — вход внешних сигналов ON / OFF 

PID. Параметр P: 0,01 > +30,0

 Время отключения при нулевой  
 производительности: 0 мс > +180 с

Пониженная частота: ON / OFF

Частота обмена данными ВЫСОКАЯ/СРЕДНЯЯ/НИЗКАЯ

Выбор реле SBM

Сброс к заводским установкам: ON / OFF

Единицы измерения м/бар/фут/фунт на 1 кв. дюйм

PID. Параметр I: 10 мс > +300 с

PID. Параметр D: 0 мс > +300 с

Отображается при активации пункта 
«СУЗ». Ознакомьтесь с руководством 

пользователя для этого изделия

Не отображается при активированном 
режиме «Управление диапазонами 

скоростей»

Не отображается при активированном режи-
ме «Управление диапазонами скоростей»

В режиме PID P: –30,0 > +30,0

Не отображается при активи-
рованном режиме «Управление 

диапазонами скоростей»

Следует осуществлять при 
выключенном электродвигателе

Возврат к заводским установкам 
после подтверждения смены 

применения

Не отображается при активированном 
режиме «PIDрегулирование»

Не отображается при входе IN2 = OFF

Выбор диапазона измерения  
6/10/16/25 бар

Выбор типа сигнала  
0 – 10 В / 4 – 20 мА / 2 – 10 В / 0 – 20 мА

Выбор типа сигнала  
0 – 10 В / 2 – 10 В / 0 – 20 мА / 4 – 20 мА

Выбор типа применения: открытый гидрав-
лический контур и закрытый гидравличе-
ский контур

НАСТРОЙКИ В МЕНЮ «EXPERT»
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Fig. A5

Information

Данные и эксплуатация

Состояния

Данные насоса

Фактические значения

Давление или %

Часы наработки

Реле SSM

Код типа насоса

Реле SBM

Версия ПО контроллера применения

Вход «Ext. Off»

Версия ПО контроллера электродвигателя

Потребление электроэнергии

Счетчик отключений источника питания

Мощность

или
Не отображается при активированном режи-

ме  «Управление диапазонами скоростей»

НАВИГАЦИЯ В МЕНЮ INFORMATION «4000»
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9. Техническое обслуживание
Все работы по техническому обслуживанию 
должны выполнять представители 
авторизованной службы!

ОСТОРОЖНО!  Опасность поражения 
электрическим током! 
Следует исключить вероятность контакта с 
электропроводящим оборудованием. 
Все электрические работы следует выполнять 
после общего отключения питания и 
принятия мер от случайного включения.

ОСТОРОЖНО!  Опасность ожога! 
При высоких температурах воды и высоком 
давлении в системе следует закрыть отсечные 
клапаны перед насосом и после насоса. 
Необходимо выдержать время для полного 
охлаждения насоса.

- Данные насосы не требуют технического 
обслуживания. 

- Как вариант, скользящее торцевое 
уплотнение на некоторых моделях можно без 
труда заменить на уплотнение патронного 
типа. Установив положение торцевого 
уплотнения, вставить регулировочный клин в 
корпус (рис. 6).

- Насос следует содержать в чистоте. 
- Из насосов, которые не используются 

в течение периода низких температур, 
необходимо слить воду, чтобы не допустить 
повреждений: Закрыть аварийные клапаны, 
полностью открыть пробку удаления воздуха 
и заправки насоса и винт спуска воздуха.

ОПАСНО!  Угроза жизни!
Ротор внутри мотора находится под 
действием постоянного магнитного поля и 
представляет серьезную угрозу для лиц со 
стимуляторами сердца. Пренебрежение этой 
информацией может привести к смерти или 
серьезной травме.

• Не вскрывать мотор!
• Не разбирать/не собирать повторно 

ротор в целях ремонта – к выполнению 
данной работы допускаются только 
квалифицированные специалисты 
технической службы!

Блокировка доступа
Функция «Блокировка доступа» используется 
для блокировки всех настроек насоса.
Выполните следующие действия.

• Установите микропереключатель 2 в положе-
ние ON. Отобразится меню <7.0.0.0>.

• Поверните поворотную кнопку, чтобы вклю-
чить или отключить блокировку. Текущее 
состояние блокировки отображается приве-
денными ниже символами.

Блокировка включена. 
Параметры заблокированы, 
а меню доступны только в 
режиме чтения.

Блокировка отключена. 
Можно изменить параметры. 
Доступ к меню настройки раз-
решен.

• Верните переключатель 2 в положение «OFF» 
(рис. A1, поз. 1). На дисплей снова выводится 
страница состояния.



Если проблему устранить 
невозможно, обратитесь в отдел 
по работе с клиентами компании 
Wilo.
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10. Неисправности, причины 
и способы устранения
ОСТОРОЖНО! Опасность поражения 
электрическим током! 
Необходимо выполнить все мероприятия, 
направленные на обеспечение безопасности 
установки в отношении поражения 
электрическим током. 
Перед выполнением электрических подключений 
необходимо отключить электрическое 
питание и принять меры, препятствующие 
несанкционированному включению напряжения.

ОСТОРОЖНО! Опасность ожога! 
При высоких температурах воды и высоком 
давлении в системе следует закрыть отсечные 
клапаны перед насосом и после насоса. 
Необходимо, чтобы насос полностью охладился.

Неисправность Возможные причины неисправности Способы устранения
Насос не работает Oтcyтcтвyeт электрический ток Проверить предохранители, проводку 

и разъемы
Сработало пусковое устройство 
теплового датчика, отключено 
питаниеие

Устраните все возможные причины 
перегрузки мотора

Насос работает, но давление 
на выходе низкое

Неправильное направление вращения Измените направление вращения, 
если необходимо

Детали насоса заблокированы 
посторонними предметами 

Проверить и очистить насос

Воздух в трубе всасывания Обеспечьте герметичность трубы 
всасывания

Слишком малое сечение трубы 
всасывания

Установите трубу большего сечения

Клапан недостаточно открыт Правильно откройте клапан

Неравномерное давление (расход) 
на выходе

Воздух в насосе Удалите воздух из насоса; проверьте 
герметичность трубы всасывания. По 
необходимости запустите насос на 20 
– 30 с – откройте пробку для удаления 
воздуха –, чтобы выпустить воздух 
закройте пробку для удаления воздуха. 
Повторите процедуру несколько раз до 
полного удаления воздуха.

Несоответствующий датчик давления 
в режиме «постоянного давления»

Установить датчик с правильной шка-
лой и точностью

Насос вибрирует или издает 
чрезмерный шум

Посторонние предметы в насосе Удалите посторонние предметы

Насос плохо закреплен на фундаменте Повторно затяните винты

Повреждены подшипники Обратитесь в отдел по работе 
с клиентами компании Wilo

Перегрев мотора, мотор отключен 
действием защиты

Обрыв одной из фаз Проверить предохранители, проводку 
и разъемы

Слишком высокая температура 
окружающей среды

Обеспечьте достаточное охлаждение

Утечка на скользящем торцевом 
уплотнении

Повреждено скользящее торцевое 
уплотнение

Замените скользящее торцевое 
уплотнение

Неравномерный поток жидкости Датчик давления работает неправильно 
в режиме «Постоянное давление» или 
«Переменное давление»

Установить датчик с соответствующим 
диапазоном давления точностью

В режиме «Постоянное давление» 
при нулевом потоке насос 
не останавливается

Нарушена герметичность обратного 
клапана

Очистите или замените обратный 
клапан

Тип установленного обратного 
клапана не соответствует параметрам 
установки

Установите обратный клапан 
соответствующего образца

Установлен резервуар недостаточной 
емкости

Замените резервуар или установите 
дополнительный резервуар в систему
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Работы по устранению неисправностей может 
выполнять только квалифицированный 
персонал!
Следует соблюдать требования техники 
безопасности – см. главу 9 «Обслуживание».

Реле
Преобразователь оснащен 2 выходными реле, 
которые выполняют функции интерфейса 
с  централизованной системой управления, 
например, с  панелью управления или с  пультом 
управления насосом.
Реле SBM: 
Параметры этого реле устанавливаются в  меню 
«Сервис» < 5.7.6.0 >. Возможны 3 рабочих 
состояния этого реле.

Состояние: 1 (по умолчанию)
Реле «готовности к  переключению» 
(нормальный режим работы насоса 
данного типа).

Реле срабатывает, когда насос работает 
или находится в режиме готовности.
При возникновении первой неисправности или 
при отключении питания (остановка насоса) 
реле выключается. Сигнал о  готовности 
насосного агрегата к работе поступает в блок 
управления.
Состояние: 2

Реле «работа»
Реле включается, когда насос работает.
Состояние: 3
Реле «питание».
Реле срабатывает при подключении 
насоса к сети питания.

Реле SSM: 
Реле «неисправность».
При обнаружении последовательных однотипных 
неисправностей (от 1 до 6 в  зависимости от 
значимости), насос останавливается и включается 
это реле (до вмешательства оператора).

Пример: 6 ошибок в разные моменты времени 
в течение 24 часов.

Реле SBM находится в состоянии «Готовность».

Период 24 часа

Неисправ
ности

Включено
реле

SBM

Реле в
реле

Включено
реле

SSM

Реле 
в реле

1 2 3 4 5 6

Период между началами  
цикла в 24 часа
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  10.1 Таблица кодов ошибок
Во всех описанных ниже ситуациях происходит следующее:

• Отключается реле SBM (если установлен параметр «Готовность»).
• Реле SSM переходит в состояние «неисправность», если в течение 24 часов превышается лимит 

максимального количества однотипных ошибок.
• Загорается красный светодиодный индикатор.

Код 
отказа

Время 
разгона до 

опове-
щения об 

отказе

Время от 
оповещения 

до начала 
обработки 

отказа

Время ожидания до 
автоматического по-
вторного включения

Лимит 
коли-
чества 
отка-
зов за 

24 часа 

Неисправности
Возможные причины неис-

правности
Способы устранения

Время 
ожидания 
до сброса

E001 60 с 0 с 60 с 6

Насос перегружен, работа с 
перебоями

Слишком высокая плотность/вяз-
кость рабочей жидкости насоса

300 с
Насос заблокирован посторон-
ними предметами.

Разобрать насос, заменить повре-
жденные детали или провести 
очистку насоса

E004
(E032) ~ 5 с

(0,55 – 7,5 кВт)
300 с

(0,55 – 7,5 кВт)
0 с при устранении
неполадки 6 Пониженное напряжение 

питания преобразователя

Проверить напряжение на клеммах  
преобразователя:
• отказ при напряжении питания  

< 330 V

(0,55 – 7,5 кВт)
0 с

(11 – 22 кВт)
0 с

(11 – 22 кВт)
300 с

(11 – 22 кВт)
300 с

E005
(E033) ~ 5 с 300 с 0 с при устранении

неполадки 6 Повышенное напряжение 
питания преобразователя

Проверить напряжение на клеммах 
преобразователя:
• отказ при напряжении питания 

> 506 В
0 с

E006 ~ 5 с 300 с 0 с при устранении
неполадки 6 Отсутствует одна из фаз пита-

ющего напряжения Проверить питание 0 с

E007 0 с 0 с 0 с при устранении
неполадки

Без 
ограни-
чений

Преобразователь работает в 
генераторном режиме. Осто-
рожно. Насос не отключается

Направление потока в насосе изме-
нилось. Проверить герметичность 
клапана

0 с

E009 0s 0s 0 с при устранении
неполадки

Без 
ограни-
чений

Привод работает на 
генераторе, насос 
останавливается.

Направление потока в насосе изме-
нилось. Проверить герметичность 
клапана

0s

E010 ~ 5 с 0 с Без ограничений 1 Насос засорен

Разобрать насос, очистить и заме-
нить неисправные части. Возможен 
отказ двигателя изза механических 
повреждений компонентов (ролико-
вых подшипников)

60 с

E011 15 с 0 с 60 с 6 Насос отключен или работает 
без жидкости

Повторно наполните насос (см. 
параграф 9.3).
Проверить герметичность приемного 
клапана

300 с

E020 ~ 5 с 0 с 300 с 6

Двигатель нагревается
Очистите охлаждающие ребра с 
тыльной стороны и под преобразо-
вателем, а также крышку вентиля-
тора 300 с

Температура в комнате не 
соответствует рабочим харак-
теристикам изделия

Обеспечьте соответствующую вен-
тиляцию помещения

E023 0 с 0 с 60 с 6 Короткое замыкание двига-
теля

Снять двигатель/преобразователь с 
насоса, проверить или заменить 60 с

E025 0 с 0 с Без ограничений 1 Потеря фазы электродвига-
теля

Проверьте электрическое соеди-
нение между электродвигателем и 
преобразователем

60 с

E026 ~ 5 с 0 с 300 с 6
Неисправный датчик темпе-
ратуры двигателя или плохое 
соединение

Снять двигатель/преобразователь с 
насоса, проверить или заменить 300 с

E030
E031 ~ 5 с 0 с

(0,55 – 7,5 кВт)
0 с при устранении
неполадки

(11 – 22 кВт) 
300 с

6

Преобразователь нагревается
Очистите охлаждающие ребра с 
тыльной стороны и под преобразо-
вателем, а также крышку вентиля-
тора 300 с

Температура в комнате не 
соответствует рабочим харак-
теристикам изделия

Обеспечьте соответствующую вен-
тиляцию помещения

E042 ~ 5 с 0 с Без ограничений 1 Обрыв кабеля датчика (IN1) Проверить параметры источника 
питания и подключения датчика 60 с

E050 60 с 0 с 0 с при устранении
неполадки

Без 
ограни-
чений

Неисправность системы связи 
с СУЗ Проверить соединение 300 с

E077 0 с 0 с Без ограничений 1 Неисправность датчиков 
напряжения питания 24 В

Проверить датчики и их подсое-
динение 60 с

E10 0s 0s 0 с при устранении
неполадки

Без 
ограни-
чений

Потеря синхронизации Насос перезагружается 
автоматически 0s

Русский
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Код 
отказа

Время 
разгона до 

опове-
щения об 

отказе

Время от 
оповещения 

до начала 
обработки 

отказа

Время ожидания до 
автоматического по-
вторного включения

Лимит 
коли-
чества 
отка-
зов за 

24 часа 

Неисправности
Возможные причины неис-

правности
Способы устранения

Время 
ожидания 
до сброса

E11 ~5s 300s 0 с при устранении
неполадки 6

Ток двигателя выше, 
чем максимальный ток, 
допустимый приводом

Слишком высокая плотность/вяз-
кость рабочей жидкости насоса. 
Убедитесь, что насос не загорожен 
посторонними предметами

0s

E12 0s 0s 0 с при устранении
неполадки

Без 
ограни-
чений

Слишком высокая скорость 
двигателя, близкая к 120% от 
максимальной скорости

Насос возобновляет нормальную 
скорость 0s

E19 0s 0s 0 с при устранении
неполадки

Без 
ограни-
чений

Насос безуспешно пытается 
запуститься, пока он 
отклоняется

Проверьте клапан на 
герметичность. 60s

E--- 0 с 0 с Без ограничений 1 Внутренняя неисправность 
преобразователя Обратиться в технический отдел 60 с

 10.2 Квитирование неисправностей

ВНИМАНИЕ! Риск повреждения оборудования!
Квитировать неисправности следует только 
после устранения причин этих неисправностей.

• Работы по устранению неисправностей может 
выполнять только квалифицированный 
персонал.

• При наличии сомнений обратиться 
к производителю.

• При появлении неисправности на дисплей 
вместо страницы состояния выводится 
страница ошибки.

Чтобы квитировать неисправность, выполните 
следующие действия:

• Нажмите поворотную кнопку.

На дисплей выводится:

• Номер меню <6.0.0.0> .

• Номер ошибки и максимальное количество 
случаев ее возникновения в течение 24 часов 
(например, 1/6).

• Время, оставшееся до автоматического 
сброса ошибки, в секундах.

• Дождаться автоматического сброса.

В системе работает таймер. На дисплее 
отображается время (в секундах), оставшееся 
до автоматического квитирования ошибки.

• При достижении максимально допустимого 
количества ошибок и по истечении времени 
последнего таймера, нажмите поворотную 
кнопку, чтобы квитировать ошибку.

На дисплей снова выводится страница 
состояния.

Пример страницы 
ошибок

Пример страницы 
состояния
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ПРИМЕЧАНИЕ:  Если после появления 
сигнала об ошибке время на устранение 
неисправности остается прежним (например, 
300 с), ошибку следует квитировать вручную.
Таймер автоматического квитирования 
сбрасывается и на дисплее отображается 
текст «  ».

11. Запасные части
Все запасные части заказываются через 
отдел по работе с клиентами компании Wilo.
Во избежание лишних запросов и ошибок 
при оформлении заказа указывайте всю 
информацию, приведенную на паспортной 
табличке насоса.
Каталог запасных частей доступен на сайте 
www.wilo.com.

12. Утилизация
Информация о сборе бывших в употребле
нии электрических и электронных изделий.
Правильная утилизация и надлежащая вто-
ричная переработка этого изделия обеспечи-
вают предотвращение экологического ущер-
ба и опасности для здоровья людей.
УВЕДОМЛЕНИЕ: Запрещено утилизировать с 
бытовыми отходами!
В Европейском Союзе этот символ может 
находиться на изделии, упаковке или в 
сопроводительных документах. Он означает, 
что соответствующие электрические и элек-
тронные изделия нельзя утилизировать вме-
сте с бытовыми отходами.

Для правильной обработки, вторичного 
использования и утилизации соответствую-
щих отработавших изделий необходимо учи-
тывать следующие моменты: 

• Сдавать эти изделия только в предусмотрен-
ные для этого сертифицированные сборные 
пункты.

• Соблюдать местные действующие правила! 
Информацию о надлежащем порядке ути-
лизации можно получить в органах местного 
самоуправления, ближайшем пункте утили-
зации отходов или у дилера, у которого было 
куплено изделие. Более подробная информа-
ция о вторичной переработке содержится на 
сайте www.wilo-recycling.com.

Предприятие оставляет за собой право на
технические изменения! 

Русский
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1. Genel

 1.1 Bu belge hakkında
Orijinal kullanma kılavuzunun dili İngilizcedir. Bu 
kılavuzdaki tüm diğer diller, orijinal kullanma kıla-
vuzunun bir çevirisidir.
Montaj ve kullanma kılavuzu ürünün bir parçasıdır. 
Bu kılavuzlar daima ürünün yanında bulundu-
rulmalıdır. Bu kılavuzlarda yer verilen talimatlara 
uyulması ürünün amacına uygun ve doğru kulla-
nımı için ön koşuldur.
Bu montaj ve kullanma kılavuzları ürünün sürü-
müne ve kılavuzların basıldığı tarihte geçerli olan 
güvenlik standartlarına uygundur.
AT uygunluk belgesi:
AT uygunluk belgesi belgesinin bir fotokopisi bu 
kullanma kılavuzunun bir parçasıdır.
Bu belgede adı geçen tasarımlarda onayımız 
olmadan teknik bir değişiklik yapılması durumun-
da, bu belge geçerliliğini kaybeder.

2. Emniyet

Bu kullanma kılavuzu kurulum, çalıştırma ve bakım 
sırasında uyulması gereken temel bilgileri içerir. 
Bu nedenle, bu kullanma kılavuzu kurulum ve ilk 
çalıştırma öncesinde mutlaka servis teknisyeni ve 
sorumlu uzman/işletici tarafından kesinlikle okun-
malıdır.
Sadece bu «emniyet» ana maddesi altında sunulan 
genel emniyet tedbirleri değil, aynı zamanda sonraki 
ana maddeler altında tehlike sembolleri ile işaretle-
nen özel emniyet tedbirleri de dikkate alınmalıdır.

 2.1 Kullanma kılavuzundaki talimat göstergeleri

  Semboller

Genel tehlike sembolü

Elektrik voltajı nedeniyle tehlike

Not

  Uyarı sözcükleri:

TEHLİKE! Acil tehlike durumu. Önlemi alınmazsa 
ölüm veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.

UYARI! Kullanıcı (ciddi) yaralanmalar yaşayabilir. 
‘Uyarı’, bu bilgilerin göz ardı edilmesi durumun-
da kişilerin (ciddi) yaralanmalar yaşayabileceğini 
belirtir.

DİKKAT! Ürünün/ünitenin hasar görme riski vardır. 
«Dikkat», bu bilgilerin göz ardı edilmesi durumun-
da ürünün hasar görebileceğini belirtir.

NOT: Ürünün işletiminde faydalı bilgiler. Kullanıcıyı 
olası problemler konusunda uyarır.
Doğrudan ürün üzerinde yer alan notlar, örn.

• dönüş/akış yönü oku,
• bağlantılar için tanımlayıcılar,
• isim plakası,
• uyarı etiketi

daima dikkate alınmalı ve okunaklı durumda 
tutulmalıdır.

 2.2 Personel nitelikleri
Kurulum, çalıştırma ve bakım personeli, bu iş 
için uygun niteliklere sahip olmalıdır. Personelin 
sorumluluk alanı, görev tanımı ve denetimi, işletici 
tarafından sağlanmalıdır. Personel gerekli bilgile-
re sahip değilse, eğitilmeli ve bilgilendirilmelidir. 
Gerekli olduğu takdirde bu, işleticinin talimatıyla, 
ürünün üreticisi tarafından verilebilir.

 2.3 Emniyet tedbirlerinin alınmadığı durumlarda 
karşılaşılacak tehlike
Emniyet tedbirlerinin dikkate alınmaması, kişiler, 
çevre ve ürün/ünite için tehlikeli durumlara yol 
açabilir. Emniyet tedbirlerinin ihlali durumunda 
tüm garanti hakları ortadan kalkar.
Bunlara uyulmaması durumunda, örneğin aşağı-
daki tehlikeler meydana gelebilir:

• Elektrikli, mekanik ve bakteriyolojik etkilerden 
kişilerin maruz kaldığı tehlike

• Tehlikeli malzemelerin sızıntı yapması nedeniyle 
çevreye zarar

• Maddi hasar
• Ürünün/ünitenin önemli işlevlerinde arıza
• Gerekli revizyon prosedürlerinde eksiklik

 2.4 İş sırasında güvenlik bilinci
Bu montaj ve kullanma kılavuzunda yer alan emni-
yet tedbirlerine, kazaların önlenmesine ilişkin ulusal 
kazaların önlenmesi ile ilgili yönetmeliklere ve de 
işleticinin şirket içi çalışma, işletme ve güvenlik tali-
matlarına uyulmalıdır.

 2.5 İşletici için emniyet tedbirleri
Bu cihaz, fiziksel, algılama veya ruhsal engeli olan 
ya da tecrübe ve/veya bilgi eksikliği bulunan kişi-
ler (çocuklar dahil) tarafından kullanılamaz, ancak 
emniyetlerinden sorumlu bir kişinin denetimin-
de veya bu kişiden cihazın nasıl kullanılacağına 
dair talimatlar aldıklarında kullanılabilir. Çocuklar 
gözetim altında tutulmalı ve cihazla oynamamaları 
sağlanmalıdır.

• Ürünün/ünitenin sıcak veya soğuk parçaları teh-
likeye neden olursa bunlara dokunulmasını önle-
mek üzere yerel tedbirler alınmalıdır.

• Ürün çalışırken, hareketli parçalara (kaplin gibi) 
dokunulmasını önleyen bağlantı koruyucuları 
sökülmemelidir.

• Tehlikeli akışkanların (örn. patlayıcı, zehirli, sıcak) 
sızıntısı (örn. mil salmastrası), kişiler ve çevre için 
tehlike oluşturmayacak şekilde tahliye edilmeli-
dir. Ulusal yasal hükümlere uyulmalıdır.

• Yanıcılığı yüksek olan malzemeler üründen daima 
güvenli bir uzaklıkta tutulmalıdır.

• Elektrik enerjisinden kaynaklanabilecek tehlike-
ler engellenmelidir. Yerel direktiflere veya genel 
direktiflere [IEC, VDE gibi] ve yerel enerji şirketle-
rinin direktiflerine uyulmak zorundadır.

WILO SE 04/2020
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 2.6 Kurulum ve bakım işlerine yönelik emniyet 
tedbirleri
İşletici tüm kurulum ve bakım işlerinin, kullanma 
kılavuzuna yönelik kendi ayrıntılı çalışmalarından 
yeterince bilgi sahibi olmuş yetkili ve nitelikli per-
sonel tarafından yapılmasını sağlamalıdır.
Ürün/ünite üzerinde yapılacak çalışmalar yalnızca 
makine durdurulmuş durumdayken gerçekleştiril-
melidir. Ürünü/üniteyi durdurmak için montaj ve 
kullanma kılavuzunda belirtilen yönteme mutlaka 
uyulmalıdır.
Çalışmalar tamamlandıktan hemen sonra tüm 
emniyet ve koruma cihazları tekrar takılmalı ve/
veya işler duruma getirilmelidir.

 2.7 Yetkisiz modifikasyon ve yedek parça imalatı
Yedek parçaların yetki dışı değiştirilmesi ve üre-
tilmesi, ürünün/personelin güvenliğine zarar verir 
ve üreticinin güvenliğe ilişkin beyanlarını geçersiz 
kılar.
Ürün üzerindeki değişikliklere sadece üretici ile 
görüşüldükten sonra izin verilir. Orijinal yedek 
parçalar ve üreticinin onay verdiği aksesuarlar 
güvenliği sağlar. Başka parçaların kullanılma-
sı, bunların sonuçlarından doğacak herhangi bir 
yükümlülüğü ortadan kaldırır.

 2.8 Yanlış kullanım
Teslimatı yapılan ürünün çalışma güvenliği, sade-
ce kullanma kılavuzunun 4. bölümüne uygun ola-
rak kullanıldığında garanti edilir. Limit değerler, 
katalogda/bilgi sayfasında belirtilen değerleri hiç-
bir koşulda aşmamalı veya bunların altına düşme-
melidir.

3. Nakliye ve ara depolama

Malzemeyi teslim alırken nakliye sırasında hiç 
hasar görmediğinden emin olun. Malzeme nak-
liye sırasında hasar gördüyse, dağıtım şirketine 
hasar talep süresi içerisinde gerekli bildirimlerde 
bulunun.

DİKKAT! Dış etkenler hasar olasılığı yaratır. Teslim 
edilen malzemenin montajı daha sonra yapılacak-
sa, kuru bir yerde muhafaza edin ve darbelere ve 
diğer dış etkilere karşı koruyun (nem, donma vb).
Bu ürün geçici depolamaya kaldırılmadan evvel 
detaylı bir şekilde temizlenmelidir. Ürün en az bir 
yıl boyunca depolanabilir.

Pompanın montaj öncesinde hasar görmemesi için 
dikkatli taşıyın.

4. Kullanım amacı
Bu pompanın temel fonksiyonu, mineral yağlar, 
katı veya aşındırıcı maddeler ya da uzun lifli mal-
zemeler içermeyen sıcak veya soğuk su, su/glikol 
karışımları veya diğer düşük viskoziteli sıvıları 
pompalamaktır. Korozyona neden olabilecek kim-
yasalların pompalanması üretici onayı gerektirir.

DİKKAT! Patlama riski!
Bu pompayı yanıcı veya patlayıcı hiçbir sıvı için 
kullanmayın.

 4.1 Uygulama alanları
- su dağıtımı ve basınç yükseltme,
- endüstriyel sirkülasyon sistemleri,
- proses akışkanları,
- soğutma suyu devreleri,
- itfaiye ve yıkama istasyonları,
- sulama sistemleri vb.

Kurulum ve çalıştırma talimatları – Helix EXCEL 2461016
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5. Teknik veriler

 5.1 Tip kodlaması

Örnek: Helix EXCEL 4141/16/E/KS

Helix Dikey dizaynlı, verimliliği yüksek, çok kademeli Inline pompa

EXCEL Frekans konvertörü ile donatılmıştır

4 m3/sa cinsinden nominal akış hızı

14 Kademe sayısı

1
1 =  Paslanmaz çelik 304 olarak pompa gövdesi + paslanmaz çelik 304 olarak hidrolik
2 =  Paslanmaz çelik 316L olarak pompa gövdesi + paslanmaz çelik 316L olarak hidrolik
3 =  Döküm GJL 250 olarak pompa gövdesi + paslanmaz çelik 304 olarak hidrolik

16 25 = PN 25 flanşlar 
16 = PN 16 flanşlar

/E E = EPDM O halkalar (WRAS/KTW)
V = VITON O halkalar

/KS K = Kartuş mekanik salmastra + sistem yönü

WILO SE 04/2020
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 5.2 Teknik veriler

Çıkış ve boru ölçüleri (Fig. 4).

   5.3 Тeslimat kapsamı
• Çok kademeli pompa
• Montaj ve kullanma kılavuzu
• PN  16 konfigürasyonu için karşı flanş, vidalar ve 

O-ring contası.

- Elektromanyetik uyumluluk(*) 
• konut bögelerinde emisyon –  
1. çevre: PN-EN 61800-3  
• endüstriyel ortamlarda elektromanyetik 
bağışıklık –  
2. ortam: PN-EN 61800-3

(*) 600  MHz ve 1  GHz frekans aralığında, ekran veya 
ekrandaki basınç göstergesi radyo verici tesisatlarının, 
vericilerin ya da bu cihaz ile bu frekans aralığında çalışan 
benzer cihazların yakınında (elektrik modülüne <  1  m) 
etkilenebilir. Pompanın işlevi hiçbir zaman etkilenmez.

Kurulum ve çalıştırma talimatları – Helix EXCEL 2461016

Maksimum işletme basıncı

Pompa muhafazası Modele bağlı olarak 16, 25 veya 30 bar

Maksimum giriş basıncı

10 bar 
Not: gerçek giriş basıncı (Pinlet)+ pompa tarafından sağlanan 0 akış 
basıncı, pompanın maksimum işletme basıncının altında olmalıdır.  
Maksimum işletme basıncının aşılması durumda, bilyalı yatak ve mekanik 
salmastra hasar görebilir veya kullanım ömrü azalabilir.
P Giriş + 0 akımda P ≤ Pmax pompa
Maksimum işletme basıncını öğrenmek için pompa ad plakasına bakın: 
Pmax

Isı aralığı

Sıvı sıcaklıkları -15°C ila +120°C

Ortam ısısı 15°C ila +50°C (veya istek üzerine diğer sıcaklıklar)

Elektrik verileri

Motor verimliliği IE5

Motor Koruma indeksi IP55

Yalıtım sınıfı 155 (F)

Frekans Motor plakasına bakın

Elektrik voltajı

Güç (kW)

0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22
400 V (±% 10) 50 Hz
380 V (±% 10) 60 Hz
480 V (±% 10) 60 Hz

Desteklenen güç kaynağı tipleri TN, TT, IT

Diğer veriler

Nem < % 90 yoğuşmasız

Yükseklik < 1000 m (> 1000 m istek üzerine)

Maksimum emme başlığı pompanın NPSH değerine göre

Ses basıncı seviyesi dB (A)
0/+3 dB(A)

Güç (kW)

0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22

61 63 67 71 72 74 78 81

Dahili elektrik devresi:
PELV, galvanik olarak ayrılmış İzole ikincil devre, voltaj / akım devresi

Güç kablosu kesiti
(kablo 4 tel içermektedir) mm2

Güç (kW)

1.1 2.2 3.2 4.2 5.5 6.5 7.5

1.5 - 2.5 2.5 - 4 4
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   5.4 Aksesuarlar
Helix serisi için aşağıdaki orijinal aksesuarlar 
mevcuttur:

• PLR/arayüz dönüştürücüsü bağlamak için IF 
modülü PLR.

• LONWORKS ağına bağlantı için IF modülü LON. 
Bu modüller doğrudan konvertörün bağlantı  
arayüzlerine takılır (bkz. aşağıdaki şekil).

• Çek valfler (sabit basınçta çalışırken uç veya yaylı 
halka ile).

• Kuru çalışmaya karşı koruma seti.
• Basınç düzenlemesi için sensör seti  

(doğruluk: ≤ % 1; ölçüm aralığının % 30  
ila % 100’ü arasında kullanılır).

Yalnızca yeni aksesuarları kullanın.

Tanımı Makale no.
2x paslanmaz çelik oval karşı flanşlar 1.4301 (vidalar) (PN 16 – 1") 4016168

2x paslanmaz çelik yuvarlak karşı flanşlar 1.4404 (vidalar) (PN 40 – DN 25) 4016165

2x çelik yuvarlak karşı flanşlar (lehim) (PN 40 – DN 25) 4016162

2x paslanmaz çelik oval karşı flanşlar 1.4301 (vidalar) (PN 16 – 1"1/4) 4016169

2x paslanmaz çelik yuvarlak karşı flanşlar 1.4404 (vidalar) (PN 40 – DN 32) 4016166

2x çelik yuvarlak karşı flanşlar (lehim) (PN 40 – DN 32) 4016163

2x paslanmaz çelik oval karşı flanşlar 1.4301 (vidalar) (PN 16 – 1"1/2) 4016170

2x paslanmaz çelik yuvarlak karşı flanşlar 1.4404 (vidalar) (PN 40 – DN 40) 4016167

2x çelik yuvarlak karşı flanşlar (lehim) (PN 40 – DN 40) 4016164

2x paslanmaz çelik oval karşı flanşlar 1.4301 (vidalar) (PN 16 – 2") 4055063

2x paslanmaz çelik yuvarlak karşı flanşlar 1.4404 (vidalar) (PN 40 – DN 50) 4038589

2x çelik yuvarlak karşı flanşlar (lehim) (PN 40 – DN 50) 4038588

Baypas seti 25 bar 4146786

Baypas seti (manometreli 25 bar) 4146788

5,5 kW'a kadar pompalar için damperli temel plakası 4157154

6. Tanım ve işlev

   6.1 Ürünün açıklaması

Fig. 1
1 - Motor bağlantı cıvatası
2 - Kaplin bağlantı kouyucusu
3 - Mekanik salmastra
4 - Hidrolik kademe göstergesi
5 - Çark
6 - Pompa mili
7 - Motor
8 - Kaplin
9 - Braket
10 - Kovan gömleği
11 - Flanş
12 - Pompa muhafazası
13 - Taban plakası

Fig. 2, 3
1 - Filtre
2 - Pompa emme valfi
3 - Pompa boşaltma valfi
4 - Çek valf
5 - Boşaltma + ilk çalıştırma tapası
6 - Hava tahliye ve doldurma tapası
7 - Hazne
8 - Yerleşme bloğu
10 - Kaldırma kancası

Fig. A1, A2, A3, A4
1  DIP şalteri bloğu
2 - Basınç sensörü
3 - Hazne
4 - Haznenin yalıtım valfi

   6.2 Ürünün işlevi
• Helix pompalar içten bağlantı için dikey, çok kade-

meli yüksek basınçlı kendinden emişli olmayan 
pompalardır.

• Helix pompalarda, yüksek verimliliğe sahip hidrolik 
sistemler ve motorlar bir araya gelmiştir.

• Akışkan ile temas eden tüm metal bileşenler pas-
lanmaz çelikten üretilmiştir.

• En ağır motorlarla (> 40 kg) donatılmış olan model-
lerde, özel bir kaplin motor sökülmeden salmast-
ranın değiştirilebilmesini sağlar. Daha sonra bakımı 
kolaylaştırmak için kartuş salmastra kullanılır.

• Pompanın montajını kolaylaştırmak için özel taşı-
ma cihazları yerleştirilmiştir (Fig. 8).

Türkçe

Güç (kW)
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- Ağır pompaların sökülmesini kolaylaştırmak  
amacıyla pompanın üzerine bir kaldırma kancası  
(Fig. 2, Poz. 10) monte edin.

UYARI! Sıcak yüzey! Yanma riski!
Pompa, çalışma sırasında sıcak pompa yüzeylerine 
hiç kimse temas edemeyecek şekilde yerleştiril-
melidir.

- Pompayı donmaya karşı korumalı kuru bir yere, 
uygun aksesuarları kullanarak düz bir beton 
zemin üstüne monte edin. Mümkünse, gürültü 
veya tesisata vibrasyon aktarımını önlemek için 
beton blok altında yalıtım malzemesi (mantar 
veya güçlendirilmiş kauçuk) kullanın.

UYARI! Devrilme riski!
Pompanın zemine düzgün şekilde sabitlendiğin-
den emin olun.

- Pompa, incelemeyi veya değiştirmeyi kolaylaştıra-
cak, kolay erişilebilir bir yere kurulmalıdır. Pompa 
daima yeterince ağır bir beton zemin üzerine 
mükemmel dik konumda monte edilmelidir.

DİKKAT! Pompa içindeki yabancı maddeler teh-
like oluşturur!
Montaj öncesinde tüm kör tapaların pompa muha-
fazasından çıkartıldığından emin olun.

NOT: Her pompa fabrikada hidrolik özellikler açı-
sından test edilmiştir, bu nedenle içinde bir miktar 
su kalmış olabilir. İçme suyu temini amacıyla kulla-
nılmadan önce hijyeni sağlamak amacıyla pompa-
nın durulanması tavsiye edilir.

- Montaj ve bağlantı ölçüleri bölüm 5.2’de veril-
miştir.

- Pompayı sadece uygun kaldırma düzeneği ve 
kayışlarla, kaldırma yönetmeliklerine uyarak kal-
dırın. Pompanın kaldırılması ve sabitlenmesi sıra-
sında pompa üzerinde bulunan kaldırma kancaları 
kullanılmalıdır.

UYARI! Devrilme riski!
Özellikle büyük pompalarda, yer çekimi merkezi-
nin konumu yüksek olduğundan devrilme riski de 
yüksektir. Pompa yerine yerleştirilirken güvenli 
şekilde sabitlenmesine özellikle önem verin.

UYARI! Devrilme riski!
Entegre kaldırma halkalarını yalnızca hasarlı 
değillerse kullanın (örn. korozyona uğramamış). 
Gerekiyorsa bunları değiştirin.

UYARI! Devrilme riski!
Pompayı komple olarak motor kancalarıyla kal-
dırmayın; bunlar sadece motoru kaldırmak üzere 
tasarlanmıştır.

- Motorlarda su yoğunlaşmasını çıkartmak ve IP55 
koruma sağlamak için fabrikada plastik tapa 
takılmış drenaj delikleri bulunur. Havalandırma 
veya soğutma sistemlerinde kullanım için, bu 
tapa çıkarılarak yoğunlaşmış suyun boşaltılması-
na izin verilmelidir.

7. Montaj ve elektrik bağlantısı
Tüm montaj ve elektrik işleri sadece kalifiye per-
sonel tarafından ve yerel kural ve yönetmeliklere 
uygun şekilde yapılmalıdır!

UYARI! Ciddi yaralanma tehlikesi!
Kazaların önlenmesiyle ilgili mevcut tüm güvenlik 
yönetmeliklerine uyulduğundan emin olun.

UYARI! Elektrik çarpma tehlikesi!
Tüm elektrik tehlikelerinden kaçınıldığından emin 
olun.

   7.1 Montaj
Pompayı ambalajından çıkartın ve ambalaj mal-
zemelerini tüm çevre koruma yönetmeliklerine 
uygun şekilde imha edin.

   7.2 Montaj
Pompa kuru, iyi şekilde havalandırılan ve donma-
ya karşı korumalı bir yere monte edilmelidir.

DİKKAT! Pompada hasar riski!
Pompa gövdesine girecek kir veya lehim artıkları 
pompanın işletimini etkileyebilir.
• Tüm kaynak ve lehim işlerinin pompanın mon-
tajından önce yapılması tavsiye edilir.
• Pompanın montajından önce sistemi iyice  
yıkayın.

- Pompa, incelemeyi veya değiştirmeyi kolaylaştı-
racak şekilde kolay erişilebilir bir konuma  
kurulmalıdır.

Türkçe
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 7.3 Boru bağlantısı
- Pompayı borulara sadece uygun kontra flanş, 

cıvata, somun ve contaları kullanarak bağlayın.

DİKKAT!
Vida veya cıvatalar fazla sıkılmamalıdır:

Darbeli anahtar kullanılması yasaktır.

- Sıvının akış yönü pompanın tip levhası üzerinde 
belirtilmiştir.

- Pompa, boru tesisatı üzerinde gerilim oluşturma-
yacak şekilde monte edilmelidir. Pompa boruların 
ağırlığını taşımayacak şekilde monte edilmelidir.

- Pompanın emme ve basma tarafında yalıtım valf-
lerinin kurulması önerilir.

- Pompanın gürültüsünü ve titreşimlerini azaltmak 
için gerekirse genişletme bağlantıları kullanın.

- Emme borusunun nominal kesiti, en az pompa 
bağlantısının kesiti kadar geniş olmalıdır.

- Pompayı basınç darbelerinden korumak için 
basınç borusuna bir çek valf kurulması önerilir.

- Şehir içme suyu sistemine doğrudan bağlantı için, 
emme borusunun bir çek valfı veya kapatma valfı 
olmalıdır.

- Bağlantı hazne üzerinden dolaylı kurulduğunda, 
emme borusunda kir ve pisliği dışarıda tutacak bir 
süzgeç pompayı ve çek valfı korur.

Yapılandırma PN 16/PN 25

M10 – 20 N.m M12 – 30 N.m

Yapılandırma PN 40

M12 – 50 N.m M16 – 80 N.m

7.4 Elektrik bağlantıları

TEHLİKE! Ölümcül yaralanma riski!

Konvertör kondansatörlerinin tahliyesi nede
niyle tehlikeli voltaj.

• Konvertöre herhangi bir müdahalede bulunma-
dan önce, güç kaynağının kesilmesinin ardından 5 
dakika bekleyin.

• Tüm elektrik bağlantılarında ve kontaklarda geri-
lim taşınmadığından emin olun.

• Basınç bağlantı klemenslerinin doğru şekilde 
ayrıldığından emin olun.

 - Elektrik girişi hattı (3 faz + toprak), aşağıda siyah 
olarak gösterilen salmastra baskı somununa 
takılmalıdır.
Kullanılmayan salmastra baskı somunları, üreti-
ci tarafından sağlanmış tapalar kullanılarak izole 
edilmelidir.

•  Sensör, harici kılavuz, [Ext. Off] ve [Aux] girişi kabloları 
blendajlı olmalıdır, ve M12 veya M16 kablo rakoruna yerleş-
tirilir.

Türkçe

Güç (kW)

 1  1 

 2  2 

 3  3 

 4  4 

M12

M16

M16

M20

M25

Sürücünün metal kablo rakorları
ekranlama örgüsünün montajı için uygundur.

M25
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- Motorun elektrik koruması konvertörün içine 
entegredir. Parametreler pompanın karakteris-
tiklerini dikkate alır ve hem pompanın hem de 
motorun korunmasını sağlamalıdır.

- Toprak ve nötr nokta arasında empedans olması 
durumunda, frekans konvertörünün yukarısına 
koruyucu monte edin.

  Nötr bir empedans durumunda, tahrik motorunun 
önüne uygun koruma takın.

- Şebeke tesisatını korumak için sigortalı yalıtım 
şalteri (tip gF) kullanın.

NOT: Kullanıcıların korunması için kaçak akım 
cihazı (RCD) kuruluysa, gecikme etkisine sahip 
olmalıdır. Cihazı pompa tanımlama etiketi üzerin-
de belirtilen akıma ayarlayın.

NOT: Pompa bir frekans konvertörü ile donatıl-
mıştır ve kaçak akım cihazı ile korunmuyor olabi-
lir. Frekans konvertörleri kaçak akım devrelerinin 
işlevini engelleyebilir.

İstisna: Seçici üniversal akım hassas tasarıma 
sahip artık akım işletimli koruma anahtarlarına 
izin verilir.

• Etiketleme: RCD

• Trip akımı: > 30 mA.

- Yalnız geçerli yönetmeliklere uygun güç kabloları 
kullanın.

- İzin verilen maks. şebeke tarafı sigorta koruması: 
25 A.

Sigortaların tetikleme karakteristiği: B.
  CC, J veya RK5 sınıfı sigortalarla ve karakte-

ristiklerle korunan en fazla 5.000 simetrik rms 
amper, maksimum 480 V sağlayabilen bir devre-
de herhangi bir kullanım için uygundur: 
1,1/2,2/3,2/4,2 kW : nominal akım 20A 
5,5/6,5/7,5 kW : nominal akım 30A

  Dahili aşırı yük koruması, tam motor yükünün% 
110'una ulaşmadan önce çalışır.

Elektronik modüle güç verildiği anda 2 saniyelik bir 
ekran testi yapılır ve tüm karakterler ekran üzerinde 
gösterilir.
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Bağlantı klemensini atama.
- Vidaları sökün ve konvertör kapağını çıkartın.

IN1, IN2, GND ve Ext terminalleri. Kapalı uygun 
gereksinim "ikincil izole devreler, sınırlı voltaj / sınırlı 
akım ”(UL508C ve EN61800-5-1 uyarınca) ağ termi-
nallerinin yanı sıra SBM ve SSM terminalleri ile ilişkisi 
(ve tersi).

Tanımı Atama Notlar

L1, L2, L3 Elektrik şebekesi bağlantı voltajı Trifaze akım 3~ IEC38
PE Toprak bağlantıları x1

IN1 Giriş sensörü
Elektrik şebekesi bağlantı voltajı

Sinyal tipi: Voltaj (0 – 10 V, 2 – 10 V)
Giriş direnci: Ri ≥ 10 kΩ

Sinyal türü: akım (0 – 20 mA, 4 – 20 mA)
Giriş direnci: Rb = 500 Ω

«Servis» menüsünden yapılandırılabilir <5.3.0.0>

IN2 Harici giriş hedef değeri Sinyal tipi: Voltaj (0 – 10 V, 2 – 10 V)
Giriş direnci: Ri ≥ 10 kΩ

Sinyal türü: akım (0 – 20 mA, 4 – 20 mA)
Giriş direnci: Rb = 500 Ω

«Servis» menüsünden yapılandırılabilir <5.4.0.0>

GND (x2) Toprak bağlantıları Hem IN1 hem de IN2 girişleri için
+ 24 V Sensör için DC gerilim Yük maks. : 60 mA

 Voltaj kısa devre korumalıdır.

Ext. off Kontrol girişi (ON/OFF)
«Öncelik Kapalı»
harici gerilimsiz şalter için

Pompa, harici gerilimsiz kontak ile açılabilir/kapatılabilir.
Yüksek döngü frekanslı sistemlerde (günde > 20 anah-
tarlama-açık/kapalı), açık/kapalı döngüsü «Ext. off» ile 
yapılabilir.

SBM «Mevcut transfer» rölesi Normal işletimde röle, pompa çalıştığında veya hazır 
bekleme durumunda etkinleşir.
İlk arıza oluştuğunda veya şebeke cereyanı kesildiğinde 
(pompa durur) röle deaktive olur.
Pompanın kullanılabilirliğine ilişkin bilgi kontrol kutusuna 
verilir.
«Servis» menüsünden yapılandırılabilir <5.7.6.0>
Kontak değerleri:
Minimum 12 V DC, 10 mA
Maksimum: 250 V AC, 1 A 

SSM «Arızalar transfer» rölesi Arka arkaya aynı tip arıza gerçekleştiği algılandığında 
(Önemine göre 1'den 6'ya kadar), pompa durur ve röle 
aktifleşir (elle müdahale edilene kadar).
Kontak değerleri:
Minimum 12 V DC, 10 mA
Maksimum: 250 V AC, 1 A

PLR PLR 
 bağlantı klemensleri

Opsiyonel IF Modülü PLR konvertörün bağlantı alanındaki 
çoklu fişin içine itilmelidir.
Bağlantı bükülmeye dayanıklıdır.

LON LON 
 bağlantı klemensleri

Opsiyonel IF Modülü LON konvertörün bağlantı alanındaki 
çoklu fişin içine itilmelidir.
Bağlantı bükülmeye dayanıklıdır.

Türkçe
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Her bir işletim tipi için bağlantılar ve kontrol kuralları:

Şebeke besleme bağlantısı Güç klemensleri

4 kabloyu güç klemenslerinde bağlayın (fazlar + toprak).

Giriş/çıkış bağlantısı Giriş/çıkış klemens bloğu

• Sensör, harici hedef değer ve uzaktan kumanda (Ext. Off) 
kabloları blendajlı olmalıdır.

• Uzaktan kumanda, pompanın başlatılması ve devre dışı 
bırakılmasına olanak sağlar (gerilimsiz). Bu işlevin diğer 
işlevlere göre önceliği vardır.

• Bu uzaktan kumanda (Ext. Off) klemenslerinin paralel bağ-
lanmasıyla kaldırılabilir.

Örnek: şamandıra şalter, düşük su basıncı regülatörü vb.

L1 L2 L3

Uzaktan 
kumanda 
ON/OFF

Kullanılmaz

Ha
ric

i h
ed

ef
 d

eğ
er

20
 m

A/
10

 V
 s

en
sö

r

IN2 IN1GND GND +24 V

Aux Ext. Off MP 20 mA/10 DDG

GN
D.

..

In
2.

..

GN
D.

..

+2
4 

V.
..

In
1.

..

Sinyal bağlantıları ve kontrol kuralları
Bağlantı

Sinyal

İşletim tipleri Ayar Akım Voltaj
aşağıdaki şemalara bakın

• "Devir hızı kademesi kontrolü" modunda ... devir sayısı, manuel
C1 / / /

... devir sayısı, harici 
kumanda C1 C2 S3 S4

• "Sabit basınç: pc" modunda
• Bağıl basınç sensörüyle kontrol
• "Δpc" modunda
• Fark basıncı sensörüyle kontrol

... çevirmeli düğmeyle 
hedef değer C1 C3 S1 S2

... harici hedef değer ile

C1
C2 S5 S6

C3 S1 S2

• Mod: "Değişken basınç: Δpv"
• Fark basıncı sensörüyle kontrol

... çevirmeli düğmeyle 
hedef değer C1 C3 S1 S2

... harici hedef değer ile

C1
C2 S5 S6

C3 S1 S2

• "PID regülasyonu" modunda
• Sıcaklık sensörü veya basma gücü sensörüyle 

kontrol...

... çevirmeli düğmeyle 
hedef değer C1 C3 S1 S2

... harici hedef değer ile

C1
C2 S5 S6

C3 S1 S2
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Giriş/çıkış bağlantıları
Uzaktan kumanda: Pozisyon [C1]
• Konvertör, atlama teliyle gelir.
• Uzaktan kumanda kullanımı isteğe bağlıdır

Harici sinyal IN2: Pozisyon [C2]
• 2 kablolu ([20 mA/10 V] / 0 V )

IN1 sensörü: Pozisyon [C3]
• 2 kablolu ([20 mA/10 V] / +24 V )
• 3 kablolu ([20 mA/10 V] / 0 V / +24 V)

IN1 ve IN2 sensörleri: Pozisyon [C4]
• 2 kablolu ([20 mA/10 V] / +24 V )
• 3 kablolu ([20 mA/10 V] / 0 V / +24 V)

IN

Uzaktan 
kumanda

Harici sinyal

Sensör

IN1 sensörü

IN2 sensörü

IN2

IN2

IN2

IN2

IN1

IN1

IN1

IN1

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

+24 V

+24 V

+24 V

+24 V

Aux

Aux

Aux

Aux

Ext. Off

Ext. Off

Ext. Off

Ext. Off

MP

MP

MP

MP

20 mA/10

20 mA/10

20 mA/10

20 mA/10

DDG

DDG

DDG

DDG
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Giriş sinyallerinin kontrol kuralları

%100

%100

Sensör sinyali 4-20 mA

0

0

2

2

4

4

20

10

Akım girişi (mA)

Voltaj girişi (V)

Sensörün ölçüm 
aralığının yüzdesi 

cinsinden değer

Sensörün ölçüm 
aralığının yüzdesi 

cinsinden değer

0 ile 2 mA arasında kablo 
kopmuş kabul edilir

0 ile 1 V arasında kablo kop-
muş kabul edilir

Güvenlik 
alanı

Güvenlik 
alanı

%100

%100

Sensör sinyali 0-20 V

0

0

20

10

Akım girişi (mA)

Voltaj girişi (V)

Sensörün ölçüm 
aralığının yüzdesi 

cinsinden değer

Sensörün ölçüm 
aralığının yüzdesi 

cinsinden değer

Sensör sinyali 210 V Sensör sinyali 010 V

Sensör girişi - Akım sinyali: Pozisyon [S1]

Sensör girişi - Voltaj sinyali: Pozisyon [S2]
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Devir hızı kademesinin harici kumanda girişi - Akım sinyali: Pozisyon [S3]

Devir hızı kademesinin harici kumanda girişi - Voltaj sinyali: Pozisyon [S4]

Sensörle (basınç, sıcaklık, basma gücü vb.) kontrolün harici hedef değer girişi

%100

Hedef değer sinyali 4 - 20 mA: Pozisyon [S5]

0 2 4 20Akım girişi (mA)

Sensörün ölçüm 
aralığının yüzdesi 

cinsinden hedef 
değer

Konvertörün devre dışı bıra-
kıldığı alan

Güvenlik 
alanı

%100

Hedef değer sinyali 2-10 V: Pozisyon [S6]

0 1 2 10Voltaj girişi (V)

Sensörün ölçüm 
aralığının yüzdesi 

cinsinden hedef 
değer

Konvertörün devre dışı bıra-
kıldığı alan

Güvenlik 
alanı

%100

~%30

~%30

Harici sinyal 4-20 mA

0 6 10

3 5

20Akım girişi (mA)

Konvertör fre-
kansı

Konvertörün devre dışı bıra-
kıldığı alan

Güvenlik 
alanı

%100

Harici sinyal 210 V

0 10Voltaj girişi (V)

Konvertör frekansı

Konvertörün devre dışı bıra-
kıldığı alan

Güvenlik 
alanı

Harici sinyal 010 V

%100

%100

~%30

~%30

Harici sinyal 0-20 mA

0

0

2

1

4

2

20

10

Akım girişi (mA)

Voltaj girişi (V)

Konvertör fre-
kansı

Konvertör fre-
kansı

Konvertörün devre dışı bıra-
kıldığı alan

Konvertörün devre dışı bıra-
kıldığı alan

Güvenlik 
alanı

Güvenlik 
alanı
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8. İlk çalıştırma

 8.1 Sistemin ilk dolumu ve hava tahliyesi

DİKKAT! Pompada hasar riski!
Pompayı asla kuru durumda çalıştırmayın.
Pompa başlatılmadan önce sistem doldurulma-
lıdır.

8.1.1 Hava tahliye prosesi – Yeterli ön basınç ile 
çalıştırma (Fig. 3)

- İki bağlantı koruyucu valfini kapatın (2, 3).
- Tahliye tapasını gevşetin (6a).
- Emme tarafındaki bağlantı koruyucu valfini 

yavaşça açın (2) ve pompayı tamamen doldurun.
- Hava dışarı çıktıktan sonra tahliye tapasını sıkın; 

pompalanan sıvı akmaya başlayacaktır (6a).

UYARI!
Pompalanan akışkan sıcak ve yüksek basınç altın-
daysa, hava tahliye tapasından çıkan buhar yanık-
lara veya diğer yaralanmalara neden olabilir.

- Emme tarafındaki bağlantı koruyucu valfini 
tamamen açın (2).

- Pompayı çalıştırın.

8.1.2 Hava tahliye prosesi - Pompa emme modunda 
(Fig. 2)

- Basma tarafındaki bağlantı koruyucu valfini 
kapatın (3). Emme tarafındaki bağlantı koruyucu 
valfini açın (2).

- Doldurma tapasını çıkartın (6b).
- Tahliye tapasını kısmen açın (5b).
- Pompayı ve emme borusunu su ile doldurun.
- Pompanın ve emme borusunun içinde hava 

olmadığından emin olun. Havanın tamamı çıkana 
kadar sistemi doldurun.

-  Doldurma tapasını hava tahliye tapası ile  
kapatın (6b).

- Pompayı çalıştırın ve akış yönünün pompa tip 
levhası üzerindeki spesifikasyona uyduğunu doğ-
rulayın. Eğer durum bu değilse klemens kutunda-
ki iki fazı değiştirin.

DİKKAT! Yanlış dönme yönü kötü pompa perfor-
mansına ve olası kaplin hasarına yola açacaktır.

- Basma tarafındaki koruyucu valfi hafifçe açın (3).
- Havayı boşaltmak için hava tahliye tapasını dol-

durma tapasından çıkartın (6a).
- Hava tamamen çıktığında ve pompalanan sıvı 

akmaya başladığında hava tahliye tapasını sıkın.

UYARI!
Pompalanan akışkan sıcak ve yüksek basınç altın-
daysa, hava tahliye tapasından çıkan buhar yanık-
lara veya diğer yaralanmalara neden olabilir.

-  Basma tarafındaki bağlantı koruyucu valfini 
açın (3).

- Hava tahliye tapasını kapatın (5a).

 8.2 Pompayı başlatma

DİKKAT! Pompada hasar riski!
Pompa sıfır akışta (tahliye valfi kapalı) çalıştırıl-
mamalıdır.

UYARI! Yaralanma riski!
Pompa çalışırken tüm kaplin koruyucuları yerinde 
olmalı ve doğru bağlayıcılar kullanılarak sabitlen-
melidir.

UYARI! Zararlı gürültü!
Yüksek güçlü pompalar yüksek seviyede ses çıkar-
tabilir. Uzun süre pompanın yakınında kalmak 
gerekiyorsa uygun koruma donanımı kullanın.

UYARI!
Montaj, sıvı sızıntısı olması durumunda yaralan-
ma riski olmayacak şekilde düzenlenmelidir (örn. 
mekanik salmastra arızası).

 8.3 Frekans konvertörü ile işletim

8.3.1 Kumanda elemanları
Konvertör şu kumanda elemanlarını kullanarak 
çalışır:

Çevirmeli düğme

• Yeni bir parametre seçmek için çevirmeli düğmeyi 
«+» yönde sağa veya «-» yönde sola döndürmek 
yeterlidir.

• Çevirmeli düğme üzerine kısa dokunuş bu yeni 
ayarı geçerli kılar.

DIP şalterleri
Bu konvertör her biri iki pozisyona sahip dört  DIP 
şalterli bir blok içerir (Fig. 1D, poz. 1).
 

• DIP şalteri 1, "OPERATION" modu [DIP şalteri 
1 OFF] ile "SERVICE" modu [DIP şalteri 1 ON] 
arasında gidip gelmeyi sağlar. "OPERATION" 
pozisyonu, seçili modun işletilmesine izin verir 
ve parametrelendirmeye erişimi durdurur (normal 
işletim). "SERVICE" pozisyonu, kullanıcının farklı 
işlemler için parametrelendirme gerçekleştirme-
sine olanak sağlar.

• DIP şalteri 2, "Erişim kilidi"ni etkinleştirir veya 
devre dışı bırakır (bkz. Bölüm 8.3.6.5).

• DIP anahtarları 3 ve 4 kullanılmaz ve AÇIK konu-
munda tutulmalıdır.

Röle
(bkz. Bölüm 10)

1 2 3 4

ON
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DUYURU: Tüm menülerde, çevirmeli düğme 30 
saniye içinde kullanılmazsa ekran yeniden görünür 
ve herhangi bir değişiklik kaydedilmez.

  Navigasyon öğesi
• Menü yapısı konvertör işlevlerini çağırmanıza izin 

verir Her menü ve alt menü ile ilişkili bir numara 
vardır.

• Çevirmeli düğmeyi döndürerek farklı menü sevi-
yelerinde gezinin (örn. 4000 -> 5000).

• Yanıp sönen öğeler (değer, menü numarası, sem-
bol veya simge) yeni değer, yeni menü veya yeni 
işlev seçimine izin verir.

8.3.5 Açık veya kapalı bir hidrolik döngü uygulaması
nı tanımlama
Ürünün iki tip uygulaması vardır. Seçilen uygulama 
tipi, erişilebilecek işletim tiplerini tanımlar.

Gerekli uygulama tipi, EXPERT menüde yer alan 
menü 5.7.8.0 kullanılarak seçilebilir.

DUYURU: Uygulama değiştirilirse ürün yeniden 
başlatılmalıdır. Tüm kullanıcı parametreleri fabrika 
ayarlarına geri döner.

8.3.6 İşletim tipi tanımlama

Basınç sensörü tanımlama
• Bağıl basınç sensörü, basıncı atmosferik basınca 

bağlı olarak ölçer.
• Mutlak basınç sensörü, basıncı vakumda sıfır 

basınca bağlı olarak ölçer.
• Fark basıncı sensörü, iki nokta arasındaki basıncı 

ölçer.

DUYURU: Pompanın gösterdiği basınç değerleri, 
fark basıncı sensörü kullanılan durumlar dışında 
her zaman atmosferik basınca bağlı olarak ölçül-
müştür.

Sembol Açıklama

Ok belirdiğinde: 
• Alt menüye erişmek için 
çevirmeli düğmeye basın (örn. 
4000 -> 4100).

«Dönüş» oku belirdiğinde: 
• Bir üst menüye erişmek için  
çevirmeli düğmeye basın  
(örn. 4150 -> 4100).

Hidrolik uygu
lama İşletim tipi

Açık döngü "p-c" modu Devir hızı kade-
mesi kontrolü 
modu

PID modu
Kapalı döngü "Δpc" modu

"Δpv" modu

8.3.2 Ekran yapısı

8.3.3 Standart sembollerin açıklaması

8.3.4 Ekran
  Ekran durum sayfası

• Durum sayfası ekranda varsayılan sayfa olarak 
görüntülenir.

 Geçerli olarak hedef değer gösterilir.
 Temel ayarlar semboller ile gösterilir.

Ekran durum sayfası örneği

Poz. Açıklama
1 Menü numarası
2 Değer ekranı
3 Birim ekranı
4 Standart semboller
5 Simge ekranı

Sembol Açıklama

«Devir hızı ayarı» modunda işletim.

«Sabit basınç» veya «P.I.D. kontrol» 
modunda işletim.

"Değişken basınç" veya "PID regülas-
yonu" modunda işletim

2 IN2 girişi etkin (harici hedef değer)

Erişim kilitlendi. 
Bu sembol belirdiğinde, mevcut ayarlar 
veya ölçümler değiştirilemez. Bilgiler 
sadece okuma amacıyla verilmiştir.

BMS (Bina Yönetim Sistemi) PLR ve 
LON aktif.

Pompa çalışır.

Pompa durduruldu.

Türkçe
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DUYURU: Pompa, kurduğumuz bir sisteme enteg-
re olarak değil tek başına sunulmuşsa elinize geç-
tiğinde yapılandırma modu, "devir hızı kademesi 
kontrolü" modu olacaktır.

"Devir hızı kademesi kontrolü" modu (Fig.  A2, 
A3)

• Çalışma noktası, devir hızı kademesini menüler 
aracılığıyla manuel bir şekilde ayarlayarak veya 
devir hızı kademesi için % olarak ifade edilen bir 
harici komut sinyali kullanarak elde edilir.

• Hizmete giriş için motor devir hızı kademesi 2400 
rpm olarak ayarlanmalıdır.

"Sabit basınç: pc" modu (Fig. A2, A3, A4)
• Konvertör, "pc" modunda sistem tarafından 

gereken basma gücü fark etmeksizin pompa tah-
liyesinde sabit bir basınç sağlar. 

•  Çalışma noktası, menüler aracılığıyla manuel ola-
rak veya harici bir sinyalle tanımlanır.

• Bu moda menü 5.7.8.0'da açık hidrolik döngü 
parametresi seçilerek erişilebilir.

• Kontrol için bir bağıl basınç sensörü kullanılır 
(sensör: doğruluk: ≤ %1; ölçüm aralığının %30
%100'ü kullanılır).

• Hizmete giriş için, hedef basınç pompanın maksi-
mum basıncının %60'ı olarak ayarlanmalıdır.

"Δp-c" modu (Fig. A2, A3, A4)
• Konvertör, "Δpc" modunda sistem tarafından 

gereken basma gücü fark etmeksizin sabit bir 
fark basıncı (pompa tarafından üretilir) sağlar.

• Fark basınç, menüler aracılığıyla manuel olarak 
veya harici bir sinyalle tanımlanır.

• Bu moda menü 5.7.8.0'da kapalı hidrolik döngü 
parametresi seçilerek erişilebilir.

• Bu mod, sıfır akış algılama özelliğine sahiptir. 
pompanın durmasına neden olur

• Kontrol için bir fark basıncı sensörü kullanılır 
(sensör: doğruluk: ≤ %1; ölçüm aralığının %30 
 %100'ü kullanılır).

• Hizmete giriş için, hedef basınç pompanın maksi-
mum basıncının %60'ı olarak ayarlanmalıdır.

Pc
Pat m

Ba
sın

ç

Zaman

Δpc

Δpc

Ba
sın

ç

Zaman

Mod "değişken basınç: Δp-v" (Fig. A2-A3-A4)
• Konvertör, "Δpv" modunda sistem tarafından 

gereken basma gücü doğrultusunda pompanın 
fark basıncını doğrusal bir şekilde değiştirir.

• Çalışma noktası (Pset), menüler aracılığıyla 
manuel olarak veya harici bir sinyalle tanımlanır.

• Sıfır basma gücünde çalışma noktası (%Pset), 
menüler aracılığıyla manuel olarak tanımlanır.

• Bu mod, pompayı kapatan sıfır basma gücünü 
algılama özelliğini içerir.

• Kontrol için bir fark basıncı sensörü kullanılır 
(sensör: doğruluk: ≤ %1; ölçüm aralığının %30 
 %100'ü kullanılır).

• Hizmete giriş için, hedef basınç pompanın maksi-
mum basıncının %60'ı olarak ayarlanmalıdır.

• Bu moda menü 5.7.8.0'da kapalı hidrolik döngü 
parametresi seçilerek erişilebilir.

"PID regülasyonu" modu
• Konvertör, PID (oransal integral türevsel kontrol) 

kontrolü aracılığıyla başka tip bir sensörle (sıcak-
lık, basma gücü vb.) regülasyonuna olanak sağlar.

• Çalışma noktası, kullanılan sensöre ait ölçüm 
aralığının bir yüzdesi olarak ifade edilir. Bu nokta, 
menüler aracılığıyla manuel olarak veya harici bir 
kontrol sinyaliyle tanımlanır.

8.3.7 Menü açıklaması

Menü listesi (Fig. A5)
<1.0.0.0> Hedef değer ayarı
<2.0.0.0> İşletim tipi ayarı
<3.0.0.0> Açık/Kapalı pompa ayarı
<4.0.0.0>  "Information" menüsü 

Pompa parametrelerini okuma
<5.0.0.0>  "Service" menüsü 

Pompa parametresi ayarlarına erişme
<6.0.0.0>  Arıza onaylama 

Bir veya daha fazla arıza oluşursa arıza 
sayfası görüntülenir. "E" harfinin ardın-
dan üç basamaklı bir kod görünür (bkz. 
bölüm 10).

<7.0.0.0>  Erişim kilidi 
"Erişim kilidi"ne DIP şalteri 2 ON pozis-
yonundayken erişilebilir.

DİKKAT! Maddi hasar riski!
Hatalı ayar değişiklikleri pompa işletim arızalarına 
yol açabilir, bu da pompa veya tesiste hasara yol 
açabilir.
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Menülü kullanım

• 
Fig. A1

"Devir hızı kademesi kontrolü" modunda ayarlama
(Şalter 1 = "OPERATION" pozisyonunda OFF)

"Sabit basınç" modunda ayarlama
(Şalter 1 = "OPERATION" pozisyonunda OFF)

"PID regülasyonu" modunda ayarlama
(Şalter 1 = "OPERATION" pozisyonunda OFF)

Hedef değer ayarı Hedef değer ayarı

Hedef değer ayarı

Kontrol tipi

Pompa

Information

Service

Bir hata etkinleştiril-
diğinde görüntülenir Arıza onaylama
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• Devreye alma sırasında ayarlamaları yalnızca "SERVICE" modunda gerçekleştirin. Bu ayarlamaları yalnızca uzman tek-
nisyenler yapmalıdır.

"Easy" ve "Expert" menülerinde gezinme
DIP şalteri 1'i ON pozisyonuna getirin (Fig. A1, poz. 1). "SERVICE" modu etkinleştirilir.
Ekranda buradaki sembol (Fig. A7) yanıp söner.
"SERVICE" modunda, menü <2.0.0.0> ve <5.0.0.0> parametreleri değiştirilebilir.
2 ayarlama modu vardır:

Easy menüsü
İşletim tiplerinin temel parametrelerine erişim sağlayan basitleştirilmiş bir menüdür.

• Çevirmeli düğmeyi iki saniye basılı tutun. "Easy" menüsünün sembolü görüntülenir (Fig. A7).
• Bu seçimi doğrulamak için çevirmeli düğmeye basın. Ekran, <2.0.0.0> numaralı menüye geçer (Fig. A8).
• Ayarlamaları gerçekleştirdikten sonra DIP şalteri 1'i OFF pozisyonuna getirin (Fig. A1, poz. 1).

Expert menüsü
Tüm parametrelere erişebileceğiniz menüdür.

• Expert menüsünü seçmek için çevirmeli düğmeyi iki saniye basılı tutup döndürün.  
"Expert" menüsünün sembolü görüntülenir (Fig. A7).

• Bu seçimi doğrulamak için çevirmeli düğmeye basın. Ekran, <2.0.0.0> menüsüne geçer (Fig. A8).
• <2.0.0.0> menüsünden işletim tipini seçip doğrulayın.
• <5.0.0.0> menüsünü seçerek tüm konvertör parametrelerine erişim elde edin (Fig. A9).
• Ayarlamaları gerçekleştirdikten sonra DIP şalteri 1'i OFF pozisyonuna getirin (Fig. A1, poz. 1).
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Fig. A2

EASY menüsü

EXPERT menüsü

EXPERT menü
sünü ayarlama

(Fig. A4)

İşletim tipini 
seçme

Hedef değer ayarı

Pompa

Information

EASY menüsünü 
ayarlama
(Fig. A3)
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Fig. A3

Devir hızı kademesi kontrolü

IN2 harici kumanda girişi: OFF

IN2 harici kumanda girişi: ON

IN2 harici giriş
Sinyal türü seçimi: 

IN1 sensör girişi
Ölçüm aralığı seçimi: 

IN1 sensör girişi
Sinyal türü seçimi: 

Sabit basınç p-c veya Δp-c

Değişken basınç Δp-v

EASY MENÜSÜNÜ AYARLAMA

IN2 harici hedef değer girişi: OFF

IN2 harici hedef değer girişi: ON

IN2 harici giriş
Sinyal türü seçimi: 

Eğim seçimi Δpv:
"Delta": %50 > %100

• Açık hidrolik döngü seçiliyse sabit 
basınç pc

• Kapalı hidrolik döngü seçiliyse (menü 
5.7.8.0) Δpc

• Kapalı hidrolik döngü seçiliyse 
(menü 5.7.8.0) menüye erişilebilir

IN1 sensör girişi
Ölçüm aralığı seçimi: 

IN1 sensör girişi
Sinyal türü seçimi: 

IN2 harici hedef değer girişi: OFF

IN2 harici hedef değer girişi: ON

IN2 harici giriş
Sinyal türü seçimi: 
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Fig. A3

PID regülasyonu 

IN1 sensör girişi
Sinyal türü seçimi: 

IN2 harici hedef değer girişi: OFF

IN2 harici hedef değer girişi: ON

PID parametresi seçimi:
"P": 30,0 > +30,0

PID parametresi seçimi:
"I": 10 ms > +300 s

PID parametresi seçimi:
"D": 0 ms > +300 s

IN2 harici giriş
Sinyal türü seçimi: 

PID parametresi seçimi:
"P": 30,0 > +30,0

PID parametresi seçimi:
"I": 10 ms > +300 s

PID parametresi seçimi:
"D": 0 ms > +300 s

Türkçe
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Fig. A4

Service

IN2  "Harici giriş"

PID - Parametreler

Diğer ayarlamalar 1

Diğer ayarlamalar 2

BMS  Bina Yönetim Sistemi

IN1  "Sensör girişi" 

IN2  Harici giriş ON/OFF 

PID: "P" parametresi: 0.01 > +30.0

Sıfır basma gücünde devre dışı bırakma süresi: 0 ms > 180 s

Azaltılmış frekans: ON/OFF

İletişim frekansı YÜKSEK/ORTA/DÜŞÜK

SBM röle seçimi

Fabrika ayarına dönüş: ON/OFF

Birimler m / bar / ft / psi

PID: "I" parametresi: 10 ms > +300 s

PID: "D" parametresi: 0 ms > +300 s

"BMS" etkin olduğunda görüntülenir. Bu 
ürünün kullanım kılavuzuna bakın

"Devir hızı kademesi kontrolü" etkin 
olduğunda görüntülenmez

"Devir hızı kademesi kontrolü" etkin 
olduğunda görüntülenmez

PID modunda, "P": 30,0 > +30,0

"Devir hızı kademesi kontrolü" etkin 
olduğunda görüntülenmez

Motor kapalıyken gerçekleştirilir

Uygulama değişikliğini doğruladık-
tan sonra fabrika ayarına dönüş

"PID regülasyonu" etkin olduğunda 
görüntülenmez

IN2 girişi = OFF olduğunda görüntülen-
mez

Ölçüm aralığı seçimi:  
6 / 10 / 16 / 25 bar

Sinyal türü seçimi:  
010 V / 420 mA / 210 V / 020 mA

Sinyal türü seçimi:  
0-10 V / 210 V / 020 mA / 420 mA

Uygulamayı seçme: açık hidrolik döngü ve 
kapalı hidrolik döngü

EXPERT MENÜSÜNÜ AYARLAMA
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Fig. A5

Information

Veriler ve çalışma

Durumlar

Pompa verileri

Gerçek değerler

Basınç veya %

Çalışma saatleri

SSM rölesi

Pompa tip kodlaması

SBM rölesi

Uygulama regülatörü yazılım sürümü

"Ext. Off" girişi

Motor regülatörü yazılım sürümü

Tüketim

Güç kaynağı kesilme sayacı

Performans

veya "Devir hızı kademesi kontrolü" etkin 
olduğunda görüntülenmez

4.0.0.0 "INFORMATION" MENÜSÜNDE GEZİNME
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Erişim kilidi
"Erişim kilidi" pompaya yapılacak her çeşit ayarı 
engellemek için kullanılabilir.
Aşağıdaki gibi devam edin:

• DIP şalteri 2'yi ON pozisyonuna getirin. 
Menü <7.0.0.0> görüntülenir.

• Kilitlemeyi etkinleştirmek veya devre dışı bırak-
mak için çevirmeli düğmeyi çevirin. Kilitleme 
işlevinin mevcut durumu aşağıdaki semboller ile 
temsil edilir:

Kilit etkin: Parametreler kilitlidir 
ve menülere erişime salt okunur 
modda izin verilir.

Kilit devre dışı: Parametreler 
değiştirilebilir ve ayarlama yap-
mak için menülere erişime izin 
verilir.

• Şalter 2’yi OFF konuma geri getirin  
(Fig. A1, Poz.1). Ekran durum sayfasına döner.

9. Bakım
Tüm servis işlemleri yetkili servis temsilcisi 
tarafından yapılmalıdır!

UYARI!  Elektrik çarpması tehlikesi! 
Elektrik enerjisinden kaynaklanan tehlikeler 
dışarıda bırakılmalıdır. 
Tüm elektrik işleri elektrik beslemesi kapatıldık-
tan ve yetkisiz şekilde açılmaya karşı güvence 
altına alındıktan sonra yapılmalıdır.

UYARI!  Haşlanma riski! 
Yüksek su sıcaklıklarında ve sistem basıncında 
pompadan önce ve sonraki izolasyon valflerini 
kapatın. 
Önce, pompanın soğumasına izin verin.

- Bu pompalar bakım gerektirmemektedir. 
- Seçenek olarak, bazı modellerde kartuşlu conta 

tasarımı sayesinde mekanik conta kolayca 
değiştirilebilmektedir. Mekanik conta pozisyonu 
ayarlandığında, ayarlama takozunu muhafazasına 
yerleştirin (Şek. 6).

- Pompayı her zaman tertemiz tutun. 
- Buzlanma esnasında kullanılmayacak pompalar 

hasar görmemesi için boşaltılmalıdır: Koruyucu 
valfleri kapatın, boşaltma-yıkama tapasını ve 
hava boşaltma vidasını tamamen açın.

TEHLİKE!  Ölüm tehlikesi!
Motorun içindeki rotor sürekli manyetik alana 
maruz kalmaktadır ve kalp pili olan insanlar için 
ciddi tehlike yaratabilir. Buna dikkat edilmemesi 
ölüm veya ciddi yaralanmaya yol açabilir.

• Motoru açmayın!
• Rotorun onarım amacıyla sökülme / tekrar takıl-

ması sadece satış sonrası servis tarafından yapıl-
malıdır!
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10. Arızalar, nedenleri ve çözümleri
UYARI!  Elektrik çarpma tehlikesi!
Tüm elektrik tehlikelerinden kaçınıldığından emin 
olun.
Elektrik sisteminde herhangi bir çalışma yapma-
dan önce elektrik beslemesinin kapatıldığından 
emin olun ve yetkisiz olarak açılmayacak şekilde 
korunduğundan emin olun.

UYARI!  Haşlanma riski!
Yüksek su sıcaklıklarında ve sistem basınçlarında, 
herhangi bir işlem yapmadan önce pompadan 
önce ve sonraki izolasyon valflerini kapatın.
Önce, pompanın soğumasına izin verin.

Arızalar Nedenler Çözümler
Pompa çalışmıyor Akım yok Sigortaları, kabloları ve bağlantıları  

kontrol edin
Termistör tetikleme cihazı devrilerek 
gücü kesti

Motorun aşırı yüklenmesine sebep olan 
şeyleri giderin

Pompa çalışıyor ancak çıkış yetersiz Yanlış dönme yönü Motorun dönme yönünü kontrol edin ve 
gerekiyorsa düzeltin

Pompanın parçaları yabancı cisimlerce 
tıkanmış

Pompayı kontrol edip temizleyin

Emme borusunda hava Emme borusunu hava geçirmez yapın

Emme borusu çok dar Daha geniş emme borusu takın

Valf yeterince açık değil Valfi düzgün şekilde açın

Pompa çıkışı düzensiz Pompada hava Pompadaki havayı boşaltın; emme  
borusunun hava geçirmez olduğundan 
emin olun. Gerekirse, pompayı 20 – 30 sn 
çalıştırın – hava tahliyesi için hava tahliye 
tapasını çıkartın – hava tahliye tapasını 
kapatın ve pompadan hava çıkmayana 
kadar bir kaç kez tekrarlayın

"Sabit basınç" modunda, basınç sensörü 
adapte edilmemiş

Uyumlu basınç ölçeği ve hassasiyetine 
sahip bir sensör monte edin

Pompa titriyor veya gürültülü Pompada yabancı madde var Yabancı maddeleri çıkartın

Pompa zemine düzgün şekilde takılı değil Vidaları tekrar sıkın

Yataklar hasarlı Wilo yetkili servisini arayın

Motor aşırı ısınıyor, motor koruması  
tetiklendi

Fazlardan birinde açık devre Sigortaları, kabloları ve bağlantıları  
kontrol edin

Ortam ısısı çok yüksek Soğutma sağlayın

Mekanik salmastra sızdırıyor Mekanik salmastra hasarlı Mekanik salmastrayı değiştirin

Akış düzensiz «Sabit basınç» veya «Değişken basınç» 
modunda basınç sensörü yetersiz

Uygun basınç ölçeği ve hassasiyetine 
sahip bir sensörle değiştirin

«Sabit basınç» modunda, akış sıfır 
olduğunda pompa durmuyor

Çek valf sıkı değil Temizleyin veya değiştirin

Çek valf yeterli değil Yeterli bir çek valf ile değiştirin

Hazne montaj sebebiyle düşük  
kapasiteye sahip

Değiştirin veya montaja bir tane daha 
hazne ekleyin

Arıza giderilemezse, lütfen Wilo yetkili 
servisi ile iletişim kurun.

Türkçe
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Arızalar yalnız kalifiye personel tarafından gide-
rilmelidir!
Güvenlik talimatlarına uyun, bkz. bölüm 9 Bakım!

Röleler
Konvertör 2  çıkış rölesi ile donatılmıştır, bunların 
amacı merkezi kontrol için arayüz sağlamaktır, 
örn.: kumanda kutusu, pompa kontrolü.

SBM rölesi: 
Bu röle «Servis» menüsünden < 5.7.6.0 > 3 işletim 
durumunda yapılandırılabilir.

Durum: 1 (varsayılan olarak ayarlı)
«Mevcut transfer» rölesi (bu pompa tipi için nor-
mal çalışma).
Röle, pompa çalışırken veya hazır bekleme duru-
munda etkinleşir.
İlk arıza oluştuğunda veya şebeke cereyanı 
kesildiğinde (pompa durur) röle deaktive olur. 
Pompanın kullanılabilirliğine ilişkin bilgi kontrol 
kutusuna verilir.

Durum: 2
«Çalışma transfer» rölesi.
Röle, pompa çalışırken etkinleşir.

Durum: 3
«Güç açık transfer» rölesi.
Röle pompa şebekeye bağlandığında aktifleşir.

SSM rölesi:
«Arızalar transfer» rölesi.
Arka arkaya aynı tip arıza gerçekleştiği algılandı-
ğında (Önemine göre 1’den 6’ya kadar), pompa 
durur ve röle aktifleşir (elle müdahale edilene 
kadar).

Örnek: 24 saat içindeki değişken bir süre sınırı ile 
6 arıza.

SBM rölesi durumu «Mevcut transfer». Arızalar

Aktif
röle

SBM

Röle içinde 
röle

Aktif röle

SSM

Röle içinde 
röle

1 2 3 4 5 6

24 saatlik devir
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 10.1 Hata tablosu
Bundan sonra anılan tüm olaylar aşağıdaki etkiyi gösterecektir:

• SBM rölesinin devre dışı bırakılmasına («mevcut transfer» modunda parametrelendirildiyse).
• 24 saat dilimi içinde bir arıza tipinde maksimum sayıya ulaşıldığında «arızalar transfer» SSM rölesinin  

aktivasyonu gerçekleşir.
• Kırmızı LED’in yanmasına.
• 

Arıza 
no.

Arıza sinyali 
vermeden 
önce ram-

pada çalışma 
süresi

Sinyal veril-
dikten sonra 
arızayı dikkat 

alma öncesin-
deki bekleme 

süresi

Otomatik yeniden 
başlatma öncesindeki 

bekleme süresi

24 saat 
içinde 
maks. 
arıza 
sayısı 

Arızalar
Olası nedenler Çözümler

Sıfırlama 
öncesindeki 

bekleme 
süresi

E001 60 sn 0 sn 60 sn 6
Pompa aşırı yüklü, arıza veriyor Pompalanan akışkanın yoğunluğu ve/

veya viskozitesi çok yüksek
300 sn

Pompa yabancı nesneler ile 
tıkanmış

Pompayı söküp arızalı bileşenleri 
değiştirin veya temizleyin

E004
(E032) ~5 sn

(0,55-
7,5 kW)
300 sn

(0,55-7,5 kW)
Arıza
silinirse 0 sn 6 Konvertörün güç kaynağında 

düşük voltaj var

Konvertör  
klemenslerinde voltajı kontrol edin:
• güç kaynağı < 330 V ise arıza  

(0,55-
7,5 kW)

0 sn

(1122 kW)
0 sn

(11-22 kW)
300 sn

(1122 kW)
300 sn

E005
(E033) ~5 sn 300 sn Arıza

silinirse 0 sn 6 Konvertörün güç kaynağında 
aşırı voltaj var

Konvertör klemenslerinde voltajı 
kontrol edin:
• güç kaynağı > 506 V ise arıza

0 sn

E006 ~5 sn 300 sn Arıza
silinirse 0 sn 6 Bir güç kaynağı fazı eksik Güç kaynağını kontrol edin 0 sn

E007 0 sn 0 sn Arıza
silinirse 0 sn Sınırsız

Konvertör jeneratör gibi çalı-
şıyor. Uyarı, pompa devre dışı 
bırakılmaz

Pompa yön değiştirdi, valfin sızdır-
mazlığını kontrol edin 0 sn

E009 0s 0s Arıza
silinirse 0 sn Sınırsız Sürücü jeneratör olarak 

çalışıyor, pompa durdu
Pompa yön değiştirdi, valfin sızdır-
mazlığını kontrol edin 0s

E010 ~5 sn 0 sn Sınırsız 1 Pompa tıkalı
Pompayı sökün, temizleyin ve arızalı 
parçaları değiştirin. Olası mekanik 
motor arızası (rulmanlı yataklar)

60 sn

E011 15 sn 0 sn 60 sn 6 Pompa devre dışı veya kuru 
çalışıyor

Pompaya su koyarak yeniden doldurun 
(Bkz. § 9.3).
Dip vanasının sızdırmazlığını kontrol edin.

300 sn

E020 ~5 sn 0 sn 300 sn 6

Motor aşırı ısınıyor
Konvertörün arkasındaki ve altında-
ki soğutma kanalları ile birlikte fan 
kapağını temizleyin 300 sn

Mekan sıcaklığı oda özellikleri-
nin üstünde Mekanın havalandırmasını iyileştirin

E023 0 sn 0 sn 60 sn 6 Motorda kısa devre oluşmuş Motor konvertörünü pompadan çıka-
rın ve kontrol edin veya değiştirin 60 sn

E025 0 sn 0 sn Sınırsız 1 Motorda bir faz eksik Motor ile konvertör arasındaki bağlan-
tıyı kontrol edin 60 sn

E026 ~5 sn 0 sn 300 sn 6 Motorun sıcaklık sensörü arızalı 
veya bağlantısı çalışmıyor

Motor konvertörünü pompadan çıka-
rın ve kontrol edin veya değiştirin 300 sn

E030
E031 ~5 sn 0 sn

(0,557,5 kW)
Arıza
silinirse 0 sn

(1122 kW) 300 sn

6
Konvertör aşırı ısınıyor

Konvertörün arkasındaki ve altında-
ki soğutma kanalları ile birlikte fan 
kapağını temizleyin. 300 sn

Mekan sıcaklığı oda özellikleri-
nin üstünde Mekanın havalandırmasını iyileştirin

E042 ~5 sn 0 sn Sınırsız 1 Sensör kablosu (IN1) kesilmiş
Sensöre elektrik sağlandığından ve 
sensör kablo bağlantılarının doğru 
şekilde yapıldığından emin olun

60 sn

E050 60 sn 0 sn Arıza
silinirse 0 sn Sınırsız BMS iletişimi arızalı Bağlantıyı kontrol edin 300 sn

E077 0 sn 0 sn Sınırsız 1 Sensörlerin 24 V güç kaynağı 
voltajı arızalı

Sensörleri ve bağlantılarını kontrol 
edin 60 sn

E10 0s 0s Arıza
silinirse 0 sn Sınırsız Senkronizasyon kaybı Pompa otomatik olarak yeniden 

başlatılıyor 0s
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Arıza 
no.

Arıza sinyali 
verme-

den önce 
rampada 
çalışma 
süresi

Sinyal veril-
dikten sonra 
arızayı dikkat 

alma öncesin-
deki bekleme 

süresi

Otomatik yeniden 
başlatma öncesindeki 

bekleme süresi

24 saat 
içinde 
maks. 
arıza 
sayısı 

Arızalar
Olası nedenler Çözümler

Sıfırlama 
öncesindeki 

bekleme 
süresi

E11 ~5s 300s Arıza
silinirse 0 sn 6

Motor yoğunluğu, sürücü tar-
afından izin verilen maksimum 
akımdan daha yüksek

Pompalanan akışkanın yoğunlu-
ğu ve/veya viskozitesi çok yüksek. 
Pompanın yabancı cisimler tarafından 
tıkalı olmadığını kontrol edin

0s

E12 0s 0s Arıza
silinirse 0 sn Sınırsız Motor hızı çok yüksek, maksi-

mum hızın% 120'sine yakın Pompa normal hıza döner 0s

E19 0s 0s Arıza
silinirse 0 sn Sınırsız

Pompa yön değiştirdikçe 
başarısız bir şekilde başlamaya 
çalışıyor

Valfin sızdırmazlığını kontrol edin 60s

E--- 0s 0s Sınırsız 1 Dahili sürücü hatası Satış Sonrası Servis Çağrı 60s

10.2 Hataların onaylanması

DİKKAT! Maddi hasar!
Arızaları ancak giderildikten sonra kabul edin.

• Arızalar yalnız kalifiye teknisyenler tarafından 
giderilmelidir.

• Emin değilseniz üretici ile irtibata geçin.

• Bir hata durumunda, durum sayfası yerine hata 
sayfası görüntülenir.

Kabul etmek için aşağıdakileri yapın.

• Çevirmeli düğmeye basın.

Ekranda aşağıdaki bilgiler görüntülenir:

• Menü numarası <6.0.0.0>.

• Arıza numarası ve söz konusu arızanın 24 saatlik 
süredeki maksimum sayısı (örn.: 1/6).

• Arızanın otomatik sıfırlanmasından önce kalan 
süre, saniye olarak.

• Otomatik resetleme (sıfırlama) süresini bekleyin.

Sistem içinde bir zamanlayıcı çalışır. Hata oto-
matik olarak kabul edilinceye kadar kalan süre 
(saniye olarak) gösterilir.

• Maksimum arıza sayısına ulaşıldığında ve son 
zamanlayıcı geçtiğinde, onaylamak için çevirmeli 
düğmeye basın.

Ekran durum sayfasına döner.

NOT:  Sinyallemeden sonra arızayı gözden geçir-
mek için süre olduğunda (örn. 300 s), arıza daima 
manuel olarak kabul edilmelidir.
Otomatik sıfırlama zamanlayıcı etkin değildir ve 
«- - -» görüntülenir.

Arıza sayfası 
örneği

Durum sayfası 
örneği
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11. Yedek parçalar
Tüm yedek parçalar Wilo yetkili servisinden sipariş 
edilmelidir.
Sorguları ve yanlış siparişleri önlemek için lütfen 
veri plakasındaki tüm ayrıntılar siparişle birlikte 
belirtin.
Yedek parça kataloğu www.wilo.com adresinde 
bulunabilir.

12. İmha
Kullanılmış elektrikli ve elektronik ürünlerin 
toplanmasına ilişkin bilgiler.

Bu ürünün usulüne uygun şekilde imha edilmesi 
ve geri dönüşümünün gerektiği gibi yapılması 
sayesinde, çevre için oluşabilecek zararlar önlenir 
ve kişilerin sağlığı tehlikeye atılmamış olur.

DUYURU: Evsel atıklar ile birlikte imha edilmesi 
yasaktır!
Avrupa Birliği ülkelerinde ürün, ambalaj veya 
sevkiyat belgeleri üzerinde bu sembol yer ala-
bilir. Sembol, söz konusu elektrikli ve elektronik 
ürünlerin evsel atıklar ile imha edilmesinin yasak 
olduğu anlamına gelir.

Sözü edilen kullanılmış ürünlerin usulüne uygun 
şekilde tutulması, geri dönüşümünün sağlanması 
ve imha edilmesi için aşağıdaki noktalar dikkate 
alınmalıdır: 

• Bu ürünler sadece gerçekleştirilecek işlem için 
özel sertifika verilmiş yetkili toplama merkezleri-
ne teslim edilmelidir.

• Yürürlükteki yerel yönetmelikler dikkate alın-
malıdır! Usulüne uygun imha ile ilgili bilgiler için 
yerel mercilere, en yakın atık imha tesisine veya 
ürünü satın aldığınız bayiye danışabilirsiniz. Geri 
dönüşüm ile ilgili ayrıntılı bilgiler için bkz. www.
wilo-recycling.com.

 Teknik değişiklik hakkı saklıdır!

Türkçe

WILO SE 04/2020
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1. Загальні положення

1.1 Про цей документ
Англійська мова є мовою оригінала інструкцій 
з монтажу та експлуатації. Версії всіма іншими 
мовами є перекладами оригінала інструкцій з 
монтажу та експлуатації.
Інструкції з монтажу та експлуатації є складо-
вою частиною цього виробу. Їх потрібно збері-
гати напоготові в місці, де встановлено виріб. 
Суворе дотримання цих інструкцій — необхід-
на умова належного монтажу та експлуатації 
виробу.
Ці інструкції з монтажу та експлуатації сто-
суються відповідної версії виробу та базових 
правил техніки безпеки, дійсних на час виходу 
інструкцій у друк.
Декларація відповідності нормам ЄС:
невід’ємною частиною цієї інструкції з монта-
жу та експлуатації є копія Декларації відповід-
ності нормам ЄС.
У випадку внесення не погоджених з нами 
технічних змін у вказану тут серію ця заява 
втрачає законну силу.

2. Заходи безпеки
Ці інструкції з монтажу та експлуатації містять 
важливу інформацію, якої потрібно дотриму-
ватися під час монтажу, експлуатації й обслу-
говування. З цієї причини технічні спеціалісти 
сервісної служби та відповідальні спеціалісти 
й оператори повинні обов’язково ознайоми-
тися з цими інструкціями перед монтажем і 
введенням в експлуатацію.
Потрібно дотримуватися не лише загальних 
правил техніки безпеки, викладених у цьому 
розділі, а й спеціальних правил техніки без-
пеки з символами небезпеки, включеними до 
розділів нижче.

2.1 Позначення вказівок у інструкції з  
експлуатації

Символи

Загальний символ небезпеки.

Небезпека через електричну напругу.

ВКАЗІВКА…

Сигнальні слова

НЕБЕЗПЕКА! Надзвичайно небезпечна ситуа
ція. Недотримання застережень призводе до 
смерті або важких травм.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Користувач може зазнати 
(серйозних) травм. Символ «Попередження!» 
означає, що може бути завдана (значна) 
шкода здоров’ю, якщо не дотримуватися 
такої вказівки.

ОБЕРЕЖНО! Існує ризик пошкодження  
виробу або установки. Символ «Обережно!» 
означає, що недотримання вказівок може 
призвести до пошкодження виробу або його 
неправильної експлуатації.

ВКАЗІВКА. Корисна вказівка щодо використан-
ня приладу. Вона привертає увагу до можли-
вих проблем.
Потрібно суворо дотримуватись інформа-
ції, що наведено безпосередньо на виробі,  
наприклад:

• стрілок, які вказують на напрямок обертання;
• ідентифікаторів підключень;
• заводської таблички;
• наклейок з попередженнями.

Ці відомості потрібно зберігати у стані,  
придатному для читання.

2.2 Кваліфікація персоналу
Роботи з монтажу, експлуатації та техніч-
ного обслуговування повинен виконувати 
лише персонал з відповідною кваліфікацією. 
Розподіл сфер відповідальності, визначення 
завдань і контроль персоналу здійснює опера-
тор. Якщо персонал не має необхідних знань, 
він повинен пройти навчання та інструктаж. За 
необхідності виробник виробу може провести 
таке навчання та інструктаж на замовлення 
оператора.

2.3 Небезпека під час недотримання правил  
техніки безпеки
Недотримання правил техніки безпеки може 
призвести до виникнення ризику травмування, 
завдання шкоди навколишньому середовищу 
та пошкодження виробу або установки. Також, 
унаслідок недотримання правил техніки без-
пеки ви втрачаєте всі права на відшкодування 
збитків. Зокрема, недотримання правил техні-
ки безпеки може призвести до таких наслідків:

• небезпека електричного, механічного та  
бактеріологічного впливу на персонал;

• пошкодження робочого місця через протікан-
ня небезпечних матеріалів;

• пошкодження майна;
• несправність важливих функцій виробу/ 

установки;
• невдале виконання потрібних процедур  

з обслуговування та ремонту.

2.4 Роботи з усвідомленням техніки безпеки
Необхідно дотримуватися існуючих директив 
щодо запобігання нещасним випадкам.
Слід усунути ризики, пов’язані з електрич-
ним струмом. Потрібно дотримуватися  
регіональних або загальних директив (зокрема,  
IEC, VDE тощо) та положень місцевих енерге-
тичних компаній.

Українська
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Цей пристрій не призначено для використан-
ня людьми (зокрема, дітьми) з обмежени-
ми фізичними, сенсорними або розумовими 
можливостями, а також людьми, яким бракує 
досвіду та знань щодо використання такого 
обладнання, крім випадків, коли вони засто-
совують пристрій під наглядом особи, що 
несе відповідальність за їхню безпеку, або 
отримують відповідні інструкції від цієї особи. 
Потрібно стежити, щоб діти не гралися з  
пристроєм.

2.5 Правила техніки безпеки для користувача
Цей пристрій не призначено для використан-
ня людьми (зокрема, дітьми) з обмежени-
ми фізичними, сенсорними або розумовими 
можливостями, а також людьми, яким бракує 
досвіду та знань щодо використання такого 
обладнання, крім випадків, коли вони засто-
совують пристрій під наглядом особи, що несе 
відповідальність за їхню безпеку, або отриму-
ють відповідні інструкції від цієї особи.
Потрібно стежити, щоб діти не гралися з  
пристроєм.

• Якщо небезпеку становлять гарячі або холод-
ні компоненти виробу/пристрою, потрібно 
вжити дій на місці, щоб запобігти контакту з 
ними.

• Під час експлуатації виробу заборонено зні-
мати засоби захисту від контакту з компонен-
тами, що рухаються (наприклад, з муфтою).

• Протікання (наприклад, з ущільнень вала) 
небезпечних рідин (вибухонебезпечних, 
токсичних або гарячих) потрібно відводити, 
щоб попередити небезпеку для людей або 
довкілля. Необхідно дотримуватися норм 
національного законодавства.

• Слід усунути ризики, пов’язані з електричним 
струмом. Потрібно дотримуватися регіональ-
них або загальних директив (зокрема, IEC, VDE 
тощо) та положень місцевих енергетичних 
компаній.

2.6 Правила техніки безпеки для робіт з  
монтажу та технічного обслуговування
Оператор повинен гарантувати, що всі роботи 
з монтажу й обслуговування виконують упов-
новажені та кваліфіковані особи, які ретельно 
ознайомилися з інструкціями з експлуатації. 
Роботи на виробі або установці дозволяєть-
ся виконувати лише після повної зупинки. 
Слід обов’язково дотримуватися описаної  
в інструкціях з монтажу та експлуатації мето-
дики повної зупинки виробу або установки.
Безпосередньо після завершення робіт необ-
хідно повернути на місце й (або) знов увімкну-
ти всі запобіжні та захисні пристрої.

2.7 Самовільна видозміна компонентів і  
використання недозволених запасних частин
Самовільна видозміна компонентів і викори-
стання недозволених запасних частин ставить 
під загрозу безпеку виробу або персоналу,  
а також робить недійсними заяви виробника 
щодо безпеки. У виріб можна вносити моди-
фікації лише після консультації у виробника.
Використання оригінальних запасних частин і 
додаткового приладдя, схвалених виробни-
ком, гарантує безпеку. Використання інших 
деталей звільняє компаніювиробника від 
будьякої відповідальності.

2.8 Заборонені методи експлуатації
Експлуатаційна безпека виробу, що постача-
ється, гарантується лише за умови стандарт-
ного використання відповідно до розділу 4 цих 
інструкцій з монтажу та експлуатації. Граничні 
значення в жодному разі не мають опускатися 
нижче значень, указаних у каталозі або аркуші 
технічних даних, або перевищувати їх.

3. Транспортування та тимчасове  
зберігання
Після отримання обладнання слід перевіри-
ти його на наявність можливих пошкоджень, 
отриманих під час транспортування. У разі 
виявлення пошкодження при транспортуванні 
треба разом з компанієюперевізником про-
тягом зазначеного часу вжити всіх необхідних 
заходів.

ОБЕРЕЖНО! Небезпека пошкодження виробу 
через неналежні умови зберігання.
У разі відкладення часу монтажу поставле-
ного матеріалу слід зберігати його в сухо-
му приміщенні, захищаючи від негативного 
та будьякого зовнішнього впливу (вологість, 
мороз тощо).
Перед розміщенням на тимчасове зберігання 
насос слід ретельно очистити. Нові насоси 
підготовлені таким чином, щоб їх можна було 
зберігати протягом одного року.
Слід обережно поводитися з насосом, аби не 
пошкодити його перед встановленням.

4. Застосування
Насос призначений для перекачування гарячої 
чи холодної води, води з гліколем або інших 
середовищ з низькою в’язкістю, які не містять 
мінерального мастила, твердих або абразив-
них речовин, або матеріалів, що містять довгі 
волокна. Для використання насоса з метою 
перекачування корозійних хімічних середо-
вищ необхідно отримати дозвіл виробника.

НЕБЕЗПЕКА! Небезпека вибуху!
Не використовуйте цей насос для перекачу-
вання горючих або вибухонебезпечних рідин.

Українська
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4.1 Сфери застосування 
 - Розподіл води та системи забезпечення  

підвищеного тиску.
 - Промислові циркуляційні системи.
 - Технологічні середовища.
 - Контури з охолоджувальною водою.
 - Станції пожежогасіння та мийні станції.
 - Системи зрошення, іригація тощо.

5. Дані про виріб

5.1 Типовий код 
 
 
 
 
 
 
 

Українська

Приклад: Helix EXCEL 4141/16/E/KS

Helix Високоефективний вертикальний багатоступеневий інлайн насос

EXCEL Оснащений перетворювачем ступеня числа обертів

4 Номінальна витрата в м3/год

14 Кількість ступенів

1

1 =  корпус насоса з нержавіючої сталі 304 та гідравлічне обладнання з нержавіючої сталі 
304

2 =  корпус насоса з нержавіючої сталі 316L і гідравлічне обладнання з нержавіючої сталі 
316L

3 =  корпус насоса з чавуну GJL 250 і гідравлічне обладнання з нержавіючої сталі 304

16 25 = фланці PN25 
16 = фланці PN16

/E E = ущільнювальні кільця EPDM (WRAS/KTW)
V = ущільнювальні кільця VITON

/KS K = касетне ущільнення + орієнтація на систему

WILO SE 04/2020
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 - Схематичне зображення та розміри підклю-
чень трубопроводів (Fig. 4).

5.3 Комплект постачання
• Центробіжний насос високого тиску.
• Посібник з експлуатації.
• З’єднувальні фланці, гвинти та ущільнювальні 

кільця для конфігурації PN 16.

5.2 Технічні характеристики

 - Електромагнітна сумісність (*)
• Випромінювання в житлових будівлях.  

1е середовище PNEN 618003
• Промислова завадостійкість.  

2е середовище PNEN 618003
(*)  У частотному діапазоні від 600  МГц до 1  ГГц  
дисплей або індикація тиску на дисплеї можуть бути 
спотворені у виключному випадку прямої близькості  
(<  1  м від електронного модуля) до радіопереда-
вальних установок, передавачів і подібних 

пристроїв, які працюють у тому ж частотному діапа-
зоні. У будьякому випадку на експлуатацію насоса 
це не впливає.

Українська
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Максимальний тиск використання

Корпус насоса 16, 25 або 30 бар залежно від моделі

Максимальний тиск всмоктування

10 бар
Вказівка: фактичний тиск на вході (P вхід) + тиск при нульовій 
витраті (P нульова витрата) завжди має бути менше максимально 
дозволеного робочого тиску (Pmax). Якщо максимально дозволений 
робочий тиск перевищений, ковзне торцеве ущільнення й підшип-
ник кочення можуть пошкодитися, або може скоротитися їхній 
строк служби.
P вхід + P нульова витрата ≤ Pmax
Значення максимального робочого тиску див. на заводській  
табличці насоса: Pmax

Діапазон температур

Температура середовища Від -15°C до +120 °C

Температура навколишнього середо
вища Від -15°C до +50° C (з литим корпусом)

Електротехнічні дані

Коефіцієнт корисної дії двигуна IE5

Клас захисту двигуна IP55

Клас ізоляції 155 (F)

Частота Див. заводську табличку двигуна

Напруга енергопостачання

Потужність (кВт)

0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22
400 V (±10%) 50 Hz
380 V (±10%) 60 Hz
480 V (±10%) 60 Hz

Типи підтримуваних джерел живлення TN, TT, IT

Інші характеристики

Вологість навколишнього середовища < 90 % без утворення конденсату

Висота над рівнем моря < 1000 м (> 1000 м за вимогою)

Макс. висота відсмоктування Залежно від NPSH насоса

Внутрішня електрична схема:
PELV, гальванічно розділений Ізольована вторинна схема, ланцюг напруги / струму

Діаметр поперечного переріза  
кабелю електроживлення  
(кабель має 4 жили) мм2

Потужність (кВт)

1.1 2.2 3.2 4.2 5.5 6.5 7.5

1.5 - 2.5 2.5 - 4 4
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5.4 Додаткове приладдя
Для серії Helix наявне наведене нижче  
оригінальне приладдя.

• IFмодуль PLR для підключення до PLR/інтер-
фейсного перетворювача.

• IFмодуль LON для підключення до мережі 
LONWORKS. Ці модулі вставляються безпосе-
редньо в інтерфейси підключення перетворю-
вача (див. Fig. нижче).

• Зворотні клапани (з відведенням або пружинним 
кільцем для експлуатації при постійному тиску).

• Комплект захисту від сухого ходу.
• Комплект датчиків тиску для регулювання  

(точність: ≤ 1 %; використовувати від 30 % до 
100 % діапазону вимірювання).
Використовуйте лише нове додаткове приладдя.

Типовий код Артикул 
№

2 овальних з’єднувальних фланця з нержавіючої сталі 
1.4301 (гвинтове з’єднання) (PN 16 — 1") 4016168

2 круглих з’єднувальних фланця з нержавіючої сталі 
1.4404 (гвинтове з’єднання) (PN 40 — DN 25) 4016165

2 круглих з’єднувальних фланця зі сталі (зварне з’єднання) 
(PN 40 — DN 25) 4016162

2 овальних з’єднувальних фланця з нержавіючої сталі 
1.4301 (гвинтове з’єднання) (PN 16 — 1"1/4) 4016169

2 круглих з’єднувальних фланця з нержавіючої сталі 
1.4404 (гвинтове з’єднання) (PN 40 — DN 32) 4016166

2 круглих з’єднувальних фланця зі сталі (зварне з’єднання) 
(PN 40 — DN 32) 4016163

2 овальних з’єднувальних фланця з нержавіючої сталі 
(гвинтове з’єднання) (PN 16 — 1"1/2) 4016170

2 круглих з’єднувальних фланця з нержавіючої сталі 
1.4404 (гвинтове з’єднання) (PN 40 — DN 40) 4016167

2 круглих з’єднувальних фланця зі сталі (зварне з’єднання) 
(PN 40 — DN 40) 4016164

2 овальних з’єднувальних фланця з нержавіючої сталі 
1.4301 (гвинтове з’єднання) (PN 16 — 2") 4055063

2 круглих з’єднувальних фланця з нержавіючої сталі 
1.4404 (гвинтове з’єднання) (PN 40 — DN 50) 4038589

2 круглих з’єднувальних фланця зі сталі (зварне з’єднання) 
(PN 40 — DN 50) 4038588

Комплект для обведення потоку на 25 бар 4146786

Комплект для обведення потоку (з манометром на 25 бар) 4146788
Шасі з демпфірувальними прокладками для насосів із 
потужністю до 5,5 кВт 4157154

6. Опис та функціонуванн

6.1 Опис приладу

Fig. 1
1 — болт кріплення двигуна
2 — захисний кожух муфти
3 — ковзне торцеве ущільнення
4 — корпус гідравлічної секції
5 — робоче колесо
6 — вал насоса
7 — двигун
8 — з’єднувальна муфта
9 — ліхтар
10 — трубка муфти
11 — фланець
12 — корпус насоса
13 — основна плита

Fig. 2, 3
1 — сітчастий фільтр
2 — всмоктувальний клапан насоса
3 — нагнітальний клапан насоса
4 — зворотній клапан
5 — пробка дренажу + прокачування
6 — пробка вентиляційного отвору та  
 пробка заливного отвору
8 — блок фундаменту
10 — крюк для підйому

Fig. A1, A2, A3, A4
1 — блок DIPвимикачів
2 — датчик тиску
3 — резервуар
4 — запірний клапан резервуара

6.2 Характеристики виробу
• Насоси Helix — це вертикальні багатоступе-

неві центробіжні насоси високого тиску без 
самовсмоктування, призначені для встанов-
лення в трубопроводах.

• У насосах Helix поєднана гідравліка та двигуни 
з високими експлуатаційними характеристи-
ками.

• Усі металеві компоненти, що контактують з 
водою, виготовлені з нержавіючої сталі.

• Для моделей, обладнаних найважчим двигу-
ном (> 40 кг), спеціальна з’єднувальна муфта 
дозволяє замінювати ущільнення без демон-
тажу двигуна. Для полегшення технічного 
обслуговування і ремонту використовують 
касетне торцеве ущільнення.

• Для сприяння монтажу насоса вмонтовані 
спеціальні транспортнорозвантажувальні 
пристрої (Fig. 8).
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 - Для полегшення огляду або технічного обслу-
говування насоса його необхідно встанов-
лювати в легкодоступному місці. Насос має 
завжди встановлюватися абсолютно верти-
кально на бетонній основі.

ОБЕРЕЖНО! Ризик потрапляння чужорідного 
матеріалу в насос!
Перед монтажем слід переконатись, що з кор-
пусу насоса знято всі заглушки.

ВКАЗІВКА. Усі насоси пройшли заводські 
випробування гідравлічних характеристик, 
тому можуть містити незначну залишко-
ву кількість води. Перед використанням для 
питного водопостачання з гігієнічною метою 
рекомендовано провести ополіскування  
насоса.

 - Розміри для монтажу та під’єднання наведені 
в розділі 5.2.

 - Піднімати насос можна лише за допомогою 
відповідних підіймальних пристроїв, лебідок і 
строп відповідно до нормативних вимог.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ризик перекидання!
Існує ризик перекидання насоса через висо-
ке розташування центра ваги, особливо для 
великих насосів. Слід вжити необхідних захо-
дів для забезпечення безпечної фіксації насо-
са під час його експлуатації.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ризик перекидання!
Використовуйте вмонтовані крюки для підйо-
му лише у випадку відсутності їх пошкоджен-
ня (відсутність корозії тощо). За необхідності 
виконайте їх заміну.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ризик перекидання!
Забороняється використовувати крюки на 
двигуні для підіймання всього насоса, оскільки 
вони призначені лише для підіймання двигуна.

 - Двигуни мають зливні отвори для конден-
сованої води (під двигуном), які герметично 
закриті заводськими заглушками для забез-
печення ступеня захисту IP55. При викорис-
танні в системах кондиціонування повітря чи 
охолодження необхідно зняти ці заглушки, 
щоб забезпечити зливання конденсованої 
води.

7. Установка та електричне  
підключення

Усі монтажні та електротехнічні роботи 
повинен виконувати лише кваліфікований 
персонал відповідно до всіх місцевих норм і 
правил.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ризик отримання важких 
травм!
Необхідно дотримуватися чинних правил 
запобігання нещасним випадкам.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ризик ураження електрич
ним струмом!
Слід усунути ризики, пов’язані з електричним 
струмом.

7.1 Після отримання виробу
Розпакувати насос і відправити пакування на 
переробку або утилізувати його згідно з еко-
логічними нормами.

7.2 Установка
Насос необхідно встановлювати в сухому, 
добре провітрюваному місці, захищеному від 
низьких температур.

ОБЕРЕЖНО! Небезпека пошкодження насоса!
Наявність сторонніх матеріалів або домішок 
усередині корпусу може порушити функціо-
нування насоса.

• Рекомендовано проводити роботи зі зварю-
вання та паяння до монтажу насоса.

• Перед встановленням насоса та введенням в 
дію повністю промийте систему.

 - Насос необхідно встановлювати в місці,  
легкодоступному для огляду або заміни.

 - Для полегшення розбирання важких насосів 
на них слід встановлювати крюк для підйому 
(Fig. 2, поз. 10).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ризик нещасного випадку 
через нагрівання поверхонь!
Насос необхідно встановлювати так, щоб 
люди не торкалися гарячих поверхонь виробу 
під час його експлуатації.

 - Установіть насос у сухому та захищеному 
від замерзання місці, на пласкому бетонно-
му фундаменті, використовуючи відповідні 
гвинти. Якщо можливо, під бетонним фунда-
ментом використовуйте ізоляційний матеріал 
(пробковий або армований каучук), щоб уник-
нути передачі будьякого шуму та вібрації від 
установки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ризик перекидання!
Переконайтеся, що насос належним чином 
прикріплений до основи.

Українська
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7.3 Під’єднання до трубопроводу
 - Під’єднайте насос до трубопроводів, вико-

ристовуючи відповідні з’єднувальні фланці, 
гвинти, гайки та прокладки.

ОБЕРЕЖНО! 
Не перевищуйте зусилля затягування гвинтів 
або болтів, указані нижче. 

Заборонено використання гайкового ключа 
ударної дії.

 - Напрямок циркуляції перекачуваного сере-
довища вказано на ідентифікаційній етикетці 
насоса.

 - Патрубки всмоктувальної і напірної труб 
слід установити так, щоб вони не створю-
вали навантаження на насос. Трубопроводи 
потрібно під’єднувати так, щоб насос не три-
мав їхню масу.

 - Ми рекомендуємо встановлювати засувки зі 
всмоктувальної та нагнітальної сторін насоса.

 - За необхідності використовуйте компенса-
тори теплового розширення для зменшення 
рівня шуму й вібрації від насоса.

 - Поперечний переріз труби має як мінімум 
дорівнювати діаметру всмоктуючого патрубка 
на корпусі насоса.

 - З метою захисту насоса від гідравлічних уда-
рів рекомендується встановлювати зворотній 
клапан на напірній трубі.

 - Якщо патрубок всмоктувальної труби під’єд-

Конфігурація PN 16/PN 25
M10 — 20 Н·м M12 — 30 Н·м
Конфігурація PN 40
M12 — 50 Н·м M16 — 80 Н·м

нано прямо до комунального водопроводу 
питної води, його також необхідно устаткува-
ти зворотним клапаном і запірним клапаном.

7.4 Електричні під’єднання

НЕБЕЗПЕКА! Ризик смертельного травмування!

Небезпечна напруга, яка виникає під час  
розряду конденсаторів перетворювача.

• Перед виконанням робіт на перетворювачі 
слід від’єднати живлення й зачекати 5 хви-
лин.

• Перевірте відсутність напруги на всіх елек-
тричних під’єднаннях і контактах.

• Перевірте, чи правильно розташовані клеми 
під’єднання до напірного трубопроводу.

 - Кабель електроживлення (3 фази + зазем-
лення) необхідно вставити в кабельний вхід, 
вказаний нижче чорним кольором.
Невикористані кабельні входи повинні  
лишатися закритими заглушками, наданими 
виробником.

M25

•  Кабелі для датчика, зовнішньої команди,  
входів [Ext. Off] і [Aux] необхідно екранувати і 
вставляється в кабельну заглушку М12 або 
М16.

Потужність (кВт)

 1  1 

 2  2 

 3  3 

 4  4 

M12

M16

M16

M20

M25

Металеві кабельні ущільнення приводу є
підходить для монтажу екрануючої тасьми.
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 - Електричні характеристики (частота, напруга, 
номінальний струм) частотного перетворю-
вача зазначені на ідентифікаційній етикетці 
насоса. Перевірте, чи відповідає частотний 
перетворювач джерелу живлення, з яким він 
буде використовуватися.

 - Електричний захист двигуна вбудовано в 
перетворювач. Це влаштовано таким чином, 
щоб враховувалися характеристики насоса та 
забезпечувався захист насоса й двигуна.

 - У разі непрохідного нейтралі встановіть від-
повідний захист перед привідним двигуном.

 - У будьякому випадку встановіть вимикач із 
запобіжником (типу gF) для захисту установки.

ВКАЗІВКА. Якщо для захисту споживача потріб-
но встановити запобіжний вимикач, він має 
спрацьовувати із затримкою. Відрегулюйте 
номінал автоматичного вимикача відповідно 
до значення сили струму, указаного на іден-
тифікаційній етикетці насоса.

ВКАЗІВКА. Цей насос обладнаний частот-
ним перетворювачем, тому йому не потрібен 
захист від запобіжного вимикача. Частотний 
перетворювач може перешкоджати роботі 
запобіжних вимикачів.
Виняток. Дозволені запобіжні вимикачі, які 
мають чутливу до всіх видів струму конструкцію.

• Маркування:  FI 

• Струм спрацювання:  > 30 мА

 - Використовуйте лише кабелі живлення, які 
відповідають чинним нормам.

 - Захист зі сторони мережі живлення: макс. 
припустимо 25 А.
Захисні характеристики запобіжників: B.

  Підходить для будьякого використання в 
ланцюзі, яка може подавати максимум 5000 
симметричних амперампер, максимум 480 
В, якщо захищена запобіжниками класу CC, J 
або RK5, та характеристик: 
1,1 / 2,2 / 3,2 / 4,2 кВт: номінальний струм 20А 
5,5 / 6,5 / 7,5 кВт: номінальний струм 30А

  Внутрішній захист від перевантаження діє 
до досягнення 110% повного навантаження 
двигуна.
Відразу після ввімкнення джерела живлен-
ня перетворювача буде виконана 2секундна 
перевірка дисплея, під час якої на дисплеї 
будуть відображені всі символи.



198

 Визначення клем підключення
 - Відкрутіть гвинти й зніміть кришку з  

перетворювача. 
 
 
 
 

ВКАЗІВКА. Клеми IN1, IN2, GND й Ext.  Off  
відповідають вимогам для «безпечної ізоляції»  
(відповідно до EN  6180051) у мережевих  
клемах, а також клемах SBM і SSM (і навпаки).

Типовий код Призначення Примітки
L1, L2, L3 Напруга під’єднання до мережі Трифазний струм 3~, IEC38
PE Клема заземлення

IN1 Вхід датчика Характер сигналу: напруга (0 – 10 В, 2 – 10 В).
Вхідний резистор: Ri ≥ 10 кОм
Характер сигналу: струм (0 – 20 мА, 4 – 20 мА).
Вхідний резистор: Rb = 500 Ом
Можна конфігурувати в меню  
«Service» <5.3.0.0>

IN2 Зовнішній вхід заданого значення Характер сигналу: напруга (0 – 10 В, 2 – 10 В).
Вхідний резистор: Ri ≥ 10 кОм
Характер сигналу: струм (0 – 20 мА, 4 – 20 мА).
Вхідний резистор: Rb = 500 Ом
Можна конфігурувати в меню  
«Service» <5.4.0.0>

GND (× 2) Клеми заземлення Для кожного входу IN1 і IN2
+24 В Безперервне енергопостачання для 

датчика
Макс. струм: 60 мА
Джерело постачання має захист від коротких  
замикань

Ext. Off Керувальний вхід ON/OFF
«Пріоритет ВИМКНЕННЯ»
для безпотенційного зовнішнього  
перемикача

Безпотенційний зовнішній перемикач використову-
ється для ввімкнення й вимкнення насоса.
При встановленні з високими показниками пусків  
(> 20 на день) увімкнення й вимкнення слід  
здійснювати через Ext. Off

SBM Реле «Доступна передача» У нормальному режимі реле активується, коли  
насос працює або перебуває в режимі готовності.
Реле деактивується, якщо виникає початкова  
несправність або якщо відключене основне джерело 
живлення (насос вимикається).
Сигнал про доступність насоса, навіть тимчасову, 
може подаватися на прилад керування.
Можна конфігурувати в меню  
«Service» <5.7.6.0>.
Безпотенційний контакт:
мінімум: 12 В пост. струму, 10 мА;
максимум: 250 В змін. струму, 1 A

SSM Реле «Передача при збоях» У разі виявлення послідовних несправностей одного 
типу (від 1 до 6 відповідно до значимості) насос вими-
кається, і активується це реле (до ручного втручання).
Безпотенційний контакт:
мінімум: 12 В пост. струму, 10 мА;
максимум: 250 В змін. струму, 1 A

PLR Клеми під’єднання інтерфейсу зв’язку PLR Додатковий IFмодуль PLR можна вставити в багато-
штирьовий з’єднувальний елемент, який знаходиться 
в області з’єднувальних елементів перетворювача.
Модуль має захист від зміни полярності

LON Клеми під’єднання інтерфейсу зв’язку 
LON

Додатковий IFмодуль LON можна вставити в багато-
штирьовий з’єднувальний елемент, який знаходиться 
в області з’єднувальних елементів перетворювача.
Модуль має захист від зміни полярності

Українська
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Правила під’єднання й керування для кожного 
режиму роботи такі.

Під’єднання до мережі Клемна панель живлення
Вставте 4жильний кабель у клемну панель живлення 
(фази + земля)

Вхідне/вихідне з’єднання Панель вхідних/вихідних клем

• Кабелі для датчиків, зовнішнього заданого значення  
й дистанційного керування (Ext. Off) необхідно  
екранувати

• Дистанційне керування дозволяє запустити або 
вимкнути насос (безпотенційно); ця функція має  
пріоритет перед іншими функціями

• Дистанційне керування можна видалити, встановивши 
шунт між клемами дистанційного керування (Ext. Off)

Приклад: поплавковий вимикач, регулятор тиску при 
низькому рівні води тощо

L1 L2 L3

Дистанційне 
керування ON/

OFF

Не вико-
ристову-

ється

Зо
вн

іш
нє

 з
ад

ан
е 

 
зн

ач
ен

ня

Д
ат

чи
к 

20
 м

А/
10

 В

IN2 IN1GND GND +24 В

Aux Ext. Off MP 20 мА/10 DDG

GN
D…

In
2…

GN
D…

+2
4 

В…

In
1…

Правила під’єднання й керування сигналами
Під’єднання

Сигнал

Режими роботи Налаштування Струм Напруга
Див. схеми нижче

• У режимі «Контроль ступеня  
числа обертів»

…Число обертів, вручну
C1 / / /

…Число обертів,  
зовнішнє керування C1 C2 S3 S4

• У режимі «Постійний тиск: pc»
• Регулювання з відносним  

датчиком тиску
• У режимі «Δpc»
• Регулювання з диференційним  

датчиком тиску

…Заданого значення  
з поворотною ручкою C1 C3 S1 S2

…Зовнішнім заданим 
значенням

C1
C2 S5 S6

C3 S1 S2

• У режимі «Змінний тиск: Δpv»
• Регулювання з диференційним  

датчиком тиску

…Заданого значення  
з поворотною ручкою C1 C3 S1 S2

…Зовнішнім заданим 
значенням

C1
C2 S5 S6

C3 S1 S2

• У режимі «PIDрегулятор»
• Регулювання з датчиком температури  

або витрати…

…Заданого значення  
з поворотною ручкою C1 C3 S1 S2

…Зовнішнім заданим 
значенням

C1
C2 S5 S6

C3 S1 S2
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Вхідні/вихідні з’єднання
Дистанційне керування: позиція (C1)
• Перетворювач постачається з перемичкою
• Використання дистанційного керування  

необов’язкове

Зовнішній сигнал IN2: позиція (C2)
• 2 жили ((20 мА/10 В)/0 В)

Датчик IN1: позиція (C3)
• 2 жили ((20 мА/10 В)/+24 В)
• 3 жили ((20 мА/10 В)/0 В/+24 В)

Датчики IN1 і IN2: позиція (C4)
• 2 жили ((20 мА/10 В)/+24 В)
• 3 жили ((20 мА/10 В)/0 В/+24 В)

IN

Дистанційне 
керування

Зовнішній 
сигнал

Датчик

Датчик IN1

Датчик IN2

IN2

IN2

IN2

IN2

IN1

IN1

IN1

IN1

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

+24 В

+24 В

+24 В

+24 В

Aux

Aux

Aux

Aux

Ext. Off

Ext. Off

Ext. Off

Ext. Off

MP

MP

MP

MP

20 мА/10

20 мА/10

20 мА/10

20 мА/10

DDG

DDG

DDG

DDG

GND
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Правила керування для вхідних сигналів

100 %

100 %

Сигнал датчика 4 – 20 мА

0

0

2

2

4

4

20

10

Вхідний струм (мА)

Вхід напруги (В)

Значення

 у відсотках для 
діапазону  

вимірювання 
датчика

Значення

  
у відсотках  

для діапазону 
вимірювання 

датчика

Від 0 до 2 мА, вважається, 
що кабель від’єднаний

Від 0 до 1 В, вважається, що 
кабель від’єднаний

Безпечна 
область

Безпечна 
область

100 %

100 %

Сигнал датчика 0 – 20 В

0

0

20

10

Вхідний струм (мА)

Вхід напруги (В)

Значення  

у відсотках для  
діапазону  

вимірювання 
датчика

Значення

у відсотках  
для діапазону 

вимірювання 
датчика

Сигнал датчика 2 – 10 В Сигнал датчика 0 – 10 В

Вхід датчика — сигнал струму позиція (S1)

Вхід датчика — сигнал напруги: позиція (S2)
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Зовнішній керувальний вхід ступеня числа обертів — сигнал струму: позиція (S3)

Зовнішній керувальний вхід ступеня числа обертів — сигнал напруги: позиція (S4)

Зовнішній вхід заданого значення керування з датчиком (тиску, температури, витрати тощо)

100 %

Сигнал заданого значення 4 – 20 мА: позиція (S5)

0 2 4 20Вхідний струм (мА)

Задане значення 
 

у відсотках для 
діапазону  

вимірювання 
датчика

Безпечна 
область

100 %

Сигнал заданого значення 2 – 10 В: позиція (S6)

0 1 2 10Вхід напруги (В)

Задане значення
  

у відсотках для 
діапазону  

вимірювання 
датчика

100 %

~ 30 %

~ 30 %

Зовнішній сигнал 4 – 20 мА

0 6 10

3 5

20Вхідний струм (мА)

Частота  
перетворювача

100 %

Зовнішній сигнал 2 – 10 В

0 10Вхід напруги (В)

Частота 
перетворювача

Область, у якій перетворювач 
вимикається

Безпечна 
область

Зовнішній сигнал 0 – 10 В

100 %

100 %

~ 30 %

~ 30 %

Зовнішній сигнал 0 – 20 мА

0

0

2

1

4

2

20

10

Вхідний струм (мА)

Вхід напруги (В)

Частота  
перетворювача

Частота  
перетворювача

Область, у якій перетворювач 
вимикається

Область, у якій перетворювач 
вимикається

Безпечна 
область

Безпечна 
область
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Область, у якій перетворювач 
вимикається

Безпечна 
область

Область, у якій перетворювач 
вимикається

Область, у якій перетворювач 
вимикається

Безпечна 
область

WILO SE 04/2020



203

8. Введення в експлуатацію
8.1 Заповнення й деаерація системи

ОБЕРЕЖНО! Небезпека пошкодження насоса!
У жодному разі не допускайте сухий хід  
насоса.
Перед пуском насоса система повинна бути 
заповнена.

8.1.1 Розповітрення — насос у режимі подачі (Fig. 3)
 - Закрийте два захисні вентилі (2 + 3).
 - Відкрийте зливний кран вентиляційного  

отвору (6a).
 - Повільно відкрийте вентиль на всмоктуваль-

ній стороні (2).
 - Закрийте зливний кран після виходу повітря, 

коли по насосу піде вода (6а).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ризик опіків!
Якщо перекачуване середовище гаряче та зна-
ходиться під високим тиском, то середови-
ще, яке виходитиме зі зливного крану, може  
спричинити опіки або інші травми.

 - Повністю відкрийте захисний вентиль на 
всмоктувальній стороні (2).

 - Запустіть насос.

8.1.2 Процес розповітрення — насос у режимі 
всмоктування (Fig. 2)

 - Закрийте захисний вентиль на нагнітальній 
стороні (3). Відкрийте захисний вентиль на 
всмоктувальній стороні (2).

 - Зніміть пробку заливного отвору (6b).
 - Частково відкрутіть пробку дренажу 

прокачування (5b).
 - Заповніть насос і всмоктувальний трубопровід 

водою.
 - Переконайтеся, що в насосі та всмокту-

вальному трубопроводі відсутнє повітря. 
Заповнюйте систему, поки не буде видалено 
все повітря.

 - Закрийте заливний отвір (6b).
 - Запустіть насос і переконайтеся, що напрямок 

обертання відповідає вказаному на наклейці 
насоса. Якщо цього не відбувається, поміняйте 
місцями дві фази в клемі двигуна.

ОБЕРЕЖНО!
Неправильний напрямок обертання буде дава-
ти гірші характеристики перекачування насо-
сом і може пошкодити з’єднувальну муфту.

 - Трохи відкрийте захисний вентиль на  
нагнітальній стороні (3).

 - Відкрутіть зливний кран, щоб видалити  
повітря (6a).

 - Закрийте зливний кран після виходу повітря, 
коли по насосу піде рідина.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Якщо перекачуване середовище гаряче та зна-
ходиться під високим тиском, то середови-
ще, яке виходитиме зі зливного крану, може  
спричинити опіки або інші травми.

 - Повністю відкрийте захисний вентиль на  
нагнітальній стороні (3).

 - Закрийте пробку дренажупрокачування (5a).
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8.2 Пуск

ОБЕРЕЖНО! Ризик пошкодження майна!
Насос не повинен працювати з нульовим 
потоком (із закритим нагнітальним вентилем).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ризик травмування!
Коли насос працює, захисні кожухи муфт 
мають бути встановлені та закріплені всіма 
необхідними гвинтами.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Високі рівні шуму!
Насоси великої потужності можуть створю-
вати високий рівень шуму. Використовуйте 
відповідний захист під час роботи поряд із 
насосом упродовж тривалого періоду часу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Схема розташування установки має бути 
продумана так, щоб під час витікання сере-
довища персонал не міг травмуватися  
(наприклад, через несправність ковзного тор-
цевого ущільнення).

8.3 Експлуатація перетворювача

8.3.1 Керуючі елементи
Керування перетворювачем здійснюється за 
допомогою таких керуючих елементів.

Поворотна ручка

• Для вибору нового параметра потрібно лише 
повернути ручку в напрямку «+» праворуч або 
«–» ліворуч.

• Короткий імпульс на поворотній ручці під-
твердить нове налаштування.

DIP-вимикачі
Цей перетворювач має блок з п’яти  
DIPвимикачів (Fig.  1D, поз.  1), кожен з яких 
має дві позиції.

 

• DIPвимикач 1 перемикає з режиму 
«OPERATION» (DIPвимикач 1 OFF)  
у режим «SERVICE» (DIPвимикач 1 ON) і назад. 
У позиції «OPERATION» дозволена експлуата-
ція у вибраному режимі й припиняється доступ 
до налаштування параметрів (нормальний 
режим). У позиції «SERVICE» користувач може 
виконувати налаштування параметрів інших 
операцій.

• DIPвимикач 2 використовується для 
вімкнення або вимкнення «Блокування досту-
пу» (див. розділ 8.3.6.5).

• DIPвимикачі 3 й 4 не використовуються і 
повинні лишатися в  
позиції ON.
Реле
(Див. розділ 10.)

1 2 3 4

ON
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8.3.2 Конструкція дисплея

8.3.3 Опис стандартних символів

8.3.4 Дисплей

Сторінка статусу дисплея
• Сторінка статусу з’являється як сторінка дисп-

лея за замовчуванням.  
Відображається поточне задане значення. 
Базові налаштування відображаються  
символами.

Приклад сторінки статусу дисплея

Поз. Опис

1 Номер меню
2 Відображення значень
3 Відображення одиниць
4 Стандартні символи
5 Відображення значків

Символ Опис

Експлуатація в режимі «Контроль 
ступеня числа обертів»
Експлуатація в режимі «Постійний 
тиск» або «PIDрегулятор»
Експлуатація в режимі «Змінний 
тиск» або «PIDрегулятор»

2
Вхід IN2 активовано  
(зовнішнє задане значення)

Блокування доступу.
Якщо з’являється цей символ, на-
лаштування або поточні показання 
вимірювання неможливо змінити. 
Ця інформація відображається в 
режимі лише для читання

BMS (система керування  
будинком).
PLR або LON активовано

Насос працює (якщо блимає,  
виявлена нульова витрата)

Насос вимкнено

ВКАЗІВКА. У всіх пунктах меню, якщо поворот-
на ручка не була задіяна протягом 30  секунд, 
дисплей з’явиться знову, але зміни не будуть 
зареєстровані.

Елемент навігації
• Структура меню дозволяє викликати функції 

перетворювача. До кожного пункту меню й 
підменю присвоєно номер.

• Поверніть поворотну ручку, щоб прокрутити 
через будьякий рівень меню (наприклад,  
4000 -> 5000).

• Блимаючі елементи (значення, номер меню, 
символ або значок) дозволяють вибрати нове 
значення, новий номер меню або нову функцію.

8.3.5 Визначення застосування розімкненого або 
замкненого гідравлічного контуру
Виріб має два типи застосування. Вибраний 
тип застосування визначає доступні режими 
роботи.

Пункт меню 5.7.8.0 меню «EXPERT»  
можна використати для вибору типу потрібного 
застосування.

ВКАЗІВКА. При зміні застосування виріб необ-
хідно перевести у вихідний стан. Усі параме-
три користувача будуть скинуті до заводських 
налаштувань.

8.3.6 Визначення режимів роботи

Визначення датчиків тиску
• Відносні датчики тиску вимірюють тиск від-

носно атмосферного тиску.
• Абсолютні датчики тиску вимірюють тиск від-

носно нульового тиску у вакуумі.
• Диференційний датчик тиску вимірює тиск між 

двома точками.

ВКАЗІВКА. Усі показання тиску, що вказуються 
насосом, вимірюються відносно атмосферного 
тиску, за винятком випадків, коли використо-
вується диференційний датчик тиску.

Символ Опис

Коли з’являється стрілка:
• імпульс на поворотній ручці 

надає доступ до підменю 
(наприклад, 4000 > 4100)

Коли з’являється зворотна  
стрілка:
• імпульс на поворотній ручці 

надає доступ до вищого меню 
(наприклад, 4130 > 4100)

Застосування 
гідравліки Режим роботи

Розімкнений 
контур Режим «pc» Режим «Контроль 

ступеня числа 
обертів»

Режим «PID»

Замкнений 
контур

Режим «Δpc»
Режим «Δpv»

Українська
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ВКАЗІВКА. Якщо насос постачається окремо 
й не вбудовується в систему, яку ми встано-
вили, режим конфігурації після поставки  —  
це режим «Контроль ступеня числа обертів».

Режим «Контроль ступеня числа обертів» 
(Fig. A2, A3)

• Робоча точка досягається шляхом ручного 
налаштування ступеня числа обертів через 
меню або з використанням сигналу зовніш-
ньої команди для ступеня числа обертів, 
вираженого у відсотках.

• Для введення в експлуатацію ступінь числа 
обертів двигуна потрібно встановити  
на 2400 об/хв.

Режим «Постійний тиск: рс» (Fig. A2, A3, A4)
• У режимі «pc» перетворювач підтримує 

постійний тиск на стороні нагнітання насо-
са, незалежно від витрати, яка потрібна для 
установки. 

•  Робоча точка визначається вручну через 
меню або зовнішній сигнал.

• Цей режим можна отримати при виборі  
параметра відкритого гідравлічного контуру  
в меню 5.7.8.0.

• Цей режим включає в себе виявлення нульо-
вого потоку, яке зупиняє насос.

• Відносний датчик тиску використовується 
для регулювання (датчик: точність: ≤ 1 %; 
використовувати від 30 % до 100 % діапазо-
ну вимірювання).

• Для введення в експлуатацію заданий тиск 
потрібно встановити на величину 60 % від 
максимального тиску насоса.

Режим «Δp-c» (Fig. A2, A3, A4)
• У режимі «Δpc» перетворювач підтримує 

постійний диференційний тиск (генерований 
насосом), незалежно від витрати, яка потріб-
на для установки.

• Диференційний тиск визначається вручну 
через меню або зовнішній сигнал.

• Цей режим можна отримати при виборі  
параметра замкненого гідравлічного контуру 
в меню 5.7.8.0.

• Диференційний датчик тиску використо-
вується для регулювання (датчик: точність: 
≤ 1 %; використовувати від 30 % до 100 % 
діапазону вимірювання).

Pc
P при м

Ти
ск

Час

Δpc

Δpc

Ти
ск

Час

• Для введення в експлуатацію заданий тиск 
потрібно встановити на величину 60 % від мак-
симального тиску насоса.

Режим «Змінний тиск: Δp-v» (Fig. A2-A3-A4)
• У режимі «Δpv» перетворювач змінює дифе-

ренційний тиск насоса лінійно, відповідно до 
витрати, яка потрібна для установки.

• Робоча точка (Pset) визначається вручну через 
меню або зовнішній сигнал.

• Робоча точка при нульовій витраті (%Pset) 
визначається вручну через меню.

• Цей режим включає виявлення нульової витрати, 
і тоді насос вимикається.

• Диференційний датчик тиску використовується 
для регулювання (датчик: точність: ≤ 1 %; вико-
ристовувати від 30 % до 100 % діапазону вимі-
рювання).

• Для введення в експлуатацію заданий тиск 
потрібно встановити на величину 60 % від мак-
симального тиску насоса.

• Цей режим можна отримати при виборі пара-
метра замкненого гідравлічного контуру в меню 
5.7.8.0.

Режим «PID-регулятор»
• Перетворювач дозволяє здійснювати регулюван-

ня з іншим типом датчика (температури, витрати 
тощо) через пропорційноінтегральнодифе-
ренційне (proportional integral differential, PID) 
регулювання.

• Робоча точка виражається як відсоток діапазону 
вимірювання використаного датчика. Ця точка 
визначається вручну через меню або зовнішній 
сигнал керування.

8.3.7 Опис меню

Список меню (Fig. A5)
<1.0.0.0> Налаштування заданих значень
<2.0.0.0> Налаштування режиму роботи
<3.0.0.0>  Налаштування вмикання/вимикання 

насоса
<4.0.0.0>  Меню «Information» 

Зчитування параметрів насоса
<5.0.0.0>  Меню «Service» 

Доступ до налаштування параметрів 
насоса

<6.0.0.0>  Підтвердження несправностей 
У разі виникнення однієї чи декіль-
кох несправностей з’явиться сторінка 
несправності. Ви побачите літеру Е з 
тризначним кодом (див. розділ 10).

<7.0.0.0>  Блокування доступу 
Пункт меню «Блокування доступу» стає 
доступним, якщо DIPвимикач 2 знахо-
диться в позиції ON.

ОБЕРЕЖНО! Ризик пошкодження майна!
Неправильні зміни налаштування можуть стати 
причиною збоїв у роботі насоса, які можуть при-
звести до пошкодження насоса або установки.

• Налаштування в режимі SERVICE можна викону-
вати лише при введенні в експлуатацію.  
Лише спеціалісттехнік може це зробити.
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Навігація в меню
Fig. A1

Налаштування в режимі  
«Контроль ступеня числа обертів»

(перемикач 1 = OFF у позиції «OPERATION»)

Налаштування в режимі  
«Постійний тиск»

(перемикач 1 = OFF у позиції «OPERATION»)

Налаштування в режимі «PID-регулятор»
(перемикач 1 = OFF у позиції «OPERATION»)

Налаштування точки Налаштування точки

Налаштування точки

Тип регулювання

Насос

Information

Service

З’являється при  
активації помилки

Підтвердження 
несправностей

WILO SE 04/2020
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Навігація в меню «Easy» і «Expert»
• Переведіть DIPвимикач 1 у позицію ON (Fig. A1, поз. 1). Активується режим SERVICE.  

На дисплеї буде миготіти символ (Fig. A7).
• У режимі SERVICE можна змінити параметри меню <2.0.0.0> і <5.0.0.0>.

Є два режими налаштування.

Меню «Easy»
Спрощене меню, яке надає доступ до основних параметрів режимів роботи.
• Натискайте на поворотну ручку протягом двох секунд. З’явиться символ меню «Easy» (Fig. А7).
• Натисніть на поворотну ручку для підтвердження вибору. Дисплей перемкнеться на номер  
 меню <2.0.0.0> (Fig. A8).
• Після виконання налаштування переведіть DIPвимикач 1 у позицію OFF (Fig. A1, поз. 1).

Меню «Expert»
Меню для доступу до всіх параметрів.
• Натискайте на поворотну ручку протягом двох секунд і поверніть її для вибору меню «Expert».  
 З’явиться символ меню «Expert» (Fig. А7).
• Натисніть на поворотну ручку для підтвердження вибору. Дисплей перемкнеться на  
 меню <2.0.0.0> (Fig. A8).
• Виберіть режим роботи в меню <2.0.0.0> і підтвердьте.
• Виберіть меню <5.0.0.0> для доступу до всіх параметрів перетворювача (Fig. А9).
• Після виконання налаштування переведіть DIPвимикач 1 у позицію OFF (Fig. A1, поз. 1).

Українська

Інструкція з монтажу та експлуатації – Helix EXCEL 2461016
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Fig. A2

Меню «EASY»

Меню «EXPERT»

Налаштування меню 
«EXPERT»

(Fig. A4)

Вибір режиму 
роботи

Налаштування точки

Насос

Інформація

Налаштування 
меню «EASY»

(Fig. A3)

Українська
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Fig. A2

Меню «EASY»

Меню «EXPERT»

Налаштування меню 
«EXPERT»

(Fig. A4)

Вибір режиму 
роботи

Налаштування точки

Насос

Інформація

Налаштування 
меню «EASY»

(Fig. A3)
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Fig. A3

Контроль ступеня числа обертів

Зовнішній керувальний вхід IN2: OFF

Зовнішній керувальний вхід IN2: ON

Зовнішній вхід IN2
Вибір типу сигналу 

Вхід датчика IN1
Вибір діапазону вимірювання 

Вхід датчика IN1
Вибір типу сигналу 

Постійний тиск p-c або Δp-c

Змінний тиск Δp-v

НАЛАШТУВАННЯ МЕНЮ «EASY»

Зовнішній вхід заданого значення IN2: OFF

Зовнішній вхід заданого значення IN2: ON

Зовнішній вхід IN2
Вибір типу сигналу 

Вибір нахилу Δpv:
«Дельта»: 50 % > 100 %

• Постійний тиск pc, якщо вибраний 
розімкнений гідравлічний контур

• Δpc , якщо вибраний замкнений 
гідравлічний контур (меню 5.7.8.0)

• Меню доступне, якщо вибраний 
закритий гідравлічний контур 
(меню 5.7.8.0)

Вхід датчика IN1
Вибір діапазону вимірювання 

Вхід датчика IN1
Вибір типу сигналу 

Зовнішній вхід заданого значення IN2: OFF

Зовнішній вхід заданого значення IN2: ON

Зовнішній вхід IN2
Вибір типу сигналу 
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Fig. A3

PID-регулятор 

Вхід датчика IN1
Вибір типу сигналу 

Зовнішній вхід заданого значення IN2: OFF

Зовнішній вхід заданого значення IN2: ON

Вибір параметра PID: 
«Р»: –30,0 > +30,0

Вибір параметра PID: 
«I»: 10 мс > +300 с

Вибір параметра PID:
«D»: 0 мс > +300 с

Зовнішній вхід IN2
Вибір типу сигналу 

Вибір параметра PID:
«Р»: –30,0 > +30,0

Вибір параметра PID:
«I»: 10 мс > +300 с

Вибір параметра PID:
«D»: 0 мс > +300 с

Українська
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Fig. A3

PID-регулятор 

Вхід датчика IN1
Вибір типу сигналу 

Зовнішній вхід заданого значення IN2: OFF

Зовнішній вхід заданого значення IN2: ON

Вибір параметра PID: 
«Р»: –30,0 > +30,0

Вибір параметра PID: 
«I»: 10 мс > +300 с

Вибір параметра PID:
«D»: 0 мс > +300 с

Зовнішній вхід IN2
Вибір типу сигналу 

Вибір параметра PID:
«Р»: –30,0 > +30,0

Вибір параметра PID:
«I»: 10 мс > +300 с

Вибір параметра PID:
«D»: 0 мс > +300 с

Українська

Інструкція з монтажу та експлуатації – Helix EXCEL 2461016

Fig. A4

Обслуговування

IN2 — «Зовнішній вхід»

Параметри PID

Інші налаштування 1

Інші налаштування 2

BMS — система керування будинком

IN1 — «Вхід датчика» 

IN2 — зовнішній вхід ON/OFF 

PID: параметр «Р»: 0,01 > +30,0

Час деактивації при нульовій витраті: 0 мс > +180 с

Зменшена частота: ON/OFF

Частота зв’язку ВИСОКА/СЕР/НИЗЬКА

Вибір реле SBM

Повернення до заводських налаштувань: ON/OFF

Одиниці: м/бар/фут/фунт/кв. дюйм

PID: параметр «І»: 10 мс > +300 с

PID: параметр «D»: 0 мс > +300 с

З’являється при активації BMS.  
Див. посібник з експлуатації для цього виробу

Не з’являється, якщо активований  
«Контроль ступеня числа обертів»

Не з’являється, якщо активований  
«Контроль ступеня числа обертів»

У PIDрежимі «Р»: –30,0 > +30,0

Не з’являється, якщо активований 
«Контроль ступеня числа обертів»

Для роботи з вимкненим двигуном

Повернення до заводських налаштувань 
після підтвердження зміни застосування

Не з’являється при активації «PIDрегулятора»

Не з’являється, якщо вхід IN2 = OFF

Вибір діапазону вимірювання  
6/10/16/25 бар

Вибір типу сигналу  
0 – 10 В/4 – 20 мА/2 – 10 В/0 – 20 мА

Вибір типу сигналу  
0 – 10 В/2 – 10 В/0 – 20 мА/4 – 20 мА

Вибір застосування: відкритий гідравлічний контур і 
закритий гідравлічний контур

НАЛАШТУВАННЯ МЕНЮ «EXPERT»
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Блокування доступу
«Блокування доступу» можна використати 
для блокування всіх налаштувань для насоса.
Продовжте таким чином.

• Переведіть DIPвимикач 2 в позицію ON. 
З’явиться меню <7.0.0.0>.

• Поверніть поворотну ручку для активації або 
деактивації блокування. Поточний статус  
блокування представлений символами нижче.

Блокування активовано. 
Параметри заблоковані, а 
доступ до меню дозволено в 
режимі лише для читання.

Блокування деактивовано.
Параметри можна змінювати, 
а доступ до меню дозволений 
для виконання налаштувань.

• Переведіть DIPвимикач 2 в позицію OFF. 
Знову з’явиться налаштування статусу.

9. Технічне обслуговування

Усі види технічного обслуговування повинен 
виконувати лише вповноважений представ
ник сервісної служби.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ризик ураження електрич
ним струмом!
Слід усунути ризики, пов’язані з електричним 
струмом.
Перед виконанням робіт на електричній  
системі слід переконатися, що живлення 
насоса вимкнено, а його випадкове ввімкнення 
є неможливим.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ризик опіків!
Коли температура води й тиск мають високі 
значення, необхідно закрити захисні вентилі 
перед насосом і після нього. Спочатку дайте 
можливість насосу охолонути.

 - У процесі експлуатації насос не потребує  
особливого технічного обслуговування.  
Однак рекомендовано проводити регулярну 
перевірку кожні 15 000 годин.

 - Завдяки конструкції касетного ковзного  
торцевого ущільнення в деяких моделях його 
можна легко замінити. Після правильного 
встановлення ковзного торцевого ущільнення 
в потрібне положення вставте в корпус регу-
лювальний клин (див. Fig. 6).

 - Насос завжди слід утримувати в належній 
чистоті.

 - Для уникнення пошкодження з насосів, які не 
використовують під час періодів замерзання, 
слід зливати воду: закрийте захисні вентилі, 
повністю відкрийте пробку дренажу 
прокачування та викрутіть зливний кран.

 - Термін експлуатації: 10 років залежно від 
умов експлуатації та дотримання всіх вимог, 
описаних у цьому посібнику з експлуатації.
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Блокування доступу
«Блокування доступу» можна використати 
для блокування всіх налаштувань для насоса.
Продовжте таким чином.

• Переведіть DIPвимикач 2 в позицію ON. 
З’явиться меню <7.0.0.0>.

• Поверніть поворотну ручку для активації або 
деактивації блокування. Поточний статус  
блокування представлений символами нижче.

Блокування активовано. 
Параметри заблоковані, а 
доступ до меню дозволено в 
режимі лише для читання.

Блокування деактивовано.
Параметри можна змінювати, 
а доступ до меню дозволений 
для виконання налаштувань.

• Переведіть DIPвимикач 2 в позицію OFF. 
Знову з’явиться налаштування статусу.

9. Технічне обслуговування

Усі види технічного обслуговування повинен 
виконувати лише вповноважений представ
ник сервісної служби.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ризик ураження електрич
ним струмом!
Слід усунути ризики, пов’язані з електричним 
струмом.
Перед виконанням робіт на електричній  
системі слід переконатися, що живлення 
насоса вимкнено, а його випадкове ввімкнення 
є неможливим.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ризик опіків!
Коли температура води й тиск мають високі 
значення, необхідно закрити захисні вентилі 
перед насосом і після нього. Спочатку дайте 
можливість насосу охолонути.

 - У процесі експлуатації насос не потребує  
особливого технічного обслуговування.  
Однак рекомендовано проводити регулярну 
перевірку кожні 15 000 годин.

 - Завдяки конструкції касетного ковзного  
торцевого ущільнення в деяких моделях його 
можна легко замінити. Після правильного 
встановлення ковзного торцевого ущільнення 
в потрібне положення вставте в корпус регу-
лювальний клин (див. Fig. 6).

 - Насос завжди слід утримувати в належній 
чистоті.

 - Для уникнення пошкодження з насосів, які не 
використовують під час періодів замерзання, 
слід зливати воду: закрийте захисні вентилі, 
повністю відкрийте пробку дренажу 
прокачування та викрутіть зливний кран.

 - Термін експлуатації: 10 років залежно від 
умов експлуатації та дотримання всіх вимог, 
описаних у цьому посібнику з експлуатації.
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НАВІГАЦІЯ В МЕНЮ INFORMATION «4000»

НЕБЕЗПЕКА! Ризик смертельного травмування!
Ротор всередині мотора піддається 
постійному магнітному полю і представляє 
джерело серйозної небезпеки для людей 
із пейсмейкером. Недотримання правил 
призводить до смерті або серйозних травм.

• Не відкривайте двигун!
• Розбирайте / повторно збирайте ротор для 

ремонту тільки сервісною службою!
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10. Несправності, їх причини та усунення

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ризик ураження електрич
ним струмом!
Слід усунути ризики, пов’язані з електричним 
струмом.
Перед виконанням робіт на електричній сис-
темі слід переконатися, що живлення насо-
са вимкнено, а його випадкове ввімкнення є 
неможливим.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ризик опіків!
Коли температура води й тиск мають високі 
значення, необхідно закрити захисні вентилі 
перед насосом і після нього. Спочатку дайте 
можливість насосу охолонути.

Несправності Причина Усунення
Насос не працює Відсутнє енергопостачання Перевірте плавкі запобіжники, проводи та з’єднання

Пристрій захисту двигуна вимкнув 
енергопостачання

Усуньте перевантаження двигуна

Насос працює, але не до-
сягає своєї робочої точки

Неправильний напрямок обертання Перевірте напрямок обертання та, за  
необхідності, змініть його

Частинам насоса перешкоджають  
сторонні предмети

Перевірте та прочистіть насос

Повітря в патрубку всмоктувальної 
труби

Герметизуйте патрубок всмоктувальної труби

Патрубок всмоктувальної труби 
надто вузький

Встановіть ширший патрубок всмоктувальної 
труби

Недостатньо відкритий вентиль Відкрийте вентиль повністю

Вихід насоса  
нерівномірний

Наявність повітря всередині насоса Видаліть повітря з насоса й переконайтеся, що 
патрубок всмоктувальної труби герметизований. 
Можна запустити насос на 20 – 30 с.  
Відкрийте зливний кран, щоб випустити повітря. 
Закрийте зливний кран і повторіть декілька ра-
зів, щоб з нього більше не виходило повітря

У режимі «Постійний тиск»  
датчик тиску неадаптований

Установіть датчик з відповідною шкалою тиску 
й похибкою

Насос вібрує або шумний Чужорідний матеріал всередині 
насоса

Видаліть чужорідний матеріал

Насос неміцно прикріплений до 
основи

Затягніть анкерні гвинти

Пошкоджено підшипник Зверніться до сервісного центру Wilo

Двигун перегріваєть-
ся, вмикається захист 
двигуна

Перервана фаза Перевірте плавкі запобіжники, проводи та 
з’єднання

Температура навколишнього  
середовища надто висока

Забезпечте охолодження

Протікає ковзне торцеве 
ущільнення

Ковзне торцеве ущільнення  
несправне

Замініть ковзне торцеве ущільнення

Витрата нерівномірна У режимі «Постійний тиск» або  
«Змінний тиск» датчик тиску  
неадаптований

Установіть датчик з відповідною шкалою тиску 
й похибкою

У режимі «Постійний 
тиск» або «Змінний 
тиск» насос не вими-
кається при нульовій 
витраті

Зворотній клапан не герметичний Почистіть його або замініть

Зворотній клапан неадаптований Замініть його на адаптований зворотній клапан

Місткість резервуара недостатня для 
установки

Замініть його або встановіть додатковий

Якщо несправність неможливо 
виправити, зверніться до сервісного 
центру Wilo.

Українська
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Усуненням пошкоджень має займатися лише  
кваліфікований персонал!
Дотримуйтесь правил техніки безпеки, наве-
дених у розділі 9 «Технічне обслуговування».

Реле
Перетворювач оснащений 2 вихідними реле, 
які слугують інтерфейсом із централізованим 
керуванням, наприклад прилад керування, 
регулювання насоса.

Реле SBM:
це реле можна конфігурувати в меню «Service» 
<5.7.6.0> у 3 режимах роботи.

Стан: 1 (налаштування за замовчуванням)
Реле «Доступна передача» (нормальний 
режим цього типу насоса).
Це реле активується, коли насос працює або 
перебуває в режимі готовності.
Реле деактивується, якщо виникає початко-
ва несправність або якщо відключене осно-
вне джерело живлення (насос вимикається).  
Сигнал про доступність насоса, навіть тимча-
сову, подається на прилад керування.

Стан: 2
Реле «Робоча передача».
Це реле активується, коли насос працює.

Стан: 3
Реле «Передача при ввімкненні живлення».
Це реле активується, коли насос підключаєть-
ся до мережі.

Реле SSM:
реле «Передача при збоях».
У разі виявлення послідовних несправностей 
одного типу (від 1 до 6 відповідно до значи-
мості) насос вимикається, і активується це реле  
(до ручного втручання).

Приклад: 6  дефектів зі змінною тривалістю  
протягом 24 годин.

Стан реле SBM: «Доступна передача».

Несправності

Активне 
реле

SBM

Реле в стані 
спокою

Активне 
реле

SSM

Реле в стані 
спокою

1 2 3 4 5 6

Кочення 24 год
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10.1 Таблиця несправностей
Усі випадки несправності, описані нижче, будуть мати такі наслідки:

• вимкнення реле SBM (якщо параметри налаштовані в режимі «Доступна передача»);
• активація реле SSM «Передача при збоях», якщо досягнута максимальна кількість одного типу несправності  

протягом 24годинного періоду;
• вмикається червоний світлодіод.

Українська

Номер  
не-

справ-
ності

Час розгону 
перед сиг-
налізацією  

про не-
справність

Час до 
врахування 

несправності 
після сигна-

лізації

Час очікування перед 
автоматичним по-

вторним увімкненням

Макс. 
не-

справ-
ностей 

за 
24 год 

Несправності 
Можливі причини Усунення

Час  
очікування 

перед  
скиданням

E001 60 с 0 с 60 с 6

Насос перевантажений,  
функціонує зі збоями

Занадто велика густина та (або) 
в’язкість  
перекачуваного середовища

300 с
Насосу перешкоджають  
сторонні предмети

Розберіть насос, замініть несправні 
компоненти або очистіть його

E004
(E032) ~ 5 с

(0,55 –  
7,5 кВт)
300 с

(0,55 – 7,5 кВт)
0 с, якщо несправність 
усунено

6 Занижена напруга джерела  
живлення перетворювача

Перевірте напругу на клемах перетво-
рювача:
• несправність, якщо джерело жив-

лення < 330 V

(0,55 –  
7,5 кВт)

0 с

(11 – 22 кВт) 
0 с

(11 – 22 кВт)
300 с

(11 – 22 кВт)
300 с

E005
(E033) ~ 5 с 300 с 0 с, якщо несправність 

усунено 6 Завищена напруга живлення 
перетворювача

Перевірте напругу на клемах перетво-
рювача:
• несправність, якщо джерело жив-

лення > 506 В

0 с

E006 ~ 5 с 300 с 0 с, якщо несправність 
усунено 6 Відсутня фаза джерела  

живлення Перевірте джерело живлення 0 с

E007 0 с 0 с 0 с, якщо несправність 
усунено

Необ-
межено

Перетворювач працює як  
генератор. Попередження, 
насос не вимикається

Насос змінив напрямок, перевірте 
герметичність клапана 0 с

E009 0s 0s 0 с, якщо несправність 
усунено

Необ-
межено

Привід працює як генератор, 
насос зупинений

Насос змінив напрямок, перевірте 
герметичність клапана 0 c

E010 ~ 5 с 0 с Необмежено 1 Насос заблокований

Розберіть насос, очистіть його та 
замініть несправні деталі. Можлива 
механічна несправність двигуна (під-
шипників кочення)

60 с

E011 15 с 0 с 60 с 6 Насос вимкнений або  
працює в суху

Залийте повторно, наповнивши насос  
(див. § 9.3). Перевірте герметичність  
приймального клапана

300 с

E020 ~ 5 с 0 с 300 с 6

Двигун нагрівається
Очистіть ребра охолодження в задній 
частині й під перетворювачем, а також 
кришку вентилятора

300 с
Температура в приміщення 
перевищує характеристики 
виробу

Покращте вентиляцію приміщення

E023 0 с 0 с 60 с 6 Коротке замикання в двигуні Зніміть з насоса перетворювач для 
двигуна, перевірте його або замініть 60 с

E025 0 с 0 с Необмежено 1 Фаза двигуна відсутня Перевірте з’єднання між двигуном і  
перетворювачем 60 с

E026 ~ 5 с 0 с 300 с 6
Датчик температури двигуна 
несправний або погано під’єд-
наний

Зніміть з насоса перетворювач для 
двигуна,  
перевірте його або замініть

300 с

E030
E031 ~ 5 с 0 с

(0,55 – 7,5 кВт)
0 с, якщо несправність 
усунено
(11 – 22 кВт) 
300 с

6

Перетворювач нагрівається
Очистіть ребра охолодження в задній 
частині й під перетворювачем, а 
також кришку вентилятора

300 с
Температура в приміщення 
перевищує характеристики 
виробу

Покращте вентиляцію приміщення

E042 ~ 5 с 0 с Необмежено 1 Кабель датчика (IN1)  
обірваний

Перевірте напругу живлення та 
під’єднання дротів до датчика 60 с

E050 60 с 0 с 0 с, якщо несправність 
усунено

Необ-
межено Зв’язок BMS несправний Перевірте з’єднання 300 с

E077 0 с 0 с Необмежено 1 Напруга живлення 24 В датчиків 
неправильна Перевірте датчики й їхні з’єднання 60 с

E10 0s 0s 0 с, якщо несправність 
усунено

Необ-
межено Втрата синхронізації Насос автоматично перезапускається 0 c
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217

Українська

Інструкція з монтажу та експлуатації – Helix EXCEL 2461016

Номер  
не-

справ-
ності

Час розгону 
перед сиг-
налізацією  

про не-
справність

Час до 
врахування 

несправності 
після сигна-

лізації

Час очікування перед 
автоматичним по-

вторним увімкненням

Макс. 
не-

справ-
ностей 

за 
24 год 

Несправності 
Можливі причини Усунення

Час  
очікування 

перед  
скиданням

E11 ~5s 300s 0 с, якщо несправність 
усунено 6

Інтенсивність двигуна більша, 
ніж максимальний струм, 
дозволений приводом

Занадто висока щільність та / або 
в'язкість перекачуваної рідини. 
Переконайтесь, що насос не 
заблокований сторонніми тілами

0 c

E12 0s 0s 0 с, якщо несправність 
усунено

Необ-
межено

Швидкість двигуна занадто 
висока, близько 120% від 
максимальної швидкості

Насос повертається до нормальної 
швидкості 0 c

E19 0s 0s 0 с, якщо несправність 
усунено

Необ-
межено

Насос намагається запустити 
невдало в міру відхилення Перевірте герметичність клапана 60 c

E--- 0 с 0 с Необмежено 1 Внутрішня несправність пере-
творювача Зверніться до сервісного центру 60 c

10.2 Підтвердження несправностей

ОБЕРЕЖНО! Ризик пошкодження майна!
Підтвердити несправності можна лише після  
їх усунення.

• Усуненням несправностей повинні займатися 
лише кваліфіковані спеціалісти.

• У разі сумнівів зверніться до виробника.
• У випадку несправності замість сторінки статусу 

буде відображатися сторінка несправності.
• Для підтвердження несправності виконайте  

такі дії.
• Натисніть на поворотну ручку.
• На дисплеї з’явиться наступна інформація.
• Номер меню <6.0.0.0>.
• Номер несправності й максимальна кількість 

виникнення несправності протягом 24 годин 
(наприклад: 1/6).

• Час до того, як несправність буде автоматично 
скинута, у секундах.

• Зачекайте, поки мине час автоматичного  
скидання. 

Таймер працює в межах системи. Відобразиться 
час (у секундах) до того, як несправність буде 
автоматично підтверджена.

• Після того, як буде досягнута максимальна кіль-
кість несправностей і мине останній час роботи 
за інерцією, натисніть поворотну ручку для під-
твердження.

Система повернеться на сторінку статусу.

ВКАЗІВКА. Якщо після сигналу про несправність 
залишається час для усунення несправності 
(наприклад: 300 с), несправність потрібно завжди 
підтверджувати вручну.
Таймер автоматичного скидання неактивний,  
і відображається «  ».

Приклад  
сторінки  
несправності

Приклад 
сторінки статусу
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11. Запасні частини
Усі запасні частини потрібно замовляти через 
місцевих уповноважених технічних спеціалістів 
і (або) через сервісний центр Wilo.
Щоб уникнути запитань і помилок у замовлен-
нях, додавайте до кожного замовлення всі дані з 
заводської таблички.

12. Утилізація

Інформація про збір відпрацьованих електрич
них і електронних виробів
Належна утилізація й відповідна переробка цього 
виробу запобігають завданню шкоди навколиш-
ньому середовищу та виникненню небезпеки для 
особистого здоров’я.

ВКАЗІВКА. Утилізація разом з побутовими відхо
дами заборонена!
В Європейському союзі цей символ може розта-
шовуватися на виробі, упаковці або в супровідній 
документації. Він означає, що не допускається 
утилізація відповідних електричних і електронних 
виробів разом із побутовими відходами.
Для забезпечення належного поводження, пере-
робки й утилізації відповідних відпрацьованих 
виробів необхідно звернути увагу на таке.

• Дозволяється здавати ці вироби виключно на 
спеціально призначені сертифіковані пункти 
збору.

• Необхідно дотримуватися застосовних місцевих 
постанов! 
Проконсультуйтеся з місцевими органами само-
врядування, найближчим пунктом видалення 
відходів або дилером, який продав цей виріб, 
щоб отримати інформацію про належну утиліза-
цію. Додаткову інформацію з переробки можна 
знайти на вебсайті www.wilorecycling.com.

Можливі зміни без попереднього повідомлення.

Українська

WILO SE 04/2020
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(The serial number is marked on the product site plate according to the Machinery Directive 
Annex I: §1.7.4.2, b) & c) and §1.7.3. / Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des 
Produkts gemäß der Maschinenrichtlinie Anhang I angegeben: §1.7.4.2, b) & c) und §1.7.3. / 
Le numéro de série est indiqué sur la plaque signalétique du produit conformément à la 
directive «Machines», annexe I: §1.7.4.2, b) et c) et § 1.7.3.)

Helix EXCEL

Group Quality
WILO SE
Nortkirchenstra e 100
D-44263 Dortmund

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,

Person authorized to compile the technical file is:

EN 60204-1

et aux législations nationales les transposant,

EN 809+A1

comply also with the following relevant harmonised European standards:

EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY
EU/EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DECLARATION DE CONFORMITE UE/CE

We, the manufacturer, declare under our sole responsability that the products of the series,
Als Hersteller erklären wir unter unserer alleinigen Verantwortung, da  die Produkte der Baureihen,
Nous, fabricant, déclarons sous notre seule responsabilité que les produits des séries,

In their delivered state comply with the following relevant directives: 
in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen:
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

and with the relevant national legislation,

_ Machinery 2006/42/EC
_ Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
_ Machines 2006/42/CE

N°2117776.04 (CE-A-S n°4164396)

H. HERCHENHEIN

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:
Personne autorisée à constituer le dossier technique est :

Senior Vice President - Group Quality

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen:
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN 61800:2004+A1:2012
EN 61800-5-1

EN 60034-1
EN IEC 63000

and according to the annex 1, §1.5.1, comply with the safety objectives of the Low Voltage Directive 2014/35/EU
und gemäss Anhang 1, §1.5.1, werden die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU eingehalten
et, suivant l'annexe 1, §1.5.1, respectent les objectifs de sécurité de la Directive Basse Tension 2014/35/UE

_ Electromagnetic compatibility 2014/30/EU
_ Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2014/30/EU
_ Compabilité électromagnétique 2014/30/UE

_ Energy-related products 2009/125/EC
_ Energieverbrauchsrelevanter Produkte - Richtlinie 2009/125/EG
_ Produits liés à l'énergie 2009/125/CE
and according to the amended regulation 547/2012 on water pumps
und gemäß der geänderten Verordnung 547/2012 über Wasserpumpen
et conformément au règlement amendé 547/2012 sur les pompes à eau

_ Restriction of the use of certain hazardous substances 2011/65/EU + 2015/863
_ Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe-Richtlinie 2011/65/EU + 2015/863
_ Limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses 2011/65/UE + 2015/863 

Digital unterschrieben von 
Holger Herchenhein 
Datum: 2019.08.21 
15:08:59 +02'00'



(BG) -  (CS) - eština
   EC/EO EU/ES PROHLÁŠENÍ O SHOD

     ,   
 .

a rovn ž spl ují požadavky harmonizovaných evropských norem uvedených 
na p edcházející stránce.

(DA) - Dansk (EL) - 
EU/EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING   EE/EK

De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europæiske 
standarder, der er anført på forrige side.

          
  .

(ES) - Español (ET) - Eesti keel
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE/CE EL/EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONI

Y igualmente están conformes con las disposiciones de las normas europeas 
armonizadas citadas en la página anterior.

Samuti on tooted kooskõlas eelmisel leheküljel ära toodud harmoniseeritud 
Euroopa standarditega.

(FI) - Suomen kieli (GA) - Gaeilge
EU/EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS AE/EC DEARBHÚ COMHLÍONTA

Lisäksi ne ovat seuraavien edellisellä sivulla mainittujen yhdenmukaistettujen 
eurooppalaisten normien mukaisia.

Agus siad i gcomhréir le forálacha na caighdeáin chomhchuibhithe na hEorpa 
dá dtagraítear sa leathanach roimhe seo.

(HR) - Hrvatski (HU) - Magyar
EU/EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI EU/EK-MEGFELEL SÉGI NYILATKOZAT

i uskla enim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici. valamint az el z  oldalon szerepl , harmonizált európai szabványoknak.

(IT) - Italiano (LT) - Lietuvi  kalba
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE/CE ES/EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate citate 
a pagina precedente.

ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos ankstesniame 
puslapyje.

(LV) - Latviešu valoda (MT) - Malti
ES/EK ATBILST BAS DEKLAR CIJU DIKJARAZZJONI TA’ KONFORMITÀ UE/KE

un saska otajiem Eiropas standartiem, kas min ti iepriekš j  lappus .
kif ukoll man-normi Ewropej armoni ati li jsegwu imsemmija fil-pa na 
pre edenti.

F_GQ_013-41

Macchine 2006/42/CE ; Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE ; Prodotti 
connessi all’energia 2009/125/CE ;   sulla restrizione dell’uso di determinate 
sostanze pericolose 2011/65/UE + 2015/863 

Mašinos 2006/42/EB ; Elektromagnetinis Suderinamumas 2014/30/ES ; 
Energija susijusiems gaminiams 2009/125/EB ;  d l tam tikr  pavojing  
medžiag  naudojimo apribojimo 2011/65/UE + 2015/863 

EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost - 
smjernica 2014/30/EU ; Smjernica za proizvode relevantne u pogledu 
potrošnje energije 2009/125/EZ ;  ograni enju uporabe odre enih opasnih 
tvari 2011/65/UE + 2015/863 

Gépek 2006/42/EK ; Elektromágneses összeférhet ségre 2014/30/EU ; 
Energiával kapcsolatos termékek 2009/125/EK ; egyes veszélyes való 
alkalmazásának korlátozásáról  2011/65/UE + 2015/863 

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa 
sljede im prihva enim europskim direktivama i nacionalnim zakonima:

WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfelel ségi nyilatkozatban megjelölt 
termékek megfelelnek a következ  európai irányelvek el írásainak, valamint 
azok nemzeti jogrendbe átültetett rendelkezéseinek:

WILO SE vakuuttaa, että tässä vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat 
seuraavien eurooppalaisten direktiivien määräysten sekä niihin sovellettavien 
kansallisten lakiasetusten mukaisia:

WILO SE ndearbhaíonn an cur síos ar na táirgí atá i ráiteas seo, siad i 
gcomhréir leis na forálacha atá sna treoracha seo a leanas na hEorpa agus leis 
na dlíthe náisiúnta is infheidhme orthu:

WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono 
conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle 
legislazioni nazionali che le traspongono :

WILO SE pareiškia, kad šioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka ši  
Europos direktyv  ir jas perkelian i  nacionalini  statym  nuostatus:

WILO SE ,       
        

   :

Koneet 2006/42/EY ; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 2014/30/EU ; 
Energiaan liittyvien tuotteiden 2009/125/EY ;   tiettyjen vaarallisten aineiden 
käytön rajoittamisesta 2011/65/UE + 2015/863 

Innealra 2006/42/EC ; Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach 2014/30/AE ; 
Fuinneamh a bhaineann le táirgí 2009/125/EC ;  Srian ar an úsáid a bhaint as 
substaintí guaiseacha acu 2011/65/UE + 2015/863 

Maskiner 2006/42/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EU ; 
Energirelaterede produkter 2009/125/EF ; Begrænsning af anvendelsen af 
visse farlige stoffer 2011/65/UE + 2015/863 

 2006/42/  ;   2014/30/ E ; 
     2009/125/EK ;      

    2011/65/UE + 2015/863 

 2006/42/  ;   2014/30/ C ; 
,    2009/125/EO ;  

        
2011/65/UE + 2015/863 

WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají 
ustanovením níže uvedených evropských sm rnic a národním právním 
p edpis m, které je p ejímají:

Stroje 2006/42/ES ; Elektromagnetická Kompatibilita 2014/30/EU ; Výrobk  
spojených se spot ebou energie 2009/125/ES ;  Omezení používání n kterých 
nebezpe ných látek 2011/65/UE + 2015/863 

WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaración están 
conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con 
las legislaciones nacionales que les son aplicables :

WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on 
kooskõlas alljärgnevate Euroopa direktiivide sätetega ning riiklike 
seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid üle on võtnud:

Máquinas 2006/42/CE ; Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE ; 
Productos relacionados con la energía 2009/125/CE ;  Restricciones a la 
utilización de determinadas sustancias peligrosas 2011/65/UE + 2015/863 

Masinad 2006/42/EÜ ; Elektromagnetilist Ühilduvust 2014/30/EL ; 
Energiamõjuga toodete 2009/125/EÜ ;  teatavate ohtlike ainete kasutamise 
piiramise kohta 2011/65/UE + 2015/863 

WILO SE erklærer, at produkterne, som beskrives i denne erklæring, er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i følgende europæiske direktiver, 
samt de nationale lovgivninger, der gennemfører dem:

WILO SE          
            

    :

WILO SEdeklar , ka izstr d jumi, kas ir nosaukti šaj  deklar cij , atbilst šeit 
uzskait to Eiropas direkt vu nosac jumiem, k  ar  atseviš u valstu likumiem, 
kuros tie ir ietverti:

WILO SE jiddikjara li l-prodotti spe ifikati f’din id-dikjarazzjoni huma konformi 
mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-le islazzjonijiet nazzjonali li 
japplikawhom:

Maš nas 2006/42/EK ; Elektromagn tisk s Sader bas 2014/30/ES ; Ener iju 
saist tiem ražojumiem 2009/125/EK ;  par dažu b stamu vielu izmantošanas 
ierobežošanu 2011/65/UE + 2015/863 

Makkinarju 2006/42/KE ; Kompatibbiltà Elettromanjetika 2014/30/UE ; 
Prodotti relatati mal-ener ija 2009/125/KE ;  dwar ir-restrizzjoni tal-u u ta’ 
erti sustanzi perikolu i 2011/65/UE + 2015/863 



(NL) - Nederlands (PL) - Polski
EU/EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING DEKLARACJA ZGODNO CI UE/WE

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen 
die op de vorige pagina worden genoemd.

oraz z nastepuj cymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi na 
poprzedniej stronie.

(PT) - Português (RO) - Român
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE/CE DECLARA IE DE CONFORMITATE UE/CE

E obedecem também às normas europeias harmonizadas citadas na página 
precedente.

i, de asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate în 
pagina precedent .

(SK) - Sloven ina (SL) - Slovenš ina
EÚ/ES VYHLÁSENIE O ZHODE EU/ES-IZJAVA O SKLADNOSTI

ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na 
predchádzajúcej strane.

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prejšnji strani.

(SV) - Svenska (TR) - Türkçe
EU/EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE AB/CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

Det överensstämmer även med följande harmoniserade europeiska 
standarder som nämnts på den föregående sidan.

ve önceki sayfada belirtilen uyumla t r lm  Avrupa standartlar na.

(IS) - Íslenska (NO) - Norsk
ESB/EB LEYFISYFIRLÝSING EU/EG-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING

og samhæfða evrópska staðla sem nefnd eru í fyrri síðu. og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side.

F_GQ_013-41

WILO SE erklærer at produktene nevnt i denne erklæringen er i samsvar med 
følgende europeiske direktiver og nasjonale lover:

Vélartilskipun 2006/42/EB ; Rafseguls-samhæfni-tilskipun 2014/30/ESB ; 
Tilskipun varðandi vörur tengdar orkunotkun 2009/125/EB ;   Takmörkun á 
notkun tiltekinna hættulegra efna 2011/65/UE + 2015/863 

EG–Maskindirektiv 2006/42/EG ; EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 
2014/30/EU ; Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF ;  Begrensning 
av bruk av visse farlige stoffer  2011/65/UE + 2015/863 

Makine Yönetmeli i  2006/42/AT ; Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeli i 
2014/30/AB ; Eko Tasar m Yönetmeli i 2009/125/AT ;   Belirli tehlikeli 
maddelerin bir kullan m n  s n rland ran 2011/65/UE + 2015/863 

Ma ini 2006/42/CE ; Compatibilitate Electromagnetic  2014/30/UE ; 
Produselor cu impact energetic 2009/125/CE ; privind restric iile de utilizare a 
anumitor substan e periculoase  2011/65/UE + 2015/863 

WILO SE intygar att materialet som beskrivs i följande intyg överensstämmer 
med bestämmelserna i följande europeiska direktiv och nationella 
lagstiftningar som inför dem:

WILO SEbu belgede belirtilen ürünlerin a a daki Avrupa yönetmeliklerine ve 
ulusal kanunlara uygun oldu unu beyan etmektedir:

WILO SE estne prehlasuje, že výrobky ktoré sú predmetom tejto deklarácie, 
sú v súlade s požiadavkami nasledujúcich európskych direktív a 
odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov:

WILO SE izjavlja, da so izdelki, navedeni v tej izjavi, v skladu z dolo ili 
naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih vsebujejo:

Strojových zariadeniach 2006/42/ES ; Elektromagnetickú Kompatibilitu 
2014/30/EÚ ; Energeticky významných výrobkov 2009/125/ES ; obmedzení 
používania ur itých nebezpe ných látok  2011/65/UE + 2015/863 

Stroji 2006/42/ES ; Elektromagnetno Združljivostjo 2014/30/EU ; Izdelkov, 
povezanih z energijo 2009/125/ES ; o omejevanju uporabe nekaterih 
nevarnih snovi 2011/65/UE + 2015/863 

Maszyn 2006/42/WE ; Kompatybilno ci Elektromagnetycznej 2014/30/UE ; 
Produktów zwi zanych z energi  2009/125/WE ; sprawie ograniczenia 
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji  2011/65/UE + 2015/863 

WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen aan 
de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de nationale 
wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:

WILO SE o wiadcza, e produkty wymienione w niniejszej deklaracji s  
zgodne z postanowieniami nast puj cych dyrektyw europejskich i 
transponuj cymi je przepisami prawa krajowego:

WILO SE declara que os materiais designados na presente declaração 
obedecem às disposições das directivas europeias e às legislações nacionais 
que as transcrevem :

WILO SE declar  c  produsele citate în prezenta declara ie sunt conforme cu 
dispozi iile directivelor europene urm toare i cu legisla iile na ionale care le 
transpun :

Machines 2006/42/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit 2014/30/EU ; 
Energiegerelateerde producten 2009/125/EG ; betreffende beperking van het 
gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen  2011/65/UE + 2015/863 

Máquinas 2006/42/CE ; Compatibilidade Electromagnética 2014/30/UE ; 
Produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE ;   relativa à 
restrição do uso de determinadas substâncias perigosas 2011/65/UE + 
2015/863 

WILO SE  lýsir því yfir að vörurnar sem um getur í þessari yfirlýsingu eru í 
samræmi við eftirfarandi tilskipunum ESB og landslögum hafa samþykkt:

Maskiner 2006/42/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EU ; 
Energirelaterade produkter 2009/125/EG ; begränsning av användning av 
vissa farliga ämnen  2011/65/UE + 2015/863 



 
GARANTİ BELGESİ 

Bu belge 6502 sayl Tüketicinin Korunmas Hakknda Kanun ve Garanti Belgesi Yönetmeliği'ne uygun olarak 
düzenlenmiştir. 

GARANTİ ŞARTLARI 
1. Garanti süresi, maln teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yldr. 
2. Maln bütün parçalar dahil olmak üzere tamam garanti kapsamndadr. 
3. Maln aypl olduğunun anlaşlmas durumunda tüketici, 6502 sayl Tüketicinin Korunmas Hakknda Kanunun 

11 inci maddesinde yer alan; 
a- Sözleşmeden dönme, 
b- Satş bedelinden indirim isteme, 
c- Ücretsiz onarlmasn isteme, 
d- Satlann aypsz bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarndan birini kullanabilir. 
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarm hakkn seçmesi durumunda satc; işçilik masraf, değiştirilen parça 

bedeli ya da başka herhangi bir ad altnda hiçbir ücret talep etmeksizin maln onarmn yapmak veya yaptrmakla 
yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarm hakkn üretici veya ithalatçya karş da kullanabilir. Satc, üretici ve ithalatç 
tüketicinin bu hakkn kullanmasndan müteselsilen sorumludur. 

5. Tüketicinin, ücretsiz onarm hakkn kullanmas halinde maln; 
- Garanti süresi içinde tekrar arzalanmas, 
- Tamiri için gereken azami sürenin aşlmas, 
- Tamirinin mümkün olmadğnn, yetkili servis istasyonu, satc, üretici veya ithalatç tarafndan bir raporla 

belirlenmesi durumlarnda; 
tüketici maln bedel iadesini, ayp orannda bedel indirimini veya imkân varsa maln aypsz misli ile 
değiştirilmesini satcdan talep edebilir. Satc, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi 
durumunda satc, üretici ve ithalatç müteselsilen sorumludur. 
6. Maln tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arzann yetkili servis 

istasyonuna veya satcya bildirimi tarihinde, garanti süresi dşnda ise maln yetkili servis istasyonuna teslim 
tarihinden itibaren başlar. Maln arzasnn 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatç; 
maln tamiri tamamlanncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mal tüketicinin kullanmna tahsis etmek 
zorundadr. Maln garanti süresi içerisinde arzalanmas durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. 

7. Maln kullanma klavuzunda yer alan hususlara aykr kullanlmasndan kaynaklanan arzalar garanti kapsam 
dşndadr. 

8. Tüketici, garantiden doğan haklarnn kullanlmas ile ilgili olarak çkabilecek uyuşmazlklarda yerleşim yerinin 
bulunduğu veya tüketici işleminin yapldğ yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine 
başvurabilir. 

9. Satc tarafndan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlğ 
Tüketicinin Korunmas ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir. 

 
Üretici veya İthalatç Firma: Satc Firma : 
WILO Pompa Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Unvan : 
Orhanl Mah. Fettah Başaran Cad. No:91 Tuzla Adresi : 
istanbul/TÜRKİYE Telefonu : 
Tel: (0216) 250 94 00 Faks : 
Faks:(0216)250 94 07 E-posta : 
E-posta : servis@wilo.com.tr Fatura Tarih ve Says : 
 Teslim Tarihi ve Yeri : 
Yetkilinin İmzas Yetkilinin İmzas : 
Firmann Kaşesi Firmann Kaşesi : 

 

 

  
Maln Maln 
Cinsi : MOTORLU SU POMPASI Garanti Süresi : 2 yl 
Markas : WILO Azami Tamir Süresi : 20 iş günü 
Modeli : Bandrol ve Seri No : 



 
GARANTİ İLE İLGİLİ OLARAK 
MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR 
WILO Pompa Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. tarafndan verilen bu garanti, aşağdaki durumlar kapsamaz: 

1. Ürün etiketi ve garanti belgesinin tahrif edilmesi. 
2. Ürünün kullanma klavuzunda yer alan hususlara aykr ve amaç dş kullanlmasndan meydana gelen hasar ve 

arzalar. 
3. Hatal tip seçimi, hatal yerleştirme, hatal montaj ve hatal tesisattan kaynaklanan hasar ve arzalar. 
4. Yetkili servisler dşndaki kişiler tarafndan yaplan işletmeye alma, bakm ve onarmlar nedeni ile oluşan hasar ve 

arzalar. 
5. Ürünün tüketiciye tesliminden sonra nakliye, boşaltma, yükleme, depolama srasnda fiziki (çarpma, çizme, krma) 

veya kimyevi etkenlerle meydana gelen hasar ve arzalar. 
6. Yangn, yldrm düşmesi, sel, deprem ve diğer doğal afetlerle meydana gelen hasar ve arzalar. 
7. Ürünün yerleştirildiği uygunsuz ortam şartlarndan kaynaklanan hasar ve arzalar. 
8. Hatal akşkan seçimi ve akşkann fiziksel veya kimyasal özelliklerinden kaynaklanan hasar ve arzalar. 
9. Gaz veya havayla basnçlandrlmş tanklarda yanlş basnç oluşumundan kaynaklanan hasar ve arzalar. 

10. Tesisat zincirinde yer alan bir başka cihaz veya ekipmann görevini yapmamasndan veya yanlş kullanmndan 
meydana gelen hasar ve arzalar. 

11. Tesisattaki suyun donmas ile oluşabilecek hasar ve arzalar. 
12. Motorlu su pompasnda ksa süreli de olsa kuru (susuz) çalştrmaktan kaynaklanan hasar ve arzalar. 
13. Motorlu su pompasnn kullanma klavuzunda belirtilen elektrik beslemesi toleranslarnn dşnda çalştrlmasndan 

kaynaklanan hasar ve arzalar. 

Yukarda belirtilen arzalarn giderilmesi, ücret karşlğnda yaplr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WILO Pompa Sistemleri A.Ş. 
Satş Sonras Hizmetleri 

Orhanl Mah. Fettah Başaran Cad. No:91 Tuzla 
İstanbul/TÜRKİYE 
Tel: (0216) 250 94 00 
Faks: (0216) 250 94 07 
E-posta : servis@wilo.com.tr 
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Дополнительная информация: 
I. Информация о дате изготовления 
Дата изготовления указана на заводской табличке оборудования. Разъяснения по определению даты 
изготовления: Например: YYwWW = 19w30 

YY = год изготовления        w = символ «Неделя»                       WW= неделя изготовления 
II. Сведения об обязательной сертификации. 

 
 
 
 

 

III. Информация о производителе и официальных представительствах. 
1. 1. Информация об изготовителе. 

Изготовитель: WILO SE (ВИЛО СЕ) 
Страна производства указана на заводской табличке оборудования. 

2. 2. Официальные представительства на территории Таможенного Союза 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV Дополнительная информация к инструкции по монтажу и эксплуатации.  
Срок хранения:  
Новое оборудование может храниться как минимум в течение 1 года. Оборудование должно быть тщательно 
очищено перед помещением на временное хранение. Оборудование следует хранить в чистом, сухом, защищенном 
от замерзания месте. 
Техническое обслуживание: 
Оборудование не требует обслуживания. Рекомендуется регулярная проверка каждые 15 000 ч. 
Срок службы: 
При правильном режиме эксплуатации, соблюдении всех указаний Инструкции по монтажу и эксплуатации и при 
своевременном  выполнении планово-предупредительных ремонтов, срок службы оборудования -10 лет. 
Уровень шума: 
Уровень шума оборудования составляет не более 80дБ(А). В случае превышения указанного значения информация 
указывается на наклейке оборудования или в инструкции по монтажу и эксплуатации. 
Безопасная утилизация: 
Благодаря правильной утилизации и надлежащему вторичному использованию данного изделия предотвращается 
нанесение ущерба окружающей среде и опасности для здоровья персонала.  Правила утилизации требуют 
опорожнения и очистки, а также демонтажа оборудования. 
Собрать смазочный материал. Выполнить сортировку деталей по материалам (металл, пластик, электроника). 
1. Для утилизации данного изделия, а также его частей следует привлекать государственные или частные предприятия 
по утилизации. 
2. Дополнительную информацию по надлежащей утилизации можно получить в муниципалитете, службе утилизации 
или в месте, где изделие было куплено. 
Критерии предельного состояния: 
Основным критерием предельного состояния изделия является отказ одной или нескольких составных частей, ремонт 
или замена которых не предусмотрены или является экономически нецелесообразным. 

 

Казахстан: 
TOO «WILO Central Asia», 040704, 
Алмаатинская область, Илийский 
район, 
поселок Байсерке, ул. Султана 
Бейбарса, дом 1 
Телефон +7 (727) 312-40-10 
Факс +7 (727) 312-40-00 

Беларусь: 
ИООО "ВИЛО БЕЛ", 220004, 
г. Минск,  
ул. Победителей, дом 7А, 
этаж 16, офис 51  
Телефон: (017) 396-34-53 
Факс: (017) 396-34-66 
E-mail: wilo@wilo.by 

Оборудование соответствует требованиям следующих технических регламентов : 
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» 
Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-DE.БЛ08.В.00523/19, срок действия 13.11.2019 - 
12.11.2024, выдан органом по сертификации «ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ», г. Иваново, аттестат 
аккредитации №RA.RU.11БЛ08 от 24.03.2016 

Россия:  
ООО «ВИЛО РУС»,  
125047, г. Москва, ул. Леcная,  
д. 7, эт. 11, комната №21 
Телефон +7 (496) 514-61-10 
Факс + 7 (496) 514-61-11 
E-mail: wilo@wilo.ru 
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Notes





Argentina
WILO SALMSON
 Argentina S.A.
C1295ABI Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
T +54 11 4361 5929
matias.monea@wilo.com.ar

Australia
WILO Australia Pty Limited
Murrarrie, Queensland, 4172
T +61 7 3907 6900
chris.dayton@wilo.com.au

Austria
WILO Pumpen Österreich 
GmbH
2351 Wiener Neudorf
T +43 507 507-0
office@wilo.at

Azerbaijan
WILO Caspian LLC
1065 Baku
T +994 12 5962372
info@wilo.az

Belarus
WILO Bel IOOO
220035 Minsk
T +375 17 3963446
wilo@wilo.by

Belgium
WILO NV/SA
1083 Ganshoren
T +32 2 4823333
info@wilo.be

Bulgaria
WILO Bulgaria EOOD
1125 Sofia
T +359 2 9701970
info@wilo.bg

Brazil
WILO Comercio e  
Importacao Ltda
Jundiaí – São Paulo – Brasil
13.213-105
T +55 11 2923 9456
wilo@wilo-brasil.com.br

Canada
WILO Canada Inc.
Calgary, Alberta T2A 5L7
T +1 403 2769456
info@wilo-canada.com

China
WILO China Ltd.
101300 Beijing
T +86 10 58041888
wilobj@wilo.com.cn

Croatia
WILO Hrvatska d.o.o.
10430 Samobor
T +38 51 3430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Cuba
WILO SE
Oficina Comercial
Edificio Simona Apto 105
Siboney. La Habana. Cuba
T +53 5 2795135
T +53 7 272 2330
raul.rodriguez@wilo-cuba.
com

Czech Republic
WILO CS, s.r.o.
25101 Cestlice
T +420 234 098711
info@wilo.cz

Denmark
WILO Nordic
Drejergangen 9
DK-2690 Karlslunde
T +45 70 253 312
wilo@wilo.dk

Estonia
WILO Eesti OÜ
12618 Tallinn
T +372 6 509780
info@wilo.ee

Finland
WILO Nordic
Tillinmäentie 1 A
FIN-02330 Espoo
T +358 207 401 540
wilo@wilo.fi

France
Wilo Salmson France S.A.S.
53005 Laval Cedex
T +33 2435 95400
info@wilo.fr

United Kingdom
WILO (U.K.) Ltd.
Burton Upon Trent
DE14 2WJ
T +44 1283 523000
sales@wilo.co.uk

Greece
WILO Hellas SA
4569 Anixi (Attika)
T +302 10 6248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary
WILO Magyarország Kft
2045 Törökbálint
(Budapest)
T +36 23 889500
wilo@wilo.hu

India
Wilo Mather and Platt Pumps 
Private Limited
Pune 411019
T +91 20 27442100
services@matherplatt.com

Indonesia
PT. WILO Pumps Indonesia
Jakarta Timur, 13950
T +62 21 7247676
citrawilo@cbn.net.id

Ireland
WILO Ireland
Limerick
T +353 61 227566
sales@wilo.ie

Italy
WILO Italia s.r.l.
Via Novegro, 1/A20090
Segrate MI
T +39 25538351
wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan
WILO Central Asia
050002 Almaty
T +7 727 312 40 10
info@wilo.kz

Korea
WILO Pumps Ltd. 
20 Gangseo, Busan
T +82 51 950 8000
wilo@wilo.co.kr

Latvia
WILO Baltic SIA
1019 Riga
T +371 6714-5229
info@wilo.lv

Lebanon
WILO LEBANON SARL
Jdeideh 1202 2030
Lebanon
T +961 1 888910
info@wilo.com.lb

Lithuania
WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius
T +370 5 2136495
mail@wilo.lt 

Morocco
WILO Maroc SARL
20250 Casablanca
T +212 (0) 5 22 66 09 24
contact@wilo.ma

The Netherlands
WILO Nederland B.V.
1551 NA Westzaan
T +31 88 9456 000
info@wilo.nl

Norway
WILO Nordic
Alf Bjerckes vei 20
NO-0582 Oslo
T +47 22 80 45 70
wilo@wilo.no

Poland
WILO Polska Sp. z.o.o.
5-506 Lesznowola
T +48 22 7026161
wilo@wilo.pl

Portugal
Bombas Wilo-Salmson
Sistemas Hidraulicos Lda.
4475-330 Maia
T +351 22 2080350
bombas@wilo.pt

Romania
WILO Romania s.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. Ilfov
T +40 21 3170164
wilo@wilo.ro

Russia
WILO Rus ooo
123592 Moscow
T +7 496 514 6110
wilo@wilo.ru

Saudi Arabia
WILO Middle East KSA
Riyadh 11465
T +966 1 4624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro
WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T +381 11 2851278
office@wilo.rs

Slovakia
WILO CS s.r.o., org. Zložka
83106 Bratislava
T +421 2 33014511
info@wilo.sk

Slovenia
WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana
T +386 1 5838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa
Wilo Pumps SA Pty LTD
Sandton
T +27 11 6082780
gavin.bruggen wilo.co.za

Spain
WILO Ibérica S.A.
28806 Alcalá de Henares
(Madrid)
T +34 91 8797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden
WILO NORDIC
Isbjörnsvägen 6
SE-352 45 Växjö
T +46 470 72 76 00
wilo@wilo.se

Switzerland
Wilo Schweiz AG
4310 Rheinfelden
T +41 61 836 80 20
info@wilo.ch

Taiwan
WILO Taiwan CO., Ltd.
24159 New Taipei City
T +886 2 2999 8676
nelson.wu@wilo.com.tw

Turkey
WILO Pompa Sistemleri
San. ve Tic. A.S¸
34956 İstanbul
T +90 216 2509400
wilo@wilo.com.tr

Ukraine
WILO Ukraine t.o.w.
08130 Kiew
T +38 044 3937384
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
Jebel Ali Free zone – South
PO Box 262720 Dubai 
T +971 4 880 91 77
info@wilo.ae

USA
WILO USA LLC
Rosemont, IL 60018
T +1 866 945 6872
info@wilo-usa.com

Vietnam
WILO Vietnam Co Ltd.
Ho Chi Minh City, Vietnam
T +84 8 38109975
nkminh@wilo.vn

Wilo – International (Subsidiaries)

Further subsidiaries, representation and sales offices on www.wilo.com Oktober 2018
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